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Journalnummer: Transport- og Bygningsmin.,

Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. BS0411-00001

Senere ændringer til forskriften
BEK nr 1514 af 30/11/2016

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)1)

I medfør af § 2, stk. 4, § 3, § 4 B, stk. 1, § 4 C, § 5, § 6, stk. 1, litra a-d, f, g, j og k, § 6, stk. 2 og 3, § 7,
stk. 1, § 8, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1, § 16, stk. 11, § 16 A, § 16 B, stk. 1, § 16 C, stk. 6, § 18, stk.
5, § 21, stk. 1 og 3, § 22, stk. 5 og 9, § 28, stk. 1 og 5, § 30, stk. 2, § 30 A og § 30 C i byggeloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, som senest ændret ved lov nr. 386 af 27. april 2016, fast-
sættes efter bemyndigelse i henhold til § 31 D, stk. 1:

§ 1. Hermed offentliggøres bygningsreglement 2015 (BR15) som angivet i bilag I, og dennes bilag 1-7.

§ 2. Med bøde straffes den, der overtræder bestemmelserne i denne bekendtgørelse samt bestemmelser-
ne i kap. 1-8 i BR15, jf. bilag I.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel for de i stk. 1 nævnte overtrædelser.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015

(BR15) ophæves.
Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse eller anmeldelser, som

indsendes efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse eller anmeldel-
se, skal bekendtgørelsen overholdes ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens ikrafttræ-
den.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 30. juni 2016

CARSTEN FALK HANSEN

/ Marie Louise Hansen
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1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af di-
rektiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 1, dele af Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne, EU-Tidende 2010, nr. L 153, side 13, dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede pro-
dukter, EU-tidende 2009, nr. L 285, side 10, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EU-
tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368, dele af Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-tidende 2005, nr. L 255,
side 22, som senere ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 623/2012 af 11. juli 2012, EU-tidende 2012 nr. L 180, side 9 og Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 354, s. 132, og Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af
direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU (informationsproceduredirektivet).

2



Bilag I
Bygningsreglement 2015

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Introduktion
Bygningsreglementet 2015, BR15, er opdelt i to spal-
ter. Spalten til venstre (denne spalte) indeholder krav-
teksten dvs. de juridisk bindende forskrifter, og spalten
til højre indeholder vejledende skitser og kommentarer
til kravteksten. Derudover består reglementet af 7 bi-
lag. Tegninger i vejledningen skal alene opfattes som
eksempler. Udover vejledningsteksten i højre spalte
har Trafik- og Byggestyrelsen udarbejdet vejledninger
vedrørende særlige emner, der reguleres i bygnings-
reglementet. Disse vejledninger kan findes på Trafik-
og Byggestyrelsens hjemmeside www.bygningsregle-
mentet.dk.
Se www.byggevareinfo.dk for information om gælden-
de standarder, byggevarer og CE-mærkning mv.

1. Administrative bestemmelser

1.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Reglementet gælder for alt byggeri, med mindre andet
er bestemt i kap. 1.2.

(1.1, stk. 1)
Hovedanvendelsesområdet for reglementet er
etageboligbyggeri og alle former for erhvervs-
og institutionsbyggeri, herunder de bygnings-
kategorier, der er nævnt i byggelovens § 11,
huse med én bolig til helårsbeboelse, enten
som fritliggende enfamiliehuse eller sammen-
byggede enfamiliehuse, sommerhuse i som-
merhusområder, kolonihavehuse, campinghyt-
ter samt garager, udhuse og andet sekundært
byggeri.

Stk. 2
Reglementet finder anvendelse ved de byggearbejder,
der er nævnt i byggelovens § 2.

(1.1, stk. 2)
§ 2 i byggeloven omfatter opførelse af ny be-
byggelse, tilbygning til bebyggelse, ombygning
af og andre forandringer i bebyggelse samt æn-
dringer i benyttelse af bebyggelse, som er væ-
sentlige i forhold til byggelovens eller regle-
mentets bestemmelser, nedrivning af bebyggel-
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se samt vedligeholdelsesbyggearbejder, om-
bygninger og andre forandringer i bestående
bebyggelse, som har betydning for energifor-
bruget i bygningen.
Byggeloven omfatter også miner og lignende
anlæg, hvortil offentligheden har adgang.

1.2 Begrænsninger i reglementets anvendelsesom-
råde

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Reglementet gælder ikke for:
1) Broer, tunneler og andre anlæg til trafikale formål,
som udføres af eller godkendes af vej-, jernbane- eller
andre myndigheder eller selskaber, der ved lov er an-
svarlige for byggearbejdet samt midlertidige konstruk-
tioner og anlæg, der er nødvendige for byggearbejdets
udførelse.

(1.2, stk. 1)
De nævnte bebyggelser mv. kan opføres og
nedrives uden tilladelse eller anmeldelse. Der
er ikke fastsat særlige krav i reglementet til dis-
se bebyggelser mv. Begrænsningerne er fastsat
i medfør af byggelovens § 3 og § 16 B, stk. 1.

2) Master til elforsyningsanlæg, almindelige master til
elinstallationer, herunder vejbelysningsanlæg og mas-
ter til offentlige elektriske baners køreledningsanlæg.
3) Læskærme ved stoppesteder og lignende.
4) Transformerstationer og kabelskabe for fremføring
af elektricitet, måle- og trykregulatorstationer for
fremføring af gas, pumpestationer og trykforøger-an-
læg for vand- og afløbs- og fjernvarmesystemer samt
radio- og blokhytter og relæhuse til offentlig trafik
med et areal på højst 30 m² og en højde, der ikke over-
stiger 3,0 m.

(1.2, stk. 1, nr. 4)
Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet
eller tjenester er ikke omfattet af bestemmel-
sen.

5) Sireneenheder til varslingsanlæg, som udføres af el-
ler godkendes af Beredskabsstyrelsen.
6) Hegnsmure ved skel mod nabo, vej og sti, der ikke
overstiger 1,8 m.

(1.2, stk. 1, nr. 6)
Der henvises til hegnsloven.

Stk. 2
For kolonihavehuse, der i øvrigt er tilladt, og hvis stør-
relse og placering er fastlagt i en lokalplan, byplanved-
tægt eller tinglyst deklaration godkendt af en offentlig
myndighed, gælder alene bestemmelserne om aftræks-
systemer og vand- og afløbsinstallationer i kap. 8.4 og
kap. 8.5.

(1.2, stk. 2)
Kolonihavehuse kan opføres uden byggetilla-
delse eller anmeldelse, jf. bestemmelserne i
kap. 1.6. Om anlæg, lokalisering og omfang af
kolonihaver henvises til lov om planlægning og
lov om kolonihaver.
Når kolonihavehusets placering i forhold til na-
bo skal fastlægges, bør der tages hensyn til risi-
koen for brandspredning mellem bygningerne.
Der henvises til kap. 5.5.
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Stk. 3
Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger er undta-
get fra bestemmelserne i kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 bort-
set fra bestemmelserne om:
- Højde- og afstandskrav i kap. 2.3.3 og 2.3.4
- Byggeret i kap. 2.2
- Arbejdssteders indretning i kap. 3.4.1, stk. 3
- Udførelse og dimensionering af bygningskonstruktio-
ner i kap. 4.1 og 4.2
- Brandforhold i kap. 5.1, flugtveje i kap. 5.2, kon-
struktive forhold i kap. 5.3 (gælder alene for dyrestal-
de), brandtekniske installationer i kap. 5.4 (gælder ale-
ne for dyrestalde), brand- og røgspredning i kap. 5.5,
samt 5.6 redningsberedskabets indsatsmulighed
- Undtagelsen gælder ikke for rum, hvor ansatte udfø-
rer almindeligt erhvervsarbejde
- Vand- og afløbsinstallationer i kap. 8.4 og fyringsan-
læg og aftrækssystemer i kap. 8.5.

Stk. 4
For bygningsfredede bygninger og bygninger, som er
del af et fredet fortidsminde, kan der ske lempelser fra
bestemmelserne i kap. 2-8, såfremt bestemmelserne
skønnes at være uforenelige med frednings- og beva-
ringsværdierne.

(1.2, stk. 4)
Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med
vurderingen af, om der af frednings- og beva-
ringshensyn kan ske lempelser fra konkrete be-
stemmelser i kap. 2-8 være opmærksom på, om
hensyn bag bestemmelsen kan opfyldes på an-
dre måder. Dette gælder særligt i forhold til til-
gængelighedsbestemmelserne i kap. 3. Det skal
af byggetilladelsen klart fremgå, hvor der er ta-
le om lempelser.

Stk. 5
Master og antennesystemer omfattende antenner med
tilhørende teknisk udstyr, herunder kabler, befæstelse,
forstærkere, filtre, teknikhuse, -kabiner og -skabe,
jording og microlinks til transmission, der anvendes til
jernbanekommunikation, er undtaget fra bestemmel-
serne i kapitlerne 1 og 2.

(1.2, stk. 5)
Undtagelsen gælder alene anlægselementer, der
indgår i signal- og radiokommunikationssyste-
mer langs offentlige baner.
Ved jernbanekommunikation forstås sikker-
hedssamtaler mellem lokoførere og personalet i
fjernstyringscentralerne, overførelse af sikker-
hedsdata mellem togene og de faste anlæg,
samt anden nødvendig kommunikation for at
sikre jernbanens drift, herunder passagerinfor-
mation og rangering.

Stk. 6
Transportable konstruktioner, der opsættes og anven-
des til brug for udførelsen af et byggearbejde, hvortil
der er meddelt byggetilladelse, er alene omfattet af be-
stemmelserne i kap. 4.6. Omfattet er transportable

(1.2, stk. 6)
De konstruktioner, der ikke er omfattet af be-
kendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, er
fortsat omfattet af bygningsreglementets be-
stemmelser.

5



konstruktioner placeret på byggepladser eller nærved,
når konstruktionens anvendelse har en direkte tilknyt-
ning til et igangværende byggearbejde. Transportable
konstruktioner, der opsættes eller anvendes til andre
formål end selve udførelsen af byggearbejdet, herun-
der konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde,
kontorarbejde eller andet, der ikke er egentligt bygge-
arbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads, er
omfattet af bestemmelserne i kap. 4.6, kap. 5 og kap.
7.3.1, stk. 2. Bestemmelsen omfatter ikke oplagsområ-
der og lignende, der betjener flere byggepladser samti-
digt. Konstruktioner, der benyttes til overnatning, er
ikke omfattet af bestemmelsen. Telte til andet brug end
stilladsinddækning og lign. er ikke omfattet af bestem-
melsen.

Bestemmelsen medfører, at transportable kon-
struktioner til brug for udførelsen af byggear-
bejder kun er omfattet af få af bygningsregle-
mentets bestemmelser, og blandt andet ikke er
omfattet af kravet om byggesagsbehandling.
Det er som udgangspunkt bygningsejerens an-
svar, at konstruktionerne lever op til kravene i
byggelovgivningen, jf. byggelovens § 17, stk.
1. Bygningsejeren er den person, der ejer den
matrikel, hvorpå byggearbejdet udføres. An-
svaret kan dog efter byggelovens bestemmelse
også påhvile brugeren.
Bestemmelsen medfører, at alle transportable
konstruktioner, f.eks. kraner, stilladser, skure
og velfærdsforanstaltninger til brug i arbejdsti-
den samt konstruktioner til brug for byggele-
delsen, der alene anvendes lejlighedsvist, er
undtaget fra bygningsreglementets anvendel-
sesområde, idet disse er omfattet af bekendtgø-
relse om bygge- og anlægsarbejde.
Konstruktioner, hvori der udføres arbejde, der
ikke er egentligt byggearbejde, skal dog også
leve op til kravene i bygningsreglementets kap.
5 og bilag 6, afsnit 4 om forskellige vilkår for
midlertidige flytbare pavilloner, jf. kap. 7.3.1,
stk. 2.
Transportable konstruktioner, der anvendes til
personophold uden for arbejdstiden, fx skure,
der anvendes til overnatning, er ikke omfattet
af bestemmelsen. Disse konstruktioner er der-
for omfattet af bygningsreglementet og skal be-
handles efter reglerne i kap. 1.3.5 og bilag 2.
Bestemmelsen fritager ikke de transportable
konstruktioner for at efterleve krav i medfør af
anden lovgivning. Eksempelvis kan kravet om
landzonetilladelse eksistere uanset, om kon-
struktionen er omfattet af bygningsreglementet
eller ej.

1.3 Ansøgning om byggetilladelse

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden tilladelse
fra kommunalbestyrelsen, med mindre andet er be-
stemt i kap. 1.3.5, kap. 1.5 eller kap. 1.6.

(1.3, stk. 1)
En bygherre, der opfører ny bebyggelse, som
hovedsageligt skal anvendes til beboelse, skal
forsikre bebyggelsen mod byggeskader, der har
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deres årsag i forhold ved opførelsen af bebyg-
gelsen, jf. byggelovens 25A, stk. 1. Ved be-
handlingen af en byggeansøgning skal kommu-
nen påse, om der foreligger dokumentation for,
at et forsikringsselskab har afgivet tilbud på en
byggeskadeforsikring jf. byggelovens § 25C,
stk. 1.
Jf. byggelovens § 16, stk. 9, kan kommunalbe-
styrelsen benytte deltilladelser, så byggeriet
kan påbegyndes, uden at alle forhold i bygge-
sagen er endeligt afklaret. Herved kan kommu-
nalbestyrelsen sikre sig, at f.eks. alle nødvendi-
ge statiske beregninger og tegninger for den
følgende etape foreligger, inden den enkelte
deltilladelse gives.
Opsætning af altaner er omfattet af kravet om
byggetilladelse og skal behandles i henhold til
bestemmelserne i kap. 1.3.1, 1.3.2 og 1.3.3.

Stk. 2
Ansøgning om byggetilladelse skal indgives til kom-
munalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale løs-
ning (digital selvbetjening), som kommunen stiller til
rådighed.

(1.3, stk. 2)
Den digitale ansøgning anses for at være kom-
met frem, når den er tilgængelig for kommu-
nen.
Kommunen skal tilbyde, at ansøgningen kan
indgives på anden måde, hvis der er særlige
forhold, der gør, at ansøgeren ikke må forven-
tes at kunne anvende digital selvbetjening.
Kommunen kan undlade at afvise en ansøg-
ning, der ikke er modtaget digitalt, hvis der ud
fra en samlet økonomisk vurdering er klare for-
dele ved at modtage ansøgningen på anden må-
de end kommunens digitale løsning.

Stk. 3
Ansøgningen signeres af ejeren med digital signatur.
Hvis ansøgningen ikke er signeret af ejeren, skal ansø-
geren på anden måde dokumentere sin ret til at udføre
arbejdet.

(1.3, stk. 3)
En ansøgning om byggetilladelse skal som ud-
gangspunkt signeres af bygningsejeren. Byg-
ningsejeren kan dog ligeledes lade andre ansø-
ge via fuldmagt eller på anden måde dokumen-
tere, at han har ret til at udføre arbejdet.
Det forudsættes, at de digitale systemer, som
kommunen stiller til rådighed for ansøgning
mv., indrettes på en sådan måde, at kommunen
kan identificere, hvem der har indgivet ansøg-
ningen. Der kan i særlige situationer være tale
om, at kommunens digitale selvbetjeningssy-
stem ikke er indrettet til at håndtere en bestemt
situation, og hvor ansøger derfor er nødsaget til
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på anden måde at dokumentere sin ret til at ud-
føre arbejdet. Eksempelvis hvor der stilles krav
om to underskrifter eller, hvor ejeren ønsker at
give fuldmagt til en anden, og selvbetjenings-
løsningen ikke er indrettet til at håndtere dette.
Der stilles krav om anvendelse af en sikker
identifikation af ejeren i form af den nødvendi-
ge digitale signatur som eksempelvis NemID
eller en digital signatur med et sikkerhedsni-
veau svarende til OCES-standarden eller høje-
re, og som er teknisk kompatible med OCES.

Stk. 4
Såfremt bebyggelsen er omfattet af bestemmelserne i
kap. 1.3.1, kap. 1.3.2 eller kap. 1.5, stk. 5, skal dette
fremgå af ansøgningen.

(1.3, stk. 4)
Kommunalbestyrelsen foretager den endelige
vurdering af, om bebyggelsen er omfattet af
enten kap. 1.3.1, kap. 1.3.2 eller kap. 1.5, stk.
5. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke mener,
at den pågældende bebyggelse er omfattet af de
pågældende kapitler, skal kommunalbestyrel-
sen meddele dette til ansøgeren inden 2 uger.

Stk. 5
Ved transportable konstruktioner, som ikke er certifi-
ceret efter reglerne i bekendtgørelse om certificerings-
ordning for transportable telte og konstruktioner, jf.
kap. 1.3.5, skal ansøgning om byggetilladelse til op-
stilling af konstruktionen indgives og signeres med di-
gital signatur af brugeren af konstruktionen.

(1.3, stk. 5)
Ejeren og brugeren kan være den samme fysi-
ske eller juridiske person. Ved bruger forstås
den fysiske eller juridiske person, der rent fak-
tisk skal anvende konstruktionen, eller til hvis
arrangement konstruktionen skal anvendes.

1.3.1 Særlige bestemmelser vedrørende mindre
bygninger og fritliggende enfamiliehuse mv.

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
For følgende bebyggelser gælder, at der alene skal ind-
sendes ansøgning til kommunalbestyrelsen vedrørende
forhold omfattet af kap. 2:

(1.3.1, stk. 1)
Disse bebyggelser betegnes som byggerier af
begrænset kompleksitet og er derfor undtaget
kommunalbestyrelsens behandling af de tekni-
ske bestemmelser. Ansøgeren skal derfor ikke
indsende ansøgning vedrørende forhold omfat-
tet af kap. 3-8. Bebyggelse med en begrænset
kompleksitet skal fortsat overholde gældende
lovgivning.
Såfremt kommunalbestyrelsen i forbindelse
med behandlingen af bestemmelserne i kap. 2
tillader en placering af bygningen, som gør det
nødvendigt at stille særlige krav om brandfor-
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anstaltninger, kan kommunalbestyrelsen stille
dette krav, uanset at der ikke indsendes ansøg-
ningsmateriale vedrørende bestemmelserne i
kap. 5. Kommunalbestyrelsen kan i disse til-
fælde forlange det ansøgningsmateriale, der er
nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen.
Dette kan f.eks. være dokumentation for brand-
sikring af ydervægge mv.
Sker der ændringer i projektet, som medfører
eller som kan medføre, at bebyggelsen ikke
længere er omfattet af stk. 1, skal ansøgeren
meddele kommunalbestyrelsen dette. Kommu-
nalbestyrelsen vurderer herefter, hvorvidt byg-
ningen fortsat er omfattet af stk. 1. Såfremt
kommunalbestyrelsen vurderer, at bygningen
ikke længere er omfattet af stk. 1, skal bebyg-
gelsen behandles efter kap. 1.3.3.

1) Garager på terræn i én etage, garager i kældre i én-
familiehuse samt om- og tilbygninger heraf, når byg-
ningernes samlede areal er over 50 m².
2) Carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre byg-
ninger samt om- og tilbygninger heraf, når bygninger-
nes samlede areal er over 50 m².

(1.3.1, stk. 1, nr. 1 og 2)
Bestemmelserne gælder uanset hvilken anden
form for bebyggelse, bygningerne opføres i til-
knytning til.

3) Fritliggende enfamiliehuse samt om- og tilbygnin-
ger hertil. Bestemmelsen finder også anvendelse, selv
om en del af boligen anvendes til sådanne former for
erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse
med en bolig.
4) Sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlig-
hedsskel med højst 2 boliger samt om- og tilbygninger
hertil. Bestemmelsen finder også anvendelse, selv om
en del af boligen anvendes til sådanne former for er-
hverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med
en bolig.
5) Sommerhuse samt tilbygninger hertil.

(1.3.1, stk. 1, nr. 3-5)
For disse bygninger gælder, at ombygninger
kan udføres uden byggetilladelse eller anmel-
delse, såfremt der ikke sker en udvidelse af eta-
gearealet, eller en væsentlig anvendelsesæn-
dring, jf. kap. 1.6, stk. 1.
Erhverv, der sædvanligvis udøves i forbindelse
med en bolig, er f.eks. frisør, ejendoms-, advo-
kat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignen-
de liberale erhverv samt dagpleje og lignende.

Stk. 2
Ansøgningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af
det arbejde, der skal udføres, og skal være bilagt rele-
vant tegningsmateriale med angivelse af målestoksfor-
holdet. Ansøgningen skal indeholde enhver oplysning
af betydning for kommunens behandling af bestem-
melserne i kap. 2.

(1.3.1, stk. 2)
Afhængig af byggearbejdets art kan f.eks. føl-
gende oplysninger og tegninger være af betyd-
ning:
Tegningsmateriale, der viser bebyggelsens
samlede omfang, herunder muliggør en vurde-
ring af bebyggelsens samlede indvirkning på
omgivelserne, oplysninger om grundens stør-
relse, bebyggelsens etageareal, bebyggelsens
højde- og afstandsforhold, beliggenheden af til-
stødende eller omkringliggende grundes be-
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byggelse, grundens nuværende og fremtidige
højdekoter og højdekoter på tilstødende eller
omkringliggende grunde, beregning af bebyg-
gelsesprocenten.
Tegningsmaterialet skal alene indeholde oplys-
ninger, som er nødvendige for kommunens be-
handling af bestemmelserne i kap. 2.
Såfremt opfyldelsen af bestemmelser i kap. 3-8
har betydning for forhold, som er reguleret i
kap. 2, skal ansøgeren indsende oplysninger
herom til kommunalbestyrelsen (sammen med
ansøgning om byggetilladelse). Det kan f.eks.
være placering af udvendige ventilationsanlæg,
som har betydning for bebyggelsens ydre frem-
toning.
Kommunalbestyrelsen kan forlange enhver op-
lysning og tegningsmateriale, som er nødven-
dig for at kunne give byggetilladelse efter kap.
2.
Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med
ansøgningen stille krav om fremsendelse af
yderligere oplysninger, såfremt dette er nød-
vendigt efter anden lovgivning. Det kan f.eks.
være oplysninger om materialevalg, farver mv.
for vurdering af lokalplansbestemmelse.
Oplysninger og tegningsmateriale skal som ud-
gangspunkt indsendes elektronisk via kommu-
nens digitale løsning. Hvis oplysningerne og
tegningsmaterialet ikke kan indsendes digitalt,
uden at det ændrer karakter eller gøres ubrug-
bart i forhold til byggeprojektet, kan det ind-
sendes pr. brev til kommunen.

Stk. 3
Ansøgningen skal indeholde:
1) Nødvendige oplysninger til identifikation af ejen-
dommen, bygningen eller enheden.

(1.3.1, stk. 3, nr. 1)
Oplysningerne vil typisk være matrikelbeteg-
nelse, adgangsadresse, ejendomsnummer, eta-
geangivelse, side/dørnummer.

2) Oplysning om den påtænkte benyttelse af bebyggel-
sen og ved ombygning og ændret anvendelse, oplys-
ning om hidtidig benyttelse.

(1.3.1, stk. 3, nr. 2)
Ud over tilladelse efter byggeloven kræver
ændret benyttelse af sommerhuse i sommerhus-
områder til helårsbeboelse også tilladelse fra
kommunalbestyrelsen efter planloven.

3) Oplysninger til registrering af sagen i Bygnings- og
Boligregistret (BBR).

(1.3.1, stk. 3, nr. 3)
Der henvises til bekendtgørelse om ajourføring
af Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvoref-
ter ejeren i forbindelse med ansøgning om byg-
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getilladelse skal meddele alle oplysninger, som
er af betydning for drift og ajourføring af BBR.

4) Oplysning om hvorvidt projektet er i strid med be-
stemmelser i byggeloven, bygningsreglementet, servi-
tutter og andre byggeforskrifter sammen med en be-
grundet ansøgning om de nødvendige dispensationer
eller tilladelser.

(1.3.1, stk. 3, nr. 4)
Såfremt der søges om dispensation fra bestem-
melser i kap. 3-8, skal ansøgningen vedlægges
de oplysninger, som er nødvendige for kommu-
nalbestyrelsens behandling af ansøgningen.

Stk. 4
Hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan
kommunalbestyrelsen forlange attestering af en landin-
spektør af oplysninger om grundens størrelse eller af-
sætningen af byggeriet.

1.3.2 Særlige bestemmelser vedr. sammenbyggede
enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger og visse in-
dustri- og lagerbygninger

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
For følgende bebyggelser gælder, at der kun skal ind-
sendes ansøgning til kommunalbestyrelsen vedrørende
bestemmelserne omfattet af kap. 2 og kap. 5:

(1.3.2, stk. 1)
Disse bebyggelser betegnes som byggerier af
begrænset kompleksitet og kan derfor undtages
behandling af de tekniske bestemmelser i kom-
munen, bortset fra bestemmelserne i kap. 5.
Bebyggelse med en begrænset kompleksitet
skal fortsat overholde gældende lovgivning.
Sker der ændringer i projektet, som medfører
eller som kan medføre, at bebyggelsen ikke
længere er omfattet af stk. 1, skal ansøgeren
meddele kommunalbestyrelsen dette. Kommu-
nalbestyrelsen vurderer herefter, hvorvidt byg-
ningen fortsat er omfattet af stk. 1. Såfremt
kommunalbestyrelsen vurderer, at bygningen
ikke længere er omfattet af stk. 1, skal bebyg-
gelsen behandles efter kap. 1.3.3.

1) Sammenbyggede enfamiliehuse med mere end 2 bo-
liger med lodret lejlighedsskel. Bestemmelsen finder
også anvendelse, selv om en del af boligen anvendes
til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan
udøves i forbindelse med en bolig.

(1.3.2, stk. 1, nr. 1)
For disse bygninger gælder, at ombygninger
kan udføres uden byggetilladelse eller anmel-
delse, såfremt der ikke sker en udvidelse af eta-
gearealet eller en væsentlig anvendelsesæn-
dring, jf. kap. 1.6.
Erhverv, der sædvanligvis udøves i forbindelse
med en bolig, er f.eks. frisør, ejendoms-, advo-
kat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignen-
de liberale erhverv samt dagpleje og lignende.
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2) Avls- og driftsbygninger i 1. etage, som kan henfø-
res til konsekvensklasse CC1 eller CC2 i DS/EN 1990
DK NA.
Bestemmelsen omfatter dog ikke avls- og driftsbyg-
ninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af
dyreliv, svarende til bygninger, der ville blive placeret
i konsekvensklasse CC3, hvis de var beregnet til op-
hold for mennesker.

(1.3.2, stk. 1, nr. 2)
Avls- og driftsbygninger, der ville blive place-
ret i konsekvensklasse CC3, vil typisk være
staldbygninger over 2.000 m2, hvor samtlige
dyr i bygningen vanskeligt vil kunne evakueres
ved svigt. Bygninger omfattet af konsekvens-
klasse CC3 skal altid byggesagsbehandles efter
kap. 1.3.3.

3) Industri- og lagerbygninger i 1. etage, som kan hen-
føres til konsekvensklasse CC1 eller CC2 i DS/EN
1990 DK NA.

(1.3.2, stk. 1, nr. 3)
Bestemmelsen omfatter ikke industri- og lager-
bygninger, som placeres i konsekvensklasse
CC3 i DS/EN 1990 DK NA med centralvarme-
kedler mv. med en nominel ydelse over 400
kW.
I forbindelse med kommunalbestyrelsens vur-
dering af, om en bygning er omfattet af kap.
1.3.2, stk. 1, nr. 3, skal bygningen vurderes
samlet. Det indebærer, at en bygning, hvis pri-
mære formål er industri- eller lagerbygning vil
være omfattet af bestemmelsen, uanset at der i
bygningen er indrettet kontorlokaler. Kommu-
nalbestyrelsen skal behandle bygningen som en
samlet enhed.

Stk. 2
Ansøgningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af
det arbejde, der skal udføres og skal være bilagt rele-
vant tegningsmateriale med angivelse af målestoksfor-
holdet. Ansøgningen skal indeholde enhver oplysning
af betydning for kommunens behandling af bestem-
melserne i kap. 2 og kap. 5.

(1.3.2, stk. 2)
Afhængig af byggearbejdets art kan f.eks. føl-
gende oplysninger og tegninger være af betyd-
ning:
Tegningsmateriale, der viser bebyggelsens
samlede omfang, herunder muliggør en vurde-
ring af bebyggelsens samlede indvirkning på
omgivelserne, oplysninger om grundens stør-
relse, bebyggelsens etageareal, bebyggelsens
højde- og afstandsforhold, beliggenheden af til-
stødende eller omkringliggende grundes be-
byggelse, grundens nuværende og fremtidige
højdekoter og højdekoter på tilstødende eller
omkringliggende grunde, beregning af bebyg-
gelsesprocenten.
Oplysning om materialer og konstruktioner,
som har betydning for overholdelse af bestem-
melserne i kap. 5.
Såfremt opfyldelsen af bestemmelser i kap. 3-4
og kap. 6-8 har betydning for forhold, som er
reguleret i kap. 2, skal ansøgeren indsende op-
lysninger herom til kommunalbestyrelsen sam-
men med ansøgning om byggetilladelse.
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Kommunalbestyrelsen kan forlange enhver op-
lysning og tegningsmateriale, som er nødven-
dig for at kunne give byggetilladelse efter kap.
2 og kap. 5.
Oplysninger og tegningsmateriale skal som ud-
gangspunkt indsendes elektronisk via kommu-
nens digitale løsning. Hvis oplysningerne og
tegningsmaterialet ikke kan sendes digitalt,
uden at det ændrer karakter eller gøres ubrug-
bart i forhold til byggeprojektet, kan det ind-
sendes på papir.

Stk. 3
Ansøgningen skal indeholde:
1) Nødvendige oplysninger til identifikation af ejen-
dommen, bygningen eller enheden.

(1.3.2, stk. 3, nr. 1)
Oplysningerne vil typisk være matrikelbeteg-
nelse, adgangsadresse, ejendomsnummer, eta-
geangivelse, side/dørnummer.

2) Oplysning om den påtænkte benyttelse af bebyggel-
sen og ved ombygning og ændret benyttelse, oplysning
om den hidtidige benyttelse.
3) Oplysninger til registrering af sager i Bygnings- og
Boligregistret (BBR)

(1.3.2, stk. 3, nr. 3)
Der henvises til bekendtgørelse om ajourføring
af Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvoref-
ter ejeren i forbindelse med ansøgning om byg-
getilladelse skal meddele alle oplysninger, som
er af betydning for drift og ajourføring af BBR.

4) Oplysning om hvorvidt projektet er i strid med be-
stemmelser i byggeloven, bygningsreglementet, servi-
tutter og andre byggeforskrifter sammen med en be-
grundet ansøgning om de nødvendige dispensationer
eller tilladelser.

(1.3.2, stk. 3, nr. 4)
Såfremt der søges om dispensation fra bestem-
melser i kap. 3-4 og kap. 6-8 skal ansøgningen
vedlægges de relevante oplysninger, som er
nødvendige for kommunalbestyrelsens behand-
ling af ansøgningen.

Stk. 4
Hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan
kommunalbestyrelsen forlange:
1) Brandteknisk dokumentation for bygningens ud-
formning og grundlaget for de valgte brandsikkerheds-
tiltag.
2) Dokumentation for, hvordan kontrol og vedligehol-
delse af de brandtekniske installationer og bygningsde-
le vil blive gennemført.
3) Kommunalbestyrelsen kan indhente en sagkyndig
erklæring vedrørende den brandtekniske dokumenta-
tion, jf. nr. 1 og 2. Udgifterne hertil afholdes af ansø-
geren.
4) Attestering af en landinspektør af oplysninger om
grundens størrelse eller afsætningen af byggeriet.
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1.3.3 Øvrig bebyggelse

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Ansøgningen om byggetilladelse skal indeholde en ty-
delig beskrivelse af det arbejde, der skal udføres og
skal indeholde enhver oplysning af betydning for sa-
gens behandling, herunder for sagens registrering i
Bygnings- og Boligregistret (BBR). Ansøgningen skal
være bilagt relevant tegningsmateriale med angivelse
af målestoksforholdet.

(1.3.3, stk. 1 og 2)
Kommunalbestyrelsen kan forlange enhver op-
lysning og tegningsmateriale, som er nødven-
digt for at give byggetilladelse.
Afhængig af byggearbejdets art kan f.eks. føl-
gende oplysninger og tegninger være af betyd-
ning:
- Tegningsmateriale, der viser bebyggelsens
samlede omfang, herunder muliggør en vurde-
ring af bebyggelsens samlede indvirkning på
omgivelserne, oplysninger om grundens stør-
relse, bebyggelsens etageareal, bebyggelsens
højde- og afstandsforhold, beliggenheden af til-
stødende eller omkringliggende grundes be-
byggelse, grundstykkets nuværende og fremti-
dige højdekoter og højdekoter på tilstødende
eller omkringliggende grunde, beregning af be-
byggelsesprocenten.
- Oplysninger til bedømmelse af energiforbrug.
- Statiske beregninger.
- Oplysning om materialer og konstruktioner.
- Dimensionering af ventilation.
- Indretningsmæssige forhold, herunder handi-
captilgængelighed.
- Oplysning om vand- og afløbsforhold mv.
Oplysninger og tegningsmateriale skal som ud-
gangspunkt indsendes elektronisk via kommu-
nens digitale løsning. Det vil fremgå af den di-
gitale selvbetjeningsløsning, hvilke dokumen-
ter der kan eller skal indgives digitalt, herunder
hvilke dokumenter der kan indgives på anden
måde.

Stk. 2
Ansøgningen skal indeholde:
1) Nødvendige oplysninger til identifikation af ejen-
dommen, bygningen eller enheden.
2) Oplysning om de bestemmelser i byggeloven, byg-
ningsreglementet, servitutter og andre byggeforskrif-
ter, som projektet måtte være i strid med. Ansøgningen
skal indeholde en begrundet ansøgning om de nødven-
dige dispensationer eller tilladelser.

(1.3.3, stk. 2, nr. 1)
Oplysningerne vil typisk være matrikelbeteg-
nelse, adgangsadresse, ejendomsnummer, eta-
geangivelse, side/dørnummer.
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3) Oplysning om den påtænkte benyttelse af bebyggel-
sen og ved ombygning og ændret benyttelse, oplysning
om den hidtidige benyttelse.
4) Oplysning om, hvorvidt byggearbejdet er projekte-
ret efter de lempeligere bestemmelser for ombygnings-
arbejder, jf. kap. 3. Ansøgningen skal indeholde en re-
degørelse for de eksisterende bygningskonstruktioner
og øvrige bygningsmæssige forhold, som er af betyd-
ning for sagens behandling.

(1.3.3, stk. 2, nr. 4)
Der henvises til kap. 3.1, stk. 2.

5) Oplysninger om, hvordan der er truffet foranstalt-
ninger, som af hensyn til klimatiske forhold er nødven-
dige for en forsvarlig udførelse, jf. kap. 4.1, stk. 5.

(1.3.3, stk. 2, nr. 5)
For byggeri i perioden 1. november til 31.
marts kan udgangspunktet for de krævede op-
lysninger være bilag 1 til bekendtgørelse om
bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. novem-
ber til 31. marts, som omhandler vejrligsbe-
stemte foranstaltninger.

6) Oplysninger for bygninger omfattet af kap. 7.2, om
bygningens beregnede energibehov, dokumentation for
at energirammen er opfyldt samt oplysninger om evt.
lavenergiklasse.

(1.3.3, stk. 2, nr. 6)
Der henvises til lov om fremme af energibespa-
relser i bygninger.

7) Redegørelse for sagkyndige undersøgelser vedrø-
rende undergrundens styrke- og stabilitetsforhold, som
gennemføres, og hvem der forestår disse ved ansøg-
ning om tilladelse til at give offentligheden adgang til
en mine og lignende anlæg.
8) Oplysninger til registrering af sagen i Bygnings- og
Boligregistret (BBR).

(1.3.3, stk. 2, nr. 8)
Der henvises til bekendtgørelse om ajourføring
af Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvoref-
ter ejeren i forbindelse med ansøgning om byg-
getilladelse skal meddele alle oplysninger, som
er af betydning for drift og ajourføring af BBR.

Stk. 3
Hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan
kommunalbestyrelsen forlange:
1) Brandteknisk dokumentation for bygningens ud-
formning og grundlaget for de valgte brandsikringstil-
tag.
2) Dokumentation for, hvordan kontrol og vedligehol-
delse af de brandsikringstiltag og bygningsdele vil bli-
ve gennemført.

(1.3.3, stk. 3, nr. 1 og 2)
Afhængigt af byggearbejdets art bør dokumen-
tationen indeholde følgende: Den overordnede
strategi for brandsikringen, tegningsmateriale
og beskrivelser, der viser de enkelte bygnings-
deles brandtekniske egenskaber, brandtekniske
installationer, flugtveje og redningsforhold
mv., brandtekniske beregninger, dokumentation
for de enkelte bygningsdeles og installationers
brandtekniske egenskaber samt en beskrivelse
af, hvordan eventuelle brandtekniske installati-
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oner og bygningsdele løbende kontrolleres og
vedligeholdes.

3) Kommunalbestyrelsen kan indhente en sagkyndig
erklæring vedrørende den brandtekniske dokumenta-
tion, jf. nr. 1 og 2. Udgifterne hertil afholdes af ansø-
geren.
4) Dokumentation for, at bygningskonstruktionerne
opfylder bestemmelserne i kap. 4, Konstruktioner. Do-
kumentationen skal være i overensstemmelse med bi-
lag 4, Dokumentation af bærende konstruktioner. An-
søgeren udpeger en bygværksprojekterende for de bæ-
rende konstruktioner, som det påhviler at samle og ko-
ordinere den statiske dokumentation, således at den
udgør et hele. Ansøgeren oplyser om den valgte byg-
værksprojekterende.

(1.3.3, stk. 3, nr. 4)
Statisk dokumentation for sekundære byg-
ningskonstruktioner er ikke omfattet af krav
om erklæring fra en statiker, der har anerken-
delse efter reglerne i bilag 3.
For bygninger i lav dokumentationsklasse, jf.
SBi-anvisning 223, er der sædvanligvis ikke
grundlag for at kræve dokumentation for, at
bygningskonstruktionerne opfylder bestemmel-
serne i kap. 4.

5) Attestering af en landinspektør af oplysninger om
grundens størrelse eller afsætningen af byggeriet.

Stk. 4
For bærende konstruktioner, hvor svigt har alvorlige
konsekvenser med hensyn til tab af menneskeliv eller,
hvor de økonomiske, sociale eller miljømæssige kon-
sekvenser er særligt store, skal den statiske dokumen-
tation efter stk. 3, nr. 4, bilægges en erklæring udfor-
met og underskrevet personligt af en statiker, der har
anerkendelse efter reglerne i bilag 3. Erklæringen skal
omfatte den statiske dokumentation i sin helhed. Eje-
ren vælger den anerkendte statiker.

(1.3.3, stk. 4)
De omfattede bygningskonstruktioner svarer til
de konstruktioner, som i henhold til Nationalt
Anneks til Eurocode 0, tabel B1 (EN 1990 DK
NA Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekte-
ringsgrundlag for bærende konstruktioner) af-
snit B4 er omfattet af høj konsekvensklasse
CC3. Der henvises til DS/INF 1990 Konse-
kvensklasser for bygningskonstruktioner.
Sekundære bygningskonstruktioner, hvor svigt
alene vil omfatte den pågældende konstrukti-
onsdel, og hvor konsekvenserne af et svigt er
begrænsede, er dog ikke omfattet af krav om
erklæring fra en anerkendt statiker.

Stk. 5
For bærende konstruktioner omfattet af stk. 4, og hvor
konsekvenserne af et eventuelt svigt er særligt alvorli-
ge, gælder endvidere, at den statiske dokumentation
efter stk. 3, nr.4, bilægges en erklæring udformet og
underskrevet af en statiker, der har anerkendelse efter
reglerne i bilag 3, og som hverken direkte eller indi-
rekte må være økonomisk forbunden med den eller de
organisationer, som har medvirket ved projekteringen
af bygningen. Ejeren vælger den anerkendte statiker,
og valget heraf godkendes af kommunalbestyrelsen.

(1.3.3, stk. 5)
De omfattede bygningskonstruktioner svarer til
de konstruktioner, som i henhold til Nationalt
Anneks til Eurocode 0 (EN 1990 DK NA Nati-
onalt Anneks til Eurocode 0: Projekterings-
grundlag for bærende konstruktioner) afsnit B4
er omfattet af høj konsekvensklasse CC3 samt
punkt (4) og (5).
Den anerkendte statiker gennemfører person-
ligt en tredjepartskontrol af projektet og doku-
menterer kontrollen i henhold til SBi-anvisning
223.
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Stk. 6
For bærende konstruktioner, der ikke er omfattet af
stk. 4 og 5, kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfæl-
de forlange, at den statiske dokumentation efter stk. 3,
nr. 4, med tilhørende bilag, bilægges en erklæring ud-
formet og underskrevet personligt af en statiker, der
har anerkendelse efter reglerne i bilag 3.

(1.3.3, stk. 6)
Et eksempel på de særlige tilfælde, hvor kom-
munalbestyrelsen kan forlange, at den statiske
dokumentation efter stk. 3, nr. 4, bilægges en
statikererklæring, kan være bygningskonstruk-
tioner, der i henhold til SBi-anvisning 223, er
henført til høj dokumentationsklasse.

Stk. 7
Dokumentationen og erklæringer efter stk. 3-6 indgi-
ves i digital form og skal være forsynet med den på-
gældendes digitale signatur med et sikkerhedsniveau,
der mindst er på niveau med OCES-signaturen.

(1.3.3, stk. 7)
Den pågældende er den person, der er ansvarlig
for dokumentationen mv., f.eks. landinspektø-
ren eller den bygværksprojekterende.

1.3.4 Særlige bestemmelser vedrørende samlet
byggesagsbehandling af master og antenner

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Ansøgning om byggetilladelse til opsætning af en mast
og/eller til opsætning af mulige fremtidige antenner på
masten kan byggesagsbehandles samlet.

(1.3.4, stk. 1)
Kommunen vurderer selv, hvorvidt den vil fo-
retage en samlet byggesagsbehandling.
Bestemmelsen kan ligeledes anvendes ved an-
søgning om byggetilladelse af flere fremtidige
antenner på eksisterende master.
Hvis der i forbindelse med en samlet bygge-
sagsbehandling er pligt til at foretage partshø-
ring efter forvaltningslovens regler, skal parts-
høringen både vedrøre masten og de mulige
fremtidige antenner, der er omfattet af ansøg-
ningen.
Kommunen kan i byggetilladelsen stille vilkår
om, at kommunen skal orienteres hver gang,
der opsættes en antenne på masten. Antenner,
der efterfølgende opsættes på masten, skal væ-
re i overensstemmelse med byggetilladelsen.

Stk. 2
Ved en samlet byggesagsbehandling af ansøgning om
opsætning af mast og mulige fremtidige antenner på
masten skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af
de mulige fremtidige antennekonstruktioner, som sene-
re kan opsættes på masten. Beskrivelsen skal omfatte
antennernes antal og placering på masten.

(1.3.4, stk. 2)
Antenner, der ønskes opsat på masten, men
som ikke fremgår af den oprindelige byggean-
søgning, eller antenner, hvor placeringen i hen-
hold til byggeansøgningen ændres, skal bygge-
sagsbehandles separat.

Stk. 3 (1.3.4, stk. 3)
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Byggetilladelsen til opsætning af masten bortfalder,
hvis opsætningen af masten ikke er påbegyndt et år fra
tilladelsens dato. Tilladelsen til at opsætte de tilladte
antenner på masten bortfalder dog ikke, selvom de
planlagte antenner ønskes opsat mere end et år efter
masten er opstillet.

For så vidt angår pkt. 1.3.4, stk. 3, sidste punk-
tum, gælder dette alene for de antenner, der er
en del af den samlede byggesagsbehandling.

Stk. 4
Byggearbejdet færdigmeldes, og der udstedes ibrug-
tagningstilladelse allerede efter opsætningen af ma-
sten, uden de fremtidige tilladte antenner er monteret
på masten. Ibrugtagningstilladelse udstedes i henhold
til reglerne i kap. 1.8, stk. 2.

1.3.5 Transportable telte og konstruktioner
1.3.5.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
De i bilag 2, skema 1, nævnte transportable telte og
konstruktioner må ikke opstilles uden forudgående
byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen.

(1.3.5.1, stk. 1)
Transportable konstruktioner skal byggesags-
behandles efter reglerne i kap. 1.3.3, da der er
tale om øvrig bebyggelse. I byggesagsbehand-
lingen skal kommunen dog kun påse, at regler-
ne i kap. 3.2,1, kap. 4.1-4.3 og kap. 5, er over-
holdt, jf. stk. 3
Transportable telte og konstruktioner, der ikke
er nævnt i bilag 2, skema 1 eller 2, men som
kommunalbestyrelsen efter en konkret vurde-
ring finder at være omfattet af byggelovens § 2,
stk. 3, må ikke opsættes uden forudgående byg-
getilladelse, jf. byggelovens § 16, stk. 1, og
bygningsreglementets kap. 1.3, stk. 1. Disse
telte og konstruktioner kan dog certificeres i
henhold til bekendtgørelse om certificerings-
ordning for transportable telte og konstruktio-
ner, og byggetilladelse er i så fald ikke påkræ-
vet, jf. kap. 1.3.5.1, stk. 2.

Stk. 2
Transportable telte og konstruktioner kan dog opstilles
uden, at der foreligger byggetilladelse fra kommunal-
bestyrelsen, hvis det transportable telt eller den trans-
portable konstruktion er certificeret efter reglerne i be-
kendtgørelse om certificeringsordning for transportab-
le telte og konstruktioner.

(1.3.5.1, stk. 2)
Det er ligeledes muligt at få certificeret et
transportabelt telt eller en transportabel kon-
struktion, der skal bruges til overnatning.
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Stk. 3

Opstilling af transportable konstruktioner skal dog an-
meldes til kommunalbestyrelsen, hvis den transportab-
le konstruktion anvendes af mere end 150 personer.

(1.3.5.1, stk. 3)

Anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvor den
transportable konstruktion anvendes af mere
end 150 personer, skal ske uanset, om der er
krav om byggetilladelse eller certificering.

Stk. 4
Transportable telte og konstruktioner er alene omfattet
af reglerne i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap. 5, der er
relevante i forhold til den konkrete konstruktion.

(1.3.5.1, stk. 4)
Transportable telte og konstruktioner er alene
omfattet af de bestemmelser, der står nævnt i
bestemmelsen. I byggesagsbehandlingen skal
kommunen derfor kun påse, at disse bestem-
melser er overholdt.
Telte med et samlet areal på 50 m2 og mindre
er ikke omfattet af reglerne i kap. 4, jf. kap.
4.1, stk. 7.
Det er alene de bestemmelser, der er relevante i
forhold til det konkrete telts eller den konkrete
konstruktions udformning og anvendelse, der
skal overholdes.

Stk. 5
Telte og konstruktioner, der opstilles med en varighed
på over 6 uger på den samme placering, må uanset be-
stemmelsen i stk. 2, ikke opstilles uden forudgående
byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen. Opstillingen
er i disse tilfælde også omfattet af kap. 2. Er en kon-
struktion, der ønskes opstillet med en varighed på over
6 uger, certificeret, kan kommunen lægge certificerin-
gen til grund i den tekniske del af byggesagsbehand-
lingen. Herefter vil kommunen alene skulle bygge-
sagsbehandle de bebyggelsesregulerende forhold.

(1.3.5.1, stk. 5)
Telte og konstruktioner, der opstilles samme
sted for en periode på over 6 uger, betragtes
som varige konstruktioner. Disse varige kon-
struktioner er underlagt kravet om byggetilla-
delse på lige fod med andre faste og permanen-
te bygninger, og de kan derfor ikke opsættes på
grundlag af en certificering i henhold til be-
kendtgørelse om certificeringsordning for
transportable telte og konstruktioner.
Såfremt teltet eller konstruktionen opstilles
uden forudgående viden om, at teltet eller kon-
struktionen skal være opstillet på den samme
placering i mere end 6 uger, vil teltet eller kon-
struktionen blive omfattet af kravet om bygge-
tilladelse, når den tidsmæssige grænse på 6
uger er nået.

Stk. 6
De i bilag 2, skema 2, nævnte telte og konstruktioner
kan opstilles uden byggetilladelse eller certificering.
De i bilag 2, skema 2 nævnte telte og konstruktioner
skal dog leve op til reglerne i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3
og kap. 5, der er relevante i forhold til den konkrete
konstruktion.
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Stk. 7
Ved privat brug i bilag 2 forstås telte, der ejes af en
privatperson, og som udelukkende anvendes til privat
brug af denne privatperson.

(1.3.5.1, stk. 7)
Det afgørende for, om et telt er privat, beror så-
ledes dels på ejerforholdet, dels på den konkre-
te anvendelse af teltet. Telte til privat brug er
således telte, hvor den privatperson, der ejer
teltet, også rent faktisk selv bruger teltet. Telte,
der udlånes – uanset om udlån sker mod veder-
lag – er ikke omfattet af definitionen "privat",
idet teltet da ikke anvendes af ejeren af teltet.

Stk. 8
Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er alene
omfattet af byggeloven efter kommunalbestyrelsens
konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3. Rafte-
konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er derfor ikke
omfattet af bilag 2.

(1.3.5.1, stk. 8)
Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt,
er alene omfattet af byggeloven efter en kon-
kret vurdering. Midlertidige raftekonstruktio-
ner kan f.eks. være tårne, tribuner eller lignen-
de, der opstilles i forbindelse med afvikling af
arrangementer afholdt af spejderorganisationer
eller lignende organiserede udendørs aktivite-
ter.

Stk. 9

Konstruktioner omfattet af dette kapitel skal ikke fær-
digmeldes til kommunalbestyrelsen og kan tages i brug
uden ibrugtagningstilladelse.

1.3.5.2 Ansvarsbestemmelser

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
I tilfælde, hvor ejer og bruger af en transportabel kon-
struktion ikke er samme fysiske eller juridiske person,
påhviler det ejeren af konstruktionen at oplyse bruge-
ren, om konstruktionen er certificeret.

(1.3.5.2, stk. 1)
Ejer og bruger kan være den samme fysiske el-
ler juridiske person.

Stk. 2
Hvis en transportabel konstruktion er omfattet af kra-
vet om byggetilladelse, og konstruktionen ikke er cer-
tificeret efter reglerne i bekendtgørelse om certificer-
ingsordning for transportable telte og konstruktioner,
jf. kap. 1.3.5.1, stk. 2, påhviler det brugeren af kon-
struktionen at indhente byggetilladelse fra kommunal-
bestyrelsen, inden konstruktionen opstilles.

Stk. 3

20



Brugeren af en transportabel konstruktion, der er
nævnt i bilag 2, skema 1, eller som kommunalbestyrel-
sen efter en konkret vurdering efter byggelovens § 2,
stk. 3, har skønnet er omfattet af kravet om byggetilla-
delse, skal til enhver tid overfor bygningsmyndigheden
kunne dokumentere, at konstruktionen er blevet enten
byggesagsbehandlet eller certificeret.

Stk. 4
Ansvaret for, at opstilling, forankring, placering og
nedtagning af en transportabel konstruktion er i over-
ensstemmelse med byggetilladelse meddelt af kommu-
nalbestyrelsen, påhviler den, der har forestået opstillin-
gen, henholdsvis nedtagningen af konstruktionen.

(1.3.5.2, stk. 4)

Dette medfører, at det er den person, der har
opstillet konstruktionen, der er ansvarlig for, at
konstruktionens opstilling er korrekt og lovlig.
Brugeren vil derfor være ansvarlig for opstil-
lingen af konstruktionen i de tilfælde, hvor bru-
geren selv har stillet konstruktionen op.

1.3.6 Camping-, festival- og salgsområder
1.3.6.1 Campingområder

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Campingområder til flere end 150 overnattende perso-
ner skal placeres, indrettes og bruges i overensstem-
melse med kapitel 5.7.

(1.3.6.1, stk. 1)
Bestemmelsen er gældende for campingområ-
der på musikfestivaler, spejderlejre, til sportsar-
rangementer og lign., hvor der opstilles mindre
transportable konstruktioner til brug for over-
natning.
Et campingområde, der er bestemt til færre end
150 overnattende personer, er ikke omfattet af
bestemmelsen, og der stilles således ikke krav
efter kapitel 5.7 til disse områder.
Campingpladser, der er omfattet af bekendtgø-
relse om tilladelse til udlejning af arealer til
campering og om indretning og benyttelse af
campingpladser (campingreglementet), er ikke
omfattet af byggeloven.

Campingtelte til brug for overnatning skal ikke
byggesagsbehandles og skal ikke leve op til an-
dre krav i bygningsreglementet.

Stk. 2
Campingområder med et areal på mellem 1.000 m² og
3.000 m² til flere end 150 overnattende personer skal
anmeldes til kommunalbestyrelsen og skal placeres,

(1.3.6.1, stk. 2)
Bestemmelsen er gældende for campingområ-
der på musikfestivaler, spejderlejre, til sportsar-
rangementer og lign., hvor der opstilles mindre
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indrettes og bruges i overensstemmelse med kapitel
5.7.

transportable konstruktioner til brug for over-
natning.
Et campingområde, der er bestemt til færre end
150 overnattende personer, er ikke omfattet af
bestemmelsen, og der stilles således ikke krav
efter kapitel 5.7 til disse områder.
Campingpladser, der er omfattet af bekendtgø-
relse om tilladelse til udlejning af arealer til
campering og om indretning og benyttelse af
campingpladser (campingreglementet), er ikke
omfattet af byggeloven.

Campingtelte til brug for overnatning skal ikke
byggesagsbehandles og skal ikke leve op til an-
dre krav i bygningsreglementet.

Stk. 3
Campingområder med et samlet areal på over 3.000 m²
til flere end 150 overnattende personer skal have en
godkendelse af kommunalbestyrelsen og skal placeres,
indrettes og bruges i overensstemmelse med kapitel
5.7.

(1.3.6.1, stk. 3)
Bestemmelsen er gældende for campingområ-
der på musikfestivaler, spejderlejre, til sportsar-
rangementer og lign., hvor der opstilles mindre
transportable konstruktioner til brug for over-
natning.
Et campingområde, der er bestemt til færre end
150 overnattende personer, er ikke omfattet af
bestemmelsen, og der stilles således ikke krav
efter kapitel 5.7 til disse områder.
Campingpladser, der er omfattet af bekendtgø-
relse om tilladelse til udlejning af arealer til
campering og om indretning og benyttelse af
campingpladser (campingreglementet), er ikke
omfattet af byggeloven.

Campingtelte til brug for overnatning skal ikke
byggesagsbehandles og skal ikke leve op til an-
dre krav i bygningsreglementet.

1.3.6.2 Festival- og salgsområder

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Festival- og salgsområder med et samlet areal på indtil
1.000 m² skal placeres, indrettes og bruges i overens-
stemmelse med kapitel 5.7.

(1.3.6.2, stk. 1)
Bestemmelsen er gældende for festival- og
salgsområder på musikfestivaler, markeder,
dyrskuer og lign., hvor der er opstillet transpor-
table konstruktioner.
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Transportable konstruktioner opstillet i festi-
val- og salgsområder skal uanset denne be-
stemmelse leve op til de krav, der følger af ka-
pitel 1.3.5.1.

Stk. 2
Festival- og salgsområder med et samlet areal på over
1.000 m² skal have en godkendelse af kommunalbesty-
relsen og skal placeres, indrettes og bruges i overens-
stemmelse med kapitel 5.7.

(1.3.6.2, stk. 2)
Bestemmelsen er gældende for festival- og
salgsområder på musikfestivaler, markeder,
dyrskuer og lign. hvor der er opstillet transpor-
table konstruktioner.
Transportable konstruktioner opstillet i festi-
val- og salgsområder skal uanset denne be-
stemmelse leve op til de krav, der følger af ka-
pitel 1.3.5.1.
Kravet om indhentelse af godkendelse ved
kommunalbestyrelsen gælder både for områder
med transportable konstruktioner, der er certifi-
ceret og konstruktioner, hvortil der søges byg-
getilladelse. Kravet om godkendelse udløser
dog ikke krav om byggetilladelse for certifice-
rede konstruktioner.

1.4 Byggetilladelse

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
En byggetilladelse skal være skriftlig. Der kan i byg-
getilladelsen stilles krav om, at kommunalbestyrelsen
skal have besked, når forskellige stadier af byggearbej-
det udføres.

(1.4, stk. 1)
Byggetilladelsen bortfalder, hvis byggearbejdet
ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens da-
to, jf. byggelovens § 16, stk. 10. Kommunalbe-
styrelsen kan forlange besked om byggearbej-
ders forskellige stadier for at sikre kommunal-
bestyrelsen mulighed for at føre tilsyn i det
omfang, den måtte ønske det.
For bebyggelse omfattet af kap. 1.3.1 gælder,
at kommunalbestyrelsen alene skal meddele
byggetilladelse vedrørende bestemmelserne i
kap. 2. For bebyggelse omfattet af kap. 1.3.2
gælder, at kommunalbestyrelsen alene skal
meddele byggetilladelse vedrørende bestem-
melserne i kap. 2 og kap. 5.

Stk. 2
I byggetilladelsen kan stilles krav om:
1) at der foretages målinger i den færdige bygning til
dokumentation af, at de lydmæssige krav i kap. 6, In-
deklima, er opfyldt.

(1.4, stk. 2)
Lydmålinger kan udføres i overensstemmelse
med retningslinjerne i SBi-anvisning 217, Ud-
førelse af bygningsakustiske målinger og SBi-
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anvisning 218, Lydforhold i undervisnings- og
daginstitutionsbygninger.

2) at der foretages målinger i den færdige bygning til
dokumentation af, at kravet til klimaskærmens tæthed i
kap. 7, Energiforbrug, er opfyldt. Kommunalbestyrel-
sen skal i mindst 10 pct. af byggesagerne stille krav
om måling af klimaskærmens tæthed. For alle bygnin-
ger, der opføres som bygningsklasse 2020, stilles der
krav om dokumentation af, at klimaskærmens tæthed
er eftervist ved prøvning. Trykprøvning skal foretages
af en uvildig, kvalificeret bygningstester.

(1.4, stk. 2, nr. 2)
Kravet om måling af volumenstrømmen gen-
nem utætheder gælder kun for bygninger, der
er omfattet af kap. 7.2, og som opvarmes til
15° C eller derover. Bestemmelserne om tæt-
hed fremgår af kap. 7.2.1, stk. 4-6.

3) at der dokumenteres korrekt beregningsmæssig ef-
tervisning af energirammens overholdelse. For bygnin-
ger der opføres som bygningsklasse 2020 skal kommu-
nalbestyrelsen, uanset bestemmelserne i kap. 1.3.1 og
1.3.2, i mindst 10 pct. af byggesagerne stille krav om
dokumentation for korrekt beregningsmæssig eftervis-
ning af energirammens overholdelse. Dokumentatio-
nen skal foretages af en uvildig energisagkyndig. Do-
kumentationen skal foreligge, før der gives byggetilla-
delse.
4) at der stilles sikkerhed for, at byggemodningsarbej-
der, omfattet af byggelovens § 4 udføres, inden bebyg-
gelsen tages i brug.
5) at der foretages en måling eller leveres anden form
for dokumentation fra en fugtsagkyndig, der efterviser
opfyldelse af kravet i kap. 4.1, stk. 6, om kritisk fugt-
indhold i konstruktioner og materialer.
6) at dokumentation og erklæringer for de bærende
konstruktioner, jf. kap. 1.3.3, stk. 3, nr. 4, og stk. 4-6,
senest ved ibrugtagning svarer til det færdige byggeri.

(1.4, stk. 2, nr. 3)
Den energisagkyndige kan udpeges af byg-
ningsejeren.

7) at der foretages en systemintegrationstest for de
brandtekniske anlæg inden bebyggelsen tages i brug.

(1.4, stk. 2, nr. 7)
En systemintegrationstest skal sikre at de
brandtekniske installationer har den funktions-
sammenhæng, der er forudsat i brandstrategien.

Stk. 3
Med undtagelse af stk. 2, nr. 2 og 3, gælder bestem-
melserne i stk. 2 ikke for bebyggelse omfattet af kap.
1.3.1 og 1.3.2.

(1.4, stk. 3)
Kommunalbestyrelsen kan også i byggeri om-
fattet af kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2 stille krav om
måling af, at kravet om lufttæthed er opfyldt.
Målingsrapporten indsendes til kommunalbe-
styrelsen.
Kommunalbestyrelsen kan også i byggeri om-
fattet af kap. 1.3.2, stk.1, nr. 1 (eksempelvis
rækkehuse) stille krav om, at der foretages
målinger i den færdige bygning til dokumenta-
tion af, at de lydmæssige krav er opfyldt.
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Stk. 4
Med undtagelse af stk. 2, nr. 1, 2 og 3, gælder bestem-
melserne i stk. 2 ikke for bebyggelse omfattet af kap.
1.3.2, stk. 1, nr. 1.

1.5 Anmeldelse

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Følgende byggearbejder kan udføres efter anmeldelse
til kommunalbestyrelsen:

(1.5, stk. 1, nr. 1-4)
Der henvises til bekendtgørelse om ajourføring
af Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvoref-
ter ejeren i forbindelse med opførelse af sådan-
ne bebyggelser skal meddele alle oplysninger,
som er af betydning for drift og ajourføring af
BBR.
Der gøres opmærksom på, at arbejder på frede-
de bygninger, der går ud over almindelig vedli-
geholdelse både udvendigt og indvendigt, kræ-
ver tilladelse efter bygningsfredningsloven.
For bevaringsværdige bygninger, der er omfat-
tet af en bevarende byplanvedtægt, bevarende
lokalplan eller tinglyst bevaringsdeklaration,
gælder fortsat de bestemmelser for ombygnin-
ger, forandringer mv., der fremgår heraf.
Bestemmelser i byplanvedtægter og lokalpla-
ner om bebyggelsens placering og udformning
gælder fortsat, selv om byggearbejdet ikke
kræver byggetilladelse.

1) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede
terrasser og lignende bygninger, som opføres i forbin-
delse med byggeri omfattet af kap. 1.3.1, stk. 1, nr.
3-5, og som ved opførelse, om- eller tilbygning samlet
er over 35 m2, men ikke overstiger 50 m2 samt teknik-
huse til elektroniske kommunikationsnet eller tjene-
ster, der heller ikke overstiger 50 m2.

(1.5, stk. 1, nr. 1)
Byggeri omfattet af kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 3-5,
omfatter:
- Fritliggende enfamiliehuse
- Sammenbyggede enfamiliehuse med lodret
lejlighedsskel med højst to boliger
- Sommerhuse i sommerhusområder.

2) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede
terrasser og lignende bygninger, som opføres i forbin-
delse med byggeri omfattet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1,
og som ved opførelse eller tilbygning samlet er over
20 m2, men ikke overstiger 50 m2.

(1.5, stk. 1, nr. 2)
Byggeri omfattet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1, om-
fatter sammenbyggede enfamiliehuse med lod-
ret lejlighedsskel med mere end to boliger.

3) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede
terrasser og lignende bygninger, som opføres i forbin-
delse med byggeri omfattet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 2
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og 3, og kap. 1.3.3, og som ved opførelse, om- eller til-
bygning ikke samlet overstiger 50 m2.
4) Vindmøller i landzone.
5) Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m.
6) Udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning,
korn og foder samt befæstede pladser.

(1.5, stk. 1, nr. 6)
Bestemmelsen omfatter gylletanke, gyllelagu-
ner, møddingspladser, ensilagepladser, foder-
pladser, vaskepladser, siloer til korn- og foder-
opbevaring og lign.

7) Antennesystemer, der anvendes til radiokommuni-
kation i elektroniske kommunikationsnet, som define-
ret i lov om elektroniske kommunikationsnet og tjene-
sters § 2, nr. 4 og 5.

(1.5, stk. 1, nr. 7)
Bestemmelsen omhandler alene antenner, der
anvendes til radiokommunikation. Lov om
elektroniske kommunikationsnet og tjenester
definerer elektroniske kommunikationsnet som
enhver form for radiofrekvens- eller kabelbase-
ret teleinfrastruktur, der anvendes til formidling
af elektroniske kommunikationstjenester. Der-
udover er offentlige elektroniske kommunikati-
onsnet defineret som elektroniske kommunika-
tionsnet, der stilles til rådighed for en ikke på
forhånd afgrænset kreds af slutbrugere eller ud-
bydere af elektroniske kommunikationsnet el-
ler – tjenester. Som eksempler på antennesyste-
mer i elektroniske kommunikationsnet kan
nævnes offentlige mobilnet, SINE-nettet og til-
hørende radiokæder.
Anmeldelsesbestemmelsen undtager ikke an-
tenneejeren fra at indhente tilladelser, der er
påkrævet i henhold til anden lovgivning, ek-
sempelvis landzonetilladelse i henhold til plan-
loven.

Stk. 2
Har kommunalbestyrelsen ikke reageret inden 2 uger
fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggearbej-
det påbegyndes.

(1.5, stk. 2)
Fristen regnes fra den dag anmeldelsen er til-
gængelig for kommunalbestyrelsen.
Hvis anmeldelsen undtagelsesvis afsendes pr.
brev, regnes fristen fra den dag, hvor anmeldel-
sen er modtaget i kommunen.
Sendes anmeldelsen med postvæsenet, skal der
til fristen lægges den normale postbesørgelses-
tid. På samme måde skal kommunen blot have
afsendt en eventuel reaktion mod anmeldelsen
inden 2 uger efter at have modtaget anmeldel-
sen, og der må således også her lægges den
normale postbesørgelsestid til. Arbejdet må så-
ledes ikke påbegyndes, før de 2 uger + normal
postbesørgelsestid er gået.
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Stk. 3
Anmeldelsen skal indgives til kommunalbestyrelsen
ved anvendelse af den digitale løsning, som kommu-
nen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Kommu-
nalbestyrelsen kan afvise anmeldelser, der ikke indgi-
ves ved digital selvbetjening. Anmeldelsen skal signe-
res af ejeren og indsendes til kommunalbestyrelsen i
overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 1.3, stk.
2 og 3.

(1.5, stk. 3)
Den digitale ansøgning anses at være kommet
frem, når den er tilgængelig for kommunen.

Stk. 4
Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om post- el-
ler BBR-adresse og matrikelbetegnelse.

Stk. 5
For følgende bygninger gælder, at der alene skal ind-
sendes anmeldelse til kommunalbestyrelsen vedrøren-
de forhold omfattet af kap. 2:
Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende min-
dre bygninger samt tilbygninger hertil, når arealet
samlet er over 35 m² og ikke overstiger 50 m².
Anmeldelsen skal vedlægges tegningsmateriale, der
viser bygningens beliggenhed på grunden, dens højde,
længde og bredde, dens afstand til skel og andre be-
byggelser på grunden.

Stk. 6
For bebyggelse, der ikke er omfattet af stk. 5 gælder,
at anmeldelsen skal indeholde en tydelig beskrivelse af
det arbejde, der skal udføres, og vedlægges tegning
med målestoksangivelse og beskrivelse, der viser byg-
ningens beliggenhed på grunden, dens højde, længde
og bredde, dens afstand til skel og andre bebyggelser
på grunden samt valg af materialer til ydervægge og
tagdækning.

Stk. 7
Ved vindmøller skal anmeldelsen ud over oplysninger-
ne i stk. 6 tillige vedlægges nødvendige tilladelser ef-
ter anden lovgivning.

Stk. 8
Ved antenner skal anmeldelsen ud over oplysninger
om ejendommens adresse og matrikelbetegnelse inde-
holde oplysninger om placering af antennen, højde- og
afstandsforhold samt konstruktive forhold ved place-

(1.5, stk. 8)
Angivelsen af antennens placering på bygnin-
gen skal fremgå så nøjagtigt som muligt og så
vidt muligt med max. 1 m unøjagtighed i for-
hold til den geografiske position.
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ring på bygningen. Angivelsen af antennens placering
skal følge adressesystematikken, der fremgår af be-
kendtgørelse om vejnavne og adresser udstedt med
hjemmel i lov om bygnings- og boligregistrering. Eje-
ren af en antenne, der anvendes til radiokommunikati-
on, og som er omfattet af mastelovens bestemmelser,
skal desuden sammen med anmeldelsen indsende do-
kumentation for, at der er indgået en aftale om opsæt-
ning af en mobilantenne med bygningsejeren. Af afta-
len skal det fremgå, at der mellem parterne er enighed
om antennens placering samt eventuel indfarvning af
antennen.

Stk. 9
Hvis byggearbejdet kræver dispensation fra reglemen-
tets tekniske bestemmelser i kap. 3-8, skal der ansøges
herom i anmeldelsen, og arbejdet må uanset 2 ugers
fristen ikke påbegyndes, før dispensation er givet.

(1.5, stk. 9)
Der henvises til kap. 1.13. For bebyggelse om-
fattet af stk. 5 gælder, at såfremt der søges om
dispensation fra bestemmelser i kap. 3-8, skal
ansøgningen vedlægges de oplysninger, som er
nødvendige for kommunalbestyrelsens behand-
ling af ansøgningen.

Stk. 10
En anmeldelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbe-
gyndt inden 1 år fra anmeldelsen.

Stk. 11
Byggearbejder omfattet af dette kapitel skal ikke fær-
digmeldes til kommunalbestyrelsen.

(1.5, stk. 11)
Der henvises til bekendtgørelse om ajourføring
af Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvoref-
ter ejeren i forbindelse med, at byggeriet fuld-
føres eller faktisk bliver taget i brug, skal med-
dele alle oplysninger, som er af betydning for
drift og ajourføring af BBR.

1.6 Byggearbejder, der kan opføres uden tilladelse
og anmeldelse

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Følgende byggearbejder kan ske uden byggetilladelse
og anmeldelse:

(1.6, stk. 1)
Byggearbejder omfattet af nr. 2 og 3 skal over-
holde byggeretten i kap. 2.2. Kan dette ikke
ske, skal der ansøges om byggetilladelse efter
helhedsvurdering hos kommunen, og byggear-
bejdet må ikke påbegyndes, før der er meddelt
byggetilladelse.
Kan byggearbejdet ikke overholde de relevante
bestemmelser i kap. 3-8, skal der søges om dis-
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pensation hos kommunalbestyrelsen, og bygge-
arbejdet må ikke påbegyndes, før dispensation
er givet.

1) Ombygninger og andre forandringer i bebyggelser
som nævnt i kap. 1.3.1, stk. 1, kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1,
og kap. 1.5, stk. 1, nr. 1-3. Ombygningen eller foran-
dringen må ikke medføre en udvidelse af etagearealet
eller en væsentlig anvendelsesændring.

(1.6, stk. 1, nr. 1)
Opsætning af altaner er omfattet af kap. 1.3.1.
Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm
betragtes ikke som en udvidelse af etagearealet
i henhold til byggeloven. Udvidelsen skal med-
deles til Bygnings- og Boligregistret (BBR).
Ændringer i antal værelser, køkkenforhold mv.
skal indberettes til Bygnings- og Boligregistret
(BBR).
Hvis der i forbindelse med ombygningsarbej-
der og lignende sker en udvidelse af arealet,
dvs. en forøgelse af bebyggelsesprocenten, skal
der søges byggetilladelse hertil efter kap. 1.3.1
og kap. 1.3.2. Som eksempel herpå kan nævnes
enhver tilbygning, eller hel eller delvis inddra-
gelse af en uudnyttet tagetage i boligarealet,
der ikke tidligere er medregnet i etagearealet.
Inddragelse af udhuse, garager og lignende
bygninger til beboelse er en væsentlig anven-
delsesændring, som kræver byggetilladelse.

2) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede
terrasser og lignende bygninger med et samlet areal på
højst 35 m², som opføres i forbindelse med byggeri
omfattet af kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 3-5.
3) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede
terrasser og lignende bygninger, som opføres i forbin-
delse med byggeri omfattet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1,
med et samlet areal på højst 20 m² pr. bolig.

(1.6, stk. 1, nr. 2 og 3)
Bestemmelserne omfatter ikke integrerede ga-
rager.
Bestemmelsen gælder for det samlede areal af
sådanne bygninger inkl. eksisterende bygninger
på grunden, der ikke overstiger 35 m2 eller 20
m2.
Bestemmelser i byplanvedtægter og lokalpla-
ner om bebyggelsens placering og udformning
gælder fortsat, selvom byggearbejdet kan udfø-
res uden tilladelse og anmeldelse. Der gøres
opmærksom på, at arbejder på fredede bygnin-
ger, der går ud over almindelig vedligeholdelse
både udvendigt og indvendigt, kræver tilladelse
efter bygningsfredningsloven. For bevarings-
værdige bygninger, der er omfattet af en beva-
rende byplanvedtægt, bevarende lokalplan eller
tinglyst bevaringsdeklaration, gælder fortsat de
bestemmelser for ombygninger, forandringer
mv., der fremgår heraf.
Der henvises til bekendtgørelse om ajourføring
af Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvoref-
ter ejeren i forbindelse med opførelse af sådan-
ne bygninger skal meddele alle oplysninger,
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som er af betydning for drift og ajourføring af
BBR.

4) Byggearbejder ved småbygninger på højst 10 m²,
omfattet af kap. 2.2.3.5.

(1.6, stk. 1, nr. 4 og nr. 6-7)
Opførelse af sådanne byggearbejder skal med-
deles til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

5) Byggearbejder ved åbne svømmebassiner, havepej-
se og terrasser i tilknytning til enfamiliehuse og som-
merhuse.
6) Byggearbejder ved campinghytter og kolonihavehu-
se.

(1.6, stk. 1, nr. 6)
Der henvises til kapitel 1.2, stk. 2.

7) Tørringsanlæg for korn, frø og andre afgrøder.
8) Anlæg med en lagerkapacitet af F-gas i tanke på
indtil 1.200 gasoplagsenheder.

(1.6, stk. 1, nr. 8)
F-gasanlæg og F- gasstationer, hvis samlede
oplag overstiger 100 m3 flydende gas, kræver
godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.
For installation af F-gastanke henvises endvi-
dere til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om
tekniske forskrifter for gasser.
Der henvises endvidere til bekendtgørelse om
anvendelse af trykbærende udstyr.
Opstilling af F-gastanke er tillige omfattet af
beredskabsloven.

9)
Satellitantenner med en diameter på højst 1,0 m og
CE-mærkede tagantenner.

(1.6, stk. 1, nr. 9)
Større satellitantenner skal anmeldes, jf. kap
1.5, stk. 1, nr. 5.

10)
Konstruktioner og anlæg, som indeholder brugerbe-
tjente funktioner, såsom IT-standere, betalings- og
selvbetjeningsautomater og lignende publikumsrettede
servicefunktioner.
11)
Vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger og andre
forandringer i bestående bebyggelse, som har betyd-
ning for energiforbruget i bygningen, og som er omfat-
tet af byggelovens § 2, stk. 1, litra e.

(1.6, stk. 1, nr. 11)
Bestemmelsen omfatter byggearbejder, herun-
der vedligeholdelsesarbejder, udskiftning af
bygningskomponenter og installationer, der in-
debærer en mulighed for at påvirke energifor-
bruget samt forbedring af bygningens energief-
fektivitet. Vedligehold omfatter både vedlige-
hold af hele eller dele af den samlede bebyg-
gelse samt udskiftning af enkelte bygnings-
komponenter. Bestemmelsen vedrører alene
forhold vedrørende bygningers energiforbrug.
Byggelovens øvrige bestemmelser i § 2 finder
endvidere anvendelse, hvis ombygningen eller
forandringen er omfattet af disse bestemmelser.

12)
Ombygninger og andre forandringer i boligenheder i
etageejendomme, der alene vedrører ændringer inden

(1.6, stk. 1, nr. 12-14)
Bestemmelsen omfatter alene ombygninger og
andre forandringer, der ikke medfører en udvi-
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for den enkelte enhed, og som ikke medfører ændrin-
ger i bærende konstruktioner. Den enkelte ombygning
eller forandring må ikke medføre en udvidelse af eta-
gearealet.

delse af etagearealet eller en væsentlig anven-
delsesændring. Ombygningerne og forandrin-
gerne skal forsat opfylde de tekniske bestem-
melser i reglementet. Ombygninger, der påvir-
ker bebyggelsens fælles installationer, herunder
nyetablering af badeværelser, er ikke omfattet
og der skal derfor søges om byggetilladelse.
En ændring af en erhvervsenhed til beboelse el-
ler ændring af beboelse til erhverv er en væ-
sentlig anvendelsesændring og er således ikke
omfattet af bestemmelsen, og der skal derfor
søges om byggetilladelse.
(1.6, stk. 1, nr. 12)
Bestemmelsen omfatter ombygningsarbejder
og forandringer inden for de enkelte boligenhe-
der, uanset antallet af boligenheder, der ombyg-
ges eller forandres. Bestemmelsen omfatter
bl.a. ændring af ikke-bærende vægge i den en-
kelte boligenhed, udskiftning og ombygning af
badeværelse, vinduer eller køkken.
Ombygninger, der vedrører hele bebyggelsen,
f.eks. udskiftning af tagbelægning til anden
form for belægning og derved ændring af tag-
konstruktionen eller ændringer i bebyggelsens
flugtvejs- eller ventilationssystem, er ikke om-
fattet af bestemmelsen, og der skal søges om
byggetilladelse hertil. Tilsvarende gælder for
ombygninger, som medfører ændringer i ud-
gangsforholdene fra boligen, ombygninger, der
medfører ændringer i flugtvejsforhold, samt
blænding af døre til trapper, som er flugtveje.
I forbindelse med væsentlige ombygninger i
boligenheder, skal der opsættes røgalarmanlæg,
som er tilsluttet strømforsyningen og er udført
med batteribackup. Ved mindre ombygninger
vil det også være hensigtsmæssigt at opsætte
røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsynin-
gen og er udført med batteribackup.

13)
Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i er-
hvervsbebyggelser, der alene vedrører en enkelt er-
hvervsenhed på højst 150 m2, og som ikke medfører
ændringer i bærende konstruktioner samt flugtvejsfor-
holdene. Den enkelte ombygning eller forandring må
ikke medføre en udvidelse af etagearealet.

(1.6, stk. 1, nr. 13)
Bestemmelsen omfatter ombygningsarbejder
og forandringer i en enkelt erhvervsenhed.
Ombygningsarbejder af større dele af en er-
hvervsejendom kræver byggetilladelse, og der
kan derfor ikke ske ombygning af en hel er-
hvervsbebyggelse efter denne bestemmelse ved
at henvise til, at der er tale om separate, enkelt-
stående ombygninger.
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For nogle anvendelsesændringer i erhvervsbyg-
geri gælder, at de er omfattet af krav om tilla-
delse efter planloven, hvorfor der skal søges
tilladelse herom hos kommunen.

14)
Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i
traditionelt kontorbyggeri, som alene vedrører ændrin-
ger inden for en eller flere kontorenheder, som hver
især udgør selvstændige brandmæssige enheder. Den
enkelte ombygning eller forandring må ikke påvirke
flugtveje, som anvendes af flere brandmæssige enhe-
der, og må ikke medføre ændringer i bærende kon-
struktioner. Den enkelte ombygning eller forandring
må ikke medføre en udvidelse af etagearealet.

(1.6, stk. 1, nr. 14)
Bestemmelsen omfatter traditionelt kontorbyg-
geri, det vil f.eks. sige kontorbyggeri, som er
opført efter retningslinjerne i Eksempelsamling
om brandsikring af byggeri.
Bestemmelsen omfatter ombygningsarbejder
og forandringer inden for selvstændige brand-
mæssige enheder, som f.eks. en brandcelle eller
en brandsektion. Bestemmelsen omfatter bl.a.
ændringer af cellekontorer til storrumskontorer
og omvendt, sammenlægning af enkelte konto-
rer i en brandmæssig enhed, ændringer i ikke-
bærende vægge samt udskiftning og ombyg-
ning af bad eller køkken.
Ændringer, som vedrører mere end en enkelt
enhed i bebyggelsen, eller som påvirker flugt-
vejsforholdene, er ikke omfattet af bestemmel-
sen, og der skal søges om byggetilladelse her-
til.

Stk. 2
Byggearbejder omfattet af dette kapitel skal ikke fær-
digmeldes til kommunalbestyrelsen.

(1.6, stk. 2)
Der henvises til bekendtgørelse om ajourføring
af Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvoref-
ter ejeren i forbindelse med, at byggeriet fuld-
føres eller faktisk bliver taget i brug, skal med-
dele alle oplysninger, som er af betydning for
drift og ajourføring af BBR.

1.7 Nedrivning af bebyggelse

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Nedrivning af bebyggelser kan udføres efter anmeldel-
se til kommunalbestyrelsen.

(1.7, stk. 1)
Nedrivning af bebyggelser skal meddeles til
Bygnings- og Boligregistret (BBR).
Krav til ejers signatur samt 2-ugers fristen
fremgår af kap. 1.5 om anmeldelse.
Nedrivning af fredede og bevaringsværdige
bygninger kræver tilladelse efter bygningsfred-
ningsloven. For nedrivning af bebyggelse hen-
vises til bekendtgørelse om bygge- og anlægs-
arbejde.
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Endvidere henvises til bekendtgørelse om as-
best og til bekendtgørelse om affald vedrøren-
de håndtering af PCB.
I lokalplaner kan der være fastsat bestemmelser
om bevaring af eksisterende bebyggelse, såle-
des at bebyggelsen kun med tilladelse fra kom-
munalbestyrelsen må nedrives.

Stk. 2
Ved nedrivning skal anmeldelsen ud over oplysninger
om ejendommens adresse og matrikelbetegnelse samt
bygningsidentifikation indeholde oplysninger om byg-
ningens omtrentlige højde og grundflade. Kommunal-
bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde fastsætte ret-
ningslinjer for nedrivningen.

(1.7, stk. 2)
Der henvises til bekendtgørelse om ejeres pligt
til at give oplysninger om Bygnings- og Bolig-
registret (BBR), hvorefter ejeren i forbindelse
med anmeldelser af sådanne bygninger skal
meddele alle oplysninger, som er af betydning
for drift og ajourføring af BBR.

Stk. 3
Følgende bebyggelse kan nedrives uden byggetilladel-
se eller anmeldelse:
1) Garager, carporte, udhuse og lignende mindre byg-
ninger i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse.
2) Bebyggelse som nævnt i kap. 1.6, stk. 1, nr. 2-10.

(1.7, stk. 3)
Bestemmelsen omfatter derfor ikke integrerede
garager, carporte og lignende mindre bygnin-
ger.

1.8 Tilladelse til ibrugtagning og færdigmelding

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Når et byggearbejde er afsluttet, skal der ske færdig-
melding til kommunalbestyrelsen, jf. dog kap. 1.3.5.1,
stk. 7, kap. 1.5, stk. 11, og kap. 1.6, stk. 2.

(1.8, stk. 1)
Der henvises til bekendtgørelse om ajourføring
af Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvoref-
ter ejeren i forbindelse med, at byggeriet fuld-
føres eller faktisk bliver taget i brug, skal med-
dele alle oplysninger, som er af betydning for
drift og ajourføring af BBR.
Ved færdigmelding af byggeri skal kommunal-
bestyrelsen påse, at der foreligger dokumenta-
tion for, at der er tegnet en byggeskadeforsik-
ring og at præmien er betalt, jf. byggelovens §
25C, stk. 2.
I henhold til bekendtgørelse om energimærk-
ning af bygninger skal ejeren fremsende ener-
gimærkningen til den stedlige bygningsmyn-
dighed senest samtidig med afslutningen af
byggearbejdet.

Stk. 2 (1.8, stk. 2-3)
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Byggearbejder, der kræver byggetilladelse, må ikke
tages i brug uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Kommunalbestyrelsen kan nægte at give tilla-
delse til ibrugtagning, hvis byggearbejdet ikke
er i overensstemmelse med byggetilladelsen,
og kommunalbestyrelsen kan i disse tilfælde
meddele ejeren påbud om at berigtige forhol-
det, jf. byggelovens § 17.
Kommunalbestyrelsen kan eksempelvis kræve
en opdateret brandstrategi eller anden doku-
mentation for, at kravene til bygningen er op-
fyldt.

Stk. 3
Byggearbejder kan dog tages i brug uden tilladelse ef-
ter stk. 2, hvis arbejdet vedrører bebyggelse omfattet
af kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2.

(1.8, stk. 3)
Der kræves ikke tilladelse til at tage de bygge-
arbejder i brug, hvor kommunen ikke giver til-
ladelse vedrørende forhold i kap. 3-8 (bebyg-
gelse omfattet af kap. 1.3.1) og kap. 3-4 og
kap. 6-8 (bebyggelse omfattet af kap. 1.3.2).
Disse byggerier skal alene færdigmeldes til
kommunalbestyrelsen, jf. stk. 1.

Stk. 4
For bygninger omfattet af kap. 1.3.1 indsendes til op-
bevaring i kommunen dokumentation for, at bestem-
melserne i kap. 3-8 er opfyldt, sammen med erklærin-
gen i bilag 5.

(1.8, stk. 4-5)
Kravet følger af byggelovens § 16, stk. 2.
Ansøger indsender dokumentationen sammen
med erklæringen i bilag 5. Kommunalbestyrel-
sen har i forhold til dokumentationen alene en
arkivfunktion og skal derfor ikke behandle den
indsendte dokumentation. Kommunalbestyrel-
sen skal alene kontrollere, at ansøgeren har un-
derskrevet erklæringen i bilag 5.
Det er ansøger, der står inde for, at den fornød-
ne dokumentation er vedlagt. Der gives i bilag
5 eksempler på dokumentation, som kan være
relevant at vedlægge byggesagen.

Stk. 5
For bygninger omfattet af kap. 1.3.2 indsendes til op-
bevaring i kommunen dokumentation for, at bestem-
melserne i kap. 3-4 og 6-8 er opfyldt, sammen med er-
klæringen i bilag 5.

Stk. 6
Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at bebyg-
gelse, der er omfattet af stk. 2, kan tages i brug, helt
eller delvis, selv om byggearbejdet endnu ikke er helt
afsluttet. Kommunalbestyrelsen kan give en frist for
byggeriets færdiggørelse og kræve sikkerhedsstillelse
for færdiggørelsen. Såfremt fristen ikke overholdes,
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kan byggeriet færdiggøres ved kommunalbestyrelsens
foranstaltning for den stillede sikkerhed.

Stk. 7
Ved tilladelse til ibrugtagning, der giver offentligheden
adgang til en mine eller lignende anlæg, skal der fore-
ligge en sagkyndig erklæring vedrørende undergrun-
dens styrke- og stabilitetsforhold. Kommunalbestyrel-
sen kan stille krav om overvågningsforanstaltninger af
minen eller lignende anlæg.

1.9 Forhåndsdialog

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Inden der gives byggetilladelse eller dispensation og
ved anmeldelser, kan kommunalbestyrelsen afholde en
forhåndsdialog med ejeren og dennes repræsentanter.

(1.9, stk. 1)
Under forhåndsdialogen afklares rammerne for
byggeprojektet, ligesom der kan indgås aftaler
om f.eks. tidsplaner og dokumentation mellem
ejeren og bygningsmyndigheden.
En forhåndsdialog kan bruges til at afklare,
hvorvidt en bebyggelse er omfattet af bestem-
melserne i kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2, således at
dette spørgsmål er afklaret inden indsendelse af
ansøgning.

1.10 Forhold til anden lovgivning

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Inden der kan gives byggetilladelse og ved anmeldel-
ser, skal kommunalbestyrelsen undersøge, om bygge-
arbejdet er i strid med anden lovgivning, herunder:
Lov om planlægning
Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug
Lov om naturbeskyttelse
Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og
bymiljøer
Lov om skove
Lov om miljøbeskyttelse
Lov om forurenet jord
Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til ra-
diokommunikationsformål mv.
Lov om arbejdsmiljø
Lov om offentlige veje
Lov om private fællesveje

(1.10, stk. 1)
Kommunalbestyrelsens pligt omfatter al anden
lovgivning, der er relevant i forbindelse med
byggesagsbehandlingen.
Listen over lovgivning som skal undersøges er
ikke udtømmende.
For bygninger omfattet af kap. 1.3.1 samt kap.
1.5, stk. 5, gælder, at ansøger selv er ansvarlig
for, at der ikke er forhold vedrørende kap. 3-8,
som er i modstrid med bestemmelser i anden
lovgivning.
For bygninger omfattet af kap. 1.3.2 gælder, at
ansøger selv er ansvarlig for, at der ikke er for-
hold vedrørende kap. 3-4 og kap. 6-8, som er i
modstrid med bestemmelser i anden lovgiv-
ning.
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Lov om sanering
Lov om byfornyelse og udvikling af byer
Lov om varmeforsyning
Lov om midlertidig regulering af boligforholdene
Beredskabsloven
Museumsloven
Lov om vandforsyning
Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre
kontrol med et forhold af teknisk karakter i
henhold til anden lovgivning, som f.eks. miljø-
lovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen, plan-
lovgivningen mv. eller en privatoprettet servi-
tut, skal kommunalbestyrelsen fortsat udøve
denne kontrolfunktion. Følger det af anden lov-
givning, at bygningsreglementets regler på et
bestemt område skal kontrolleres af kommu-
nen, vil kommunen fortsat skulle foretage den-
ne kontrolfunktion, da hjemlen til kontrollen
følger af anden lovgivning.

Stk. 2
Hvis byggearbejdet er i strid med anden lovgivning,
skal kommunalbestyrelsen ved anmeldelser reagere
over for anmelderen inden 2 uger fra den dag, anmel-
delsen er modtaget.

(1.10, stk. 2)
For bebyggelser omfattet af kap. 1.5, stk. 5,
gælder, at kommunalbestyrelsen alene skal rea-
gere, hvis der er forhold efter kap. 2, som er i
modstrid med anden lovgivning.
Er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre
kontrol med et forhold af teknisk karakter i
henhold til anden lovgivning, som f.eks. miljø-
lovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen, plan-
lovgivningen mv. eller en privatoprettet servi-
tut, skal kommunalbestyrelsen fortsat udøve
denne kontrolfunktion. Følger det af anden lov-
givning, at bygningsreglementets regler på et
bestemt område skal kontrolleres af kommu-
nen, vil kommunen fortsat skulle foretage den-
ne kontrolfunktion, da hjemlen til kontrollen
følger af anden lovgivning.

Stk. 3
Hvis der i byggetilladelsen optages krav fra anden lov-
givning, skal dette nævnes særskilt i tilladelsen.

Stk. 4
Såfremt der ikke efter stk. 1 er foretaget en tilstrække-
lig habitatvurdering, skal kommunalbestyrelsen, forin-
den der meddeles byggetilladelse, vurdere, om planen
eller projektet vil påvirke et habitatområde negativt.

(1.10, stk. 4)
Alle planer eller projekter, der ikke er direkte
forbundet med eller nødvendige for et interna-
tionalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning,
men som i sig selv eller i forbindelse med an-
dre planer eller projekter kan påvirke et inter-
nationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt,
skal vurderes med hensyn til deres virkninger
på lokaliteten under hensyn til bevaringsmål-
sætningerne for dette. Denne vurdering skal
foretages, inden myndigheden giver tilladelsen.
Hvis det ikke kan udelukkes, at planen eller
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projektet vil påvirke et internationalt naturbe-
skyttelsesområde negativt, må myndigheden
ikke give sin tilladelse til projektet eller planen.
Kravet gælder også for byggeri uden for et ud-
peget område, der kan have en påvirkning ind i
området.
I de tilfælde, hvor en væsentlig påvirkning ikke
kan afvises, skal gennemføres en konsekvens-
vurdering, der skal dokumentere påvirkningens
omfang. Der kan således ikke gives byggetilla-
delse, medmindre det på baggrund af konse-
kvensvurderingen kan afvises, at der sker skade
på et habitatområde.

Stk. 5
Hvis der foreligger helt særlige og bydende nødvendi-
ge nationale hensyn til væsentlige samfundsinteresser,
og hvor der ikke er andre alternativer, kan der uanset
stk. 4 meddeles byggetilladelse.

(1.10, stk. 5)
Der er tale om helt særlige tilfælde, hvor by-
dende nødvendige nationale hensyn til væsent-
lige samfundsmæssige interesser kun kan op-
fyldes ved at se bort fra det overordnede hen-
syn til et internationalt naturbeskyttelsesområ-
des forvaltning. Undtagelsen kan således ikke
anvendes ved lokale og regionale hensyn. Som
eksempel på helt særlige og bydende nødvendi-
ge nationale hensyn til væsentlige samfunds-
mæssige interesser kan nævnes opførelse af en
vindmøllepark.

1.11 Midlertidig rådighed over nabogrund

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Kommunalbestyrelsen kan give en ejer midlertidig til-
ladelse til at råde over en nabogrund i følgende tilfæl-
de:

(1.11, stk. 1)
Ved vejarealer skal tilladelsen indhentes hos
vejmyndigheden.

1) Når det er nødvendigt for at sikre omliggende grun-
de, bygninger og ledningsanlæg i forbindelse med et
funderingsarbejde, en udgravning eller en terrænæn-
dring på egen grund.

(1.11, stk. 1, nr. 1)
Der henvises til byggelovens § 12, stk. 4, som
indeholder en varslingsfrist på 14 dage.

2) Når det er nødvendigt for, at en ejer kan udføre et
bygge-, reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på
egen ejendom.

(1.11, stk. 1, nr. 2)
Der kan være tale om tilladelse til at anbringe
afstivning, stige, byggekran, stillads, skærmtag
eller lignende på nabogrund eller tilladelse til
at tilvejebringe adgang via nabogrund.

Stk. 2
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Benyttelsen af nabogrunden skal ske på en sådan må-
de, at der sker mindst mulig ulempe. Når arbejdet er
forbi, skal den, der har fået tilladelsen, snarest muligt
bringe nabogrunden i samme stand som før.

Stk. 3
Hvis ny bebyggelse eller ændring eller fjernelse af ek-
sisterende bebyggelse i skel mod nabo medfører, at na-
boen må ændre eller fjerne konstruktioner ved skellet,
skal naboen have mulighed for at foretage det fornød-
ne, inden byggearbejdet forhindrer det.

1.12 Gebyrer

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræ-
ves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og an-
meldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen
kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for
dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver til-
ladelse eller anmeldelse. Gebyr kan også opkræves,
selvom der meddeles afslag på ansøgningen, eller så-
fremt ansøger trækker sin byggeansøgning tilbage.

(1.12, stk. 1)
Hjemlen til at opkræve gebyrer er fastsat i byg-
gelovens § 28, stk. 1. Der kan opkræves gebyr,
selvom der meddeles afslag på en ansøgning
om tilladelse, midlertidig tilladelse eller dis-
pensation. Det er alene ved afslag, der kan op-
kræves byggesagsgebyr, mens der ved afvis-
ning af en sag ikke kan opkræves gebyr. En af-
visning er den situation, hvor kommunen afvi-
ser at foretage en egentlig byggesagsbehand-
ling, da der fra sagens start mangler væsentlige
oplysninger i sagen. Et afslag er den afgørelse,
som kommunen når frem til, efter der er foreta-
get en egentlig byggesagsbehandling af sagen,
men hvor der er forhold, der gør, at det ønske-
de byggeri ikke kan tillades.
I tilfælde hvor en ansøger trækker sin byggean-
søgning tilbage i processen, og kommunen så-
ledes har påbegyndt byggesagsbehandlingen af
ansøgningen, kan kommunen opkræve gebyr
for den tid, kommunen har brugt på byggesags-
behandling i perioden fra byggesagsbehandlin-
gens påbegyndelse og indtil tilbagetrækningen.
Kommunerne kan endvidere opkræve gebyr
ved lovliggørelsessager.

Stk. 2
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal
opkræves gebyrer, eller at der kun skal opkræves ge-
byrer for visse sagstyper.
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Stk. 3.
Beslutter kommunalbestyrelsen, at der skal opkræves
gebyr, kan gebyret opkræves efter tidsforbrug eller
som et fast gebyr, jf. stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan
beslutte, at der alene skal opkræves gebyr for visse
sager. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der kun skal
opkræves gebyr for visse sager, er det alene udgifterne
forbundet med behandlingen af disse gebyrpålagte
sager, som kommunalbestyrelsen kan dække via geby-
rindtægterne. Udgifterne forbundet med de byggesa-
ger, der ikke er gebyrpålagte, kan kommunalbestyrel-
sen ikke dække via gebyropkrævningen.

(1.12, stk. 3)
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ale-
ne skal opkræves gebyr for visse sager. Kom-
munalbestyrelsen afgrænser på baggrund af en
objektiv og saglig vurdering de enkelte sagsty-
per. Det kan eksempelvis ske ved, at sagstyper-
ne inddeles efter deres retlige karakter, eller
den type bygning, sagen vedrører. Eksempler
på sagstyper kan være anmeldelsessager, dis-
pensationsansøgninger, sager vedrørende enfa-
miliehuse og lagerbebyggelse osv. Hvis kom-
munalbestyrelsen opkræver gebyr for visse ty-
per af byggesager efter tidsforbrug, skal kom-
munalbestyrelsen opkræve gebyr for hver type
byggesag i forhold til den tid, kommunen har
brugt på at behandle byggesagen, således at
størrelsen af gebyret afspejler den tid, kommu-
nen har brugt på at behandle ansøgerens bygge-
sag. Der kan ikke opkræves gebyr efter tidsfor-
brug i de sagstyper, hvor kommunalbestyrelsen
har besluttet at opkræve et fast gebyr.

Stk. 4.
Kommunalbestyrelsen fastsætter selv sin timepris.
Kommunalbestyrelsen skal opkræve samme timepris i
alle byggesager.

Stk. 5.
Kommunalbestyrelsen skal ved opkrævning af bygge-
sagsgebyr efter tidsforbrug udspecificere tidsforbruget
i den enkelte byggesag, så ansøgeren får kendskab til
kommunens tidsopgørelse.

(1.12, stk. 5)
Ved opkrævning af byggesagsgebyrer skal tids-
forbruget i den enkelte sag udspecificeres, så
ansøgeren får kendskab til opgørelsen af tids-
forbruget i den enkelte byggesag og herved bli-
ver gjort bekendt med, hvordan kommunens
tidsforbrug har fordelt sig i den konkrete sag.

Stk. 6.
Kommunalbestyrelsen kan vælge at opkræve bygge-
sagsgebyret som et fast gebyr, hvor byggesagsbehand-
lingen i øvrigt gøres gratis. Kommunalbestyrelsen fast-
sætter selv prisen for det faste gebyr. Der kan dog
maksimalt opkræves 1.000 kr. pr. byggesag. Opkræves
gebyret som et fast gebyr, forfalder det til betaling, når
byggearbejdet lovligt kan påbegyndes. I sidstnævnte
tilfælde kan kommunalbestyrelsen tilbageholde tilla-
delsen eller dispensationen, indtil gebyret er indbetalt.

(1.12, stk. 6)
Bestemmelsen erstatter kommunalbestyrelsens
tidligere mulighed for alene at kunne undtage
småbygninger fra reglen om gebyr fastsat efter
tidsforbrug. Såfremt kommunalbestyrelsen
vælger at opkræve et fast gebyr, gælder det fas-
te gebyr i alle de af kommunalbestyrelsen valg-
te sagstyper. Kommunalbestyrelsen fastsætter,
hvilke typer af byggesager, der er omfattet af
beslutningen om, at byggesagsgebyret opkræ-
ves som et fast gebyr. Afgrænsningen af de en-
kelte sagstyper skal ske på baggrund af en ob-
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jektiv og saglig vurdering, jf. stk. 3. De 1.000
kr. udgør et loft for størrelsen på det faste ge-
byr. Opkrævningen af det faste gebyr forudsæt-
ter, at der ikke opkræves betaling efter tidsfor-
brug for disse sagstyper. Der kan opkræves et
fast gebyr, uanset om disse bygningstyper skal
byggesagsbehandles eller kan opføres efter an-
meldelse. Vælger kommunalbestyrelsen at fast-
sætte et fast gebyr, må indtægterne herfra ikke
overstige kommunalbestyrelsens samlede ud-
gifter til sagsbehandlingen af disse sagstyper.
Det faste beløb vil årligt blive pristalsreguleret
efter Finansministeriets generelle indeks for
løn- og prisstigninger.

Stk. 7.
Gebyr fastsat efter tidsforbrug forfalder til betaling,
når bygningen endeligt kan tages lovligt i brug. Kom-
munalbestyrelsen kan beslutte, at gebyret skal forfalde
til betaling i to rater. Første rate vil i disse tilfælde for-
falde, når byggetilladelsen eller dispensationen medde-
les. Anden rate vil forfalde, når bygningen endeligt
kan tages lovligt i brug. Ved anmeldelsessager, hvor
gebyret opkræves efter tidsforbrug, forfalder gebyret
til betaling, når byggearbejdet lovligt kan påbegyndes.

(1.12, stk. 7)
Forfaldstidspunktet angiver det tidspunkt, hvor
kommunen tidligst kan opkræve gebyr fra bor-
gerne. Kommunalbestyrelsen kan efter det an-
givne forfaldstidspunkt selv fastsætte de nær-
mere betalingsbetingelser, herunder, hvornår
gebyret skal erlægges i den enkelte byggesag,
hvis blot dette tidspunkt tidligst er, når bygnin-
gen endeligt kan tages lovligt i brug. Dette tids-
punkt vil være samtidigt med, at byggesagen
kan afsluttes, idet bebyggelse ikke kan tages
lovligt i brug, hvis ikke der foreligger den for-
nødne dokumentation mv. i sagen.
Beslutter kommunalbestyrelsen, at byggesags-
gebyret skal forfalde til betaling i to rater, vil
gebyret for første rate omfatte perioden fra
byggesagsbehandlingens påbegyndelse og ind-
til det tidspunkt, hvor byggetilladelse medde-
les. Byggesagens påbegyndelse vil være det
tidspunkt, hvor kommunen enten modtager en
ansøgning, eller det tidspunkt hvor kommunen
vurderer, at der foretages en egentlig bygge-
sagsbehandling, selvom der ikke er modtaget
en formel ansøgning. Dette vil ofte være, når
kommunen ikke blot iagttager sin forvaltnings-
retlige vejledningspligt, men foretager konkrete
vurderinger og afholder møder mv., der tager
udgangspunkt i et helt konkret byggearbejde,
og hvor kommunens arbejde må betragtes som
konkret byggesagsbehandling.
Anden rate vil omfatte kommunens arbejde i
perioden fra byggetilladelsen meddeles, og til
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bygningen endeligt kan tages lovligt i brug.
Dette tidspunkt vil være samtidigt med, at byg-
gesagen kan afsluttes, idet bebyggelse ikke kan
tages lovligt i brug, hvis ikke der foreligger den
fornødne dokumentation mv. i sagen.
I tilfælde, hvor ansøger i løbet af processen
trækker sin byggeansøgning tilbage, kan kom-
munen opkræve gebyr for den tid, kommunen
har brugt på byggesagsbehandling i perioden
fra byggesagsbehandlingens påbegyndelse og
indtil tilbagetrækningen. Ved lovliggørelsessa-
ger kan der opkræves gebyr for perioden, fra
kommunen påbegynder lovliggørelsessagen, og
indtil byggeriet er lovliggjort.

1.13 Dispensation mv.

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
For dispensation til at fravige reglementets bestemmel-
ser gælder byggelovens § 22.

(1.13, stk. 1)
Kommunalbestyrelsen kan give dispensation
fra de materielle bestemmelser i byggeloven og
bygningsreglementet. Der kan ikke dispenseres
fra de formelle regler, som f.eks. bestemmel-
serne om, hvornår der skal ske byggesagsbe-
handling, bestemmelserne om, hvornår naboer
skal orienteres forud for dispensation, ankebe-
stemmelser og lignende. Kommunalbestyrelsen
kan kun give dispensation, når den skønner, at
det er foreneligt med de hensyn, der ligger bag
den bestemmelse, der søges dispensation fra.
Opmærksomheden henledes på bagatelgrænsen
i byggelovens § 22, stk. 2, hvorefter kommu-
nalbestyrelsen kan undlade at foretage naboo-
rientering, når en dispensation skønnes at være
uden betydning for de pågældende naboer.

Stk. 2
For bebyggelse omfattet af kap. 1.3.1, kap. 1.3.2 og
kap. 1.5, stk. 5, gælder, at såfremt der ønskes dispensa-
tion til at fravige reglementets bestemmelser, skal der
indsendes ansøgning herom til kommunalbestyrelsen.

(1.13, stk. 2)
Kravet om dispensationsansøgning gælder for-
hold omfattet af hele reglementet, uanset at der
ikke skal indsendes ansøgningsmateriale ved-
rørende forhold omfattet af kap. 3-8 (kap. 1.3.1
og kap. 1.5, stk. 5) eller kap. 3-4 samt kap. 6-8
(kap. 1.3.2).
Kommunalbestyrelsen kan forlange enhver op-
lysning og tegningsmateriale, som er nødven-
dig for at kunne give dispensationen.
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Ansøgning herom skal indsendes ved anven-
delse af den digitale løsning, som kommunen
stiller til rådighed (digital selvbetjening).

Stk. 3
Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at ansøgning
om dispensation eller om tilladelse til at beholde et
ulovligt forhold signeres af ejeren personligt. Dette
krav er opfyldt, hvis ejeren signerer ansøgning med en
digital signatur med en sikkerhed, der mindst er på ni-
veau med OCES-signaturen.

Stk. 4
Tilladelse til afvigelser fra byggelovens og reglemen-
tets bestemmelser kan kun anses for meddelt, såfremt
dispensationen udtrykkeligt er nævnt i byggetilladel-
sen eller på anden måde meddelt skriftligt.

1.14 Klage

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Der kan klages over kommunalbestyrelsens afgørelser
vedrørende reglementets bestemmelser i overensstem-
melse med byggelovens §§ 23 og 24. Klagemulighe-
den gælder kun de forhold, der er behandlet af kom-
munalbestyrelsen, jf. kap. 1.3.1, kap. 1.3.2 og kap. 1.5,
stk. 5.

(1.14, stk. 1)
Statsforvaltningens afgørelse kan ikke påklages
til anden administrativ myndighed.
Der er kun mulighed for at klage over en afgø-
relse truffet af kommunalbestyrelsen, hvis af-
gørelsen omfatter retlige spørgsmål, dvs. at der
ikke kan klages over en kommunalbestyrelses
skønsmæssige afgørelser. Fristen for at klage er
4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Klagemyndighedens afgørelse kan indbringes
for domstolene inden 6 måneder efter den dag,
beslutningen er meddelt, jf. byggelovens § 25.

1.15 Straf

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1.
Med bøde straffes den, der overtræder bestemmelserne
i kapitel 1-8.

(1.15, stk. 1)
Byggelovens § 30, stk. 1-5 indeholder straffe-
bestemmelserne for overtrædelse af byggelo-
vens bestemmelser.

1.16 Servicemål

BESTEMMELSE VEJLEDNING
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Stk. 1
Kommunalbestyrelsen skal hvert år i januar måned
fastsætte og offentliggøre mål for kommunens sagsbe-
handlingstid ved behandlingen af en byggesag. Kom-
munalbestyrelsen skal som minimum fastsætte ét ser-
vicemål for byggesagsbehandlingen.

(1.16, stk. 1)
Hjemlen til at fastsætte servicemål fremgår af
byggelovens § 21, stk. 3. Servicemålene skal
angive den sagsbehandlingstid, som en ansøger
kan påregne i den enkelte kommune for at få en
byggetilladelse. Servicemålene skal således an-
give sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt,
hvor ansøgeren har indsendt en ansøgning om
byggetilladelse, der fra ansøgerens side er fuldt
oplyst, og frem til, at kommunen rent faktisk
træffer den endelige afgørelse i sagen. Den del
af sagen, som kommunen som myndighed skal
oplyse, herunder at foretage partshøring og til-
vejebringe oplysninger, som det ikke påhviler
ansøgeren at indhente mv., regnes med i den
sagsbehandlingstid, kommunen opstiller som
servicemål.
I forhold til en eventuel forhåndsdialog i for-
bindelse med en byggesag skal kommunen ty-
deliggøre over for ansøgeren, hvornår for-
håndsdialogen ophører, og den egentlige sags-
behandling påbegyndes.
Kommunalbestyrelsen skal som minimum fast-
sætte ét servicemål, men kan også fastsætte fle-
re servicemål, eksempelvis for forskellige byg-
ningstyper, hvis kommunalbestyrelsen vurde-
rer, at dette er hensigtsmæssigt. Kommunalbe-
styrelsen skal offentliggøre servicemålene, så
ansøgerne til enhver tid har mulighed for at ori-
entere sig om en kommunes servicemål.

2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser

2.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1.
En bebyggelses samlede omfang og indvirkning på
omgivelserne reguleres med hensyn til:
1) Grundens størrelse.
2) Bebyggelsens afstand til skel mod nabo, vej, sti og
anden bebyggelse på samme grund.
3) Bebyggelsens etageantal og højde, herunder bebyg-
gelsens højde i forhold til skel mod nabo, vej, sti og
anden bebyggelse på samme grund.

(2.1, stk. 1)
Bestemmelsen beskriver de forhold, der er gæl-
dende for kapitel 2 både inden for byggeretten i
henhold til kapitel 2.2 og ved en helhedsvurde-
ring i henhold til kapitel 2.3.
De bebyggelsesregulerende forhold kan indgå
som vilkår i byggetilladelsen.
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4) Bebyggelsens etageareal og bebyggelsesprocent.
5) De ubebyggede arealers indretning.

Stk. 2.
Beregning af de bebyggelsesregulerende forhold skal
ske efter beregningsreglerne i bilag 1.

Stk. 3.
Bestemmelserne i kapitel 2 finder ikke anvendelse,
hvis en lokalplan eller en byplanvedtægt eller en regu-
leringsplan efter de tidligere gældende byggelove fast-
sætter andre bestemmelser om de pågældende forhold.

(2.1, stk. 3)
Bestemmelserne i planloven gælder forud for
de bygningsregulerende bestemmelser i kapitel
2. Bestemmelserne i kapitel 2 har alene udfyl-
dende karakter i forhold til bebyggelse i land-
zone.

Stk. 4.
Beregningsreglerne efter bilag 1 er selvstændigt gæl-
dende og kan ikke ændres ved lokalplan, byplanved-
tægt eller reguleringsplan.

2.2 Byggeret

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1.
Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en
bygnings etageareal, etageantal, højde og afstandsfor-
hold samt grundens størrelse, når betingelserne i kapi-
tel 2.2.1, 2.2.2 og 2.2.3 er opfyldt med de begrænsnin-
ger og udvidelser, der følger af kapitel 2.2.3.2-2.2.3.6.

(2.2, stk. 1)
Kan en bebyggelse ikke opføres i overensstem-
melse med bestemmelserne i kapitel 2.2 fast-
lægges bebyggelsens samlede omfang og ind-
virkning på omgivelserne ved en helhedsvurde-
ring efter bestemmelserne i kapitel 2.3. Tilla-
delse vedrørende de bebyggelsesregulerende
forhold efter kapitel 2 kan meddeles som vilkår
i byggetilladelsen.

2.2.1 Bebyggelsesprocent

Stk. 1.
Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en
bygnings etageareal, når bebyggelsesprocenten ikke
overstiger:
1) 60 for etageboligbebyggelse i et område, der i kom-
muneplanen er udlagt hertil,
2) 40 for helt eller delvist sammenbyggede enfamilie-
huse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og
lignende tæt/lav bebyggelse,
3) 30 for fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse
med vandret lejlighedsskel beliggende i et parcelhus-
område,

(2.2.1, stk. 1)
Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i
bilag 1, B. 1.1.1, grundens areal beregnes efter
bilag 1, B. 1.1.2, og etageareal beregnes efter
bilag 1, B. 1.1.3.
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4) 15 for sommerhuse i sommerhusområder og
5) 45 for anden bebyggelse. (2.2.1, stk. 1, nr. 5)

Anden bebyggelse er etageboligbyggeri i et
område, der ikke er udlagt til etageboligbebyg-
gelse, og byggeri, der ikke er omfattet af nr.
1-4.

Stk. 2.
For tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel, etagebe-
byggelse, erhverv og institutionsbebyggelse, kan kom-
munalbestyrelsen ved om- og tilbygning på grunde
med særlig beliggenhed, der var bebygget før den 1.
februar 1977, ikke nægte at godkende en bebyggelses-
procent på til og med 50, jf. stk. 3.

Stk. 3.
Ved grunde med særlig beliggenhed, jf. stk. 2, forstås:
1) hjørnegrunde,
2) grunde beliggende ved veje med en bredde på 15 m
eller derover og
3) grunde med en dybde, der ikke overstiger 25 m reg-
net fra grundens grænse mod vej.

2.2.2 Grundens størrelse

Stk. 1.
Ved udstykning, matrikulering eller arealoverførsel i
forbindelse med grunde til fritliggende enfamiliehuse
og sommerhuse i sommerhusområder kan kommunal-
bestyrelsen ikke nægte at godkende ejendomme med
en grundstørrelse på:
1) mindst 700 m2 ved fritliggende enfamiliehuse og
2) mindst 1.200 m2 ved sommerhuse i sommerhusom-
råder, jf. lov om planlægning.

(2.2.2, stk. 1)
Udstykning, matrikulering eller arealoverførsel
i forbindelse med grunde til andet byggeri end
fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse i
sommerhusområder skal ske efter bestemmel-
serne i kapitel 2.3.2.

Stk. 2.
Ved fastsættelse af grundens størrelse efter stk. 1 ses
bort fra vejareal eller areal, der skal holdes ubebygget
som følge af hjørneafskæring eller byggelinjepålæg til
sikring af vejanlæg.
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2.2.3 Højde- og afstandsforhold

2.2.3.1 Etageantal og højdeforhold generelt

Stk. 1.
Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en
bygningshøjde efter kapitel 2.2, når bebyggelsens høj-
de ved det ansøgte ikke overstiger 2 etager og ingen
del af bygningens ydervægge eller tag er hævet mere
end 8,5 m over terræn.

(2.2.3.1, stk. 1)
Beregning af højder sker efter reglerne i bilag
1, B. 1.1.4, og beregning af etageantal efter bi-
lag 1, B. 1.1.6.
Bestemmelsen omfatter det vandrette højde-
grænseplan. Ingen del af bygningens ydervæg-
ge eller tag må være højere end 8,5 m., jf. dog
bilag 1, B. 1.1.4, stk.3.

2.2.3.2 Fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og
dobbelthuse

Stk. 1.
Ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse med
vandret lejlighedsskel og dobbelthuse med lodret lej-
lighedsskel kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at
godkende bygningshøjde og afstandsforhold, når be-
tingelserne i nr. 1 og 2 er opfyldt.

(2.2.3.2, stk. 1)
Bebyggelsens højde- og afstandsforhold bereg-
nes efter reglerne i bilag 1, B. 1.1.4 og bilag 1,
B. 1.1.5.
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1) Maksimal højde: 1,4 x afstanden til skel mod nabo
og sti.
2) Mindste afstand til skel mod nabo, vej og sti: 2,5 m.

(2.2.3.2, stk. 1, nr. 1)
Bestemmelsen omfatter det skrå højdegrænse-
plan. Ingen del af bygningens ydervægge eller
tag må være højere end 1,4 x afstanden til skel
mod nabo og sti jf. dog bilag 1, B 1.1.4, stk. 3.

(2.2.3.2, stk.1, nr. 2)
Afstandskravet gælder også for hævede op-
holdsarealer i det fri (hævet mere end 30 cm
over naturligt terræn), udestuer, udvendige
trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, solcel-
leanlæg eller solfangere og lignende samt for
svømmebassiner.

2.2.3.3 Sommerhuse i sommerhusområder

Stk. 1.
Ved sommerhuse i sommerhusområder kan kommu-
nalbestyrelsen ikke nægte at godkende en bygnings
etageantal, højde og afstandsforhold, når betingelserne
i nr. 1-3 er opfyldt.
1) Maksimalt etageantal: 1. (2.2.3.3, stk. 1, nr. 1)
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Er eksisterende bebyggelse i området overve-
jende opført på anden måde end angivet i stk.
1, nr. 1-3 i henseende til bygningshøjde og ud-
nyttelse af tagetage, kan ny bebyggelse opføres
efter helhedsvurderingen i kapitel 2.3 med hen-
blik på at tilpasse ny bebyggelse efter områdets
karakter.

2) Maksimal højde: For tag på 5,0 m og for ydervæg
langs mindst en langside på 3,0 m.

(2.2.3.3, stk. 1, nr. 2)
Bestemmelsen omfatter det vandrette højde-
grænseplan.

3) Mindste afstand til skel mod nabo, vej og sti: 5,0 m. (2.2.3.3, stk. 1, nr. 3)
Sommerhuse må ikke opføres nærmere skel
mod nabo, vej og sti end 5,0 m.
Afstandskravet gælder også for hævede op-
holdsarealer i det fri (hævet mere end 30 cm
over naturligt terræn), udestuer, udvendige
trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, solcel-
leanlæg og solfangere og lignende samt for
svømmebassiner.
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2.2.3.4 Garager, carporte og lignende mindre byg-
ninger

Stk. 1.
Følgende bygninger skal overholde bestemmelserne i
kapitel 2.2.3.1 og 2.2.3.2, men kan dog opføres nær-
mere skel mod nabo, vej og sti end 2,5 m:
1) Garager og carporte.
2) Overdækkede terrasser, som ikke er hævet over ter-
ræn.
3) Drivhuse, skure og lignende mindre bygninger til
udhusformål.
4) Lagertanke for fyringsolie og lignende installatio-
ner, som er nødvendige til selve bygningens drift.
5) Teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet el-
ler tjenester.

(2.2.3.4, stk. 1)
Bestemmelsen omfatter bygninger til udhusfor-
mål, herunder fyrrum, samt lagertanke for fy-
ringsolie og lignende installationer, som er
nødvendige til selve bygningens drift og andre
udhusbygninger, der normalt vil kunne opføres
som fritliggende bygninger.
Bestemmelsen omfatter alene garager, carporte
og lignende mindre bygninger, der opføres i til-
knytning til en primær bebyggelse.
Bestemmelsen omfatter ikke bygninger, der an-
vendes til beboelse, køkken, WC eller bad.
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Stk. 2.
Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv
eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5 m
fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller det for
bygningen fastsatte niveauplan.

Stk.3.
Opføres bygningen nærmere skel mod nabo og sti end
2,5 m, skal betingelserne i nr. 1- 3 være opfyldt:

(2.2.3.4, stk. 3)
Opfylder byggeriet ikke alle bestemmelsens
betingelser i stk. 3, nr. 1-3 skal byggeriet be-
handles efter helhedsvurderingen i kapitel 2.3.
Bestemmelsen omfatter alle sekundære bygnin-
ger i skel, også bygninger omfattet af kapitel
2.2.3.5.
Fra 2,5 m og videre ind på grunden henvises til
kapitel 2.2.3.2, stk. 1, nr. 1, om det skrå højde-
grænseplan.

1) De sider, der vender mod skel må ikke have en stør-
re samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes læng-
ste side mod skel medregnes.

(2.2.3.4, stk. 3, nr. 1)
Udhæng udover 50 cm medregnes til bygnin-
gens længde. Længden af en carport måles 50
cm inden for tagfladens begrænsning.

2) Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åb-
ninger imod skel.
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3) Tagvand skal holdes inde på egen grund.

Stk. 4.
I tilknytning til sommerhuse i sommerhusområder skal
bygninger omfattet af stk. 1 overholde bestemmelserne
i 2.2.3.3, men kan dog opføres mindst 2,5 m fra skel
mod nabo, vej og sti.
Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv
eventuel brandkam må inden for en afstand af 2,5 m til
5,0 m fra skel mod nabo, vej og sti være højere end 2,5
m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveau-
plan.
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Stk. 5.
Opføres bygningen indenfor en afstand af 2,5 m og 5,0
m fra skel mod nabo og sti, skal betingelserne i nr. 1 –
3 være opfyldt:
1) De sider, der vender mod skel, må ikke have en
større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes
længste side mod skel medregnes.
2) Der må ikke udføres vinduer, døre eller andre åb-
ninger imod skel.
3) Tagvand skal holdes inde på egen grund.

2.2.3.5 Småbygninger på højst 10 m2

Stk. 1.
For småbygninger på højst 10 m2 gælder bestemmel-
serne i kapitel 2.2.3.5 samt bestemmelserne i kapitel
2.2.3.4, stk. 3, nr. 2 og 3.

(2.2.3.5, stk. 1)
Der kan opføres op til to småbygninger, der
overholder bestemmelserne i kap. 2.2.3.5 uden
anmeldelse eller byggetilladelse, jf. kapitel 1.6,
stk. 1, nr. 4.
Det bør dog undersøges, om der er privatretlige
servitutter, deklarationer, offentligretlige byg-
gelinjer, lokalplaner eller byplanvedtægter mv.,
som kan få indflydelse på opførelsen af byg-
ningerne.
Bestemmelsen omfatter skure til opbevaring,
redskabsskure og tilsvarende småbygninger,
der ikke kan benyttes til beboelse.

Stk. 2.
På hvert matrikelnummer kan der opføres op til to
småbygninger, når betingelserne i nr. 1-3 er opfyldt.
1) Arealet af den enkelte bygning må højst være 10
m2.
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2) Afstanden til andre bygninger på samme matrikel-
nummer skal være mindst 2,5 m.
3) Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må
være højere end 2,5 m over terræn.

Stk. 3.
Småbygninger i sommerhusområder må ikke opføres
nærmere skel mod nabo og sti end 2,5 m og skal over-
holde bestemmelserne i stk. 2, nr. 1-3

2.2.3.6 Avls og driftsbygninger

Stk. 1.
Avls- og driftsbygninger til land- og skovbrugsejen-
domme beliggende i landzone, som ikke kræver tilla-
delse efter lov om planlægning eller anmeldelse, tilla-
delse eller godkendelse efter lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug, må opføres i en højde af indtil 12,5
m.

(2.2.3.6, stk. 1)
Højder måles efter bestemmelsen i bilag 1, B.
1.1.4.

Stk. 2.
Siloer, der opføres som en del af en større bygning af
den i stk. 1 omhandlede art, og som har et tværsnit på
højst 80 m², må opføres i en højde af indtil 20 m.

(2.2.3.6, stk. 2)
Bestemmelsen gælder også for fritstående silo-
er, der opføres som en del af et fodersystem,
der er forbundet med driftsbygningen via et
transportsystem. Tværsnit måles som det van-
drette plan på siloens bredeste sted.

Stk. 3.
For gartnerier gælder reglerne i stk. 1 også for ejen-
domme, der ikke har kunnet noteres som landbrugse-
jendomme i matriklen.

2.3 Helhedsvurdering
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BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1.
Kommunalbestyrelsen fastlægger bebyggelsens samle-
de omfang og indvirkning på omgivelserne, jf. kapitel
2.1, stk. 1, ved en helhedsvurdering efter de bebyggel-
sesregulerende bestemmelser i kapitel 2.3.2-2.3.5,
under hensyn til de generelle kriterier i kapitel 2.3.1.

(2.3, stk. 1)
Ved en helhedsvurdering forstås kommunalbe-
styrelsens konkrete vurdering i henhold til be-
stemmelserne i kapitel 2.3.2.-2.3.5 af en bebyg-
gelses samlede omfang og indvirkning på om-
givelserne med hensyn til grundstørrelse, be-
byggelsesprocent, afstands- og højdeforhold,
etageantal, samt de ubebyggede arealers indret-
ning, jf. kapitel 2.1, stk. 1. Dette sker, efter de
generelle kriterier i kapitel 2.3.1, under hensyn
til hensigtsmæssigheden af bebyggelsens om-
fang i forhold til anvendelse, at bebyggelsen
svarer til det sædvanlige for et område, og at
bebyggelsen og dens omgivelser sikres tilfreds-
stillende lysforhold og sikres mod væsentlige
indbliksgener.

Stk. 2.
Kommunalbestyrelsen foretager en samlet helhedsvur-
dering jf. stk. 1, såfremt der er forhold, der ikke helt
eller delvist er reguleret af, eller opfylder bestemmel-
serne om byggeretten i kapitel 2.2.

(2.3, stk. 2)
I helhedsvurderingen bør indgå samtlige for-
hold i kapitel 2.3.1 -2.3.5 også de, der ikke er
relevante for det konkrete byggearbejde.

2.3.1 Generelle kriterier

Stk. 1.
Ved regulering af et eller flere af de bebyggelsesregu-
lerende forhold i kapitel 2.3.2-2.3.5 skal kommunalbe-
styrelsen lade følgende forhold indgå i bedømmelsen:

(2.3.1, stk. 1)
De i stk. 1, nr. 1-6, nævnte kriterier er udtryk
for de retligt bindende grænser for kommunal-
bestyrelsens vurdering af de bebyggelsesregu-
lerende forhold og udtrykker hermed de saglige
hensyn, som kommunalbestyrelsen lovligt kan
og skal inddrage i helhedsvurderingen.

1) Bebyggelsens samlede omfang skal være hensigts-
mæssig i forhold til bebyggelsens anvendelse.

(2.3.1, stk. 1, nr. 1)
Ved afvejningen af, om bebyggelsens omfang
er hensigtsmæssig i forhold til anvendelsen,
skal indgå de hensyn, som er bygget ind i be-
stemmelserne i kapitel 2.3.2-2.3.5. De enkelte
hensyn vil ikke have samme væsentlighed for
alle typer byggerier. For eksempel vil hensynet
til opholdsarealer veje tungere ved fastlæggelse
af bebyggelsesprocenten for en beboelsesbyg-
ning end for en erhvervsbygning, der herved
vil kunne tillades opført med et større etageare-
al. Ved publikumsorienterede erhvervsbygnin-
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ger vil kravet til parkering omvendt veje tunge-
re end ved opførelse af en beboelsesbygning.

2) Bebyggelsens samlede omfang skal svare til det
sædvanlige i karréen, kvarteret eller området eller til
det, der tilstræbes i området.

(2.3.1, stk. 1, nr. 2)
Ved området forstås et af kommunen udlagt
areal som f.eks. et sommerhusområde, parcel-
husområde, industriområde eller en bebyggel-
se, der efter sin karakter fremstår som et af-
grænset område.
Ved bebyggelse af en ubebygget ejendom må
det vurderes, hvad der er det sædvanlige i kvar-
teret og/eller alternativt i området. Hvis det på
denne baggrund ikke kan fastlægges, hvad der
er det sædvanlige, eller ved bebyggelse i et ny-
udlagt område, skal der lægges vægt på, hvad
der tilstræbes i området. Rammebestemmelser
vedrørende grundstørrelse, etageareal, etagean-
tal og højde- og afstandsforhold i en kommune-
plan kan være vejledende for, hvad der er sæd-
vanligt eller tilstræbes i området.

3) Der skal under hensyn til ejendommens benyttelse
sikres tilfredsstillende lysforhold for ejendommens be-
byggelse og nabobebyggelse samt sikres mod væsent-
lige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på
samme grund og på nabogrunde.
4) Der skal i overensstemmelse med kravene i kapitel
2.4 sikres tilfredsstillende friarealer i forhold til ejen-
dommens benyttelse, herunder opholdsarealer for be-
boere, brugere og beskæftigede.
5) Der skal i overensstemmelse med kravene i kapitel
2.4 og under hensyn til ejendommens benyttelse sikres
tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold for ejen-
dommens brugere, herunder personer med handicap,
og redningsberedskab, og der skal være tilstrækkelige
parkeringsarealer.
6) Ved bebyggelse i randen af tæt bebyggede byområ-
der, der støder op til et uplanlagt areal, til et parcel-,
sommerhus- eller kolonihaveområde, eller et område
med tæt/lav bebyggelse, skal bebyggelsens samlede
omfang fastlægges under hensyn til karakteren af de
tilstødende arealer og omfanget af eventuel bebyggel-
se.

(2.3.1, stk. 1, nr. 6)
Bestemmelsen dækker en række »sammenstød-
stilfælde«, hvor hensynet til karakteren af de
nævnte tilstødende arealer skal inddrages i vur-
deringen på samme måde som de øvrige hen-
syn i kapitel 2.3.1, stk. 1, nr. 1-5, hvorefter der
uden for de nævnte sammenstødstilfælde i geo-
grafisk henseende ellers kun ville skulle lægges
vægt på hensynet til karakteren af bebyggelsen
i karréen, kvarteret eller området.

2.3.2 Grundens størrelse
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Stk. 1.
Ved udstykning, matrikulering eller arealoverførsel
fastlægges grundens størrelse efter kriterierne i kapitel
2.3.1 og denne bestemmelses nr. 2.

(2.3.2, stk. 1)
Der kan ved fastsættelse af grundstørrelsen
lovligt lægges vægt på samtlige de hensyn,
som er indeholdt i kapitel 2.3, herunder ved op-
deling af grunden således, at en fortsat lovlig
udnyttelse af ejendommen muliggøres.
Kommunalbestyrelsen kan tilsvarende nægte at
godkende en grundstørrelse, når der herved vil
fremkomme en grundstørrelse, der på opde-
lingstidspunktet ikke muliggør bebyggelse, der
overholder de bebyggelsesregulerende krav til
de ubebyggede arealer, herunder adgang til
ejendommen, og afstandsbestemmelserne, her-
under forholdet mellem en bebyggelses højde
og afstand til nabobebyggelse.

Stk. 2.
Der skal fastlægges en grundstørrelse, der ud fra en
samlet vurdering, herunder af forholdet mellem even-
tuel eksisterende bebyggelse og grundstørrelsen, mu-
liggør bebyggelse og udnyttelse af ejendommen i over-
ensstemmelse med kravene i kapitel 2.3 og kapitel 2.4,
og giver mulighed for vejadgang i overensstemmelse
med vejlovgivningen og sikrer, at de ubebyggede area-
ler opfylder kravene i dette kapitel.

2.3.3 Afstandsforhold

Stk. 1.
Bebyggelsens afstand til skel mod nabo, vej og sti fast-
lægges efter kriterierne i kapitel 2.3.1 og kravene i stk.
2.

(2.3.3, stk. 1)
Ved fastlæggelse af afstande efter stk. 1 skal
det sikres, at der er tilfredsstillende forhold
med hensyn til sammenhængen mellem bebyg-
gelsens højde og dens afstand til skel mod na-
bo, vej og sti i overensstemmelse med kapitel
2.3.4. Af bilag 1. B 1.5 fremgår reglerne for
beregning af afstandsforhold.
Opmærksomheden henledes på de brandmæssi-
ge forhold i kapitel 5.

Stk. 2.
Ved fastlæggelse af afstande efter stk. 1 skal det i øv-
rigt sikres, at:
1) Tagvand holdes på egen grund.
2) Vinduer, altaner og lignende ikke giver væsentlige
indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme
grund og på nabogrunde.

Stk. 3.

56



Er et område overvejende bebygget med sluttet bebyg-
gelse, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at ny be-
byggelse skal opføres i vej- eller byggelinjen og føres
ud i skel mod nabogrundene.

2.3.4 Etageantal og højdeforhold

Stk. 1.
Bebyggelsens højde og etageantal fastlægges efter kri-
terierne i kapitel 2.3.1 med de udvidelser og begræns-
ninger, der følger af stk. 2.

(2.3.4, stk. 1)
Bestemmelsen omfatter både det såkaldt van-
drette og det skrå højdegrænseplan. Af bilag 1,
B 1.1.4, fremgår reglerne for beregning af be-
byggelsens højde. Af bilag 1, B 1.1.6, fremgår
reglerne for beregning af bebyggelsens etage-
antal.

Stk. 2.
Fastlæggelse af bebyggelsens højde og etageantal efter
stk. 1 skal ske under hensyntagen til forholdet mellem
bebyggelsens højde og afstand til anden bebyggelse og
friarealer på samme grund samt til nabobebyggelse og
dennes friarealer samt til vej og sti med henblik på at
sikre tilfredsstillende lysforhold og forhindre væsentli-
ge indbliksgener.

2.3.5 Etageareal

Stk. 1.
Bebyggelsens etageareal fastsættes efter kriterierne i
kapitel 2.3.1 og denne bestemmelses nr. 2.

Stk. 2.
Ved fastlæggelse af etageareal til boligformål i eksi-
sterende bebyggelse, herunder eksisterende uudnyttede
tagetager, skal kommunalbestyrelsen lægge vægt på, at
der tilvejebringes tidssvarende boliger af en rimelig
størrelse i forhold til det samlede areal, der søges ud-
nyttet.

(2.3.5, stk. 2)
Etablering af nye (flere) boliger i en eksisteren-
de ejendom kan medføre krav om etablering af
p-pladser og friarealer efter kapitel 2.4.
En tidssvarende bolig skal forstås som en bo-
lig, der som minimum lever op til kravene i ka-
pitel 3.3.

2.4 De ubebyggede arealer

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1.
De i kapitel 2.4 foreskrevne arealer kan være fælles for
flere ejendomme. Disponering, anlæg og anvendelse af
sådanne fælles friarealer skal sikres ved tinglysning på
de pågældende ejendomme.

(2.4, stk. 1)
Ubebyggede arealer, der er udlagt i henhold til
bestemmelserne, må ikke benyttes i strid med
det formål, hvortil de er udlagt. Der henvises til
byggelovens § 7.
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2.4.1 Bebyggelsens opholdsarealer

Stk. 1.
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af
en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyt-
telse, omfang og beliggenhed.

Stk. 2.
Opholdsarealerne skal være på terræn, men kan dog
tilvejebringes på et overdækket eller hævet gårdareal
eller delvist tilvejebringes på et tagareal eller på større
altaner.

Stk. 3.
For etageboliger og tæt/lav boligbebyggelse, herunder
rækkehuse og kædehuse mv., skal en passende del af
opholdsarealet anlægges som legeområde. Hvor stort
legeområdet skal være, afgøres af kommunalbestyrel-
sen og skal fremgå af byggetilladelsen.

(2.4.1, stk. 3)
Sikkerhedskrav til legepladsredskaber fremgår
af kapitel 4. Konstruktioner.

Stk. 4.
Der kan i byggetilladelsen fastsættes en frist for indret-
ningen af opholdsarealer og legeområder.

(2.4.1, stk. 4)
Bestemmelsen giver mulighed for, at beboerne
kan inddrages i indretningen af opholdsarealer
og legeområder.

2.4.2 Parkeringsarealer

Stk. 1.
Der skal udlægges (reserveres) tilstrækkelige parke-
ringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de beskæfti-
gede i bebyggelsen, besøgende, kunder og leverandø-
rer mv. kan parkere biler, motorcykler, knallerter og
cykler, mv. på ejendommens område.

Stk. 2.
Hvor stor en del af grundens areal, der skal udlægges
(reserveres) til parkeringsareal, og hvornår det skal an-
lægges, fastsættes af kommunalbestyrelsen og skal
fremgå af byggetilladelsen.

Stk. 3.
Ved udformningen af parkeringspladser skal et passen-
de antal parkeringspladser udformes, så de kan anven-
des af personer med handicap. Kravet omfatter ikke
fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse i sommer-
husområder.

(2.4.2, stk. 3)
Handicapparkeringspladser har et brugsareal på
3,5 x 5 m og bør placeres så nær indgangen
som muligt og være med fast jævn belægning.
Mindst én handicapparkeringsplads bør have et
brugsareal på 4,5 x 8 m af hensyn til minibus-

58



ser med lift bag på. Hvis der er niveauspring i
adgangen fra parkeringsareal til andet areal,
bør disse være højst 2,5 cm.
DS-håndbog 105:2012 »Udearealer for alle –
Sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø« in-
deholder anvisninger på udformning af det fy-
siske miljø med henblik på at give handicappe-
de større uafhængighed, bevægelsesfrihed og
sikkerhed. Der henvises endvidere til »Færd-
selsarealer for alle« fra Vejdirektoratet.

2.4.3 Adgangs- og tilkørselsarealer

Stk. 1.
Fra vej til indgange i en ejendoms bygninger og til en
ejendoms ubebyggede arealer skal der være adgang og
tilkørsel. Udformningen af adgangs- og tilkørselsarea-
lerne skal være afpasset efter bebyggelsens art. Ad-
gangs- og tilkørselsarealer skal forsynes med belys-
ning. Trapper og ramper skal belyses stærkest.

(2.4.3, stk. 1)
Belysning af adgangs- og tilkørselsarealer bør
være retningsgivende og ikke blændende. Der
henvises endvidere til privatvejslovens regler
om private fællesveje, hvorefter kommunen
kan beslutte, at der på offentligt tilgængelige
veje skal være belysning.

Stk. 2.
Adgangs- og tilkørselsarealer skal være udformet, så
bebyggelsen kan benyttes af personer med handicap.
Adgangsareal fra vej, herunder p-plads til ejendom-
mens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger,
skal være mindst 1,3 m bredt og med en fast jævn be-
lægning.
Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn
eller ved rampe, og ramper kan suppleres med trin
med en stigning på højst 15 cm og en grund på mindst
30 cm. Ramper må ikke udføres med en større hæld-
ning end 1:20 (5 cm pr. m), og der skal være en vand-
ret plads på mindst 1,3 m x 1,3 m for hver ende af
rampen.
Ramper med en hældning på mere end 1:25 (4 cm pr.
m) skal desuden forsynes med reposer for hver 12 m.
Gribeegnede håndlister skal opsættes i en højde på ca.
0,8 m i begge sider af ramper og trapper.

(2.4.3, stk. 2)
DS-håndbog 105:2012 »Udearealer for alle –
Sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø« in-
deholder anvisninger på udformning af det fy-
siske miljø med henblik på at give handicappe-
de større uafhængighed, bevægelsesfrihed og
sikkerhed.
Ramper med hældning mellem 1:25 og 1:20
kan i stedet for håndlister forsynes med værn
eller udføres som en terrænudligning uden fare
for fald til siderne.

Stk. 3.
Gangarealer til bebyggelsen skal anlægges med mar-
kant taktil adskillelse til andre trafikformer. Oven for
trapper i adgangsveje skal der udføres et belægnings-
skift i farve og følbarhed 90 cm før trappens begyndel-
se og i hele trappens bredde. Det yderste af trinflader
og trinforkanter skal markeres med kontrastfarve.

(2.4.3, stk. 3)
For at undgå kollision med fritstående trapper
ved enten siden eller undersiden af trappen, bør
trappen afskærmes med trappeværn, så en fri
højde på 2,2 m opnås. Af hensyn til personer
med synshandicap bør trinflader med gitterris-
te, huller og lignende undgås eller udformes på
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en måde, så blindestokke ikke kan sidde fast i
eller falde igennem trinfladerne, og så fører-
hunde sikres mod at få beskadiget kløerne.

Stk. 4.
Porte eller passager, der er nødvendig i henhold til stk.
1, skal udformes, så der er let adgang for redningskø-
retøjer.

(2.4.3, stk. 4)
For at redningskøretøjer kan komme ind, skal
der være en fri bredde på mindst 2,8 m og en
fri højde på mindst 3,4 m. I smalle gader kan
der være behov for at øge gennemkørslens
bredde.

Stk. 5.
Fritliggende enfamiliehuse, der alene anvendes til bo-
ligformål, og sommerhuse i sommerhusområder, er ik-
ke omfattet af bestemmelserne i stk. 1-3.

(2.4.3, stk. 5)
Fritliggende enfamiliehuse, der delvist anven-
des til erhverv, er omfattet af bestemmelserne i
stk. 1-3.

3. Bygningers indretning

3.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygninger skal udformes og indrettes, så der under
hensyn til deres anvendelse opnås tilfredsstillende for-
hold med hensyn til sikkerhed, sundhed, tilgængelig-
hed og anvendelse for alle samt renholdelse og vedli-
geholdelse.

(3.1, stk. 1)
For mere uddybende vejledning om tilgænge-
lighed til bygninger henvises til hjemmesiden
”Universelt design og tilgængelighed” på føl-
gende link:
http://anvisninger.dk/tilgaengelighed/Pages/
start.aspx
Desuden henvises til DS/EN 14383 – serien
”Forebyggelse af kriminalitet - By- og byg-
ningsplanlægning”.
DS-håndbog 105:2012 "Udearealer for alle –
Sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø" in-
deholder anvisninger på udformning af det fy-
siske miljø med henblik på at give handicappe-
de større uafhængighed, bevægelsesfrihed og
sikkerhed. Arbejdsmiljølovgivningen indehol-
der ofte andre målkrav til rum, gangbredder og
indretning. Det gælder især i institutioner/boli-
ger, hvor der skal benyttes tekniske hjælpemid-
ler. Publikationen "Indretning af ældreboliger
til fysisk plejekrævende" (Arbejdstilsynet
m.fl.) indeholder vejledning til hensigtsmæssi-
ge indretninger.

Stk. 2 (3.1, stk. 2)
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Ved ombygning kan der ske lempelser af bestemmel-
serne i dette kapitel, når ombygningsarbejdet efter
kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres
uden indgribende ændringer i bebyggelsen. Bestem-
melsen gælder ikke for bebyggelser omfattet af kap.
1.3.1 og kap. 1.3.2.

Hvis bestemmelsen finder anvendelse, skal
ombygningsarbejdet ske under størst mulig
hensyntagen til personer, hvis bevægelses- og
orienteringsevne er nedsat. Ombygningsarbej-
det skal i øvrigt sikre hensigtsmæssig indret-
ning under hensyn til brugen.
For bebyggelser omfattet af kap. 1.3.1 og kap.
1.3.2 gælder, at der kan søges om dispensation
fra kravene i dette kapitel, hvis det vurderes, at
kravene ikke kan opfyldes i forbindelse med
ombygninger.
Anvendelse af bestemmelsen forudsætter desu-
den, at kommunalbestyrelsen foretager en sær-
skilt vurdering af ombygningsprojektet, byg-
ningens konstruktioner og andre byggetekniske
forhold.
Kan kapitlets bestemmelser opfyldes uden ind-
gribende ændringer i bebyggelsen, er betingel-
serne for brug af bestemmelsen ikke opfyldt.
Der henvises til ”Bekendtgørelse om tilgænge-
lighedsforanstaltninger i forbindelse med om-
bygninger i eksisterende byggeri” samt til "Vej-
ledning til kommunerne om byggesagsbehand-
ling af tilgængelighedsbestemmelser".

Stk. 3
Sommerhuse i sommerhusområder er ikke omfattet af
bestemmelserne i dette kapitel.

(3.1, stk. 3)
Et sommerhusområde er et område, der i kom-
muneplanen er udlagt som sommerhusområde.

3.2 Adgangsforhold / Tilgængelighed

3.2.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygningers adgangsforhold skal sikre tilgængelighed
for alle. Til hver bolig og anden enhed skal der være
adgang direkte fra det fri eller via fælles adgangsvej
fra det fri.

(3.2.1, stk. 1)
Ved adgangsveje, som også er flugtveje, henvi-
ses til kapitel 5 om brandforhold.

Stk. 2
Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til
enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stue-
etage (adgangsetage). Eventuelle niveauforskelle skal
reguleres i adgangsarealet uden for bygningen. Der
kan anvendes ramper. Uden for yderdøre skal der være

(3.2.1, stk. 2)
Bestemmelsen omfatter foruden yderdøre, døre
ved flugtveje i stueetagen samt have-, altan- og
terrassedøre. Niveaufri adgang betyder, at der
ikke må være trin mellem niveauet (terrænet)
uden for bygningen og enhederne i stueetagen
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et vandret, fast og plant areal på 1,5 m x 1,5 m målt fra
dørens hængselside. Hvor døren åbner udad, skal der
være yderligere 20 cm langs bygningsfacaden. Arealet
uden for yderdøre skal være i samme niveau som det
indvendige gulv. Arealet ud for yderdøre skal marke-
res taktilt eller ved anden farve end den omkringlig-
gende belægning.
Porttelefoner og tilkaldeanlæg skal have en sådan ud-
formning, at det såvel auditivt som visuelt tilkendegi-
ves, at anlægget er aktiveret, og at forbindelse til mod-
tageren er etableret. Ved anvendelse af tal i betjenings-
panel i porttelefoner og tilkaldeanlæg skal 5-tallet væ-
re markeret med taktil identifikation.

samt eventuelle elevatorer. Trappelifte, løfte-
platforme og løstliggende skraberiste vil være i
strid med bestemmelsen. Dørtrin med en højde
på maksimalt 2,5 cm accepteres jf. stk. 4. Por-
ttelefoner og tilkaldeanlæg bør placeres i en
højde på mellem 90 og 120 cm over gulv/
terræn.
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Stk. 3
I offentligt tilgængelige bygninger, der har en borger-
rettet servicefunktion, skal væsentlig information om
orientering i og brug af bygningen være letlæselig og
letforståelig.

(3.2.1, stk. 3)
Kravet retter sig kun mod den del af bygnin-
gen, der er offentlig tilgængelig, og som har en
borgerrettet servicefunktion.
Bestemmelsen gælder for information ved ind-
gangen til bygningen samt i forbindelse med
orientering ved væsentlige funktioner i bygnin-
gen som wc-rum, handicaptoiletter, elevatorer,
trapper, fordelingsveje mv.
Informationen kan være i form af skilte, der er
letlæselige og letforståelige. Informationen kan
suppleres med punktskrift, lyd, piktogrammer
etc. Hvor det er relevant, kan den være i form
af lys, ledelinjer, teknologiske løsninger mv.

Stk. 4
Døre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m.
Åbner døren imod personen, skal der være mindst 50
cm ved siden af døren modsat dens hængselside. Høj-
den af dørtrin må højst være 2,5 cm.

(3.2.1, stk. 4)
Den fri passagebredde måles med døren åbnet
90 grader.
Bestemmelsen omfatter døre i fælles adgangs-
veje, herunder mindst en dør til hver enhed på
hver af bygningens etager.
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3.2.2 Fælles adgangsveje

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Fælles adgangsveje skal have en tilstrækkelig bredde
efter den planlagte brug og skal kunne passeres uhind-

(3.2.2, stk. 1)
Fælles adgangsveje fører til to eller flere boli-
ger, kontorer, mødelokaler eller andre enheder
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ret i deres fulde bredde og skal markeres ved forskelle
i materialer, farver eller belysning. Den fri bredde skal
være mindst 1,3 m.

og omfatter vindfang, forrum, gange, altangan-
ge, svalegange, plads foran elevatorer, ramper
og reposer såvel i som uden på bygningen, her-
under udvendig adgangsareal til kælder.
Efter arbejdsmiljølovgivningen skal gangbred-
der i visse erhvervsbyggerier også dimensione-
res, så der kan benyttes særlige transportmidler
som f.eks. trucks.
De fleste fælles adgangsveje er tillige flugtveje
og skal derfor også opfylde bestemmelserne i
kap. 5 (brand) om flugtveje.

Stk. 2
Fælles adgangsveje skal give niveaufri adgang til alle
enheder på hver af bebyggelsens etager. Eventuelle ni-
veauspring og højdeforskelle skal udlignes med ram-
per. Ramper må ikke udføres med en større hældning
end 1:20 (5 cm pr. m), og der skal være en vandret
plads på mindst 1,3 m x 1,3 m for hver ende af ram-
pen. Ramper, der udligner højdeforskelle på mere end
60 cm, skal desuden forsynes med vandret repos for
hver 60 cm stigning. Ramper skal forsynes med hånd-
lister. Ved ramper med en hældning på 1:25 (4 cm pr.
m) eller mindre kan håndlister undlades.

(3.2.2, stk. 2)
Bestemmelsen omfatter niveaufri adgang til
elevatorer, beboelses- og erhvervsenheder samt
fællesarealer, herunder udendørs opholdsarea-
ler på etagerne.
I forbindelse med eventuelle niveauspring og
højdeforskelle inden for offentligt tilgængelige
enheder bør disse udlignes med ramper, lifte el-
ler lignende.
Altaner betragtes som en selvstændig enhed.
Fritaget for kravet er terrasser på bygningens
tag, såfremt der ikke er adgang hertil med ele-
vator.

Stk. 3
Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med til-
strækkelig bredde og lofthøjde efter den tilsigtede
brug.

(3.2.2, stk. 3)
Kravet kan opfyldes ved, at trappens fri bredde
er mindst 1,0 m og den fri lofthøjde er mindst
2,1 m.
Hvis der kun er få brugere – som f.eks. i tofa-
miliehuse – kan kravet opfyldes med en fri
bredde på mindst 90 cm. Hvis der er mange
brugere bør bredden forøges tilsvarende.
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Højden måles over ganglinjen.
Den fri bredde måles vandret mellem håndli-
sterne eller - hvor der kun er håndliste i den
ene side – mellem væg, spindel eller lignende
og håndliste.

Stk. 4
Trapper i fælles adgangsveje skal have en hældning
(grund og stigning), der gør dem lette og sikre at gå på.
Trappers stigning må ikke være større end 18 cm. På
ligeløbstrapper og kvart- og halvsvingstrapper må
grunden ikke være mindre end 28 cm – i beboelses-
bygninger dog mindst 25 cm. På spindel- og vindel-
trapper må grunden ikke være mindre end 20 cm.

(3.2.2, stk. 4)
Trapper med lavere hældning (lavere stigning
og dybere grund) end de angivne krav, er lette-
re og mere sikre at gå på. Grunden måles i
ganglinjen midt i trappens fri bredde, dog højst
50 cm fra den indre håndliste.
Trapper bør forsynes med stødtrin og det yder-
ste af trinfladen samt trinforkant bør markeres
med kontrastfarve.

Stk. 5
I bygninger med 3 etager og derover skal installeres
mindst én elevator, der kan betjene hver etage, herun-
der eventuel udnyttet tagetage og kælder. Enfamiliehu-
se er undtaget fra bestemmelsen.

(3.2.2, stk. 5)
En bygning med stueplan, 1. og 2. sal regnes
for en bygning med 3 etager. Kælder medreg-
nes i denne sammenhæng ikke ved opgørelse af
etageantallet. For boliger i flere internt for-
bundne etager, er det udelukkende de enkelte
boligers adgangsetage, der i denne sammen-
hæng regnes med i opgørelsen af etageantallet.

Stk. 6
I bygninger, hvor der installeres elevator, skal mindst
én elevator have størrelse og udføres som en type 2
elevator i overensstemmelse med DS/EN 81-70: Sik-
kerhedsregler for konstruktion og installation af eleva-
torer – Særlige anvendelser for passager- og godselev-
atorer – Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for per-
soner, inklusive personer med handicap.

(3.2.2, stk. 6)
Bestemmelsen gælder i hver opgang for byg-
ninger med flere opgange. Der henvises til be-
kendtgørelse om indretning af elevatorer mv.
Ved ombygning kan der anvendes mindre ele-
vatorer end de angivne, herunder minielevato-
rer, når ombygningsarbejdet efter kommunal-
bestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres uden
indgribende ændringer i bebyggelsen, jf. kap.
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3.1, stk. 2. Opmærksomheden henledes på kap.
8 om installation af elevatoranlæg.

3.2.3 Værn

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt al-
taner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagter-
rasser, udvendige trapper samt andre hævede opholds-
arealer skal under hensyn til bygningens anvendelse,
sikres med værn og forsynes med håndlister. Håndli-
ster skal være nemme at gribe om og holde fast i.

(3.2.3, stk. 1)
Kravet kan opfyldes ved, at opsætte håndlister i
begge sider af trapper. Smalle trapper kan for-
synes med håndliste i kun én side, når afstan-
den mellem håndlisten og væg, spindel eller
lignende er mindre end 1,1 m. Ramper med en
hældning mellem 1:20 (5 cm pr. m) – 1:25 (4
cm pr. m) kan i stedet for håndlister forsynes
med værn uden fare for fald til siderne. Brede
trapper og ramper bør opdeles med håndlister
med en afstand på højst 2 m.
Højden på værn eller rækværk bør være mindst
1,0 m. Ved trapper og ramper bør højden på
værnet være mindst 80 cm og over trapperepo-
ser mindst 90 cm. Ved trapper med bredere lys-
ning end 30 cm, altangange og luftsluser bør
højden af værnet forøges passende, dog til
mindst 1,2 m.
Håndlister bør føres ubrudt forbi repos og af-
sluttes vandret. Det nederste af trappen bør af-
skærmes med værn, så en fri højde på 2,2 m
opnås.
Højden af værn og håndlister måles over trin-
forkanter og ramper.

Stk. 2
Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til
bygningens anvendelse udformes, så personer sikres
på betryggende måde. Værn udført af glas skal udføres
i henhold til bestemmelserne i kap. 4 Konstruktioner.

(3.2.3, stk. 2)
Den indbyrdes afstand mellem alle typer af ba-
lustre, herunder lodrette og vandrette, skal ud-
formes, så de ikke giver anledning til person-
skader. Der skal i særlig grad tages hensyn til,
at børn ikke kan klatre på dem eller komme i
klemme mellem dem.
For benyttelsen af glas i værn, herunder i for-
bindelse med niveauforskelle henvises til
DS/INF 119, Bygningsglas – ”Retningslinjer
for valg og anvendelse af sikkerhedsglas – Per-
sonsikkerhed”.

3.3 Boliger
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3.3.1 Boligers indretning

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
En bolig skal være udformet på en sådan måde og de
enkelte rum have en sådan størrelse og udformning, at
både boligen som helhed og de enkelte rum er hen-
sigtsmæssige under hensyn til den tilsigtede brug.
Kommunalbestyrelsen kan kræve dokumentation for,
at kravet er opfyldt, f.eks. redegørelse for møblerings-
muligheder.

Stk. 2
En bolig skal udover beboelsesrum have køkken og
bade- og WC-rum.

Stk. 3
Køkken kan enten udføres som et selvstændigt rum el-
ler i forbindelse med beboelsesrum eller som kogeni-
che i boligenheder under 50 m².

(3.3.1, stk. 3)
Et køkken indeholder foruden plads til opbeva-
ring og køling af mad, opbevaringsplads til ser-
vice, vask med afløb og plads til kogeplader og
madlavning.

Stk. 4
I og uden for etageboliger og sammenbyggede enfami-
liehuse skal der være tilstrækkelig opbevaringsplads
for tøj, køkkenredskaber og andre brugsting, cykler,
barnevogne samt mulighed for vask og tørring af tøj.

(3.3.1, stk. 4)
I etageboliger bør mulighed for tørring af tøj
placeres uden for boligen af hensyn til boligens
indeklima.

Stk. 5
Beboelsesrum og køkken skal udformes med en til-
fredsstillende lofthøjde. Lofthøjden skal fastsættes i
forhold til boligens rumdybder, rumstørrelser og vind-
uers placering.

(3.3.1, stk. 5)
Jo større og dybere et rum er, jo højere fastsæt-
tes lofthøjden. I etageboligejendomme kan kra-
vet opfyldes med en fri lofthøjde på mindst 2,5
m.
Hvis rummene har forskellig højde, kan loft-
højden opgøres som gennemsnitshøjden af bo-
ligens beboelsesrum og køkken. I fritliggende
og sammenbyggede enfamiliehuse kan kravet
opfyldes med en fri lofthøjde på mindst 2,3 m.
Hvis loftet ikke er vandret, måles højden som
gennemsnitshøjden, og kun frie højder på 2,1
m og derover medregnes. I rum med skråvæg-
ge kan kravet opfyldes med en fri lofthøjde på
mindst 2,3 m over mindst 3,5 m² af gulvarealet.

Stk. 6 (3.3.1, stk. 6)
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Gulvet i beboelsesrum og køkken må ikke ligge lavere
end det naturlige terræn udenfor. Ved særlige terræn-
forhold kan der ses bort fra dette krav, hvis gulvet lig-
ger over terrænet langs med mindst en vinduesvæg.

Tegningen viser et eksempel, hvor der er set
bort fra kravet, da gulvet langs en hel vindues-
væg ligger over naturligt terræn.

Stk. 7
I køkkener skal der være plads til, at køkkenarbejde
kan foregå på en hensigtsmæssig og betryggende må-
de.

(3.3.1, stk. 7)
Kravet kan opfyldes med en fri afstand ud for
arbejdspladser og opbevaringspladser på
mindst 1,1 m. En større fri afstand øger kom-
fort og brugervenlighed.
I rum med skråt loft kan kravet opfyldes med
en fri højde på mindst 2,1 m ved forkant af ar-
bejdspladser og opbevaringspladser.
For en hensigtsmæssig køkkenindretning for
bevægelseshæmmede henvises til SBi-anvis-
ning 249 ”Tilgængelige boliger - indretning”.

Stk. 8
Indskudte etager (hemse) betragtes ikke som selvstæn-
dige beboelsesrum, når gulvarealet højst er 4,5 m².

(3.3.1, stk. 8)
Det er en betingelse, at den indskudte etage står
i åben forbindelse med det rum, den er indbyg-
get i. Til gulvarealet medregnes kun den del af
arealet, der i et vandret plan 1,5 m over færdigt
gulv ligger inden for planets skæring med tag-
beklædningens udvendige side.
Der kan indrettes 2 eller flere hemse med et
areal på højst 4,5 m2, men hvis de ikke skal be-
tragtes som selvstændige beboelsesrum, er det
en betingelse, at de ikke er internt forbundne,
herunder at adgang til hemsene foregår separat.
Er flere hemse indbyrdes forbundne, opgøres
arealet af disse samlet.
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3.3.2 Bade- og WC-rum

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
I boligers adgangsetage skal der mindst indrettes 1
WC-rum med niveaufri adgang og med en hensigts-
mæssig indretning og størrelse.

3.3.2, stk. 1)
Kravet kan opfyldes med en fri afstand ud for
installationer som håndvask og WC på mindst
1,1 m. En større fri afstand øger komfort og
brugervenlighed.
For en hensigtsmæssig indretning for bevægel-
seshæmmede henvises til SBi-anvisning 249
”Tilgængelige boliger - indretning”.

Stk. 2
Der skal være håndvask i WC-rum eller forrum til
WC-rum.

3.3.3 Dørbredder

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Døre i boligers adgangsetage skal have en fri passage-
bredde på mindst 77 cm.

(3.3.3, stk. 1)
Bestemmelsen omfatter udvendige døre, døre
til vindfang, forstuer, gange og lignende ad-
gangsrum og mindst 1 dør til hvert beboelses-
rum, køkken samt bade- og WC-rum i boligens
adgangsetage.

3.3.4 Gangbredder

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1 (3.3.4, stk. 1)
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Vindfang, forstuer, gange og lignende adgangsrum
skal indrettes på en sådan måde, at de i deres fulde
bredde kan passeres uhindret.

Kravet kan opfyldes med en fri bredde på
mindst 1,0 m i adgangsrummene. Hvis der er
døre eller skabsdøre i siderne af gangarealet,
bør bredden forøges med mindst 30 cm. En
større fri bredde øger komfort og brugervenlig-
hed.

3.4 Andre bygninger end beboelsesbygninger

3.4.1 Generelt

Stk. 1
I det omfang andre bygninger kan sidestilles med be-
boelsesbygninger, finder bestemmelserne i kap. 3.3 om
boligers indretning anvendelse.
Bestemmelserne i kap. 3.3 om boliger finder også an-
vendelse, når de efter kommunalbestyrelsens skøn
stemmer overens med de krav, som må opfyldes under
hensyn til bygningernes anvendelse.

Stk. 2
I bygninger, hvori der indrettes arbejdssteder, som er
omfattet af lov om arbejdsmiljø, skal arbejdsrum ind-
rettes i overensstemmelse med kravene i kap. 3.4.2, og
der skal indrettes wc-rum og baderum samt udenoms-
rum i overensstemmelse med bestemmelserne i kap.
3.4.4 og 3.4.5.

(3.4.1, stk. 2)
Arbejdsstedet skal overholde kravene i be-
kendtgørelse om faste arbejdssteders indret-
ning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders
indretning finder endvidere anvendelse for ar-
bejdssteder, der indrettes i avls- og driftsbyg-
ninger, som er omfattet af lov om arbejdsmiljø.
Det fremgår af bekendtgørelse om faste ar-
bejdssteders indretning, hvilke arter af er-
hvervsbyggerier, der skal behandles af kommu-
nalbestyrelsen uden Arbejdstilsynets medvir-
ken. I tilknytning til bekendtgørelsen har Ar-
bejdstilsynet udsendt en række vejledninger,
hvortil der henvises. Opmærksomheden henle-
des på, at dispensation i medfør af byggelovens
§ 22 alene kan meddeles inden for kommunal-
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bestyrelsens kompetenceområde i henhold til
byggeloven.

Stk. 3
Bygninger, som ikke er omfattet af bestemmelserne i
kap. 3.3 eller af stk. 1 og 2, skal indrettes i overens-
stemmelse med de sikkerheds- og sundhedsmæssige
krav, som kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde
stiller til bygningernes indretning.

Stk. 4
På de etager i en bygning, hvor der indrettes WC-rum,
som er offentligt tilgængelige eller er til brug for andre
personer end de i bygningen beskæftigede, skal mindst
et af disse rum overholde kravene i nr. 1-8. Mindst et
WC-rum, som er indrettet efter nr. 1-8, skal indrettes i
stueetagen eller andre etager med adgang via elevator,
lift eller lignende.
1) Der skal være niveaufri adgang frem til WC-rum.
2) Den fri passagebredde i dør til WC-rum skal være
mindst 77 cm.
3) Håndvask og WC skal placeres over et hjørne på
hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af
person siddende på WC᾽et.
4) Der skal være en fri afstand på mindst 90 cm ved
den side af WC᾽et, der vender bort fra håndvask. Væg-
gen ved siden af WC’et, der vender bort fra håndva-
sken, skal friholdes fra fastmonteret inventar.
5) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter
på 1,5 m foran WC᾽et og fri af dørens opslagsareal.
6) Toiletsæde skal placeres i en højde på 48 cm.
7) Der skal være opklappelige armstøtter i en højde på
80 cm på begge sider af WC᾽et.
8) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 80 cm,
med afløb under vask trukket tilbage.

Stk. 5
WC-rum, som er omfattet af stk. 4, skal ved ombyg-
ning indrettes, så det kan anvendes af personer i køre-
stol. Mindst et WC-rum, som kan anvendes af perso-
ner i kørestol, skal indrettes i stueetagen eller andre
etager med adgang via elevator, lift eller lignende.

Stk. 6
I offentligt tilgængelige lokaler og anlæg med fast-
monterede publikumspladser skal der indrettes et pas-
sende antal publikumspladser for kørestolebrugere.

(3.4.1, stk. 6)
Bestemmelsen omfatter koncertsale, biografer,
teatre, kirker, idrætsanlæg med videre, hvor der
er fastmonterede publikumspladser. Publi-
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kumspladser for kørestolebrugere bør være for-
delt blandt de øvrige tilskuerpladser og med
mulighed for at sidde sammen med ledsager(e).
Et passende antal er 1 pct. af det samlede antal
pladser dog minimum to pladser.

3.4.2 Arbejdsrum

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Arbejdsrum skal have en sådan størrelse, rumhøjde og
rumindhold, at arbejdet kan foregå på betryggende må-
de i forhold til rummets anvendelse og antal personer,
der normalt er beskæftiget i rummet.

(3.4.2, stk. 1)
Kravet kan opfyldes ved, at selv små arbejds-
rum udføres med en fri lofthøjde på mindst 2,5
m og har et rumindhold på mindst 12 m³ for
hver person, der er beskæftiget i rummet.
Såfremt der i et arbejdsrum forekommer et be-
tydeligt antal personer, som ikke er beskæftige-
de i rummet, skal rumindholdet forøges svaren-
de til disse personers antal.
Kommunalbestyrelsen kan tillade rumindholdet
nedsat, når der etableres effektiv mekanisk
ventilation af rummet. Dog bør rumindholdet i
disse tilfælde ikke være under 8 m³ pr. person.
Efter arbejdsmiljølovgivningen omfatter ar-
bejdsrum ethvert rum, hvor der udføres arbej-
de.

Stk. 2
Arealet og rumindhold af normalklasserum i skoler og
lignende samt opholdsrum i daginstitutioner for pas-
ning af børn skal være tilstrækkeligt stort i forhold til
antallet af børn og ansatte i institutionen.
Opholdsrum i daginstitutioner for pasning af børn skal
mindst have et frit gulvareal på 3 m2 pr. barn i vugge-
stuer og 2 m2 pr. barn i børnehaver.
Normalklasserum i skoler og lignende skal, når der
etableres effektiv ventilation, have et rumindhold på
mindst 6 m3 pr. person.

(3.4.2, stk. 2)
Ved beregning af rumindholdet medregnes kun
de dele af rummet, hvor det under hensyn til
loftshøjden er tilladt at indrette arbejdspladser.
Ved beregningen skal endvidere tages hensyn
til, om rumindholdet indskrænkes væsentligt af
maskiner, inventar og oplagrede genstande mv.
Den del af rummet, der ligger mere end 4,0 m
over gulvet, medregnes ikke ved beregningen
af rumindholdet.
Vedrørende ventilation i daginstitutioner og
normalklasserum i skoler og lignende henvises
til kap. 6.3.1.3, stk. 1-2.

Stk. 3
Gulvet i opholdsrum i dag- og døgninstitutioner og i
normalklasserum i skoler og lignende må ikke ligge la-
vere end terrænet udenfor. Ved særlige terrænforhold
kan der ses bort fra dette krav, hvis gulvet ligger over
terrænet langs med mindst en vinduesvæg.

(3.4.2, stk. 3)
Tegningen viser et eksempel, hvor der er set
bort fra kravet, da gulvet langs en hel vindues-
væg ligger over terrænet.
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3.4.3 Spiserum

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Hvor spiserum skal indrettes på grund af arbejdets art,
skal det placeres bekvemt i forhold til arbejdspladser-
ne.

(3.4.3, stk. 1)
Efter arbejdsmiljølovgivningen skal spiserum i
almindelighed indrettes, hvis der på arbejdsste-
det er beskæftiget mere end 3 ansatte samtidig.
Spiserum må ikke have direkte adgang til WC-
rum eller forrum til WC-rum.

Stk. 2
Spiserum skal forsynes med vask og kogeindretning,
og der skal være vinduer, der er anbragt, så man kan se
ud på omgivelserne.

3.4.4 WC-rum

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Adgang fra arbejds- og opholdsrum til WC-rum skal
ske gennem et forrum.

(3.4.4, stk. 1)
Forrum kan være fælles for flere WC-rum.

Stk. 2
Antallet af WC᾽er skal tilpasses antallet af beskæftige-
de.

(3.4.4, stk. 2)
Kravet kan opfyldes ved indretning af mindst 1
WC for hver 15 beskæftigede. Indrettes der uri-
naler for mænd, kan antallet af WC᾽er nedsæt-
tes til 1 for hver 20 beskæftigede. Antallet af
urinaler bør i så fald være mindst 1 for hver 20.
mand.
Der bør indrettes særskilte WC᾽er for mænd og
kvinder, med mindre hver enkelt WC anbringes
i selvstændigt rum med forrum uden urinaler.

Stk. 3
Wc-rum eller forrum hertil skal forsynes med hånd-
vask.
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Stk. 4
I kontor- og administrationsbygninger skal på de eta-
ger, hvor der indrettes WC-rum, mindst et af disse
overholde kravene i nr. 1-7.
1) Den fri passagebredde i dør til WC-rum skal være
mindst 77 cm.
2) Håndvask og WC skal placeres over et hjørne på
hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af
person siddende på WC.
3) Der skal være en fri afstand på mindst 90 cm ved
den side af WC, der vender bort fra håndvask. Væggen
ved siden af WC’et, der vender bort fra håndvasken,
skal friholdes fra fastmonteret inventar.
4) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter
på 1,5 m foran WC᾽et og fri af dørens opslagsareal.
5) Toiletsæde skal placeres i en højde på 48 cm.
6) Der skal være opklappelige armstøtter i en højde på
80 cm på begge sider af WC.
7) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 80 cm,
med afløb under vask trukket tilbage.
Mindst et WC-rum, som er indrettet efter nr. 1-7, skal
indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang
via elevator, lift eller lignende.

Stk. 5
WC-rum, som er omfattet af stk. 4, skal ved ombyg-
ning indrettes, så det kan anvendes af personer i køre-
stol. Mindst et WC-rum, som kan anvendes af perso-
ner i kørestol, skal indrettes i stueetagen eller andre
etager med adgang via elevator, lift eller lignende.

3.4.5 Baderum og omklædningsrum

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Hvor der efter kap. 3.4.1. stk. 2 skal indrettes baderum,
skal antallet af brusepladser tilpasses antal beskæftige-
de og indrettes hensigtsmæssigt. Der skal indrettes
omklædningsrum i forbindelse med baderum.

(3.4.5, stk. 1)
Kravet kan opfyldes ved at indrette mindst 1
brusebad for hver 10. beskæftigede. Omklæd-
ningsrum bør være afskærmet fra baderum.
Efter arbejdsmiljølovgivningen skal kvinder og
mænd enten have adskilte baderum eller have
mulighed for at benytte baderummet hver for
sig.

Stk. 2
Der skal indrettes WC-rum i forbindelse med bade-
rum.

75



Stk. 3
Ved snavset og sundhedsfarligt arbejde skal der i en er-
hvervsvirksomhed etableres et passende antal frit til-
gængelige håndvaske.

(3.4.5, stk. 3)
Kravet kan opfyldes ved at indrette mindst 1
håndvask for hver 5 beskæftigede. Håndvaske,
der er anbragt i WC-rum eller i et aflåseligt for-
rum, medregnes ikke i antallet af håndvaske.

Stk. 4
I baderum og rum med vaskeplads skal der udføres
gulvafløb.

3.5 Tilgængelig indretning af brugerbetjente
anlæg

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Brugerbetjente anlæg, såsom IT-standere, betalings- og
selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med publi-
kumsrettede servicefunktioner, skal opsættes, så de
kan benyttes af mennesker, hvis funktionsevne er ned-
sat.

Stk. 2
Adgangsarealet foran brugerbetjente anlæg skal være
mindst 1,3 m bredt, og niveauforskelle i adgangsarea-
let skal udlignes.

(3.5, stk. 2)
Kravet svarer til adgangskravet for de ubebyg-
gede arealer til bygninger i kapitel 2. Kravet
kan bl.a. opfyldes ved udligning i terræn eller
ved etablering af de i kapitel 3.2 omtalte ram-
per.

Stk. 3
Brugerbetjente anlæg skal placeres i en højde, så de
kan betjenes af en person i kørestol.

(3.5, stk. 3)
Kravet kan også opfyldes ved, at selve anlæg-
get kan sænkes og hæves.

3.6 Hoteller mv.

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Ved hoteller, kroer og lignende bygninger skal mindst
hvert femte af sengepladserne med eget WC-og bade-
rum være indrettet, så de er tilgængelige for kørestols-
brugere i overensstemmelse med kap. 3.3.2, stk. 1.

Stk. 2
Ved byggeri efter stk. 1 med 10-20 sengepladser skal
minimum 2 sengepladser med egne wc- og badefacili-

(3.6, stk. 2)
En sengeplads defineres som en seng placeret
på gulv. Opredninger, sovesofaer og køjesenge
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teter indrettes med fuld tilgængelighed for personer i
kørestol. Ved byggeri efter stk. 1 med 21-40 senge-
pladser skal minimum 4 sengepladser med egne WC-
og badefaciliteter indrettes med fuld tilgængelighed
for personer i kørestol.

medregnes ikke som sengepladser. Senge med
en bredde på 1,4 m anses som dobbeltsenge.
Indretning af tilgængelige sengepladser med
eget WC- og baderum kan ske ved:
- At der er niveaufri adgang til værelset og til
WC- og baderum.
- At der er et frit manøvreareal med en diame-
ter på 1,5 m fri af dørens opslagsareal – gælder
både for værelse med sengeplads og WC- og
baderum.
- At der er en fri passagebredde i døre til værel-
se og WC- og baderum på mindst 77 cm.
- At håndvask og WC er placeret over et hjørne
på hver sin sammenstødende væg, så håndvask
kan nås af person siddende på WC.
- At der er en fri afstand på mindst 90 cm ved
den side af WC, der vender bort fra håndvask.
Væggen ved siden af WC’et, der vender bort
fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret
inventar.
- At toiletsæde har en højde på 48 cm.
- At der er opklappelige armstøtter i en højde
på 80 cm på begge sider af WC.
- At der forefindes en højdeindstillelig bade-
stol, der kan stilles til rådighed, eller at der er
etableret en anden løsning, som sikrer, at køre-
stolsbrugere siddende i 48 cm’s højde med
armstøtter kan benytte badefaciliteterne.
- At der maksimalt er 2,5 cm kant mellem ba-
deværelsesgulv og bruseniche. Jf. i øvrigt kap.
4.5, stk. 5.

Stk. 3
Ved byggeri efter stk. 1 med mere end 40 sengepladser
skal for hver yderligere 20 sengepladser indrettes
mindst 1 sengeplads med egne WC- og badefaciliteter
med fuld tilgængelighed for personer i kørestol.

Stk. 4
Byggeri med indretning af mindst 10 sengepladser
med egne WC- og badefaciliteter med fuld tilgænge-
lighed for personer i kørestol vil opfylde kravene i stk.
1-3 uanset antallet af sengepladser i øvrigt.

Stk. 5
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Altaner i forbindelse med værelser som nævnt i stk. 1
skal udføres, så de også kan anvendes af personer med
handicap.

4. Konstruktioner

4.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygninger skal opføres, så der opnås tilfredsstillende
forhold i funktions-, sikkerheds-, holdbarheds- og
sundhedsmæssig henseende.
Udførelsen skal være i overensstemmelse med god
praksis, og der skal anvendes materialer, som er egne-
de til det konkrete formål.

(4.1, stk. 1)
Forsvarlig udførelse af byggearbejder omfatter
foruden sikkerhed for bæreevne, sundheds-
mæssige forhold og en vis bestandighed også
sikring mod rotter og andre skadedyr.
Bestemmelserne omfatter også opførelsesperio-
den, hvor opfyldelse af bestemmelserne inde-
bærer, at kollaps og lignende skal forhindres.
Bygningskonstruktioner mod undergrunden
skal sikres mod radon, se kap. 6 om radonsik-
ring. Den samlede bygningskonstruktion skal
være lufttæt af hensyn til energiforbruget, se
kap. 7 om energiforbrug.

Stk. 2
Bygningskonstruktioner skal dimensioneres, så de kan
modstå de normalt forekommende statiske og dynami-
ske påvirkninger.

(4.1, stk. 2)
Hensyn til andre forhold, som f.eks. lydisolati-
on og brand kan også være dimensionerende.

Stk. 3
Fundering skal ske til frostsikker dybde og bæredygtig
bund eller på anden måde, så der ikke opstår skader
som følge af bevægelser i jordbunden.
Underlag for kloak- og drænledninger, fundament-
skonstruktioner og lignende skal holdes frostsikre.

(4.1, stk. 3)
Ved udvendig frostsikring af fundamenter bør
løsningerne være så robuste og pålidelige, at
frostsikringen bevares i hele bygningens leve-
tid.

Stk. 4
Tage og ovenlys i tage skal udføres, så der opnås til-
fredsstillende sikkerhed mod gennemtrædning.

Stk. 5
Ved planlægning, projektering, udbud og udførelse af
bygningskonstruktioner skal der træffes de foranstalt-
ninger, som af hensyn til klimatiske forhold er nødven-
dige for en forsvarlig udførelse.

(4.1, stk. 5)
Bestemmelsen skal bl.a. sikre, at våde fugtføl-
somme materialer samt materialer og byg-
ningsdele med skimmelsvamp ikke indbygges i
opførelsesperioden. Det kan f.eks. ske ved op-
førelse under total inddækning og hensigts-
mæssig opbevaring af byggematerialer.
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En hensigtsmæssig kvalitetssikringsprocedure
er også af stor betydning i denne sammenhæng.
Der henvises til Trafik- og Byggestyrelsens be-
kendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i
perioden 1. november til 31. marts.
Funktionskravet kan f.eks. opfyldes ved:
- At der i planlægnings- og projekteringsfasen
fokuseres på at undgå materialer og byggetek-
niske løsninger, der er unødigt fugtfølsomme.
- At der i bygherrens udbuds- og tidsplan ek-
splicit skal afsættes tid til den nødvendige ud-
tørring af byggematerialer og -konstruktioner.
- At bygherren, hvis muligt inden udbuddet, fo-
retager en cost-benefit analyse af totalinddæk-
ning af byggeriet under opførelsen og foreskri-
ver totalinddækning, hvor det er økonomisk
fordelagtigt, eller hvor der i udbudsmaterialet
er foreskrevet særligt fugtfølsomme materialer
eller byggetekniske løsninger.
- At bygherren ved udbud i fagentrepriser for-
anstalter fælles faciliteter til opbevaring af
fugtfølsomme materialer.

Stk. 6
Bygningskonstruktioner og bygningsmaterialer må ik-
ke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører
risiko for vækst af skimmelsvamp.

(4.1, stk. 6)
Kravet skal minimere risikoen for indflytning i
for fugtige bygninger samt risikoen for vækst
af skimmelsvamp. Dette gælder i forbindelse
med såvel nybyggeri som renovering. Ved be-
stemmelse af et materiales kritiske fugtindhold
skal der tages hensyn til eventuel overflade-
snavs.
Kravet skal ses i sammenhæng med stk. 5.

Stk. 7
Telte med et samlet areal på op til 50 m2 er ikke om-
fattet af bestemmelserne i kap. 4.

4.2 Dimensionering af konstruktioner

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Dimensionering af konstruktioner skal ske på grundlag
af følgende Eurocodes med tilhørende danske annek-
ser:
DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende kon-
struktioner, med DS/EN 1990 DK NA

(4.2, stk. 1-4)
En række af sammenbyggede enfamiliehuse
(dobbelthuse og rækkehuse) kan dimensioneres
som én bygning, uanset ejerform og matrikel-
forhold. Der henvises til bestemmelsen i kap.
1.3.2.
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DS/EN 1991-1-1 Densiteter, egenlast og nyttelast for
bygninger, med DS/EN 1991-1-1 DK NA
DS/EN 1991-1-2 Brandlast, med DS/EN 1991-1-2 DK
NA
DS/EN 1991-1-3 Snelast, med DS/EN 1991-1-3 DK
NA
DS/EN 1991-1-4 Vindlast, med DS/EN 1991-1-4 DK
NA
DS/EN 1991-1-5 Termiske laster, med DS/EN
1991-1-5 DK NA
DS/EN 1991-1-6 Last på konstruktioner under udførel-
se, med DS/EN 1991-1-6 DK NA
DS/EN 1991-1-7 Ulykkeslast, med DS/EN 1991-1-7
DK NA
DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner, Generelle reg-
ler samt regler for bygningskonstruktioner, med
DS/EN 1992-1-1 DK NA
DS/EN 1992-1-2 Betonkonstruktioner, Brandteknisk
dimensionering, med DS/EN 1992-1-2 DK NA
DS/EN 1992-3, Betonkonstruktioner til opbevaring af
væsker og pulvere med DS/EN 1992-3 DK NA
DS/EN 1993-1-1 Stålkonstruktioner, Generelle regler
samt regler for bygningskonstruktioner, med DS/EN
1993-1-1 DK NA
DS/EN 1993-1-2 Stålkonstruktioner, Brandteknisk di-
mensionering, med DS/EN 1993-1-2 DK NA
DS/EN 1993-1-3 Stålkonstruktioner, Supplerende reg-
ler for koldformede elementer og beklædning af tynd-
plader, med DS/EN 1993-1-3 DK NA
DS/EN 1993-1-4 Stålkonstruktioner, Supplerende reg-
ler for Rustfrit stål, med DS/EN 1993-1-4 DK NA
DS/EN 1993-1-5 Stålkonstruktioner, Pladekonstruktio-
ner, med DS/EN 1993-1-5 DK NA
DSEN 1993-1-6 Stålkonstruktioner, Styrke og stabili-
tet af skalkonstruktioner, med DS/EN 1993-1-6 DK
NA
DS/EN 1993-1-7 Stålkonstruktioner, Styrke og stabili-
tet af pladekonstruktioner med tværbelastning, med
DS/EN 1993-1-7 DK NA
DS/EN 1993-1-8 Stålkonstruktioner, Samlinger, med
DS/EN 1993-1-8 DK NA
DS/EN 1993-1-9 Stålkonstruktioner, Udmattelse, med
DS/EN 1993-1-9 DK NA
DS/EN 1993-1-10 Stålkonstruktioner, Materialesejhed
og egenskaber i tykkelsesretningen, med DS/EN
1993-1-10 DK NA

For vindmøller kan kravene i dette kapitel an-
ses for opfyldt, når vindmøllen opføres i over-
ensstemmelse med den godkendelse, der er
meddelt i henhold til bekendtgørelse om tek-
nisk godkendelsesordning for konstruktion,
fremstilling og opstilling af vindmøller.
Der henvises til DS/INF 1990 Konsekvensklas-
ser for bygningskonstruktioner.
DS/EN 1992-3, Betonkonstruktioner til opbe-
varing af væsker og pulvere med DS/EN
1992-3 DK NA indeholder supplerende regler
for dimensionering af betonkonstruktioner til
opbevaring af væsker og pulvere, samt andre
betonkonstruktioner med krav om væsketæt-
hed.
Når en bygningskonstruktion eller en bygning
dimensioneres ved anvendelse af en standard,
skal det sikres, at der er taget hensyn til de i
stk. 1 nævnte eurocodes samt standarderne be-
skrevet i stk. 2-4 med tilhørende nationale an-
nekser.
For telte og lignende midlertidige konstruktio-
ner kan der henvises til DS/EN 13782, Midler-
tidige konstruktioner – Telte – Sikkerhed.
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DS/EN 1994-1-1 Kompositkonstruktioner, Generelle
regler samt regler for bygningskonstruktioner, med
DS/EN 1994-1-1 DK NA
DS/EN 1994-1-2 Kompositkonstruktioner, Brandtek-
nisk dimensionering, med DS/EN 1994-1-2 DK NA
DS/EN 1995-1-1 Trækonstruktioner, Almindelige reg-
ler samt regler for bygningskonstruktioner, med
DS/EN 1995-1-1 DK NA
DS/EN 1995-1-2 Trækonstruktioner, Brandteknisk di-
mensionering, med DS/EN 1995-1-2 DK NA
DS/EN 1996-1-1 Murværkskonstruktioner, Generelle
regler for armeret og uarmeret murværk, med DS/EN
1996-1-1 DK NA
DS/EN 1996-1-2 Murværkskonstruktioner, Brandtek-
nisk dimensionering, med DS/EN 1996-1-2 DK NA
DS/EN 1996-2 Murværkskonstruktioner, Designbe-
tragtninger, valg af materialer og udførelse af mur-
værk, med DS/EN 1996-2 DK NA
DS/EN 1997-1 Geoteknik, Generelle regler, med
DS/EN 1997-1 DK NA
DS/EN 1999-1-1 Aluminiumkonstruktioner, Generelle
regler for bygningskonstruktioner
DS/EN 1999-1-2 Aluminiumkonstruktioner, Brandtek-
nisk dimensionering, med DS/EN 1999-1-2 DK NA
DS/EN 1999-1-3 Aluminiumkonstruktioner, Udmattel-
se, med DS/EN 1999-1-3 DK NA

Stk. 2
Ved dimensionering af betonkonstruktioner anvendes
DS/EN 206-1 Beton, specifikation, egenskaber, pro-
duktion og overensstemmelse og DS 2426 Beton - Ma-
terialer - Regler for anvendelse af DS/EN 206 i Dan-
mark.

Stk. 3
Ved dimensionering af konstruktioner i letbeton med
lette tilslag skal benyttes DS/EN 1520 Præfabrikerede
armerede elementer af letbeton med lette tilslag og
åben struktur med bærende eller ikke-bærende arme-
ring med DS/EN 1520 DK NA.

Stk. 4
Ved dimensionering af konstruktioner af autoklaveret
porebeton skal benyttes DS/EN 12602 Præfabrikerede
armerede komponenter af autoklaveret porebeton sam-
men med DS/EN 12602 DK NA.
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Stk. 5
Der kan afviges fra bestemmelserne angivet i stk. 1,
når det dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at
afvigelsen er forsvarlig.

Stk. 6
Når der anvendes materialer og konstruktioner, der ik-
ke dækkes af Eurocodes angivet i stk. 1, skal det på
anden vis dokumenteres, at der opnås sikkerhedsmæs-
sigt tilfredsstillende forhold.

(4.2, stk. 6)
Prøvningsresultater, standarder eller alment an-
erkendte anvisninger kan med fordel indgå i
dokumentationen under forudsætning af, at sik-
kerhedsniveauet herunder eventuel tredjepart-
sovervågning svarer til niveauet nævnt i stk.
1-4.

Stk. 7
Garager, carporte, overdækkede terrasser, udhuse,
drivhuse og lignende bygninger samt teknikhuse til
elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et
areal på højst 50 m² kan udføres, uden at styrke og sta-
bilitet er eftervist ved beregning.

(4.2, stk. 7)
Bygningerne er stadig omfattet af kapitel 4.1.

Stk. 8
For opvarmede væksthuse ved gartnerier samt telto-
verdækning af beholdere for opbevaring af flydende
husdyrgødning gælder stk. 1 med den lempelse, at kra-
vene til snelast kan reduceres med 65 pct.

Stk. 8. Kravene til snelasten kan i henhold til
stk. 1 alene reduceres med 65 pct., såfremt
væksthuset er opvarmet i sådan en grad, at der
ikke sker ophobning af sne. Som alternativ til
opvarmningen kan væksthuset udformes såle-
des, at fjernelse af sne er muligt.

4.3 Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udfø-
res og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt
tilfredsstillende forhold mod personskader.
Bestemmelsen omfatter ikke glas benyttet i vinduer og
døre, medmindre der foreligger særlige forhold i for-
bindelse med placeringen eller brugen af bygningen.

(4.3, stk. 1)
Bestemmelsen omfatter udførelse og dimensio-
nering af glas i tage, vægge, facader, døre,
vinduer, lofter, værn mv.
Der henvises til DS/INF 119, Bygningsglas -
Retningslinjer for valg og anvendelse af sikker-
hedsglas - Personsikkerhed.

Stk. 2
Ved glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal
det sikres, at der ikke opstår risiko for personskader på
grund af kollision med glasset.

(4.3, stk. 2)
Bestemmelsen finder anvendelse i byggeri,
hvor der i forbindelse med brug af glas i ek-
sempelvis glasdøre, glasvægge og glasfacader
kan opstå fare for, at personer kan kollidere
med glasset. Det drejer sig eksempelvis om
bygninger, hvor der færdes mange personer, el-
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ler hvor benyttelsen af bygningen kan øge risi-
koen for kollision med glasset.
Disse glaspartier bør derfor afmærkes eller af-
skærmes. Afmærkningen bør placeres og ud-
formes således, at den er iøjefaldende og tyde-
lig for alle, herunder personer med synshandi-
cap.
Såfremt der ved glaspartier benyttes værn som
afskærmning og sikring mod personskader, bør
disse udføres i overensstemmelse med bestem-
melserne i kap. 3.2.3.

4.4 Legepladsredskaber mv.

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Legepladsredskaber og lignende på legepladser, der er
offentligt tilgængelige, skal udformes og dimensione-
res, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt til-
fredsstillende forhold mod personskader.

(4.4, stk. 1)
Bestemmelsen finder alene anvendelse på red-
skaber, der er offentligt tilgængelige. Bestem-
melsen finder ligeledes anvendelse på motions-
redskaber, der opsættes på offentligt tilgængeli-
ge arealer. Der henvises til nedenstående stan-
darder, hvori er angivet de specifikationer, som
bør opfyldes, for i videst muligt omfang at be-
skytte mod den risiko, der kan være forbundet
med, at børn benytter legeredskaber på lege-
pladser. Andre tekniske specifikationer kan
lægges til grund, hvis de giver tilsvarende sik-
kerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold. Be-
stemmelsen omfatter også skateboardbaner mv.
For motionsredskaber, der også anvendes som
legepladsredskaber, skal den faktiske anvendel-
se af redskabet ligge til grund for, hvilke stan-
darder, der anvendes.
Legepladsredskaber:
– DS/EN 1176-1 Legepladsredskaber og -un-
derlag - Del 1: Generelle sikkerhedskrav og
prøvningsmetoder
– DS/EN 1176-2 Legepladsredskaber og -un-
derlag - Del 2: Gynger - Supplerende specifik-
ke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
– DS/EN 1176-3 Legepladsredskaber og -un-
derlag - Del 3: Rutsjebaner - Supplerende spe-
cifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
– DS/EN 1176-4 Legepladsredskaber og -un-
derlag - Del 4: Svævebaner - Supplerende spe-
cifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
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– DS/EN 1176-5 Legepladsredskaber og -un-
derlag - Del 5: Karruseller - Supplerende speci-
fikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
– DS/EN 1176-6 Legepladsredskaber og -un-
derlag - Del 6: Vipper - Supplerende specifikke
sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
– DS/EN 1176-7 Legepladsredskaber og -un-
derlag - Del 7: Vejledning til brug ved installa-
tion, inspektion, vedligeholdelse og drift
– DS/EN 1176-10 Legepladsredskaber og -un-
derlag - Del 10: Fuldstændigt lukkede legered-
skaber - Supplerende specifikke sikkerheds-
krav og prøvningsmetoder
– DS/EN 1176-11 Legepladsredskaber og -un-
derlag - Del 11: Tredimensionelle klatrenet -
Supplerende specifikke sikkerhedskrav og
prøvningsmetoder
– DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsun-
derlag - Bestemmelse af den kritiske faldhøjde
Skateboardbaner:
- DS/EN 14974 + A1 Sportsudstyr - Faciliteter
for brugere af rullesportsudstyr (fx inlinere,
rulleskøjter, skateboard, BMX-cykler) - Sikker-
hedskrav og prøvningsmetoder
Oppustelige legeredskaber:
– DS/EN 14960 Oppustelige legeredskaber -
Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder
Kunstige klatrevægge:
– DS/EN 12572-1 Kunstige klatrevægge - Del
1: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for
kunstige klatrevægge med sikringspunkter
– DS/EN 12572-2 Kunstige klatrevægge - Del
2: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til
boulderstrukturer
– DS/EN 12572-3 Kunstige klatrevægge - Del
3: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til
klatregreb
Motionsredskaber:
– DS/EN 16630 Fastinstalleret udendørs fit-
nessudstyr – Sikkerhedskrav og prøvningsme-
toder

4.5 Fugt og holdbarhed

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1 (4.5, stk. 1)
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Bygninger skal udføres så vand og fugt ikke medfører
skader eller brugsmæssige gener, herunder forringet
holdbarhed og utilfredsstillende sundhedsmæssige for-
hold, se også kapitel 6, Indeklima.

Fugtpåvirkninger kan stamme fra regn, sne,
overfladevand, grundvand, vandstandsstignin-
ger, jordfugt, byggefugt, påvirkninger fra
brugsvand samt luftfugtighed, herunder kon-
densfugt. Der henvises til Trafik- og Byggesty-
relsens vejledning om håndtering af fugt i byg-
geriet.

Stk. 2
Bygninger skal sikres mod skadelig akkumulering af
kondensfugt som følge af fugttransport fra indeluften.
Bygninger skal desuden sikres mod opsugning af fugt
fra undergrunden.

(4.5, stk. 2)
Kondens på kolde indvendige overflader opstår
sædvanligvis som følge af utilsigtet høj luftfug-
tighed, kombineret med utilstrækkelig ventila-
tion og ringe luftbevægelse i områder med
kolde overflader.
Kolde indvendige overflader kan optræde ved
konstruktive kuldebroer, ved klimaskærmspar-
tier med lav isoleringsevne, ved utætheder i
klimaskærmen, ved installationsgennemførin-
ger, på vinduer, mm.
Ved nybyggeri og renovering bør fugtbelastnin-
gen medtages i vurderingen af, om der er til-
strækkelig ventilation og luftbevægelse i alle
rum.
Ved valg af ventilationsstrategi, konstruktioner
og bygningsdele bør der i projekterings-, udfø-
relses- samt brugsfasen tages hensyn til den
fugtproduktion, luftudskiftning og luftbevægel-
se, der er i bygningen, så forudsætningerne for
et sundt indeklima skabes, så byggekomponen-
ter og konstruktioner ikke nedbrydes.

Stk. 3
Der skal træffes foranstaltninger til bortledning af
overfladevand omkring bygninger, herunder tagvand
som ledes til terræn.
Der skal træffes foranstaltninger til sikring af bygnin-
gen mod indtrængen af vand fra grundvand og nedsiv-
ende overfladevand.
Hvis der benyttes dræning skal denne udføres i over-
ensstemmelse med DS 436 Norm for dræning af byg-
værker mv.

(4.5, stk. 3)
Vedrørende afløbsinstallationer henvises til
kap. 8.4.3.

Stk. 4
Klimaskærmen skal være udført, så der opnås tæthed
mod indtrængen af regn og smeltevand fra sne.
Tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på
forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagren-

(4.5, stk. 4)
Klimaskærmen omfatter her bl.a. tage, yder-
vægge, døre, vinduer og terrændæk (inkl. evt.
kælderydervægge og kældergulve).
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der og/eller tagnedløb afledes til afløb. Medmindre
kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde forlanger
andet, kan tagrender udelades ved bygninger med sær-
lig fri beliggenhed, herunder sommerhuse samt ved
garager, udhuse og lignende mindre bygninger, forud-
sat at tagvandet ikke afledes til gene for vejareal eller
nabogrund.

Dette vil sædvanligvis være opfyldt, hvis hæld-
ningen på tagfladen er større end 1:40 svarende
til 2,5 cm pr. m.
Af hensyn til grundvandsressourcerne og rens-
ningsanlægs funktion kan overfladevand og
tagvand, hvor det kan godkendes af kommunal-
bestyrelsen, ledes til nedsivningsanlæg fremfor
kloak, se Miljøministeriets bekendtgørelse om
spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttel-
seslovens kapitel 3 og 4.

Stk. 5
Vådrum, herunder baderum samt bryggers og WC-rum
med gulvafløb skal opfylde følgende krav:
1) Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de
fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirk-
ninger, der normalt forekommer i vådrum.
2) Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, til-
slutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være
vandtætte.
3) Vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger,
tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være
vandtætte i den vandbelastede del af rummet.
4) Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb.
5) I den del af vådrummet, hvor der må forventes
jævnlig vandpåvirkning, må der ikke udføres rørgen-
nemføringer i gulvet.
6) Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkon-
struktioner, der indeholder træ eller andre organiske
materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssy-
stem.

(4.5, stk. 5)
Bemærk at WC-rum uden gulvafløb ikke be-
tragtes som vådrum.
Områderne i og omkring bruseniche og bade-
kar må forventes udsat for jævnlig vandpåvirk-
ning.
I SBi Anvisning 252 beskrives, hvorledes gul-
ve og vægge i vådrum kan udføres. Her er der
eksempler på planlægning, projektering og ud-
førelse af badeværelser i nye og gamle boliger.

4.6 Byggepladsen

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Byggepladsen skal indrettes, så der ikke opstår gener
på de nærmeste grunde eller på offentlige og private
vej og fortovsarealer.
Indkørsel til byggepladser skal være befæstet på for-
svarlig måde og holdes i forsvarlig stand.

(4.6, stk. 1)
Endvidere gælder bekendtgørelse om bygge-
og anlægsarbejder samt bekendtgørelse om
bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. novem-
ber til 31. marts (vinterbekendtgørelsen).

Stk. 2
På byggepladsen og under byggearbejdets udførelse
skal der gennemføres tilfredsstillende brandværnsfor-
anstaltninger.

(4.6, stk. 2)
Der henvises bl.a. til cirkulære om instruks for
brandværnsforanstaltninger under byggearbej-
der på fredede bygninger.
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Stk. 3
Konstruktioner på byggepladser skal placeres i en så-
dan afstand fra skel mod nabo, vej og sti eller udføres
på en sådan måde, at der ikke er risiko for brandspred-
ning til bygninger på anden grund. Konstruktioner, der
ikke er placeret på en byggeplads, men hvor konstruk-
tionens placering har en direkte tilknytning til det på-
gældende byggearbejde, skal ligeledes placeres og ud-
føres på en sådan måde, at der ikke er risiko for brand-
spredning til anden bebyggelse.

(4.6, stk. 3)
Bestemmelsen om brandspredning til bygnin-
ger på anden grund findes i kap. 5.5.3, stk. 1.

5. Brandforhold

5.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygninger skal opføres, placeres og indrettes, så der
opnås tilfredsstillende sikkerhed mod brand og mod
brandspredning til andre bygninger på egen og på om-
kringliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulig-
hed for redning af personer og for slukningsarbejdet.
For dyrestalde skal der sikres acceptable forhold for
dyrene i tilfælde af brand.

(5.1, stk. 1)
Omfanget af en brandteknisk dokumentation er
beskrevet i kap. 1.3.
For så vidt angår brandsikring af traditionelt
byggeri henvises til eksempelsamling om
brandsikring af byggeri, og for så vidt angår
det mere utraditionelle byggeri henvises tillige
til Information om brandteknisk dimensione-
ring.
Bygninger, hvor mange mennesker samles, og
bygninger til brandfarlig produktion kan tillige
være omfattet af beredskabslovgivningen.
Tilsvarende gælder for bygninger til brandfar-
lig produktion Bygninger, som anvendes til op-
lag af produkter, der efter Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 kan
klassificeres som eksplosive, brandfarlige,
brandnærende, gasser under tryk, selvreaktive,
pyrofore, selvopvarmende, afgivende brandfar-
lige gasser ved kontakt med vand eller organi-
ske peroxider, jf. forordningens afsnit 2.1 til
2.15, kan tillige være omfattet af beredskabs-
lovgivningen, fyrværkerilovgivningen eller vå-
benlovgivningen.
Bygninger, som anvendes til følgende oplag,
kan endvidere være omfattet af beredskabslov-
givningen, selvom de ikke er omfattet af be-
skrivelsen ovenfor:
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- Oplag i siloanlæg med en kapacitet på mere
end 200 m³.
- Oplag af produkter, som på grund af deres
særlige egenskaber, tilstandsform, emballe-
ringsform og størrelsen af oplaget væsentligt
øger risikoen for en omfattende eller langvarig
brand og en vanskelig eller langvarig rednings-
og slukningsindsats.
Eksempler på sådanne oplag er:
• Væsker med flammepunkt over 55 °C og
højst 100 °C.
• Uemballeret træflis i mængder større end
1.000 m³.
• Uemballerede piller af fast biomasse i mæng-
der større end 1.000 m³.
• Uemballeret sukker i mængder større end 200
m³.
• Brændbart affald i mængder større end 1.000
m³.
• Halm i mængder større end 1.000 m³.
Bestemmelserne i beredskabslovgivningen om
klassifikation af eksplosionsfarlige områder
finder desuden anvendelse.
Oplag i det fri er ikke omfattet af bygningsreg-
lementet.
Byggelovens bestemmelser tager udgangspunkt
i sikkerhed for personer og dyr. Bestemmelser-
ne skal således sikre mulighed for evakuering
af personer og acceptable forhold for redning
af dyr, hvilket afspejler sig i bestemmelserne i
bygningsreglementet. Det betyder dog ikke, at
værdier i en bygning opført efter brandbestem-
melserne ikke er sikret. Kravene til bl.a. per-
sonsikkerhed og redningsberedskabets indsats-
muligheder er meget tæt knyttet til risikoen for
brandspredning og bygningens stabilitet, hvil-
ket ligeledes er afgørende for værdisikringen.
Såfremt der ønskes en meget høj grad af værdi-
sikring, kan det dog være nødvendigt at foreta-
ge ekstra tiltag, der særligt retter sig mod vær-
disikringen.

Stk. 2
Brandsikkerheden i en bygning skal opretholdes i hele
bygningens levetid.

(5.1, stk. 2)
For at brandsikkerheden i en bygning kan op-
retholdes i hele bygningens levetid, bør de
brandtekniske installationer og bygningsdele
løbende kontrolleres og vedligeholdes. Endvi-

88



dere henledes opmærksomheden på, at ombyg-
ninger eller andre forandringer i bebyggelsen
ikke må medføre ulovlig forringelse af brand-
sikkerheden. Ligeledes kan ændret anvendelse
af bebyggelsen nødvendiggøre en ændring af
brandsikringen.
Jordbrugerhvervets avls- og driftsbygninger er
undtaget fra bestemmelserne i kapitel 5 bortset
fra:
- generelt i kap. 5.1,
- flugtveje i kap. 5.2,
- konstruktive forhold i kap. 5.3 (gælder alene
for dyrestalde)
- brandtekniske installationer i kap. 5.4 (gælder
alene for dyrestalde),
- brand- og røgspredning i kap. 5.5.

- redningsberedskabets indsatsmulighed i kap.
5.6.

Stk. 3

Lagerbygningers indretning og drift skal ske på en så-
dan måde, at der sikres tilfredsstillende sikkerhed i til-
fælde af brand.

(5.1, stk. 3)

Bestemmelsen indebærer, at visse driftsmæssi-
ge foranstaltninger skal være opfyldt, når man
bruger lagerbygninger. Der henvises til eksem-
pelsamlingen om brandsikring af byggeri.

Stk. 4.

Transportable konstruktioners indretning og drift skal
ske på en sådan måde, at der sikres tilfredsstillende
sikkerhed i tilfælde af brand.

(5.1, stk. 4)

Bestemmelsen indebærer, at visse driftsmæssi-
ge foranstaltninger skal være opfyldt, når man
bruger transportable konstruktioner. Der henvi-
ses til vejledningen om certificeringsordning
og byggesagsbehandling af transportable telte
og konstruktioner, der indeholder eksempler til
opfyldelse af bestemmelsen.

5.1.1 Anvendelseskategorier

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Et bygningsafsnit skal henføres til en af følgende an-
vendelseskategorier afhængigt af bygningsafsnittets
anvendelse:
- Anvendelseskategori 1 omfatter bygningsafsnit til
dagophold, hvor de personer, som normalt opholder

(5.1.1, stk. 1)
Et bygningsafsnit er ét eller flere rum med en
brandmæssig sammenlignelig risiko. Til et
bygningsafsnit hører også gange, trapper og
rum, som har direkte tilknytning til det pågæl-
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sig i bygningsafsnittet, alle har kendskab til bygnings-
afsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at
bringe sig i sikkerhed.
- Anvendelseskategori 2 omfatter bygningsafsnit til
dagophold med få personer pr. rum, hvor de personer,
som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke nødvendig-
vis har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men
er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.
- Anvendelseskategori 3 omfatter bygningsafsnit til
dagophold for mange personer, hvor de personer, som
opholder sig i bygningsafsnittet, ikke nødvendigvis har
kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i
stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.
- Anvendelseskategori 4 omfatter bygningsafsnit til
natophold, hvor de personer, som opholder sig i byg-
ningsafsnittet, har kendskab til bygningsafsnittets
flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i
sikkerhed.
- Anvendelseskategori 5 omfatter bygningsafsnit til
natophold, hvor de personer som opholder sig i byg-
ningsafsnittet, ikke har kendskab til bygningsafsnittets
flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe
sig i sikkerhed.
- Anvendelseskategori 6 omfatter bygningsafsnit til
dagophold og eventuelt tillige til natophold, hvor de
personer som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke er i
stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.

dende bygningsafsnit, f.eks. mindre kontorer,
depotrum, og toiletter.
I en bygning kan der være ét eller flere byg-
ningsafsnit. Ved få personer forstås normalt
højst 50 personer pr. rum, som udgør sin egen
brandmæssige enhed.
Et bygningsafsnit kan bestå af én eller flere
brandmæssige enheder, der kan være én eller
flere brandceller. En brandcelle er ét eller flere
rum, hvorfra branden ikke spredes til andre
brandceller i den tid, der kræves til evakuering
og til redningsberedskabets redning af personer
og dyr i tilstødende brandceller.
En brandmæssig enhed kan også bestå af én el-
ler flere brandsektioner. En brandsektion er en
bygning eller en del af en bygning, der er ud-
formet, så en brand ikke spredes til andre
brandsektioner i den tid, der kræves til evakue-
ring og for redningsberedskabets redning af
personer og slukningsarbejdet.
En brandmæssig enhed med en større brandbe-
lastning er indrettet med en samlet brandbelast-
ning fra oplag og bygningsdele, der er større
end 1.600 MJ/m², hvor brandbelastningen er
relateret til gulvarealet i den brandmæssige en-
hed.
Efterfølgende er eksempler på, hvilke byg-
ningsafsnit, der ofte kan henføres til de enkelte
anvendelseskategorier.
Opmærksomheden henledes på, at det er den
faktiske anvendelse, der er bestemmende for
hvilken anvendelseskategori, bygningsafsnittet
henhører under.
Anvendelseskategori 1: Kontorer, industri- og
lagerbygninger, herunder lagerbygninger med
en større brandbelastning eller en stablingshøj-
de over 8 m, jordbrugserhvervets avls- og
driftsbygninger, garager, carporte og udhuse,
teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet
og tjenester samt visse garageanlæg i én eller i
flere etager.
Anvendelseskategori 2: Undervisningsrum,
skolefritidsordninger og fritidshjem, dagcentre
og andre lignende rum beregnet til højst 50
personer. Hvert rum udgør en brandmæssig en-
hed.
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Anvendelseskategori 3: Butikker, forsamlings-
lokaler, kantiner, biografer, restaurationer, sel-
skabslokaler, visse dele af skoler, idrætshaller,
kirker, diskoteker, teatre, garageanlæg ved
f.eks. indkøbscentre, møderum, koncertsale,
udstillingslokaler og andre lignende rum bereg-
net til mere end 50 personer.
Anvendelseskategori 4: Etageboliger, ung-
domsboliger samt enfamiliehuse, dobbelthuse,
rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og sommer-
huse.
Anvendelseskategori 5: Hoteller, kollegier,
vandrerhjem, kroer og pensionater.
Anvendelseskategori 6: Ældreboliger, behand-
lings- og sengeafsnit på hospitaler, plejehjem,
fængsler, boliger og institutioner til fysisk eller
psykisk handicappede, vuggestuer og børneha-
ver.

5.2 Flugtveje og redningsforhold

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
En bygning skal udformes, så evakuering let og be-
tryggende kan ske via flugtveje eller direkte til det fri.
Evakuering skal ske til terræn i det fri eller til et sik-
kert sted i bygningen. For dyrestalde skal der sikres
acceptable forhold for dyrene og redningsberedskab.

(5.2, stk. 1 - 8)
Flugtveje skal tillige opfylde bestemmelserne i
kap. 3.2 om Adgangsforhold/Tilgængelighed.
Et sikkert sted i bygningen er et sted, hvor per-
soner/dyr ikke er i umiddelbar fare, og hvorfra
der er mulighed for evakuering til terræn i det
fri.

Stk. 2
Flugtveje skal være lette at identificere, nå og anven-
de.

Stk. 3
Udgange og flugtveje skal dimensioneres til de perso-
ner, som udgangene og flugtvejene skal betjene. Døre i
flugtveje skal i bygningens brugstid være lette at åbne
uden brug af nøgle eller værktøj. Døre i flugtveje, som
skal anvendes af mange personer, skal åbne i flugtret-
ningen.

(5.2, stk. 3)
I forbindelse med flugtveje er mange personer
normalt mere end 150 personer, som anvender
den pågældende flugtvej.

Stk. 4
I det tidsrum, hvor flugtvejene skal anvendes til evaku-
ering, må der ikke forekomme temperaturer, røgkon-
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centrationer, varmestråling eller andre forhold, som
hindrer evakueringen.

Stk. 5
Væg- og loftoverflader samt gulvbelægninger i flugt-
veje skal udføres, så de ikke bidrager til brand- og rø-
gudviklingen i det tidsrum, hvor flugtvejene skal an-
vendes til evakuering.

Stk. 6
En brandmæssig enhed til personophold skal udføres
med redningsåbninger, jf. stk. 7 og stk. 8, medmindre
et tilsvarende sikkerhedsniveau kan opnås på en anden
måde.

(5.2, stk. 6)
Et tilsvarende sikkerhedsniveau kan eksempel-
vis opnås ved at etablere mindst 2 flugtveje,
der er uafhængige af hinanden.
En brandmæssig enhed kan i denne forbindelse
være et rum, en brandcelle eller en brandsekti-
on.
I traditionelle bygninger bør udgange til flugt-
vejene placeres i eller umiddelbart ved rum-
mets modstående ender, og afstanden fra et vil-
kårligt punkt i rummet til nærmeste udgang el-
ler dør til flugtvej bør højst være 25 m.

Stk. 7
Antallet af redningsåbninger i en brandmæssig enhed
skal tilpasses det antal personer, som enheden er be-
regnet til. Redningsåbninger skal placeres og udformes
på en sådan måde, at personer har mulighed for at give
sig til kende over for redningsberedskabet. De skal
endvidere udformes, så personer kan reddes ud via
redningsberedskabets stiger eller ved egen hjælp, med-
mindre bygningen indrettes i overensstemmelse med
stk. 8.

(5.2, stk. 7)
Redningsåbninger bør være lette at identificere,
nå og anvende. Redningsåbninger kan ikke er-
statte udgange eller flugtveje.

Stk. 8
I en bygning, hvor gulv i øverste etage er beliggende
mere end 22 m over terræn, eller hvor alle redningsåb-
ningerne ikke kan nås af redningsberedskabets stiger,
jf. kap. 5.6.1, stk. 2, skal der ved indretning af bygnin-
gen tages særligt hensyn til muligheden for evakuering
fra bygningen, redningsberedskabets indsatstid og ad-
gang til etagerne.
Stk. 9
I lagerbygninger, hvor stablingshøjden er mere end 8
m, samt lagerbygninger med en større brandbelastning,
skal der ved bestemmelse af bygningens flugtvejs- og
redningsforhold tages hensyn til bygningens anvendel-
se og udformning.

(5.2, stk. 8)
For at opfylde bestemmelsen kan det f.eks. væ-
re nødvendigt at etablere sikkerhedstrappe,
brandmandselevator, varslingsanlæg, automa-
tisk brandalarmanlæg, automatisk sprinkleran-
læg, stigrør og byggetekniske muligheder, så
personer kan give sig til kende over for red-
ningsberedskabet mv.
(5.2, stk. 9)
Lagerbygninger, hvor stablingshøjden er mere
end 8 m, samt lagerbygninger med en større
brandbelastning kan være indrettet med lager-
systemer og oplag, der kan have indflydelse på,
hvorledes personer evakueres fra bygningen.
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Derfor kan det være nødvendigt at tage bran-
dens forventede udvikling og indretningen af
bygningen i betragtning i forbindelse med pla-
cering af udgange og flugtveje.

5.3 Konstruktive forhold

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Byggevarer og bygningsdele skal udføres, så personer
i eller ved bygningen kan bringe sig i sikkerhed på ter-
ræn i det fri eller et sikkert sted i bygningen, og så red-
ningsberedskabet har mulighed for redning af personer
og sikre acceptable forhold for dyr samt for sluknings-
arbejde.

(5.3, stk. 1)
Bærende konstruktioner i traditionelt byggeri
kan udføres med en brandmodstandsevne som
beskrevet i Eksempelsamling om brandsikring
af byggeri.
Med hensyn til dimensionering af bærende
konstruktioners bæreevne under brand henvises
til Eurocodes, jf. kap. 4.2. Andre brandpåvirk-
ninger kan anvendes, hvis de behandles som
parametriske brande iht. DS/EN 1991-1-2
Brandlast med tilhørende DS/EN 1991-1-2 DK
NA og brandbelastningen er dokumenteret.
Det nationale system for brandteknisk klassifi-
kation af byggevarer og bygningsdele erstattes
i de kommende år løbende af det nye europæ-
iske system. For hver gruppe af byggevarer vil
der være en overgangsperiode, hvor både det
hidtidige og det nye europæiske system kan an-
vendes. I denne periode vil de hidtidige og de
nye europæiske prøvningsmetoder og klassifi-
kationer eksistere side om side.
Konstruktioner, der anvendes til brug ved udfø-
relsen af et byggearbejde, er desuden reguleret
i kap. 4.6.

Stk. 2
Bygningsdele skal sammenbygges, så den samlede
konstruktion i brandmæssig henseende ikke er ringere
end kravet til de enkelte bygningsdele i konstruktio-
nen.

Stk. 3
Bygningsdele skal udføres på en sådan måde, at en
brand ikke kan sprede sig fra en brandmæssig enhed til
et hulrum, som passerer én eller flere brandadskillende
bygningsdele.

Stk. 4 (5.3, stk. 5)
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I en bygning, hvor gulvet i øverste etage er beliggende
mere end 22 m over terræn, skal der ved dimensione-
ringen af de bærende konstruktioner tages særligt hen-
syn til tiden til evakuering af bygningen, redningsbe-
redskabets indsatstid, adgang til etagerne, brandbelast-
ningen og lignende.
Stk. 5
I lagerbygninger, hvor stablingshøjden er mere end 8
m, samt lagerbygninger med en større brandbelastning,
skal der ved bestemmelse af de konstruktive forhold
tages hensyn til bygningen anvendelse og udformning.

For lagerbygninger, hvor stablingshøjden er
mere end 8 m, og andre lagerbygninger med en
større brandbelastning bør det bl.a. sikres, at de
bærende konstruktioner udformes, så den nød-
vendige stabilitet af de brandadskillende byg-
ningsdele tilgodeses.

5.4 Brandtekniske installationer

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Brandtekniske installationer skal udføres, så de er påli-
delige samt kan kontrolleres og vedligeholdes i hele
deres levetid.

(5.4, stk. 1 - 2)
Ved brandtekniske installationer forstås blandt
andet:
- Et automatisk brandalarmanlæg er et anlæg,
der registrerer en brand i begyndelsesfasen og
herefter afgiver alarm til redningsberedskabet.
Anlægget kan desuden aktivere andre brand-
tekniske installationer.
- Et automatisk sprinkleranlæg er et anlæg,
som med vand kan slukke en brand i begyndel-
sesfasen eller kontrollere en brand, indtil anden
brandbekæmpelse sættes i gang, og som afgi-
ver alarm til redningsberedskabet. Anlægget
kan desuden aktivere andre brandtekniske in-
stallationer.
- Et varslingsanlæg varsler personerne i byg-
ningen i tilfælde af brand. Varsling med talende
besked bør benyttes i bygningsafsnit i anven-
delseskategori 3. Såfremt varsling med talende
besked ikke er hensigtsmæssig som følge af
bygningsafsnittets anvendelse, kan den talende
besked erstattes af anden forsvarlig varslings-
form, f.eks. hyletone.
- Et røgalarmanlæg kan bestå af forbundne rø-
galarmer. Røgalarmanlægget i et bygningsaf-
snit bør alene give alarm i den brandmæssige
enhed, f.eks. en bolig, hvor røgen registreres.
Røgalarmanlægget afgiver ikke alarm til red-
ningsberedskabet.
- Flugtvejsbelysning er belyste, gennemlyste
eller fluorescerende (selvlysende) flugtvejsskil-
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te ved udgangsdøre i flugtveje. Flugtvejsbelys-
ning omfatter også belysning af gulvarealer i
flugtveje og i store lokaler. Selvlysende skilte
kan kun anvendes, hvor der er sikret lys til den
nødvendige opladning.
- Panikbelysning er den del af en nødbelysning,
som skal tjene til at undgå panik og give en be-
lysning, der giver personer mulighed for at nå
frem til et sted, hvor der findes en flugtvej.
- Slangevinder har til formål at muliggøre, at
personer uden særlige brandslukningsmæssige
forudsætninger kan foretage brandbekæmpelse
i den indledende fase af en brand.
Andre brandtekniske installationer som f.eks.
stigrør, brandventilation, iltreduktionsanlæg og
røglemme er også omfattet af stk. 1 og 2.

Stk. 2
Brandtekniske installationer skal kontrolleres og vedli-
geholdes, så de er pålidelige i hele bygningens levetid.

Stk. 3
Ved anvendelse af bestemmelserne i stk. 7, nr. 2, stk.
9-11 og stk. 14-15 skal to eller flere bygningsafsnit af
samme anvendelseskategori, som er forbundet med
fælles flugtvej, betragtes som ét afsnit.

(5.4, stk. 3)
Med hensyn til evakuering af personer er det
ofte nødvendigt at vurdere behovet for brand-
tekniske installationer på baggrund af det sam-
lede antal personer, som skal anvende de fælles
flugtveje.
Derfor bør der ved anvendelse af de i stk. 3
nævnte bestemmelser ses på den samlede be-
lastning fra samtlige bygningsafsnit, som er
forbundet af fælles flugtveje.
Tilsvarende gør sig ikke gældende ved bedøm-
melse af mulighederne for brandbekæmpelse i
den enkelte brandmæssige enhed, som f.eks.
vurdering af behov for brandventilation og
sprinkleranlæg.
Med hensyn til flere anvendelseskategorier i
samme bygningsafsnit henvises der til kap.
5.5.2, stk. 2.

Stk. 4
Bygningsafsnit i anvendelseskategori 1 skal udføres
med automatisk brandalarmanlæg, hvis bygningsaf-
snittet anvendes som industri- eller lagerbygning og
har et etageareal større end 2.000 m². Såfremt byg-
ningsafsnittet er udført med automatisk sprinkleran-
læg, kan automatisk brandalarmanlæg udelades.

(5.4, stk. 4)
Vedrørende visse avls- og driftsbygninger til
dyrehold henvises til eksempelsamlingen om
brandsikring af byggeri.
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Bestemmelsen gælder også for visse avls- og drifts-
bygninger til dyrehold.

Stk. 5
Bygningsafsnit i anvendelseskategori 1 indrettet til in-
dustri- eller lagerbygninger skal udføres med automa-
tisk sprinkleranlæg, når etagearealet er større end
5.000 m². Hvis de nævnte bygningsafsnit har stor
brandbelastning, skal de udføres med automatisk
sprinkleranlæg, når etagearealet er større end 2.000 m².
Bestemmelsen gælder ikke for avls- og driftsbygnin-
ger.

Stk. 6
Bygningsafsnit i anvendelseskategori 1 indrettet til in-
dustri- og lagerbygninger samt avls- og driftsbygnin-
ger til dyrehold skal udføres med slangevinder, når
etagearealet er større end 1.000 m².

Stk. 7
Garageanlæg i anvendelseskategori 1 og 3 skal udføres
med:
1) Selvstændig mekanisk ventilation, der kan fjerne
eksplosive dampe og kulilte, hvis etagearealet er større
end 150 m².
2) Flugtvejsbelysning og slangevinder, hvis etagearea-
let er større end 600 m², og tillige med panikbelysning,
hvis etagearealet er større end 2.000 m².
3) Automatisk sprinkleranlæg, hvis bygningsafsnittets
etageareal er større end 2.000 m².

(5.4, stk. 7)
Se også stk. 8.
Ventilationsanlægget skal udføres i henhold til
DS 428 Norm for brandtekniske foranstaltnin-
ger ved ventilationsanlæg.

Stk. 8
Rum i anvendelseskategori 1 og 3 med et gulvareal
større end 1.000 m² skal udføres med et automatisk
brandventilationsanlæg eller et automatisk sprinkleran-
læg.

(5.4, stk. 8)
Formålet med kravet er at sikre, at redningsbe-
redskabet har acceptable indsatsmuligheder.
Dette kan ske ved, at det sikres, at en brand
forbliver lille, f. eks. ved at begrænse brandens
udbredelse ved sprinkling, eller ved et brand-
ventilationsanlæg, som kan aflaste rummet for
røg og varme.
Et rum behøver i denne sammenhæng ikke at
være en brandmæssig enhed.
Kravet anses for opfyldt i garageanlæg med
etageareal mellem 1.000 m² og 2.000 m², når
der enten er automatisk brandventilationsanlæg
eller automatisk sprinkleranlæg, og i garagean-
læg med et etageareal større end 2.000 m², jf.

96



5.4, stk. 7, når der er automatisk sprinkleran-
læg.

Stk. 9
Bygningsafsnit med tilhørende flugtveje i anvendelses-
kategori 2 og 3 beregnet til mere end 150 personer skal
udføres med varslingsanlæg. I bygningsafsnit, hvor al-
le opholdsrum har dør direkte til terræn i det fri, og der
ikke er rum beregnet til mere end 150 personer, kan
varslingsanlæg udelades.

Stk. 10
Bygningsafsnit beregnet til mere end 150 personer i
anvendelseskategori 2 skal udføres med
1) Slangevinder.
2) Flugtvejs- og panikbelysning.
Flugtvejene kan udføres uden flugtvejs- og panikbe-
lysning, hvis alle opholdsrum har direkte adgang til
terræn i det fri.

Stk. 11
Flugtveje, der tilsammen er beregnet til mere end 150
personer i anvendelseskategori 3, og opholdsrum til
mere end 150 personer i anvendelseskategori 3, skal
udføres med:

(5.4, stk. 11)
Et automatisk varslingsanlæg er et varslingsan-
læg, som er koblet til et automatisk brandalar-
manlæg og hvor varslingen derfor kan aktive-
res af detektorer og alarmtryk.
Forhold der kan forringe mulighederne for eva-
kuering kan være høj musik, mørke, scenerøg
mv. Varslingsanlægget bør være koblet til mu-
sikanlæg, rumbelysning mv.

1)
2)
3)

Slangevinder
Flugtvejs- og panikbelysning
Varslingsanlæg.

Varslingsanlægget skal udføres som automatisk vars-
ling, hvis bygningsafsnittet anvendes på en måde, der
forringer mulighederne for evakuering. I bygningsaf-
snit, hvor alle opholdsrum har dør til terræn i det fri,
og der ikke er opholdsrum beregnet til mere end 150
personer, kan flugtvejs- og panikbelysning udelades.

Stk. 12
Bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 skal udføres
med automatisk sprinkleranlæg, hvis afsnittet har et
etageareal større end 2.000 m².

Stk. 13
Bygningsafsnit i anvendelseskategori 4 skal i den en-
kelte bolig udføres med røgalarmanlæg, som er tilslut-
tet strømforsyningen og er udført med batteribackup.

(5.4, stk. 13)
Der bør placeres mindst én røgalarm i hver bo-
lig, dog mindst én på hver etage. I boliger med
eget fyr bør der også placeres en røgalarm i
rummet, hvor fyret er placeret. Røgalarmer bør
være sammenkoblede. Hvis der placeres mere
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end én røgalarm i boligen, kan der sikres en
hurtigere og mere rettidig alarmering af perso-
nerne i den enkelte bolig. Det er vigtigt, at af-
standen mellem røgalarmerne ikke er for stor.

Stk. 14
Bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 med tilhørende
flugtveje skal udføres med:
1) Flugtvejs- og panikbelysning, hvis bygningsafsnittet
har et samlet etageareal større end 1.000 m².
2) Slangevinder.
3) Automatisk brandalarmanlæg og varslingsanlæg,
hvis bygningsafsnittet har mere end 10 soverum eller
er beregnet til mere end 50 sovepladser.
4) Røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen
og er udført med batteribackup, hvis bygningsafsnittet
har højst 10 soverum eller er beregnet til højst 50 so-
vepladser.
5) Røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen
og er udført med batteribackup, hvis alle soverum har
dør direkte til terræn i det fri. I dette tilfælde kan slan-
gevinder, automatisk brandalarmanlæg samt flugtvejs-
og panikbelysning og varslingsanlæg udelades.

Stk. 15
Bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 skal udføres
med:
1) Slangevinder.
2) Automatisk brandalarmanlæg, som skal udføres, så
der kan ske varsling af personale.
3) Automatisk sprinkleranlæg,
a. hvis bygningen er mere end 1 etage og
b. har soverumsafsnit i anvendelseskategori 6, som har
et samlet etageareal større end 1000 m².
Anlægget udføres, så der kan ske varsling af persona-
le.
4) Flugtvejs- og panikbelysning i flugtveje, hvis byg-
ningsafsnittet har et etageareal større end 1.000 m².

(5.4, stk. 15)
Ved aktivering af automatisk brandalarmanlæg
og/eller automatisk sprinkleranlæg bør der tilli-
ge ske en varsling af personale.
Er forholdene i pkt. 3 a. og b. gældende skal
hele bygningen udføres med automatisk sprink-
leranlæg. Det er altså ikke kun det enkelte so-
verumsafsnit, der skal udføres med automatisk
sprinkleranlæg. Andre soverumsafsnit, som ik-
ke er omfattet af anvendelseskategori 6, med-
regnes ikke i beregningen af arealet i pkt. b.

Stk. 16
Varsling fra et varslingsanlæg skal tilpasses bygnings-
afsnittets brug og organisation. Hvis der i bygningen er
installeret automatisk brandalarmanlæg eller automa-
tisk sprinkleranlæg, skal varslingsanlægget igangsæt-
tes af dette.

Stk. 17
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Et automatisk brandalarmanlæg og et automatisk
sprinkleranlæg skal udføres med alarmafgivelse til
redningsberedskabet.

Stk. 18
Bestemmelserne i stk. 4 - 17 og stk. 20 kan fraviges,
hvis det over for kommunalbestyrelsen kan dokumen-
teres, at sikkerhedsniveauet, som beskrevet i kap. 5.1,
stk. 1, kan opnås på en anden måde.

(5.4, stk. 18)
Eksempel på, hvornår bestemmelserne kan fra-
viges, er bygningsafsnit, som udføres på bag-
grund af brandteknisk dimensionering.

Stk. 19
I en bygning, hvor gulvet i øverste etage er beliggende
mere end 22 m over terræn, skal der ved valg af brand-
tekniske installationer tages særligt hensyn til mulig-
heden for evakuering fra bygningen, redningsbered-
skabets indsatstid, adgang til etagerne, brandbelastnin-
gen og bygningens konstruktive forhold.
Stk. 20
I lagerbygninger, hvor stablingshøjden er mere end 8
m, samt lagerbygninger med en større brandbelastning,
skal der ved valg af de brandtekniske installationer
tages hensyn til bygningens indretning og anvendelse.
For lagerbygninger med bygningsafsnit i anvendelses-
kategori 1, hvor stablingshøjden er over 8 m, og etage-
arealet er større end 600 m², skal der installeres auto-
matisk sprinkleranlæg.

(5.4, stk. 19)
Mulige installationer i forbindelse med høje
bygninger kan f.eks. være brandmandselevator,
varslingsanlæg, automatisk brandalarmanlæg,
automatisk sprinkleranlæg og stigrør mv.
(5.4, stk. 20)
Andre anlæg eller byggetekniske løsninger end
automatisk sprinkleranlæg kan anvendes, så-
fremt en tilsvarende sikkerhed dokumenteres,
som det er beskrevet i kap. 5.4, stk. 18. Dette
gælder f.eks. for iltreducerende anlæg i frost-
lagre, såfremt anlæggets evne til at begrænse
brandens udvikling og pålidelighed af anlægget
er den samme, som den kan forventes at være
for et sprinkleranlæg i den pågældende byg-
ning.

5.5 Brand- og røgspredning

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygninger skal opføres og indrettes, så en brand kan
begrænses til den brandmæssige enhed, hvor branden
er opstået. Spredning af brand og røg til andre brand-
mæssige enheder skal forhindres i den tid, som er nød-
vendig for evakuering og redningsberedskabets ind-
sats.

(5.5, stk. 1)
En bygning kan med fordel inddeles i flere
brandmæssige enheder, for at forhindre, at
brand og røg spreder sig til hele bygningen.

5.5.1 Brand- og røgspredning i det rum,
hvor branden opstår

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Indvendige overflader skal udføres på en sådan måde,
at de ikke bidrager væsentligt til brand- og røgudvik-

(5.5.1, stk. 1)
Indvendige overflader omfatter væg- og lofto-
verflader samt gulvbelægninger. Bestemmelsen
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lingen i den tid, som personer, der opholder sig i rum-
met, skal bruge til at bringe sig i sikkerhed.

omfatter også nedhængte lofter, lyddæmpende
produkter, dekorationer, opslagstavler, elkabler,
rørisolering og lignende overflader som har et
væsentligt omfang.

5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning,
hvor branden opstår eller
til bygninger på samme grund

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Udvendige overflader og tagdækninger skal udføres på
en sådan måde, at de ikke giver et væsentligt bidrag til
brandspredning.

(5.5.2, stk. 1)
Bestemmelserne i stk. 1 til 4 gælder også jord-
brugserhvervets avls- og driftsbygninger.

Stk. 2
Bygningsafsnit i forskellige anvendelseskategorier
skal udgøre selvstændige brandmæssige enheder. Byg-
ningsafsnit skal yderligere opdeles, så der opnås til-
fredsstillende sikring af flugtveje, og så personer, som
opholder sig i et rum med kun én flugtvej, kan forblive
i sikkerhed, indtil redning kan påregnes. I et bygnings-
afsnit kan der være flere anvendelseskategorier, hvis
det sikres, at sikkerhedsniveauet beskrevet i kap. 5.1,
stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3
Installationsskakte, trapperum, elevatorskakte og lig-
nende, der forbinder flere brandmæssige enheder, skal
brandmæssigt adskilles fra andre dele af bygningen.

(5.5.2, stk. 3)
Hvis skakte mv. ikke føres op igennem tageta-
gen, bør der udføres en brandsektionsadskillen-
de bygningsdel mellem skakten mv. og tageta-
gen.

Stk. 4
Gennemføringer for installationer i brandadskillende
bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsernes brand-
mæssige egenskaber ikke forringes.

(5.5.2, stk. 4)
Enhver gennemføring for installationer i en
brandadskillende bygningsdel bør udføres, så
brandmodstandsevnen ikke forringes.

Stk. 5

I lagerbygninger, hvor stablingshøjden er mere end 8
m, samt lagerbygninger med en større brandbelastning,
skal der ved sikring mod brand- og røgspredning i
bygningen samt brandspredning til andre bygninger på
samme grund tages hensyn til bygningens anvendelse
og udformning.

(5.5.2, stk. 5)

Ved bestemmelse af mulighed for brand- og
røgspredning i bygningen samt brandspredning
til andre bygninger på samme grund bør der
tages højde for brandbelastningen i bygningsaf-
snittet og den forventede brandudvikling under
hensyntagen til de øvrige brandsikringstiltag.
Øvrige brandsikringstiltag kan eksempelvis
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være brandtekniske installationer eller brand-
mæssig opdeling. Der bør endvidere tages høj-
de for, hvorledes svigt af bæreevne af reoler
kan påvirke de brandadskillende bygningsdeles
funktion.

5.5.3 Brandspredning til bygninger på anden grund

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1

Bygninger skal placeres i en sådan afstand fra skel
mod nabo, vej og sti eller skal udføres på en sådan må-
de, at der ikke er risiko for brandspredning til bygnin-
ger på anden grund.

(5.5.3, stk. 1)
Opmærksomheden henledes på, at bygningens
udvendige overflader også har betydning for ri-
sikoen for brandspredning til bygninger på an-
den grund.

Bestemmelsen gælder også jordbrugserhver-
vets avls- og driftsbygninger.

Stk. 2
I lagerbygninger, hvor stablingshøjden er mere end 8
m, samt lagerbygninger med en større brandbelastning,
skal der ved sikring mod brandspredning til nabogrund
tages hensyn til bygningens anvendelse og udform-
ning.

(5.5.3, stk. 2)
Ved bestemmelse af brandspredning til bygnin-
ger på nabogrund bør der bl.a. tages højde for
brandbelastningen samt udformningen af yder-
vægge og tagkonstruktioner mod skel.

5.6 Redningsberedskabets indsatsmulighed

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygninger skal placeres på grunden og udformes på en
sådan måde, at redningsberedskabet har forsvarlig mu-
lighed for redning af personer, dyr og for slukningsar-
bejdet. Det skal i og uden for bygningen være muligt
at fremføre det nødvendige udstyr til slukning og red-
ning af personer og dyr.

(5.6, stk. 1)
Det afhænger af bygningens placering, udform-
ning og anvendelse, hvilket udstyr der er nød-
vendigt for slukning og redning.
Bygninger, hvor mange mennesker samles, og
bygninger til brandfarlig virksomhed eller til
brandfarlige oplag er omfattet af beredskabs-
lovgivningen.
Byggelovens bestemmelser tager udgangspunkt
i sikkerhed for personer og dyr. Bestemmelser-
ne skal således sikre mulighed for evakuering
af personer og acceptable forhold for redning
af dyr, hvilket afspejler sig i bestemmelserne i
bygningsreglementet.

5.6.1 Adgangs- og tilkørselsmulighed
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BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Redningsberedskabet skal have mulighed for uhindret
at komme frem til bygningen.

(5.6.1, stk. 1 - 3)
Ved udformning af brandredningsareal og til-
kørselsmulighed bør der bl.a. tages stilling til
arealets befæstelse og hældning samt placering
i forhold til bygningen med henblik på at sikre
de bedst mulige arbejdsbetingelser for red-
ningsberedskabet.

Stk. 2
Redningsberedskabets stiger skal kunne føres frem til
redningsåbningerne. I bygninger, hvor redningsåbnin-
gerne kun kan nås af redningsberedskabets kørbare sti-
ger, skal der være udlagt brandredningsarealer, som er
udført og placeret således, at de kørbare stiger kan fø-
res frem til alle redningsåbninger. Bygninger opført i
overensstemmelse med kap. 5.2, stk. 8 er ikke omfattet
af bestemmelsen.

Stk. 3
Bygninger skal udformes på en sådan måde, at red-
ningsberedskabets sluknings- og redningsmateriel kan
føres hensigtsmæssigt frem til ethvert sted i bygnin-
gen. Hvor slanger ikke kan føres frem af de primære
indsatsveje som trapper mv., skal der installeres stig-
rør.

(5.6.1, stk. 3)
Der henvises til kap. 8.4.

5.6.2 Røgudluftning

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
I redningsberedskabets primære indsatsveje skal der
være mulighed for røgudluftning.

(5.6.2, stk. 1)
Redningsberedskabets primære indsatsveje er
normalt flugtvejstrapperne.

Stk. 2
I bygningsafsnit, hvor røgudluftning ikke kan ske ved
naturlig ventilation via vinduer i ydervæg eller lemme
i tag, skal der på anden måde etableres mulighed for
røgudluftning.

(5.6.2, stk. 2)
Røgudluftning etableres for at give redningsbe-
redskabet mulighed for i forbindelse med en
indsats at udlufte kold røg. Eksempler på af-
snit, hvor det kan være nødvendigt at etablere
røgudluftning, er kældre, skakte og tagrum. Det
er afsnittet som helhed, der skal kunne udluf-
tes, f.eks. ved at der etableres mulighed for
tværudluftning med åbninger i afsnittets mod-
satte ender. Enkelte rum behøves nødvendigvis
ikke kunne røgudluftes direkte til det fri. Et al-
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ternativ til naturlig ventilation kan være meka-
nisk røgudluftning.

5.7 Områder med transportable konstruktioner

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Festival-, salgsområder og campingområder skal pla-
ceres, indrettes og bruges på en sådan måde, at en
brand kan begrænses til det område, hvor branden er
opstået. Spredning af brand og røg til andre områder,
skal forhindres i den tid, som er nødvendig for evakue-
ring og redningsberedskabets indsats.

(5.7, stk. 1)
Der henvises til vejledningen om certificerings-
ordning og byggesagsbehandling af transpor-
table telte og konstruktioner, der indeholder ek-
sempler på overholdelse af kravene.

6. Indeklima

6.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygninger skal opføres, så der under den tilsigtede
brug af bygningerne i de rum, hvor personer opholder
sig i længere tid, kan opretholdes et sundheds- og sik-
kerhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima.

(6.1, stk.1)
Sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold i
bygninger omfatter også komfort og velvære.
Den bygningsmæssige del af indeklimaet om-
fatter termiske forhold (kap. 6.2), luftkvaliteten
(kap. 6.3), det akustiske indeklima (kap. 6.4)
samt lysforholdene (kap. 6.5). Der henvises til
SBi-anvisning 196 Indeklimahåndbogen.
Hvad angår det termiske indeklima, skal det
ved planlægning af byggeri og ved valg af ma-
terialer, vinduesarealer, kølemuligheder, orien-
tering og solafskærmning sikres, at der opnås
tilfredsstillende temperaturforhold hele året
rundt.
Luftkvaliteten er først og fremmest fastlagt ud
fra den opnåede ventilation og forureningerne
indendørs, herunder fugtproduktionen på grund
af brugernes adfærd. Der bør altid benyttes
byggematerialer med den lavest mulige afgi-
velse af forureninger.
Hvad angår det akustiske indeklima, så skal
bygningskonstruktionerne dimensioneres og
udføres, så de yder en tilstrækkelig lydisolation
mellem tilgrænsende rum og i forhold til eks-
terne støjkilder. Endelig er tilfredsstillende
akustiske forhold i de enkelte rum betinget af,
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at der på rummets overflader anvendes mate-
rialer, som har en tilstrækkelig lydabsorption til
at sikre den nødvendige lydregulering.
Hvad angår lysforholdene, bør der være en pas-
sende afstemning mellem vinduesstørrelse,
rumforhold og fladeegenskaber under hensyn-
tagen til udeomgivelserne. Samtidig er det vig-
tigt, at de øvrige faktorer, som skaber det rette
visuelle miljø, er tilfredsstillende, hvilket inde-
bærer, at lyset skal kunne tilpasses efter de op-
gaver, der udføres i rummet.
Hvad angår personrisiko ved elektromagnetisk
stråling, så indeholder byggelovgivningen in-
gen specifikke regler, da der ikke anses behov
herfor. Problemstillingen anses for tilstrække-
ligt reguleret gennem anden lovgivning. Der
kan dog være særlige forhold, som en bygherre
skal være opmærksom på ved bygningsmæssi-
ge ændringer, f.eks. indretning af en tagterrasse
i umiddelbar nærhed af en eksisterende mobil-
mast. I tvivlstilfælde bør bygherren kontakte
operatøren af mobilmasten.

6.2 Termisk indeklima

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygninger skal opføres, så der under den tilsigtede
brug af bygningerne i de rum, hvor personer opholder
sig i længere tid, kan opretholdes et sundhedsmæssigt
tilfredsstillende termisk indeklima under hensyn til
den menneskelige aktivitet i rummene.

(6.2, stk. 1)
Det termiske indeklima bestemmes af luftens
og overfladernes temperatur og luftens hastig-
hed og turbulensintensitet og i mindre grad af
luftens fugtighed. Ud fra sammenhængen mel-
lem det termiske indeklima og den menneskeli-
ge aktivitet og påklædning kan den termiske
komfort bestemmes. Funktionskrav og metoder
til specifikation, verifikation og kontrol af ter-
misk indeklima findes i DS 474 Norm for spe-
cifikation af termisk indeklima. Desuden hen-
vises til DS/EN ISO 7730 Ergonomi inden for
termisk miljø - Analytisk bestemmelse og for-
tolkning af termisk komfort ved beregning af
PMV- og PPD-indekser og lokale termisk kom-
fortkriterier.
For andre bygninger end boliger fastlægger
bygherren det maksimale antal af timer pr. år,
hvor en indetemperatur på henholdsvis 26 °C
og 27 °C må overskrides.
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For boliger, hvor der er mulighed for at åbne
vinduer og skabe udluftning, kan bestemmel-
sen normalt anses som overholdt når der gen-
nem beregning kan påvises, at der maksimalt er
100 timer pr. år, hvor indetemperaturen over-
skrider 27 °C og 25 timer pr. år, hvor indetem-
peraturen overskrider 28 °C.
Se også 6.3.1.1, stk. 3 vedrørende træk.

Stk. 2
For boliger, institutioner, kontorer mm. skal det termi-
ske indeklima på solrige dage dokumenteres gennem
beregning.

(6.2, stk. 2)
Dokumentation for det termiske indeklima kan
ske på grundlag af simulering af forholdene i
de kritiske rum på grundlag af Design Referen-
ce Year, DRY 2013, for kalenderåret 2010. For
boliger kan dokumentation ske på grundlag af
en forenklet beregning.

6.3 Luftkvalitet

6.3.1 Ventilation

6.3.1.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygninger skal ventileres. Ventilationssystemer skal
projekteres, udføres, drives og vedligeholdes, så der i
benyttelsestiden opnås tilfredsstillende luftkvalitet og
fugtforhold.

(6.3.1.1, stk. 1)
Ventilationen kan udføres ved systemer for na-
turlig ventilation, mekanisk ventilation eller
hybrid ventilation. ”Ventilationssystemer” refe-
rerer både til naturlig ventilation, hybrid venti-
lation og mekanisk ventilation. ”Ventilations-
anlæg” refererer alene til mekanisk ventilation,
herunder den mekaniske del af hybrid ventila-
tion. Ventilationssystemer udføres i henhold til
kap. 8.3.
Ventilationskravene gælder også ved gennem-
gribende renoveringer eller anvendelsesændrin-
ger i eksisterende bebyggelser. Ved mindre re-
noveringsopgaver som eksempelvis udskiftning
af vinduer og døre skal det sikres, at bygnin-
gens ventilationsforhold ved opførelsestids-
punktet opretholdes. I forbindelse med udskift-
ning af vinduer i en bolig kan dette eksempel-
vis imødekommes ved brug af udeluftventiler.
Bestemmelserne om ventilation varetager alene
de almene ventilationsbehov. I f.eks. arbejds-
rum eller rum i en bolig, hvor der udøves er-
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hverv, kan der være behov for yderligere venti-
lation. Krav om yderligere ventilation stilles i
givet fald i medfør af arbejdsmiljølovgivnin-
gen.
Bestemmelser, der skal varetage sundhedsmæs-
sige hensyn, som f.eks. ventilationsbestemmel-
serne, skal være opfyldt gennem hele bygnin-
gens levetid.
Boliger anses normalt for at være benyttet døg-
net rundt.
Der henvises til DS 447 Ventilation i bygninger
– Mekaniske, naturlige og hybride ventilations-
systemer, DS/EN ISO 7730 Ergonomi inden
for termisk miljø - Analytisk bestemmelse og
fortolkning af termisk komfort ved beregning
af PMV- og PPD-indekser og lokale termiske
komfortkriterier og At-vejledning A. 1.2 Inde-
klima.
For ventilation af rum med ildsteder henvises
til kap. 8 samt til Gasreglementet, afsnit A.
Rengøringsstandarden i et rum har stor betyd-
ning for luftkvaliteten. Der henvises til be-
kendtgørelse om faste arbejdssteders indret-
ning.

Stk. 2
Tilførsel af udeluft skal tilvejebringes gennem åbnin-
ger direkte til det fri eller med ventilationsanlæg med
indblæsning og forvarmning af indblæsningsluften.

(6.3.1.1, stk. 2)
Ventilationsåbninger direkte til det fri kan
f.eks. være udeluftventiler eller styrede vind-
uer. Åbningernes primære formål er at sikre, at
udeluft tilføres rummene på en kontrolleret må-
de.
Åbningerne bør i fornødent omfang kunne fil-
trere den indkomne luft og bør placeres såle-
des, at den indkomne luft er mindst mulig for-
urenet.
Ventilationsåbninger direkte til det fri bør ud-
formes og fungere, så brugerne tilskyndes til at
anvende åbningerne efter hensigten og derved
korrekt udnytte mulighederne for at regulere
både mængden og fordelingen af den tilførte
udeluft. En ventilationsåbning direkte til det fri
bør derfor være regulerbar, let at indstille, og
kunne betjenes fra gulv.
Der kan være krav om en vis lyddæmpning i
ventilationsåbningen, se 6.4.2, stk. 1. I de til-
fælde, hvor udelufttilførslen skal ske gennem
styrede vinduer, bør tyveriaspektet iagttages.
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Stk. 3
Ved tilførsel af luft og ved fjernelse af luft skal det i
rum, hvor personer opholder sig længere tid sikres, at
der i opvarmningsperioden ikke optræder træk i op-
holdszonen.

(6.3.1.1, stk. 3)
For at undgå træk bør lufthastigheden i op-
holdszonen i lokaler med stillesiddende aktivi-
tet ikke overstige 0,15 m/s. Trækgrænsen af-
hænger af aktivitetsniveau, lufttemperatur og
luftens turbulensintensitet. Opholdszonen er
det område i et rum, hvor personer kan forven-
tes at opholde sig i længere tid. Ved temperatu-
rer over 24 °C om sommeren kan højere luftha-
stigheder accepteres.

Stk. 4
Overføring af luft fra et rum til et andet må ikke ske
fra mere til mindre luftforurenede rum.

(6.3.1.1, stk. 4)
I boliger vil de mere luftforurenede rum for ek-
sempel være køkkener, baderum, wc-rum og
bryggers. I erhvervsbyggeri bør der ikke ske
genbrug af luft fra lokaler med procestekniske
forureninger i luften.

Stk. 5
Ventilationsanlæg og ventilationsåbninger direkte til
det fri skal være konstrueret og installeret, så de ikke
tilfører de ventilerede rum stoffer, herunder mikroor-
ganismer som gør indeklimaet sundhedsmæssigt util-
fredsstillende.

6.3.1.2 Beboelsesbygninger

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være
en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s pr. m2 opvarmet
etageareal.

(6.3.1.2, stk. 1)
Etagearealet beregnes som beskrevet i Bilag 1.
Der skal også være ventilation i kælderrum.

Stk. 2
Køkkener skal forsynes med emhætte med udsugning
over kogepladerne. Emhætten skal have regulerbar,
mekanisk udsugning og afkast til det fri og have til-
strækkelig effektivitet til at opfange fugt og luftformi-
ge forureninger fra madlavningen. Udsugningen skal
kunne forøges til mindst 20 l/s.

(6.3.1.2, stk. 2)
Kogeplader kan være f.eks. el- eller gasopvar-
mede og indbygget i et komfur.

Stk. 3
Boligenhedens grundluftsskifte skal tilvejebringes med
et ventilationsanlæg med varmegenvinding, der forvar-
mer indblæsningsluften, indblæsning i beboelsesrum-

(6.3.1.2, stk. 3)
Om sommeren kan der være brug for yderlige-
re ventilation for at fjerne overskudsvarme.
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mene og udsugning i bad, wc-rum, køkken og bryg-
gers. Om sommeren kan indblæsning erstattes af ude-
lufttilførsel gennem vinduer, udeluftventiler og lignen-
de.

Denne ventilation kan være naturlig, mekanisk
eller hybrid ventilation.
Ved ombygning kan der ske lempelser af be-
stemmelserne i stk. 3, når ombygningsarbejdet
efter kommunalbestyrelsens skøn ikke kan ud-
føres uden indgribende ændringer i bebyggel-
sen. En lempelse af stk. 3 kan eksempelvis væ-
re tilvejebringelse af basisluftskiftet ved udsug-
ning i bad og køkken suppleret med tilførsel af
udeluft gennem facade, vinduer eller lignende,
hvor det af byggetekniske årsager eller plads-
hensyn kan være vanskeligt at etablere meka-
nisk indblæsning. Dette medfører ikke lempel-
ser af kravet til grundluftskiftet.

Stk. 4
Udsugningen skal i baderum, wc-rum, bryggers og lig-
nende rum kunne forøges mindst til følgende: Fra ba-
derum og WC-rum skal der kunne udsuges mindst 15
l/s. I særskilt WC-rum, bryggers og fra kælder skal der
kunne udsuges en volumenstrøm på mindst 10 l/s.

(6.3.1.2, stk. 4)
Den forøgede volumenstrøm som her kræves
vil ofte medføre et større samlet luftskifte i bo-
ligen end det krævede grundluftskifte på 0,3 l/s
pr. m2.

Stk. 5
Der kan benyttes behovstyret ventilation under forud-
sætning af, at udelufttilførslen herved ikke bliver lave-
re end 0,3 l/s pr. m².

(6.3.1.2, stk. 5)
Behovstyring vil i boliger normalt omfatte sty-
ring efter fugtforholdene. Behovstyring kan
f.eks. også inkludere en manuelt betjent em-
hætte. Udsugningen fra baderum og WC-rum
bør altid være mindst 10 l/s.

Stk. 6
Enfamiliehuse kan ventileres ved naturlig ventilation.
For enfamiliehuse med naturlig ventilation gælder stk.
1 og 2.

(6.3.1.2, stk. 6)
Enfamiliehuse er huse med én bolig, herunder
sommerhuse, samt dobbelthuse, rækkehuse,
gruppehuse, kædehuse og lignende, hvor boli-
gerne ikke er adskilt ved et vandret lejligheds-
skel.
Naturlig ventilation fungerer ved at luft tilføres
via ventiler i ydervægge og fjernes via den na-
turlige opdrift gennem aftrækskanaler fra køk-
ken og bad/wc over tag.
Tilførsel af udeluft i beboelsesrum:
Oplukkeligt vindue, lem eller yderdør og en el-
ler flere udeluftventiler med en samlet fri åb-
ning på mindst 60 cm2 pr. 25 m2 gulvareal. Åb-
ningsarealet til det fri kan evt. bestemmes ud
fra en ventilationsteknisk beregning.
Tilførsel af udeluft i køkkener:
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Åbning på mindst 100 cm2 mod adgangsrum
og oplukkeligt vindue, lem eller yderdør.
Tilførsel af udeluft i bade- og wc-rum:
Åbning på mindst 100 cm2 mod adgangsrum.
Samt, hvis rummet er mod ydervæg, oplukke-
ligt vindue, lem eller yderdør.
Fjernelse af indeluft i bade- og wcrum:
Aftrækskanal med kanaltværsnit på mindst 200
cm2.
Tilførsel af udeluft i kælderrum:
Tilførsel af udeluft gennem en eller flere ude-
luftventiler.
Fjernelse af indeluft i kælderrum:
Fjernelse af indeluft fra mindst ét kælderrum
med en aftrækskanal med kanaltværsnit på
mindst 200 cm2.

Stk. 7
For andre rum end de i stk. 1 - 6 nævnte skal ventila-
tionens dimensionering godkendes af kommunalbesty-
relsen under hensyn til rummets størrelse og anvendel-
se.

(6.3.1.2, stk. 7)
Det kan f.eks. være vaske- og tørrerum, sauna,
elevatorer eller garageanlæg.

6.3.1.3 Andre bygninger end beboelsesbygninger

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Opholdsrum i daginstitutioner skal ventileres med et
ventilationsanlæg, der omfatter såvel indblæsning som
udsugning og varmegenvinding der forvarmer indblæ-
sningsluften.
Indblæsningen med udeluft og udsugningen skal
mindst være 3 l/s pr. barn og mindst 5 l/s pr. voksen,
samt 0,35 l/s pr. m² etageareal. Samtidig skal det sik-
res, at CO2 -indholdet i indeluften ikke i længere perio-
der overstiger 0,1 pct. CO2. Hvis der benyttes ventila-
tionsanlæg med behovstyret ventilation, kan der afvi-
ges fra de angivne luftmængder, når der er reduceret
behov. Dog må ventilationen i brugstiden ikke være
mindre end 0,35 l/s pr. m² etageareal.

(6.3.1.3, stk. 1-3)
For den frivillige bygningsklasse 2020 finder
kap. 7.2.4.1, stk. 11, om kravene til luftens
CO2-indhold anvendelse.
(6.3.1.3, stk. 1)
Det gælder f.eks. for institutioner for pasning
af børn som vuggestuer, børnehaver, skolefri-
tidsordninger, fritidshjem, dagcentre og andre
institutioner med lignende formål.
Ventilationsraten for opholdsrummene er ikke i
sig selv tilstrækkelig til under alle forhold at
sikre at CO2 -indholdet i indeluften ikke i læn-
gere perioder overstiger 0,1 pct. CO2. Derfor
bør ventilationsanlæg indrettes med variabel
ydelse afhængigt af belastningen, så luftskiftet
er højere i de rum, hvor belastningen er størst
og mindre i rum, hvor der er mindre behov.
Ventilationsraten for bygningen er specificeret
under den forudsætning, at der anvendes lav-
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forurenende byggematerialer. Ved lavforure-
nende byggematerialer forstås byggematerialer,
der er omfattet af Dansk Indeklima Mærkning
samt materialer, der opfylder betingelserne for
at blive mærket efter ordningen. Bestemmelsen
skal ses i sammenhæng med kap. 3.4.2, stk. 2.
Det indgående gulvareal er etagearealet.

Stk. 2
Undervisningsrum i skoler og lignende skal ventileres
med et ventilationsanlæg, der omfatter såvel indblæs-
ning som udsugning og varmegenvinding med for-
varmning af indblæsningsluften.
Indblæsningen med udeluft og udsugningen i normal-
klasserum skal være mindst 5 l/s pr. person, samt 0,35
l/s pr. m² etageareal. Samtidig skal det sikres, at CO2 -
indholdet i indeluften ikke i længere perioder oversti-
ger 0,1 pct. CO2. Hvis der benyttes ventilationsanlæg
med behovstyret ventilation, kan der afviges fra de an-
givne luftmængder, når der er reduceret behov. Dog
må ventilationen i brugstiden ikke være mindre end
0,35 l/s pr. m² etageareal.
Ved benyttelse af særlige byggetekniske tiltag, som
f.eks. større rumvoluminer pr. person, brug af flere ud-
luftningsmuligheder, herunder muligheder for tvær-
ventilation, kan kravet om mekanisk ventilation fravi-
ges under forudsætning af, at der kan opretholdes et
sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima.

(6.3.1.3, stk. 2)
Ventilationsraten for normalklasserummene er
ikke i sig selv tilstrækkelig til under alle for-
hold at sikre at CO2 -indholdet i indeluften ikke
i længere perioder overstiger 0,1 pct. CO2. Der-
for bør ventilationsanlæg indrettes med
variabel ydelse afhængigt af belastningen, så
luftskiftet er højere i de rum, hvor belastningen
er størst og mindre i rum, hvor der er mindre
behov.
Ventilationsraten for bygningen er specificeret
under den forudsætning, at der anvendes lav-
forurenende byggematerialer. Ved lavforure-
nende byggematerialer forstås byggematerialer,
der er omfattet af Dansk Indeklima Mærkning
samt materialer, der opfylder betingelserne for
at blive mærket efter ordningen. Bestemmelsen
skal ses i sammenhæng med kap. 3.4.2, stk. 2.
Det indgående areal er etagearealet.

Stk. 3
For andre rum end de i stk. 1 og 2 nævnte skal ventila-
tionens dimensionering godkendes af kommunalbesty-
relsen under hensyn til rummets størrelse og anvendel-
se.

(6.3.1.3, stk. 3)
Opmærksomheden henledes på, at naturlig
ventilation i visse tilfælde kan dække behovet,
i andre tilfælde bør der stilles krav om hybrid
eller mekanisk ventilation for at opnå et sund-
hedsmæssigt tilfredsstillende indeklima. Rum,
hvor ventilationsbehovet kan dækkes med na-
turlig ventilation, kan f.eks. være kontorrum,
hotelværelser og visse typer forretningslokaler.
Rum, der kræver særlige overvejelser ved na-
turlig ventilation, og som kan kræve hybrid el-
ler mekanisk ventilation, kan f.eks. være kon-
torrum til mange personer, forsamlingslokaler,
møderum, kantiner, restauranter og rum på ho-
spitaler.
Ventilationens størrelse kan f.eks. fastlægges
på grundlag af DS 447 Ventilation i bygninger
– Mekaniske, naturlige og hybride ventilations-
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systemer. Vedrørende ventilation i affaldsrum
og i elevatorer henvises til kap. 8.

6.3.2 Forureninger fra byggematerialer

6.3.2.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Byggematerialer må ikke afgive gasser, dampe, partik-
ler eller ioniserende stråling, der kan give anledning til
utilfredsstillende sundhedsmæssige indeklimaforhold.

(6.3.2.1, stk. 1)
Der bør altid benyttes byggematerialer med
den lavest mulige afgivelse af forureninger til
indeklimaet. Der er etableret en mærkningsord-
ning for byggevarer, Dansk Indeklima Mærk-
ning. Der henvises til www.teknologisk.dk/
dim.

6.3.2.2 Formaldehyd

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Træbaserede plader, nedhængte lofter og andre bygge-
varer, der indeholder formaldehydafgivende stoffer,
må kun anvendes, såfremt formaldehydafgivelsen ikke
giver anledning til et sundhedsmæssigt utilfredsstillen-
de indeklima.

(6.3.2.2, stk. 1)
Bestemmelsen omfatter byggevarer, der inde-
holder formaldehydafgivende stoffer, og såle-
des ikke byggevarer, der er limet med lim uden
tilsætning af ureaformaldehyd, f.eks. pva-, fe-
nol-, resorcinol- eller isocyanatlim.
Byggevarer, der indeholder formaldehydafgi-
vende stoffer, er i kontakt med indeklimaet og
er omfattet af en harmoniseret standard skal
være CE-mærkede og det skal fremgå, at byg-
gevaren opfylder klasse E1.
Ved anvendelse af træplader limet med en for-
maldehydafgivende lim til gulv, væg og loft,
f.eks. MDF- og spånplader, anbefales det at be-
klæde pladerne med et ikke-formaldehydafgi-
vende materiale for at minimere mængden af
formaldehyd i indeluften. Beklædningen kan
være f.eks. gipsplader, banevarer, trægulve el-
ler anden gulvbelægning.
Med træbaserede plader menes plader defineret
i DS/EN 13986 Træbaserede plader til kon-
struktionsbrug – Karakteristika, overensstem-
melsesvurdering og mærkning eller lignende
plader, der indeholder formaldehydafgivende
lim.
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WHO anbefaler, at det samlede formaldehyd-
indhold i indeluften ikke overstiger 0,1 mg/m³.

6.3.2.3 Asbest

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Asbestholdige materialer må ikke anvendes.

(6.3.2.3, stk. 1)
Det er generelt forbudt at bruge asbest, se be-
kendtgørelse om asbest og At-vejledning C. 2.2
Asbest. Se også SBi-anvisning 228 Asbest i
bygninger og SBi-anvisning 229 Byggemate-
rialer med asbest.

6.3.2.4 Mineraluld

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Mineraluldholdige materialer med overflader mod in-
deklimaet skal være forsvarligt konstruerede, og de an-
vendte materialer skal være holdbare og velegnede til
formålet, så de ikke afgiver mineraluldsfibre til inde-
klimaet.

(6.3.2.4, stk. 1)
Bestemmelsen omfatter produkter, der har en
ulden konsistens, og er fabrikeret af smeltet
sten, slagger eller glas.
Bestemmelsen omfatter f.eks. visse lofter, ind-
blæsningskanaler og lyddæmpere i indblæ-
sningsanlæg. Varmeisoleringsmaterialer, der
ikke er i direkte forbindelse med indeklimaet,
er ikke omfattet af kravet.
Kravet kan anses for opfyldt, f.eks. hvis mate-
rialerne er overfladebehandlede eller på anden
måde afdækkede, indkapslede eller forseglede.

6.3.2.5 Flyveaske og slagger fra kulfyring

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Flyveaske og slagger fra kulfyring, der benyttes som
underlag for byggeri, skal dækkes af et gruslag eller
tilsvarende på mindst 0,20 m med en vægt på 300
kg/m².

(6.3.2.5, stk. 1)
Affaldet fra kulfyring, f.eks. fra kraftværker,
kan indeholde radioaktive stoffer fra kullene,
som udsender gammastråling. Strålingsbidraget
indendørs fra et underlag af sådant materiale
kan reduceres, når det dækkes af f.eks. et gru-
slag. Underlag må ikke medføre fugtskader på
konstruktioner.

6.3.3 Forureninger i øvrigt

6.3.3.1 Kvælstofilte
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BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Kvælstofilter afgivet til indeklimaet fra forbrænding i
komfurer, centralvarmekedler og lignende skal be-
grænses ved fjernelse af røggasserne.

(6.3.3.1, stk. 1)
For køkkener vil kravet almindeligvis være op-
fyldt jf. 6.3.1.2, stk. 2 med krav om emhætte.
Der henvises desuden til Gasreglementet.

6.3.3.2 Radon

Stk. 1
Indstrømning af radon til indeklimaet skal begrænses
ved at gøre bygningskonstruktionen mod undergrun-
den lufttæt eller ved at benytte andre tilsvarende effek-
tive foranstaltninger.

(6.3.3.2, stk. 1)
Radon er en radioaktiv luftart, som findes i jor-
den. Radon forhindres i at trænge op i bygnin-
ger ved at gøre fundamenter, terrændæk, gulve,
kældergulve og kælderydervægge lufttætte ved
f.eks. at udføre konstruktionerne af beton med
omhyggelig udførelse, så der opnås en god,
ensartet og revnefri konstruktion, og ved at tæt-
ne omkring rør- og kanalgennemføringer i dis-
se bygningsdele.
Der henvises til Byggeteknisk Erfaringsformid-
ling, BYG-ERFA blad SfB (99) 15 01 02 Ra-
donsikring nye bygninger, og www.radongui-
den.dk
Trafik- og Byggestyrelsen har følgende anbefa-
linger for radon i indeklimaet i eksisterende
byggeri: De internationale anbefalinger er, at
der bør vælges et nationalt referenceniveau for
eksisterende boliger på mellem 100 og 300
Bq/m3. På den baggrund anbefaler styrelsen, at
der i eksisterende bygninger iværksættes enkle
og billige forbedringer, når radonindholdet er
mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³, og at der
iværksættes mere effektive forbedringer, når
radonindholdet overstiger 200 Bq/m³.

Stk. 2
Bygningen skal udføres, så det sikres at radonindhol-
det ikke overstiger 100 Bq/m³.

(6.3.3.2, stk. 2)
Foretages der måling af radon, bør målingen
ske over mindst to måneder i fyringssæsonen
og målingen bør resultere i en beregnet gen-
nemsnitlig radonkoncentration over et helt år –
årsmiddelværdien for bygningen.
Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsen,
www.sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/straale-
beskyttelse/radon.

6.3.3.3 Anden forurening fra undergrund
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BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Forurening fra tidligere lossepladser, gasværker, for-
urenede industrigrunde og lignende må ikke give an-
ledning til sundheds- eller sikkerhedsmæssigt util-
fredsstillende indeklima. Såfremt grunden bebygges,
uden at forureningen i jorden er fuldstændig oprenset,
skal indstrømning af jordforurening til indeklimaet be-
grænses ved at gøre bygningskonstruktionen mod un-
dergrunden såvel lufttæt som diffusionstæt eller ved at
benytte andre tilsvarende effektive foranstaltninger. I
særlige tilfælde, hvor grunden inden bebyggelse ikke
oprenses delvis af hensyn til beskyttelse af grundvand
og de øvre jordlag, kan kommunalbestyrelsen stille
yderligere krav.

(6.3.3.3, stk. 1)
Jordforureninger kan trænge op i bygninger
ved konvektion og diffusion gennem funda-
menter, terrændæk, gulve, kældergulve og kæl-
derydervægge. Konvektionen forhindres ved at
gøre konstruktionen lufttæt, f.eks. ved at udføre
konstruktionerne i beton med omhyggelig ud-
førelse, så der opnås en god, ensartet og revne-
fri konstruktion. Diffusionen reduceres ved at
gøre konstruktionen diffusionstæt, f.eks. ved at
udføre betonkvaliteten som moderat miljøklas-
se med indhold af op til 5 pct. porøse partikler.
Der henvises til DS/EN 1992-1-1 Betonkon-
struktioner.
Der henvises desuden til jordforureningsloven
og dennes krav til udearealer.

6.4 Akustisk indeklima

6.4.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygninger skal planlægges, projekteres, udføres og
indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydfor-
hold.

(6.4.1, stk. 1)
Definitioner og begreber med hensyn til luftly-
disolation, trinlydniveau og lydtrykniveau er
givet i DS 490 Lydklassifikation af boliger.
Herudover benyttes begreberne efterklangstid
og absorptionsareal som defineret i DS/EN
12354-6 Bygningsakustik - Beregning af byg-
ningers akustiske egenskaber ud fra bygnings-
elementers egenskaber - Del 6: Lydabsorption i
lukkede rum.
Kontrolmålinger af lydforhold udføres i hen-
hold til SBi-anvisning 217 Udførelse af byg-
ningsakustiske målinger.
Regler om lydforhold og støj findes endvidere i
bekendtgørelser, anvisninger og vejledninger
fra Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen.

6.4.2 Boliger og andre
bygninger benyttet til overnatning

BESTEMMELSE VEJLEDNING
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Stk. 1
Boliger og lignende bygninger, der benyttes til over-
natning, skal, såvel som bygningernes installationer,
udformes på en sådan måde så personer, der opholder
sig i bygningerne, ikke generes af lyd fra rum i til-
grænsende bolig- og erhvervsenheder, fra bygningens
installationer samt fra nærliggende veje og jernbaner.

(6.4.2, stk. 1 - 4)
Boliger omfatter i denne forbindelse også ho-
teller, kollegier, pensionater, kroer, klublejlig-
heder, kostskoler, ældreboliger, døgninstitutio-
ner og lignende bygninger, der benyttes til
overnatning.
Funktionskravet for boliger anses for opfyldt,
når de udføres som klasse C i DS 490 Lydklas-
sifikation af boliger.
For ovennævnte standards grænseværdier for
trafikstøj indendørs gælder følgende ved opfyl-
delse af funktionskravet: Grænseværdien gæl-
der ved bebyggelse ved veje og jernbaner med
en trafikintensitet, der ved den enkelte bygning
medfører et støjniveau på mere end 58 dB for
veje og 64 dB for jernbaner. Grænseværdien
udtrykkes som Lden -værdi. Grænseværdien
gælder for veje og jernbaner for sig.
Funktionskravet for boliger for støj indendørs i
beboelsesrum fra tekniske installationer i er-
hvervsenheder i samme bygning anses for op-
fyldt, når støjniveauet ikke overstiger værdier
svarende til de vejledende grænseværdier fra
tabel III i Miljøstyrelsens Vejledning nr.
5/1984.
Forslag til grænseværdier for lavfrekvent støj
og infralyd i beboelsesrum findes i Orientering
fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997.
Funktionskravet for udendørs støj fra tekniske
installationer anses for opfyldt, når støjniveauet
ikke overstiger værdier svarende til de vejle-
dende grænseværdier for natperioden i tabel I i
Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984. De vej-
ledende grænseværdier gælder på egen grund
samt for naboejendomme.
DS 490 Lydklassifikation af boliger indeholder
også grænseværdier for boliger, der lydmæssigt
har en bedre kvalitet end bygningsreglementets
minimumskrav – klasse B og klasse A.

Stk. 2
Hvis rum med særligt generende støj grænser op til bo-
liger og fælles opholdsrum, skal særskilte lydisoleren-
de tiltag iværksættes.

(6.4.2, stk. 2)
Som fællesrum forstås f.eks. fælles opholdsrum
for flere boliger, trapperum eller gange.

Stk. 3 (6.4.2, stk. 3)
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Tekniske installationer må ikke give et generende støj-
niveau umiddelbart uden for bygningernes vinduer og
på rekreative arealer, herunder altaner, tagterrasser,
uderum og lignende.

Ved bygningernes vinduer forstås vinduer til
beboelsesrum og køkkener.
Ved rekreative arealer forstås primært udendørs
opholdsarealer som altaner, terrasser, tagterras-
ser og siddepladser, men ikke gangarealer, trap-
per, bede og beplantninger mv.

Stk. 4
Fællesrums efterklangstid skal være reguleret i over-
ensstemmelse med deres anvendelse.

Stk. 5
For rum i fritliggende enfamiliehuse gælder alene de
ovennævnte støjkrav for tekniske installationer og for
trafik.

Stk. 6
For rum i sommerhuse i sommerhusområder gælder
alene de ovennævnte støjkrav for tekniske installatio-
ner.

6.4.3 Andre bygninger end beboelsesbygninger mv.

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygninger og deres installationer skal udformes på en
sådan måde, så generende lyd fra tilgrænsende rum,
fra bygningens installationer samt fra nærliggende veje
og jernbaner begrænses. Dette skal ske i det omfang,
som den planlagte anvendelse af bygningerne kræver
og så de personer, der opholder sig i bygningerne, ikke
generes af lyden.

(6.4.3, stk. 1-3)
Andre bygninger end boliger mv. omfatter bl.a.
undervisningsbygninger og daginstitutionsbyg-
ninger.
Undervisningsbygninger omfatter skoler, gym-
nasier, uddannelsesinstitutioner, universiteter
mv.
Daginstitutionsbygninger omfatter børneinsti-
tutioner, skolefritidsordninger mv.
Funktionskravet for ovenstående bygningstyper
anses for opfyldt, når de udføres i overensstem-
melse med Trafik- og Byggestyrelsens vejled-
ning om lydbestemmelser (Akustisk Indekli-
ma).
For bygninger til andre formål end de nævnte
bør der i hvert enkelt tilfælde opstilles projekts-
pecifikke lydbestemmelser til opfyldelse af
kravene til det akustiske indeklima.

Stk. 2 (6.4.3, stk. 2)
Funktionskravet for undervisningsrum eller op-
holdsrum i daginstitutioner i bygninger, hvor
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Hvis rum med særligt generende støj grænser op til un-
dervisningsrum eller opholdsrum, skal særskilte lyd-
isolerende tiltag iværksættes.

der i samme eller tilgrænsende bygning findes
rum med støjende aktiviteter i erhvervsenheder
eller andre undervisnings- eller daginstitutio-
ner, anses for opfyldt, når bygningen udføres i
overensstemmelse med Trafik- og Byggestyrel-
sens vejledning om lydbestemmelser (Akustisk
Indeklima).

Stk. 3
Efterklangstiden i rum i bygninger skal være reguleret
i overensstemmelse med rummenes anvendelse.

(6.4.3, stk. 3)
Kravet anses for opfyldt, når bygningen udfø-
res i overensstemmelse med Trafik- og Bygge-
styrelsens vejledning om lydbestemmelser
(Akustisk Indeklima).

6.5 Lysforhold

6.5.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Arbejdsrum, opholdsrum, beboelsesrum og fælles ad-
gangsveje skal have tilfredsstillende lys, uden at det
medfører unødvendig varmebelastning.

(6.5.1, stk. 1)
Tilfredsstillende lys skal vurderes i sammen-
hæng med de aktiviteter og arbejdsopgaver,
som planlægges i rummet.

Stk. 2
Arbejdsrum mv. og beboelsesrum skal forsynes med
vinduer, der er anbragt, så personer i rummene kan se
ud på omgivelserne.

(6.5.1, stk. 2)
Udsynet eller udsigten til omgivelserne er en af
de vigtigste faktorer for oplevelsen af rummet.
Arbejdsrum mv. og beboelsesrum, der primært
belyses via ovenlys, skal altid forsynes med si-
devinduer, så der etableres udsyn til omgivel-
serne.

6.5.2 Dagslys

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner, undervisnings-
lokaler, spiserum, i det følgende benævnt arbejdsrum
mv., samt beboelsesrum og køkken skal have en sådan
tilgang af dagslys, at rummene er vel belyste. Vinduer
skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så sol-
indfald gennem dem ikke medfører overophedning i
rummene, og så gener ved direkte solstråling kan und-
gås.

(6.5.2, stk. 1)
I arbejdsrum mv., beboelsesrum og køkken kan
dagslyset i almindelighed blandt andet anses
for at være tilstrækkeligt, når glasarealet ved
sidelys svarer til mindst 10 pct. af det indvendi-
ge gulvareal eller ved ovenlys mindst 7 pct. af
det indvendige gulvareal, forudsat at ruderne
har en lystransmittans på mindst 0,75. De 10
pct. og 7 pct. er vejledende ved normal place-
ring af bygningen og normal udformning og
indretning af lokalerne. Hvis vinduestypen er
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ukendt på projekteringstidspunktet, kan omreg-
ning fra karmlysningsareal til glasareal ske ved
at multiplicere karmlysningsarealet med fakto-
ren 0,7. Glasarealet skal forøges forholdsmæs-
sigt ved reduceret lysgennemgang (f.eks. solaf-
skærmende ruder) eller formindsket lysadgang
til vinduerne (f.eks. ved tætliggende bygnin-
ger).
I beboelsesrum og køkken kan dagslyset alter-
nativt anses for at være tilstrækkeligt, når det
ved beregning kan eftervises, at der er en dags-
lysfaktor på 2 pct. i halvdelen af rummet. I ar-
bejdsrum kan dagslyset også anses for at være
tilstrækkeligt, når det ved beregning kan efter-
vises, at der er en dagslysfaktor på mindst 2
pct. i arbejdszonen i rummet. Dette kan bereg-
nes med et net, der dækker rummet eller ar-
bejdszonen. Nettet starter 0,5 m fra væggene
og indeholder beregningspunkter med ens af-
stand på højst 0,5 m. Der bør være lige stor af-
stand mellem beregningspunkterne. Ved be-
stemmelse af dagslysfaktoren tages der hensyn
til de faktiske forhold, herunder vinduesud-
formning, lystransmittans og rummets og om-
givelsernes karakter.
Dagslyset i arbejdsrum mv. kan ligeledes anses
for at være tilstrækkeligt, når det ved måling
kan eftervises, at der er en dagslysfaktor på 2
pct. ved arbejdspladserne.
Der henvises til By og Byg Anvisning 203 Be-
regning af dagslys i bygninger samt SBi-anvis-
ning 219 Dagslys i rum og bygninger.
Kravet om dagslys skal ses i sammenhæng med
almene sundhedsmæssige aspekter af dagsly-
set. Mængden af dagslys har endvidere indfly-
delse på energiforbruget til elektrisk belysning.

Stk. 2
Kravet om dagslysadgang kan fraviges, når opfyldel-
sen vil betyde en afgørende ulempe for virksomhedens
drift, f.eks. hvor produktionens art ikke tillader dags-
lys.

6.5.3 Elektrisk belysning

BESTEMMELSE VEJLEDNING
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Stk. 1
Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal have kuns-
tig belysning i fornødent omfang.
Arbejdspladsbelysning skal udføres i overensstemmel-
se med DS/EN 12464-1 Lys og belysning – Belysning
ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser,
med DS/EN 12464-1 DK NA.

(6.5.3, stk. 1)
Desuden henvises til DS/EN 12464-2 Lys og
belysning - Lys ved arbejdspladser - Del 2:
Udendørs arbejdspladser, DS/EN 12665 Lys og
belysning - Grundlæggende begreber og krite-
rier til beskrivelse af krav til belysning, DS/EN
1838 Belysning – Nødbelysning, DS/EN 50172
Belysningssystemer til nødudgange og DS/EN
12193 Lys og belysning – Sportsbelysning.

Stk. 2
Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes
med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrække-
ligt dagslys skal arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje
forsynes med automatisk dagslysstyring.

(6.5.3, stk. 2 og 3)
Energieffektiv belysning indebærer bl.a. anven-
delse af lyskilder med en virkningsgrad for al-
menbelysningen på over 50 lm/W og effektbe-
lysning samt arbejdslamper på over 15 lm/W. I
rum med begrænset dagslysadgang kan dags-
lysstyring udelades.

Stk. 3
Arbejdsrum mv. med lejlighedsvis benyttelse og fælles
adgangsveje skal forsynes med bevægelsesmeldere.
Anvendelse af bevægelsesmeldere kan udelades, hvor
slukning af lyset kan give risiko for ulykker, eller hvor
lyskilderne ikke er egnet hertil.

(6.5.3, stk. 3)
Bestemmelsen gælder også baderum og toilet-
ter i tilknytning til arbejdsrum mv. Ved f.eks.
lagerhaller med truckkørsel kan bevægelses-
meldere give risiko for ulykker. Energieffektive
lyskilder som f.eks. damplamper er ikke egne-
de til dagslysstyring eller anvendelse af bevæ-
gelsesmeldere.

Stk. 4
Belysningsanlæg i arbejdsrum mv. skal udføres opdelt
i zoner med mulighed for benyttelse efter dagslysfor-
hold og aktiviteter.

(6.5.3, stk. 4)
Zoneopdeling sikrer, at der er mulighed for at
begrænse brugstiden mest muligt. Bestemmel-
sen indebærer f.eks., at belysningsarmaturer
nær vinduer kan udgøre én zone, mens armatu-
rer placeret inde i rummet kan udgøre én eller
flere selvstændige zoner. Bestemmelsen opfyl-
des ved at montere manuel og/eller automatisk
afbryder for hver zone.

Stk. 5
Bestemmelserne i stk. 1-4 kan fraviges, når opfyldel-
sen vil betyde en afgørende ulempe for virksomhedens
drift.

Stk. 6
Bestemmelserne i stk. 1-5 finder også anvendelse ved
udskiftning af armaturer mv. i eksisterende arbejds-
rum.
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7. Energiforbrug

7.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug
til opvarmning, varmt vand, køling, ventilation og be-
lysning undgås samtidig med, at der opnås tilfredsstil-
lende forhold.
Tilsvarende gælder ved ombygning og andre væsentli-
ge forandringer af bygninger, der er omfattet af kapitel
7.4.

(7.1, stk. 1)
Kap. 7.2 gælder for nye bygninger med undta-
gelse af sommerhuse.
Kap. 7.3 omfatter ændret anvendelse af eksi-
sterende bygninger og nye tilbygninger til eksi-
sterende bygninger.
Kap. 7.4 omfatter ombygninger og forandrin-
ger i eksisterende bygninger.
Kap. 7.5 omfatter nye sommerhuse, tilbygnin-
ger hertil og forandringer i eksisterende som-
merhuse.
Kap. 7.6 omfatter mindstekrav til de enkelte
bygningsdele ved nye bygninger, ændret an-
vendelse og tilbygninger til eksisterende byg-
ninger samt sommerhuse.
Der henvises til SBi-anvisning 213 Bygningers
energibehov.
Regler om energimærkning af nye bygninger
og energimærkning ved ombygninger findes i
bekendtgørelse om energimærkning af bygnin-
ger.

Stk. 2
Bygningsdele mod det fri, herunder vinduer og døre,
må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang.
Den energimæssige virkning af kuldebroer skal medta-
ges ved beregning af varmetabet for de enkelte byg-
ningsdele.

(7.1, stk. 2)
Bestemmelsen skal medvirke til at mindske ri-
sikoen for kondens og skimmelvækst og be-
grænse varmetabet gennem de enkelte byg-
ningsdele. For vinduer og døre ses bort fra
håndtag og låse.
Der henvises desuden til kap. 4.5, stk. 2 om
fugt og holdbarhed.

Stk. 3
Bygninger og bygningsdele, herunder vinduer og døre,
skal udføres, så varmetabet ikke forøges væsentligt
som følge af fugt, blæst eller utilsigtet luftgennem-
gang.

(7.1, stk. 3)
Indgangspartier ved hoteller, større forretnings-
lokaler og adgang til opvarmede trapperum bør
normalt forsynes med vindfang.
Varmeisolering, der udsættes for vindpåvirk-
ning, bør afdækkes med vindtæt materiale.

Stk. 4
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Varmetabet gennem bygningsdele i bygninger opvar-
met til mindst 5 °C skal overholde bestemmelserne i
kap. 7.6.

Stk. 5
Bygningsdele, som begrænser rum, der får tilført til-
strækkelig spildvarme, f.eks. kedelcentraler og bageri-
er, eller som ikke eller kun kortvarigt opvarmes til
over 5 °C, skal varmeisoleres svarende til anvendel-
sen.

(7.1, stk. 5)
Isolering af bygningsdele mod rum med høje
rumtemperaturer foretages ud fra komforthen-
syn.
Isolering af bygninger, der opvarmes kortva-
rigt, foretages ud fra en økonomisk vurdering
eller komforthensyn.

Stk. 6
Ved beregning af transmissionsarealer, transmission-
stab og varmetabsramme benyttes DS 418 Beregning
af bygningers varmetab.

(7.1, stk. 6)
Materialernes isoleringsevne bestemmes efter
relevante DS/EN standarder.

Stk. 7
Bygningsopvarmning skal baseres på vedvarende ener-
gi.

(7.1, stk. 7)
Bestemmelsen finder anvendelse på ny bebyg-
gelse, der opføres efter bestemmelsens ikraft-
træden og ved udskiftning af opvarmningssy-
stemet i eksisterende bygninger. Hvorvidt om-
fanget af et ombygningsarbejde må sidestilles
med et nybyggeri, beror på en konkret vurde-
ring efter byggelovens § 2, stk. 1, litra b. Be-
stemmelsen finder tillige anvendelse på eksi-
sterende bebyggelse, hvor der foretages en om-
bygning eller forandring, der er omfattet af
byggelovens § 2, stk. 1, litra e, og som har be-
tydning for opvarmningsformen i bygningen.
Dette kan eksempelvis være i de tilfælde, hvor
et oliefyr eller en keddel udskiftes.
Med vedvarende energi forstås energi fra ved-
varende ikke-fossile kilder i form af bl.a. vind-
kraft, solenergi, varmepumper, vandkraft, bio-
masse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg
biogas og bioolie.
Ved store bygninger installeres i visse tilfælde
kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder
blokvarmecentraler, der reguleres efter varme-
forsyningsloven. Disse kollektive varmeforsy-
ningsanlæg, som har en varmekapacitet på 0,25
MW eller derover, er ikke omfattet af bestem-
melsen.
Bestemmelsen omfatter desuden ikke højeffek-
tive opvarmningssystemer, der anvendes i til-
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fælde af midlertidig manglende adgang til ved-
varende energi, som den primære energikilde.

Stk. 8
I bygninger beliggende i områder, hvor tilslutning til
fjernvarmenet er mulig, kan bygningsopvarmning ba-
seres på fjernvarme uanset bestemmelsen i stk. 7.

(7.1, stk. 8)
En undtagelse til kravet om, at bygningsop-
varmning skal baseres på vedvarende energi, er
områder, hvor der er mulighed for fjernvarme.
I disse områder vil bebyggelse således kunne
opvarmes med fjernvarme eller med vedvaren-
de energi.
De enkelte kommuner har mulighed for at fast-
lægge tilslutningspligt til et bestemt forsy-
ningsnet i henhold til varmeforsyningsloven.

Stk. 9
I bygninger beliggende i områder, hvor der er etableret
naturgasnet, eller hvor der foreligger en projektgod-
kendelse udarbejdet inden 1. januar 2013 om individu-
el naturgasforsyning af området i henhold til varmefor-
syningsloven, kan bygningsopvarmningen baseres på
naturgas, uanset bestemmelsen i stk. 7.

(7.1, stk. 9)
Der gælder en undtagelse fra kravet om, at
bygningsopvarmning skal baseres på vedvaren-
de energi i områder, hvor kommunalbestyrel-
sen inden 1. januar 2013 har truffet endelig be-
slutning om, at bygninger skal have mulighed
for individuel naturgasforsyning. I disse områ-
der vil bebyggelse således kunne opvarmes
med naturgas eller med vedvarende energi.
Siden indførelsen af projektsystemet i 1990 har
kommunalbestyrelsen skullet træffe beslutning
om individuel naturgasforsyning af et område
efter kravene i projektbekendtgørelsen, der er
udstedt med hjemmel i varmeforsyningsloven.
Før indførelse af projektsystemet i 1990 kunne
det også forekomme, at et område blev udlagt
til kollektiv varmeforsyning via en overordnet
kommunal varmeplan eller lokalplaner. I så-
danne områder gælder undtagelsesbestemmel-
sen kun, hvis området allerede har etableret et
naturgasnet.
De enkelte kommuner har mulighed for at fast-
lægges tilslutningspligt til et bestemt forsy-
ningsnet i henhold til varmeforsyningsloven.

Stk. 10

Eksisterende bygninger beliggende i områder, hvor til-
slutning til fjernvarmenet ikke er mulig, eller hvor der
ikke er etableret naturgasnet eller truffet beslutning
herom i henhold til varmeforsyningsloven inden 1. ja-
nuar 2013, jf. stk. 10, er ikke omfattet af bestemmelsen
i stik. 7.

(7.1, stk. 10)

Eksisterende bygninger beliggende i områder
uden adgang til fjernvarme eller naturgas er ik-
ke omfattet af kravet om, at bygningsopvarm-
ning skal baseres på vedvarende energi. Dette
gælder ved såvel udskiftning af varmesystemet
som ved mindre ombygninger. Hvorvidt om-
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fanget af et ombygningsarbejde kan sidestilles
med et nybyggeri, og derfor vil være omfattet
af kravet i stk. 7, beror på en konkret vurdering
efter byggelovens § 2, stk. 1, litra b.

Stk. 11
Der kan kun meddeles dispensation fra stk. 7, hvis der
efter en konkret vurdering er forhold ved bebyggelsen
eller ejendommen, der gør bygningsopvarmning base-
ret på vedvarende energi uegnet. Ved dispensation kan
kommunalbestyrelsen eksempelvis lægge vægt på, at
en eller flere af følgende faktorer gør installationen af
vedvarende energi ved det konkrete byggeri uegnet:
- Grundstørrelse.
- Bygningens placering på grunden.
- Nabohensyn.
- Lokale udbygningsplaner for fjernvarme.

- Bygningens påtænkte anvendelse.

(7.1, stk. 11)
Dispensation kan alene meddeles, når alle rele-
vante former for vedvarende energi eller fjern-
varme er undersøgt og fundet uegnede. Rele-
vante alternativer kan f.eks. være varmepum-
per, træpillefyr eller fjernvarme mv.
Dispensation kan eksempelvis meddeles i til-
fælde af genopførelse af en bygning uden ad-
gang til fjernvarme, hvor grundens størrelse er
for lille til, at jordvarme kan anvendes, hvor
støjhensyn gør det uhensigtmæssigt at installe-
re luft/vand-varmepumpe, hvor der ikke er
plads til at installere et træpillefyr, eller hvor
bygningens placering på grunden umuliggør
udnyttelse af solenergi. Ved vurderingen af de
forskellige faktorer, kan følgende tages i be-
tragtning:
- Grundstørrelse.
Grunden er for lille til, at der kan lægges jords-
langer til brug for jordvarmeanlæg.
- Bygningens placering på grunden.
Bygningen skal placeres på en måde, så solfan-
gere og solceller ikke vil kunne give et til-
strækkeligt udbytte til, at det kan dække byg-
ningens energiforbrug. Der kan f.eks. være lo-
kalplaner, der umuliggør, at bygningen kan pla-
ceres frit på grunden.
- Nabohensyn.
Bygningen ligger så tæt på naboer, at der ikke
kan installeres luft/vand-varmepumper uden at
påføre naboer støjgener. Det kan være tilfældet
ved bygninger, hvor skellet ligger tæt på byg-
ningen.
- Lokale udbygningsplaner for fjernvarme.
Området, som bygningen skal ligge i, vil inden
for en kort årrække blive forsynet med fjern-
varme, hvilket kan være mere fordelagtigt end
at installere f.eks. jordvarme i bygningen.
- Bygningens påtænkte anvendelse.
Bygningens anvendelse betyder, at der f.eks.
skal anvendes store mængder meget varmt
vand, som ikke kan dækkes af vedvarende
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energikilder. En anden situation kan være, at en
ny bygning har en midlertidig karakter (f.eks.
en midlertidig pavillon til en skole) og inden
for en kort årrække vil blive fjernet igen.

Stk. 12

I nybyggeri og i eksisterende bygninger, hvor byg-
ningsopvarmningen ikke er baseret på vedvarende
energi i overensstemmelse med stk. 7, og hvor der
foretages ombygninger eller forandringer, der er væ-
sentlige, skal der være en andel af vedvarende energi i
den samlede energiforsyning til bygningen, hvis dette
er teknisk muligt og økonomisk rentabelt, jf. kap. 7.4.

(7.1, stk. 12)
Ved væsentlige ombygninger og forandringer
forstås omfattende byggearbejder og gennem-
renoveringer i henhold til EU-direktiv
2009/28/EF, og væsentlige ombygninger og
forandringer er derfor i denne forbindelse reno-
veringer, der involverer en stor andel af klima-
skærmen samt samtidig udskiftning af keddel
eller fyr. Hvis der er elvarme, skal der indføres
vedvarende energi, hvis en stor andel af klima-
skærmen renoveres.
Forsyning med fjernvarme opfylder denne be-
stemmelse.
Vedvarende energi kan f.eks, være vindkraft,
solenergi eller geotermisk energi, ligesom var-
mepumper opfylder kravet. Den vedvarende
energiandel i elforsyningen kan ikke medreg-
nes.
Bestemmelsen gælder ikke renoveringer af kir-
ker, fredede og bevaringsværdige bygninger, jf.
kap. 7.4.
Der kan være lokalplaner, byplanvedtægter el-
ler lignende, som forhindrer installationen af
visse typer vedvarende energisystemer. I så-
danne tilfælde er installationen af disse vedva-
rende energisystemer ikke omfattet af kravet.

Stk. 13
Bestemmelserne i dette kapitel gælder ikke gartnerie-
rhvervets væksthuse.

(7.1, stk. 13)
Fritagelsen vedrører væksthuse til erhvervs-
mæssig avl. Bestemmelserne finder derimod
anvendelse på salgslokaler, kontorer og fælles-
rum.

Stk. 14
Sommerhuse er ikke omfattet af bestemmelserne i kap.
7.1, stk. 7, kap. 7.2, kap. 7.3, kap. 7.4 og kap. 7.6, stk.
2-4. Uopvarmede bygninger eller bygninger opvarmet
til under 5 °C er ikke omfattet af kap. 7.2-7-6.

7.2 Energirammer for nye bygninger

7.2.1 Generelt
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BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Energirammen omfatter bygningens samlede behov for
tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt
brugsvand og eventuel belysning.
Tilført energi fra forskellige energiforsyningsformer
sammenvejes. Bilag 6 med beregningsforudsætninger
finder anvendelse ved eftervisning af, at energirammen
er overholdt.

(7.2.1, stk. 1)
Ved tilført energi forstås købt energi tilført
ejendommen f.eks. i form af naturgas, olie,
fjernvarme, fjernkøling, grundvandskøling,
elektricitet eller biomasse.
Da bygninger normalt får tilført energi fra flere
energiforsyninger, sker sammenvejning som
angivet i bilag 6.
Bygninger kan opføres efter energirammerne i
kap. 7.2.2 eller 7.2.3, eller som frivillig lave-
nergibygning i henhold til bygningsklasse
2020, jf. kap. 7.2.4.

Stk. 2
Bygninger skal udformes, så energibehovet efter stk. 1
ikke overstiger energirammen i kap. 7.2.2 og 7.2.3.
Eftervisningen sker på grundlag af SBi-anvisning 213
Bygningers energibehov.

(7.2.1, stk. 2)
Ved beregning af energibehovet tages der hen-
syn til bygningens klimaskærm, bygningens
placering og orientering, herunder dagslys og
udeklima, varmeanlæg og varmtvandsforsy-
ning, bygningens varmeakkumulerende egen-
skaber, ventilation, køling med udeluft, eventu-
el mekanisk køling, solindfald og solafskærm-
ning og det planlagte indeklima.
Desuden indgår belysning også for bygninger
omfattet af kap. 7.2.3.
Ved beregning af energibehovet kan der også
tages hensyn til f.eks. anvendelse af solvarme,
solceller, varmepumper, kraftvarmeapparater,
kondenserende kedler, fjernvarme, fjernkøling,
grundvandskøling, anvendelse af varmegenvin-
ding samt køling med ventilation om natten.
Beregningen foretages med brug af normalåret
(DMI Technical Report 13-19: 2001-2010 Da-
nish Design Reference Year, 2013).

Stk. 3
I bygninger med blandet anvendelse, der kan henføres
til forskellige energirammer, foretages en underopde-
ling af bygningens samlede opvarmede etageareal i
bygningsafsnit med samme anvendelse. Ved fastlæg-
gelse af energirammen for hele bygningen anvendes
denne opdeling.

(7.2.1, stk. 3)
Bestemmelsen finder f.eks. anvendelse for byg-
ninger med både butikker og boliger.

Stk. 4 (7.2.1, stk. 4)
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Volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen
må ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal
ved en trykforskel på 50 Pa.
For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens
overflade divideret med etagearealet er større end 3,
må volumenstrømmen gennem utætheder ikke oversti-
ge 0,3 l/s pr. m² klimaskærm.

Kommunalbestyrelsen stiller krav om, hvor
hyppigt der skal foreligge dokumentation af
volumenstrømmen gennem utætheder ved tryk-
prøvning, jf. kap. 1.4, stk. 2.
Trykprøvning af volumenstrømmen gennem
utætheder i klimaskærmen sker på grundlag af
DS/EN ISO 9972 Bygningers termiske ydeev-
ne – Bestemmelse af bygningers luftgennem-
trængelighed - Prøvningsmetode med overtryk
skabt af ventilator. Bilag 6 indeholder nærmere
forklaring om hvordan trykprøvning gennem-
føres.
Resultatet af trykprøvningen angives som gen-
nemsnittet af måling ved over- og undertryk.

Stk. 5
For etagearealer, hvor der foretages trykprøvning af
volumenstrømmen gennem utætheder, kan prøvnings-
resultatet anvendes ved beregning af energibehovet.
Foreligger dokumentation ikke, benyttes 1,5 l/s pr. m²
ved 50 Pa.

(7.2.1, stk. 5)
Værdien på 1,5 l/s pr. m² er fastholdt i forhold
til BR10 for at skabe et incitament til at foreta-
ge trykprøvning.

Stk. 6
Bestemmelsen i stk. 4 og 5 gælder hverken for bygnin-
ger opvarmet til under 15 °C, ændret anvendelse, til-
bygninger eller renovering.

(7.2.1, stk. 6)
Bygherren kan selv vælge at stille skærpede
krav om tæthed og kontrol heraf.

Stk. 7
De enkelte bygningsdele i klimaskærmen skal mindst
isoleres svarende til værdierne i kap. 7.6.

(7.2.1, stk. 7)
Ved klimaskærmen forstås de bygningsdele,
der omslutter det opvarmede etageareal.
Arealerne bestemmes efter DS 418 Beregning
af bygningers varmetab.

Stk. 8
Bygninger, der er omfattet af bestemmelserne i kap.
7.2.2 eller 7.2.3, skal udføres, så det dimensionerende
transmissionstab ikke overstiger 4,0 W pr. m² klima-
skærm, når bygningen er i én etage, 5,0 W når bygnin-
gen er i 2 etager og 6,0 W når bygningen er i 3 etager
og derover.
Arealet af vinduer og døre og transmissionstabet gen-
nem disse medtages ikke i beregningen.

(7.2.1, stk. 8)
Bestemmelsen skal sikre, at klimaskærmen
som helhed udformes med en rimelig isole-
ringsevne. Det dimensionerende transmission-
stab bestemmes som angivet i DS 418 Bereg-
ning af bygningers varmetab. For bygninger
med høje rum, der kan sidestilles med bygnin-
ger i 2 etager eller 3 etager og derover, er det
tilsvarende transmissionstab henholdsvis 5,0 og
6,0 W pr. m² klimaskærm. Vinduer omfatter
også ovenlysvinduer, glasydervægge, glastage
og ovenlyskupler. Dog er isolerede partier med
i det dimensionerende transmissionstab.
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Stk. 9
Ved det opvarmede etageareal forstås i kap. 7.2 -7.4
det samlede etageareal af de etager eller dele heraf, der
er opvarmede.

(7.2.1, stk. 9)
Det opvarmede etageareal kan ikke omfatte
rum, der ikke er indeholdt i bygningens etage-
areal.

Stk. 10
For bygninger forsynet med fjernvarme gælder en
energifaktor for fjernvarme på 0,8 ved eftervisning af,
at energirammen er overholdt.

(7.2.1, stk. 10)
Energifaktoren benyttes ved beregning af beho-
vet for tilført energi for bygninger, der forsynes
med fjernvarme. Se mere herom i bilag 6 og
SBi-anvisning 213 Bygningers energibehov.
Der er ikke fastsat en faktor for fjernkøling,
men fjernkøling kan indregnes på linje med an-
dre principper for køling, se nærmere herom i
bilag 6.

Stk. 11
For bygninger forsynet med fjernvarme gælder en
energifaktor på 0,6 ved eftervisning af, at energiram-
men for bygningsklasse 2020 er opfyldt. Uanset forsy-
ningsform gælder en energifaktor for el på 1,8 ved ef-
tervisning af, at energirammen for bygningsklasse
2020 er opfyldt.

7.2.2 Energirammen for boliger, kollegier, hoteller
og lignende bygninger

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
For boliger, kollegier, hoteller og lignende må bygnin-
gens samlede behov for tilført energi til opvarmning,
ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvar-
met etageareal højst være 30,0 kWh/m² pr. år tillagt
1000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etage-
areal.

(7.2.2, stk. 1)
Energirammen omfatter bygninger, hvor belys-
ningsanlægget normalt ikke er fastlagt på op-
førselstidspunktet.
Ved beregning tages der hensyn til solindfald,
personvarme, bygningens varmeakkumuleren-
de egenskaber og lignende.
Bestemmelsen gælder også for bygninger med
balanceret mekanisk ventilation og køling.
For boliger, kollegier, hoteller og lignende kan
energirammen udtrykkes således: (30 +
1000/A) kWh/m2 pr. år, hvor A er det opvarme-
de etageareal.

7.2.3 Energirammer for kontorer, skoler, institutio-
ner og lignende ikke omfattet af kapitel 7.2.2

BESTEMMELSE VEJLEDNING
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Stk. 1
For kontorer, skoler, institutioner og lignende må byg-
ningens samlede behov for tilført energi til opvarm-
ning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belys-
ning pr. m² opvarmet etageareal højst være 41,0
kWh/m² pr. år tillagt 1000 kWh pr. år divideret med
det opvarmede etageareal.

7.2.3, stk. 1)
Energirammen gælder for bygninger, der ikke
er omfattet af kapitel 7.2.2.
Ved beregning tages der hensyn til solindfald,
personvarme, bygningens varmeakkumuleren-
de egenskaber og lignende.
Bestemmelsen gælder også for bygninger med
balanceret mekanisk ventilation og køling.
For kontorer, skoler, institutioner og lignende
kan energirammen udtrykkes således:
(41,0 + 1000/A) kWh/m² pr. år, hvor A er det
opvarmede etageareal.

Stk. 2
En bygning, der opvarmes til mere end 5 °C og indtil
15 °C, må højst have et samlet behov for tilført energi
til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand
og belysning pr. m² opvarmet etageareal på 41,0
kWh/m² pr. år tillagt 1000 kWh pr. år divideret med
det opvarmede etageareal.

(7.2.3, stk. 2)
Der henvises til At-vejledning A. 1.12 Tempe-
ratur i arbejdsrum på faste arbejdssteder.
Uanset temperaturniveau eftervises energiram-
men ved at benytte en indetemperatur på 15
°C.

Stk. 3
For bygninger eller bygningsafsnit med behov for
f.eks. et højt belysningsniveau, ekstra meget ventila-
tion, et stort forbrug af varmt brugsvand eller lang be-
nyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde forhø-
jes energirammen med et tillæg, der modsvarer det be-
regnede energiforbrug hertil. Procesenergi som f.eks.
ventilation af stinkskabe indgår ikke i energirammen.

(7.2.3, stk. 3)
Mht. afgrænsning af højt belysningsniveau, ek-
stra meget ventilation, stort forbrug af varmt
brugsvand eller lang benyttelsestid, se SBi-an-
visning 213 Bygningers energibehov. For byg-
ninger med stor rumhøjde indeholder bilag 6
forudsætninger for beregning af tillæg til ener-
girammen.

7.2.4 Bygningsklasse 2020

7.2.4.1 Fælles bestemmelser for bygninger omfattet
af bygningsklasse 2020

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygninger, der er omfattet af bestemmelserne i kap.
7.2.4.2 eller 7.2.4.3, skal udføres, så det dimensione-
rende transmissionstab ikke overstiger 3,7 W pr. m²
klimaskærm, når bygningen er i én etage, 4,7 W når
bygningen er i 2 etager og 5,7 W når bygningen er i 3
etager og derover. Arealet af vinduer og døre og trans-
missionstabet gennem disse medtages ikke i beregnin-
gen.

(7.2.4.1, stk. 1)
Bestemmelsen skal sikre, at klimskærmen som
helhed udformes med en rimelig isoleringsev-
ne.
Det dimensionerende transmissionstab bestem-
mes som angivet i DS 418 Beregning af byg-
ningers varmetab. For bygninger med høje
rum, der kan sidestilles med bygninger i 2 eller
3 etager og derover, er det tilsvarende transmis-
sionstab henholdsvis 4,7 W og 5,7 W pr. m²
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klimaskærm. Vinduer omfatter også ovenlys-
vinduer, glasydervægge, glastage og ovenlys-
kupler. Dog er isolerede partier med i det di-
mensionerende transmissionstab.

Stk. 2
Energitilskuddet gennem vinduer og glasydervægge i
opvarmningssæsonen må ikke være mindre end 0
kWh/m² pr. år. For ovenlysvinduer og glastage må
energitilskuddet ikke være mindre end 10 kWh/m² pr.
år. For ovenlyskupler må U-værdien ikke være højere
end 1,20 W/m²K.

(7.2.4.1, stk. 2)
Energitilskuddet beregnes som angivet i bilag 6
og er baseret på et vægtet gennemsnit. Ved ef-
tervisning af energirammen indgår vinduer der-
imod med de faktiske oplysninger om solvarm-
etransmittans og U-værdi for hvert vindue.
Der kan benyttes funktionsglas, jf. kap. 7.6,
stk. 4.

Stk. 3
Yderdøre og lemme må ikke have en U-værdi højere
end 0,80 W/m²K. Yderdøre med glas må ikke have en
U-værdi højere end 1,00 W/m²K, eller et energitilskud
gennem døren i opvarmningssæsonen på mindre end 0
kWh/m² pr. år. For branddøre gælder bestemmelserne i
kap. 7.6.

(7.2.4.1, stk. 3)
Kravet til yderdøre gælder for en standardstør-
relse på 1,23 x 2,18 m. Yderdøre med glas om-
fatter f.eks. også skydedøre. For yderdøre med
glas kan man enten vælge at benytte døre, som
opfylder kravet til U-værdi, eller døre som op-
fylder kravet om et energitilskud, der ikke er
mindre end 0 kWh/m² pr. år.

Stk. 4
Porte må højst have en U-værdi på 1,40 W/m²K.

Stk. 5
Volumenstrømmen gennem utætheder i klimaskærmen
må ikke overstige 0,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal
ved en trykforskel på 50 Pa.
For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens
overflade divideret med etagearealet er større end 3,
må volumenstrømmen gennem utætheder ikke oversti-
ge 0,15 l/s pr. m² klimaskærm.

(7.2.4.1, stk. 5)
Kommunalbestyrelsen stiller krav om, hvor
hyppigt der skal foreligge dokumentation af
volumenstrømmen gennem utætheder ved tryk-
prøvning, jf. kap. 1.4, stk. 2, nr. 2.
Trykprøvning af volumenstrømmen gennem
utætheder i klimaskærmen sker på grundlag af
DS/EN 13829 Bygningers termiske ydeevne -
Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i byg-
ninger - Prøvningsmetode med overtryk skabt
af ventilator.
Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved
gennemsnittet af måling ved over- og under-
tryk.

Stk. 6
For bygningsklasse 2020 boliger, kollegier, hoteller
m.m. skal glasarealet svare til mindst 15 pct. af gulva-
realet i beboelsesrum og køkken/alrum, hvis rudernes
lystransmittans er større end 0,75. Er lystransmittansen

(7.2.4.1, stk. 6)
Store vinduesarealer uden effektiv solafskærm-
ning kan give problemer med overophedning
og blænding. En mere jævn fordeling af vind-
uer og f.eks. større nordvendte vinduer kan
mindske behovet for elektrisk belysning.
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mindre, forøges glasarealet tilsvarende. For ovenlys
indregnes arealet med en faktor 1,4.

Ved bestemmelse af dagslysforholdene bør der
tages hensyn til de faktiske forhold, herunder
vinduesudformning, lystransmittans og rum-
mets og omgivelsernes karakter.

Stk. 7
For kontorer, skoler og institutioner mm., der ikke er
omfattet af stk. 6, men opført som bygningsklasse
2020, skal glasarealet i arbejdsrum, undervisningsrum
og opholdsrum være mindst 15 pct. af gulvarealet, hvis
rudernes lystransmittans er større end 0,75. Er ly-
stransmittansen mindre, forøges glasarealet tilsvaren-
de. For ovenlys indregnes arealet med en faktor 1,4.

(7.2.4.1, stk. 7)
Lystransmittansen gælder for de anvendte ru-
der. Kompensation for ruder med mindre ly-
stransmittans sker ved forholdsmæssig forøgel-
se af arealet. Rudearealer under brystningshøj-
de bidrager ikke væsentligt til dagslysniveauet.
Alternativt til opgørelse af rudearealerne anses
dagslysniveauet som tilfredsstillende, hvis
dagslysfaktorerne for rummene er bedre end 3
pct. ved arbejdspladserne dokumenteret igen-
nem beregning eller har tilsvarende eller bedre
dagslysforhold end et tilsvarende rum med 15
pct. glasandel i forhold til gulvareal.
Dagslysbestemmelserne kan indebære, at der i
nogle bygninger ikke vil kunne anvendes solaf-
skærmende glas.
Ved bestemmelse af dagslysforholdene bør der
tages hensyn til de faktiske forhold, herunder
vinduesudformning, lystransmittans og rum-
mets og omgivelsernes karakter.

Stk. 8
Ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning skal
udføres med varmegenvinding med en tør temperatur-
virkningsgrad svarende til mindst trin to i EU-forord-
ning 1253/2014/EU. Anlæg, der forsyner én bolig, skal
udføres med varmegenvinding med en tør virknings-
grad på mindst 85 pct.

(7.2.4.1, stk. 8)
Trin to i EU-forordningen svarer til 73 pct.
temperaturvirkningsgrad.

Stk. 9
For ventilationsanlæg med konstant luftydelse må det
specifikke elforbrug til lufttransport ikke overstige
1.500 J/m³ udeluft.
For anlæg med variabel luftydelse må det specifikke
elforbrug til lufttransport ikke overstige 1.800 J/m³
udeluft ved maksimalt tryktab.
For ventilationsanlæg til etageboliger må det specifik-
ke elforbrug til lufttransport ikke overstige 1.200 J/m³
udeluft ved grundluftsskiftet.
For anlæg, der kun forsyner én bolig, må det specifik-
ke elforbrug til lufttransport ikke overstige 800 J/m³
udeluft.

(7.2.4.1, stk. 9)
Elforbruget til lufttransport opgøres som angi-
vet i DS 447 Ventilation i bygninger - Mekani-
ske, naturlige og hybride ventilationssystemer.
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Stk. 10
Fælles VE-anlæg, der etableres i forbindelse med op-
førelse af en ny bebyggelse, og hvor bygherren af den
ny bebyggelse økonomisk bidrager til etableringen af
VE-anlægget, kan indregnes i energirammen for de
nye bygninger i bebyggelsen. VE-anlægget skal opfø-
res i bebyggelsen eller i nærheden.

(7.2.4.1, stk. 10)
Bestemmelsen muliggør indregning af fælles
VE-anlæg, som f.eks. vindmøller, fælles solv-
arme- eller solcelleanlæg eller geotermianlæg,
såfremt VE-anlægget etableres i forbindelse
med opførelsen af den nye bebyggelse. Det er
en forudsætning, at bygherren af den ny bebyg-
gelse økonomisk bidrager til etableringen af
VE-anlægget.

Stk. 11
I kontorer, skoler og institutioner skal det sikres, at in-
deluftens CO2 indhold ikke overstiger 900 ppm i læn-
gere perioder.

(7.2.4.1, stk. 11)
Kravene til ventilationsraten i kontorer, skoler
og institutioner, jf. kap. 6.3.1.3, er ikke i sig
selv tilstrækkelige til under alle forhold at sik-
re, at CO 2 indholdet i indeluften ikke i længere
perioder overstiger 900 ppm. Derfor bør venti-
lationsanlægget indrettes med variabel ydelse i
afhængighed af belastningen, så luftskiftet er
højere i de rum, hvor belastningen er størst og
mindre i rum, hvor der er mindre behov.

Stk. 12
Luftvarme skal udføres med individuel rumregulering.

(7.2.4.1, stk. 12)
Løsninger med luftvarme, hvor alle boligens
eller bygningens rum udgør en fælles tempera-
turzone giver komfortproblemer og opfylder
ikke bestemmelsen.

7.2.4.2 Energiramme for boliger, kollegier, hoteller
og lignende i bygningsklasse 2020

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
En bygning kan klassificeres som bygningsklasse
2020, når det samlede behov for tilført energi til op-
varmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr.
m² opvarmet etageareal ikke overstiger 20 kWh/m2 pr.
år.

(7.2.4.2 og 7.2.4.3)
Bygningsklasse 2020 forventes at blive et obli-
gatorisk krav for opførelse af offentlige nybyg-
gerier ved udgangen af 2018 og opførelse af
andre nybyggerier ved udgangen af 2020.

7.2.4.3 Energiramme for kontorer, skoler, institutio-
ner og lignende i bygningsklasse 2020, som ikke er
omfattet af 7.2.4.2.

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1 (7.2.4.3, stk. 1)

131



Kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger, der
ikke er omfattet af 7.2.4.2, kan klassificeres som byg-
ningsklasse 2020, når det samlede behov for tilført
energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt
brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal ik-
ke overstiger 25 kWh/m2 pr. år.

Energirammen gælder kun for bygninger, der
opvarmes til over 15 °C.

Stk. 2.
For bygninger eller bygningsafsnit i bygningsklasse
2020 med behov for f.eks. et højt belysningsniveau,
ekstra meget ventilation, et stort forbrug af varmt
brugsvand eller lang benyttelsestid eller bygninger
med stor rumhøjde forhøjes energirammen med et til-
læg, der modsvarer det beregnede energiforbrug hertil.
Procesenergi som f.eks. ventilation af stinkskabe ind-
går ikke i energirammen.

(7.2.4.3, stk. 2)
Med hensyn til afgrænsning af højt belysnings-
niveau, ekstra meget ventilation, stort forbrug
af varmt brugsvand eller lang benyttelsestid,
henvises til SBi-avisning 213 Bygningers ener-
gibehov. For bygninger med stor rumhøjde in-
deholder bilag 6 forudsætninger for beregning
af tillæg. For tillæg, der følger af forbrug i in-
stallationer, der er omfattet af energikrav, må
det forventes, at de bliver reduceret i takt med
kommende stramninger i disse krav.

7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger

7.3.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bestemmelserne i kap. 7.3 kan benyttes som alternativ
til bestemmelserne i kap. 7.2 for tilbygninger, ændret
anvendelse og ombygning i forbindelse med ændret
anvendelse.

(7.3.1, stk. 1)
Ændret anvendelse er i denne henseende an-
vendelse til et andet formål, der indebærer et
væsentligt større energiforbrug. Det kan f.eks.
være:
- inddragelse af et udhus til beboelse.
- inddragelse af en udnyttelig tagetage til bebo-
else.
En ny tagetage eller nye boliger på flade tage
er tilbygninger.
Benyttes energirammen for tilbygninger, bereg-
nes energirammen på grundlag af bygningens
samlede areal. Energibehovet beregnes deri-
mod alene for tilbygningen, se bilag 6 herom.
Installationer og energiforbrug hertil indgår på
samme måde som for en ny bygning. Det inde-
bærer f.eks., at der også regnes med et varmt-
vandsforbrug i en tilbygning, hvor der ikke er
vandinstallationer.

Stk. 2 (7.3.1, stk. 2)
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For pavilloner, der opstilles til midlertidig brug, finder
bestemmelserne i bilag 6 anvendelse.

Midlertidig brug er i denne forbindelse opstil-
ling i 0-5 år i forbindelse med f.eks. renovering
af skoler eller andre bygninger og dækning af
et akut pladsbehov.

7.3.2 Varmeisolering af bygningsdele

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygningsdele omkring rum, der normalt opvarmes til
mindst 15 °C, skal udføres med et varmetab, der højst
er som angivet i kolonnen for temperaturen T > 15 °C
og for bygningsdele omkring rum, der normalt opvar-
mes til mere end 5 °C og indtil 15 °C, som i kolonnen
herfor. Vinduer, døre og ovenlysvinduer skal leve op
til kravene i kap. 7.6.

Bygningsdel U-værdi [W/m 2 K]
Rum opvarmet til T > 15 °C 5 °C < T < 15

°C
Ydervægge og kældervægge mod jord. 0,15 0,25
Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet
til en temperatur, der er 5 °C eller mere end 5 °C lavere end temperaturen i det
aktuelle rum.

0,40 0,40

Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller venti-
leret kryberum.

0,10 0,15

Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge di-
rekte mod tag.

0,12 0,15

Porte. 1,80 1,80
Lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en
temperatur, der er 5 °C eller mere end 5 °C lavere end temperaturen i det aktu-
elle rum (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²).

1,40 1,50

Ovenlyskupler. 1,40 1,80
Bygningsdel Linjetab [W/mK]
Fundamenter. 0,12 0,20
Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme. 0,03 0,03
Samling mellem ovenlysvinduer og ovenlyskupler. 0,10 0,10

Stk. 2
Det er en betingelse for anvendelse af de nævnte U-
værdier og linjetab ved tilbygninger, der opvarmes
til mindst 15 °C, at det samlede areal af vinduer og
yderdøre, herunder ovenlysvinduer og ovenlyskup-
ler, glasydervægge, glastage og lemme mod det fri

(7.3.2, stk. 2)
Arealet af vinduer og yderdøre beregnes som an-
givet i DS 418 Beregning af bygningers varme-
tab.
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højst udgør 22 pct. af det opvarmede etageareal i til-
bygningen.
Ved beregningen medregnes ikke etagearealet og
arealet af vinduer og yderdøre i butikker og lignende
i stueetagen.

Stk. 3
Ved ændret anvendelse kan byggetekniske forhold
indebære, at kap. 7.3.2, stk. 1-2 ikke fuldt ud kan
opfyldes. Den manglende ydeevne skal i så fald er-
stattes af andre energimæssige løsninger, der kom-
penserer herfor.

(7.3.2, stk. 3)
Det kan f.eks. være vanskeligt at opfylde kravene
til linjetab for eksisterende vinduer og fundamen-
ter. Alternativt kan en tilsvarende energimængde
spares, f.eks. ved merisolering eller ved installa-
tion af solvarmeanlæg, varmepumpeanlæg eller
solceller.

Stk. 4
Bygningsmæssige ændringer, der indebærer et for-
øget energiforbrug, kan gennemføres, hvis der gen-
nemføres tilsvarende kompenserende energibespa-
relser. Ændringerne skal overholde de tilhørende
krav i stk. 1.

(7.3.2, stk. 4)
Bestemmelsen finder f.eks. anvendelse, såfremt
der ønskes etableret nye vinduespartier i facaden
eller i taget. Den manglende energimæssige yde-
evne kan eksempelvis dækkes ved merisolering,
solvarmeanlæg, varmepumpeanlæg eller solceller.

7.3.3 Varmetabsramme ved tilbygninger

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
U-værdier og linjetab for tilbygninger opvarmet til
mindst 15 °C kan ændres, og vinduesareal mv. for-
øges, hvis tilbygningens varmetab ikke derved bli-
ver større, end hvis kravene i kap. 7.3.2 var opfyldt.
De enkelte bygningsdele skal dog mindst isoleres
svarende til U-værdier og linjetab i kap. 7.6.

(7.3.3, stk. 1)
Varmetabsrammen omfatter i denne sammenhæng
kun tilbygningen. Dog kan 50 pct. af det tidligere
varmetab gennem den dækkede del af den eksi-
sterende bygning medregnes i varmetabsrammen.
Dette gælder ikke for tagboliger.
Vinduer kan i varmetabsrammen indregnes som
de reelle vinduer eller vinduer med U-værdi på
1,2 W/m²K. Vinduer, ovenlys, glasydervægge og
glastage skal beregnes som angivet i bilag 6.

7.4 Ombygning og andre forandringer i bygnin-
gen og udskiftning af kedler mv.

7.4.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk.1
Ved ombygning og andre forandringer i bygninger
skal rentable energibesparelser i kapitel 7.4.2, stk. 1
og kapitel 8 gennemføres. Bestemmelserne vedrører

(7.4.1, stk. 1)
Artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv 2010/31 af 19. maj 2010 om bygningers ener-
gimæssige ydeevne (omarbejdning) opfyldes af
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isolering af ydervægge, gulve, tagkonstruktioner og
vinduer mv. samt ændringer af installationer. Kravet
gælder kun for den bygningsdel eller installation,
der er omfattet af ændringen.

bestemmelserne i dette kapitel. Malerbehandling,
pudsning af facader, lapning af huller i tagdæk-
ningen og hulmursisolering er ændringer, som ik-
ke udløser krav om gennemførelse af rentable
energibesparelser.
Der henvises til Trafik- og Byggestyrelsens vej-
ledning om ofte rentable konstruktioner.

Stk. 2
Ved udskiftning af bygningsdele eller installationer
skal bestemmelserne i kap 7.4.2, stk. 1 og stk. 3, og
kap. 8 opfyldes uanset rentabilitet.

(7.4.1, stk. 2)
Ved udskiftning forstås f.eks. et helt nyt facade-
parti, en ny tagkonstruktion inklusiv tagdækning,
spær, isolering og loft, udskiftning af et vindue,
en cirkulationspumpe eller et kedelanlæg.
Kravet er fastlagt under hensyntagen til, at det
normalt vil være rentabelt at overholde kravene i
kap. 7.4.2, stk. 1 og stk. 3-6 og kap. 8. Der kan
være forhold, der gør, at udskiftningen ikke kan
gennemføres uden uforholdsmæssige meromkost-
ninger. I disse tilfælde er der ikke krav om fuld
isolering, men hvis der kan isoleres til et lavere
niveau, skal dette gennemføres.

Stk. 3
Kirker og bygninger, som er en del af et fredet for-
tidsminde, er undtaget fra bestemmelserne i kap.
7.4.2.
Fredede bygninger er undtaget fra bestemmelserne i
kap. 7.4.2., såfremt overholdelse af energikravene i
kap. 7.4.2. vil være i strid med den fredede bygnings
arkitektoniske, kulturhistoriske eller miljømæssige
værdier.
Bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en
bevarende byplanvedtægt, bevarende lokalplan, tin-
glyst bevaringsdeklaration eller bygninger udpeget i
kommuneplanen som bevaringsværdige og bygnin-
ger, der af kulturministeren er besluttet udpeget som
bevaringsværdige i henhold til bygningsfredningslo-
vens § 19, stk. 1, er ligeledes undtaget fra bestem-
melserne i kap. 7.4.2, hvis det vil være i strid med
den pågældende planlægning eller udpegning at ef-
terleve kravene.

(7.4.1, stk. 3)
Som udgangspunkt kræver alle bygningsarbejder
vedrørende en fredet bygning tilladelse fra Slots-
og Kulturstyrelsen, hvis arbejderne går ud over
almindelig vedligeholdelse. Vurderingen af, om
energimæssige tiltag efter kap. 7.4.2. er i strid
med den fredede bygnings arkitektoniske eller
kulturhistoriske værdier, foretages af Slots- og
Kulturstyrelsen.
Planloven muliggør alene planlægning for beva-
ring af en bebyggelses ydre fremtræden. Undta-
gelsen for bevaringsværdige bygninger gælder for
byggearbejder, der vil have en visuel indflydelse
på de dele af en bygnings ydre, der er omfattet af
den beskyttende planlægning eller udpegning.
Energimæssige tiltag bør udføres uden, at det for-
ringer den pågældende bevaringsværdige byg-
ning.
Det fremgår af kap. 7.4.2, stk. 2, at byggetekniske
forhold kan indebære, at energibesparelser ikke
kan opfyldes på rentabel eller fugtteknisk forsvar-
lig måde. Hvis energimæssige forbedringer såle-
des alene kan ske ved indvendig efterisolering,
men dette ikke kan udføres teknisk forsvarligt, el-
ler efterisoleringen vil medføre et indeklima, der
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ikke lever op til de gældende regler, vil der i den
konkrete situation ikke være krav om, at der fore-
tages energimæssige forbedringer.
Der kan med hjemmel i byggelovens § 22 dispen-
seres fra bestemmelserne i kap. 7.4.2, hvis det
skønnes foreneligt med hensynene bag bestem-
melserne. Dispensation kan eksempelvis medde-
les, hvis en tilsvarende energibesparelse kan op-
nås på anden måde. Energiguide for fredede og
bevaringsværdige bygninger, Bygningskultur
Danmark 2010, indeholder eksempler på energi-
besparende løsninger som ikke går på kompromis
med husets historiske og kulturelle kvaliteter.

Stk. 4
I særlige tilfælde med komplicerede bygningskon-
struktioner kan de tiltag, der er beskrevet i Trafik-
og Byggestyrelsens vejledning om ofte rentable kon-
struktioner ikke gennemføres på rentabel vis. Her
skal der så foretages en eftervisning af den manglen-
de rentabilitet.

(7.4.1, stk. 4)
Bygningsmæssige foranstaltninger, hvor årlig be-
sparelse gange levetid divideret med investering
er større end 1,33, kan anses for rentable. Dette
kan også udtrykkes således, at foranstaltningen
skal være tilbagebetalt inden for 75 pct. af den
forventede levetid. Har et arbejde f.eks. en levetid
på 40 år, skal investeringen være tjent hjem på 30
år. De beregningsmæssige levetider fremgår af bi-
lag 6.

Stk. 5
Afhængig af den konstruktive udformning og byg-
ningens isoleringstilstand kan der være løsninger,
der ikke kan gennemføres fugtteknisk forsvarligt.
Disse arbejder skal ikke gennemføres.

(7.4.1, stk. 5)
Med hensyn til fugtteknisk udførelse af isole-
ringsarbejder henvises til SBi-anvisning 224 Fugt
i bygninger, SBi-anvisning 239 Efterisolering af
småhuse -
energibesparelser og planlægning, SBi-anvisning
240 Efterisolering af småhuse - byggetekniske
løsninger og til en række byggetekniske erfarin-
ger med forskellige løsninger fra BYG-ERFA.

Stk. 6
Bygningsmæssige ændringer, der indebærer et for-
øget energiforbrug, kan gennemføres, hvis der gen-
nemføres tilsvarende kompenserende energibespa-
relser.

(7.4.1, stk. 6)
Bestemmelsen finder f.eks. anvendelse, hvis der
ønskes etableret nye vinduespartier i facaden eller
i taget. Den manglende energimæssige ydeevne
dækkes f.eks. ved merisolering, solvarmeanlæg,
varmepumpeanlæg eller solceller.

Stk. 7
Ombygning, der er et led i en væsentlig anvendel-
sesændring, er omfattet af kap. 7.3 og skal opfylde
disse krav, selvom ændringerne eventuelt ikke er
rentable.
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7.4.2 Krav ved ombygning og andre forandringer
i bygningen

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1. Ombygning og andre foran-
dringer i bygningen skal opfylde føl-
gende krav til U-værdier og linjetab:

(7.4.2, stk. 1)
Rentabel varmeisolering skal foretages i forbindel-
se med ombygning og ændringer af bygningsdele.
Eksempler på arbejder, hvor der skal foretages ren-
tabel isolering, er:
- Lægning af ny tagpapdækning i form af ny tag-
dug eller overpap på eksisterende tag.
- Nyt tegltag eller tilsvarende.
- Nyt stålpladetag oven på gammelt tag af tagpap
eller fibercementplader.
Kravene i stk. 1 gælder for de faktiske størrelser af
porte, lemme, forsatsvinduer og ovenlyskupler.
Nye forsatsvinduer (1+2) dækker den samlede løs-
ning for nye vinduer kombineret med en ny ekstra,
selvstændig ramme/karm.
Renoverede forsatsvinduer er vinduer, der demon-
teres, renoveres og genmonteres i en anden byg-
ning. Udtagning af vinduer for arbejde, der kan si-
destilles med løbende vedligeholdelse som for ek-
sempel malerbehandling, kitning og reparation, er i
denne sammenhæng ikke et renoveret vindue, hvis
vinduerne genmonteres i samme bygning.
Der er ikke krav til den energimæssige ydeevne af
forsatsrammer, der monteres på eksisterende, bli-
vende vinduer.
Linjetab har væsentlig betydning for energiøkono-
mi og minimering af indeklimagener. Bestemmel-
serne om linjetab ved udskiftning af vinduer, for-
bedring af ydervægge eller gulvkonstruktioner fin-
der imidlertid kun anvendelse, hvis der gennemfø-
res samtidige forbedringer af de elementer, der er
årsag til linjetabet.
Byggetekniske forhold kan betyde, at kravene i
stk. 1 ikke kan opfyldes, se derfor stk. 2.
Vælges at udskifte gulvkonstruktion, ydervægge,
døre, vinduer eller tagkonstruktion gælder stk. 1
og stk. 3-6 uanset rentabilitet, jf. kap. 7.4.1, stk. 2.

Bygningsdel U-værdi
[W/m²K]

Ydervægge og kældervægge mod
jord.

0,18

Skillevægge og etageadskillelser
mod rum, der er uopvarmede eller
opvarmet til en temperatur, der er 5
°C eller mere end 5 °C lavere end
temperaturen i det aktuelle rum.

0,40

Terrændæk, kældergulve mod jord
og etageadskillelser over det fri eller
ventileret kryberum.

0,10

Loft- og tagkonstruktioner, herunder
skunkvægge, flade tage og skråvæg-
ge direkte mod tag.

0,12

Porte. 1,80
Lemme, nye forsatsvinduer og oven-
lyskupler.

1,40

Renoverede forsatsvinduer. 1,65
Bygningsdel Linjetab

[W/mK]
Fundamenter. 0,12
Samling mellem ydervæg, vinduer
eller yderdøre, porte og lemme.

0,03

Samling mellem tagkonstruktion og
ovenlysvinduer eller ovenlyskupler.

0,10

Stk. 2 (7.4.2, stk. 2)
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Byggetekniske forhold kan indebære, at bestemmel-
serne i kap. 7.4.2, stk. 1, ikke kan opfyldes på renta-
bel eller fugtteknisk forsvarlig måde.
Der kan imidlertid være et mindre omfattende ar-
bejde, der nedbringer energibehovet. Det er i så fald
dette arbejde, der skal gennemføres.

Et eksempel på en foranstaltning, som ikke opfyl-
der stk. 1, er hulmursisolering. Her vil opfyldelsen
nødvendiggøre en udvendig efterisolering med en
ny regnskærm.
Denne foranstaltning er måske ikke rentabel i den
aktuelle sag, hvorimod hulmursisoleringen, der er
et mindre omfattende arbejde, kan være meget ren-
tabel. Hulmursisoleringen skal derfor gennemfø-
res.

Stk. 3
Ved udskiftning af yderdøre, vinduer og ovenlys-
vinduer skal kravene i kap. 7.6 overholdes.
7.4.3 Energirammer for eksisterende bygninger

7.4.3.1 Generelt

Stk. 1
Alternativt til kravene i kap 7.4.1, stk. 1, kan krave-
ne til ombygning opfyldes ved at overholde energi-
rammerne for eksisterende bygninger.
Eftervisningen sker på grundlag af SBi-anvisning
213 Bygningers energibehov.

(7.4.3.1, stk. 1)
Beregningen foretages med brug af normalåret
(DMI Technical Report 13-19: 2001-2010 Danish
Design Reference Year, 2013) for kalenderåret
2010.
Kravene til udskiftninger af bygningsdele eller in-
stallationer i kap. 7.4.1, stk. 2, skal stadig overhol-
des.

Stk. 2
For at opfylde renoveringsklasserne, skal behovet
for tilført energi mindst forbedres med 30 kWh/m²
pr. år.

Stk. 3
Der skal være en andel af vedvarende energi i den
samlede energiforsyning til bygninger.

Stk. 4
Ved anvendelse af renoveringsklasse 1 skal kravene
til indeklimaet i kap. 6.2, kap. 6.3.1 og kap. 6.5.3
overholdes.

7.4.3.2 Energirammer for boliger, kollegier, ho-
teller og lignende

Stk. 1
En bygning kan klassificeres som renoveringsklasse
2, når det samlede behov for tilført energi til op-
varmning, ventilation, køling og varmt brugsvand

(7.4.3.2, stk. 1)
For boliger, kollegier, hoteller og lign. kan energi-
rammen til renoveringsklasse 2 udtrykkes således:
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pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 110
kWh/m² pr. år tillagt 3200 kWh pr. år divideret med
det opvarmede etageareal.

(110 + 3200/A) kWh/m2 pr. år, hvor A er det op-
varmede etageareal.

Stk. 2
En bygning kan klassificeres som renoveringsklasse
1, når det samlede behov for tilført energi til op-
varmning, ventilation, køling og varmt brugsvand
pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 52,5
kWh/m² pr. år tillagt 1650 kWh pr. år divideret med
det opvarmede etageareal.

(7.4.3.2, stk. 2)
For boliger, kollegier, hoteller og lign. kan energi-
rammen til renoveringsklasse 1 udtrykkes således:
(52,5 + 1650/A) kWh/m2 pr. år, hvor A er det op-
varmede etageareal.

7.4.3.3 Energirammer for kontorer, skoler, insti-
tutioner og lignende

Stk. 1
En bygning kan klassificeres som renoveringsklasse
2, når det samlede behov for tilført energi til op-
varmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og
belysning pr. m² opvarmet etageareal ikke oversti-
ger 135 kWh/m² pr. år tillagt 3200 kWh pr. år divi-
deret med det opvarmede etageareal.

(7.4.3.3, stk. 1)
For kontorer, skoler, institutioner og andre bygnin-
ger kan energirammen til renoveringsklasse 2 ud-
trykkes således:
(135 + 3200/A) kWh/m² pr. år, hvor A er det op-
varmede etageareal.

Stk. 2
En bygning kan klassificeres som renoveringsklasse
1, når det samlede behov for tilført energi til op-
varmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og
belysning pr. m² opvarmet etageareal ikke oversti-
ger 71,3 kWh/m² pr. år tillagt 1650 kWh pr. år divi-
deret med det opvarmede etageareal.

(7.4.3.3, stk. 2)
For kontorer, skoler, institutioner og andre bygnin-
ger kan energirammen til renoveringsklasse 1 ud-
trykkes således:
(71,3 + 1650/A) kWh/m² pr. år, hvor A er det op-
varmede etageareal.

Stk. 3
For bygninger eller bygningsafsnit med behov for
f.eks. et højt belysningsniveau, ekstra meget venti-
lation, et stort forbrug af varmt brugsvand eller lang
benyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde,
forhøjes energirammen med et tillæg, der modsva-
rer det beregnede energiforbrug hertil. Procesenergi
som f.eks. ventilation af stinkskabe indgår ikke i
energirammen.

(7.4.3.3, stk. 3)
Mht. afgrænsning af højt belysningsniveau, ekstra
meget ventilation, stort forbrug af varmt brugs-
vand eller lang benyttelsestid, se SBi-anvisning
213 Bygningers energibehov. For bygninger med
stor rumhøjde indeholder bilag 6 forudsætninger
for beregning af tillæg til energirammen.

7.5 Sommerhuse

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1 (7.5, stk. 1)
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Sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse skal
opfylde følgende krav til U-værdier og linjetab:

U-værdier for vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer,
glasydervægge, glastage og ovenlyskupler gælder
for den faktiske størrelse.

Bygningsdel U-værdi
[W/m 2 K]

Ydervægge og kældervægge mod jord. 0,25
Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede. 0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret
kryberum.

0,15

Loft- og tagkonstruktion, herunder skunkvægge samt flade tage. 0,15
Vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer, glasydervægge, glastage og ovenlyskupler mod
det fri eller mod rum, der er uopvarmede.

1,80

Bygningsdel Linjetab [W/mK]
Fundamenter. 0,15
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, glasvægge, porte og lemme. 0,03
Samling mellem tagkonstruktion og vinduer i tag. 0,10

Stk. 2
U-værdier og linjetab i kap. 7.5, stk. 1, gælder
under betingelse af, at det samlede areal af vind-
uer og yderdøre, herunder ovenlysvinduer og
ovenlyskupler, glasydervægge, glastage og lem-
me mod det fri højst udgør 30 pct. af det opvar-
mede etageareal.

Stk. 3
Værdierne kan fraviges, såfremt det dimensione-
rende varmetab ved transmission ikke derved bli-
ver større, end hvis kravene i kap. 7.5, stk. 1-2
var opfyldt.

Stk. 4
Ved ombygning, andre forandringer og udskift-
ning gælder de i stk. 1 angivne krav under forud-
sætning af den fornødne rentabilitet. Rentabilite-
ten vurderes som i kap. 7.4.1, stk. 1

(7.5, stk. 4)
Ved vurdering af rentabiliteten betragtes sommerhu-
set som værende i brug som bolig også i vinterhalv-
året.

Stk. 5
I sommerhuse kan massive ydervægge af f.eks.
træ, letbeton eller teglblokke med U-værdi bedre
end 0,50 W/m²K dog anvendes under forudsæt-
ning af, at varmetabsrammen i kap. 7.5, stk. 3, er
opfyldt.

(7.5, stk. 5)
Bestemmelsen muliggør anvendelsen af ydervægge
af massivt tømmer til sommerhuse uden isolering, li-
gesom letbeton eller massivt blokmurværk kan an-
vendes hertil.
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7.6 Mindste varmeisolering

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Benyttes energirammen i kap. 7.2, varmetabsram-
men i kap. 7.3.3 eller sommerhusbestemmelserne
i kap. 7.5, stk. 3, skal de enkelte bygningsdele
isoleres svarende til, at varmetabene gennem dem
ikke overstiger værdierne i nedenstående tabel.

(7.6 stk. 1)
Kravet om mindste varmeisolering skyldes ikke alene
et ønske om energibesparelse, men er også relateret
til komfort og risiko for kondens. Det angivne maksi-
male varmetab gælder for hele bygningsdelen. Even-
tuelle kuldebroer i bygningsdelen skal således regnes
med. DS 418 Beregning af bygningers varmetab in-
deholder beskrivelser af typiske kuldebroer og deres
betydning for varmetabet.
Kravet til yderdøre gælder for en standardstørrelse på
1,23 x 2,18 m. Yderdøre med glas omfatter f.eks. og-
så skydedøre.
Isolerede partier i glasydervægge og vinduer skal
medregnes i det dimensionerende transmissionstab.
Kravet er til center-U-værdien.
I visse tilfælde, f.eks. ved høje bygninger eller van-
skelige jordforhold, kan det være svært helt at over-
holde kravene til linjetab ved fundamenter. I disse til-
fælde kan der accepteres en tilsvarende højere linje-
tabskoefficent. Det ekstra varmetab skal indregnes i
energirammen.

Bygningsdel U-værdi [W/m 2
K]

Ydervægge og kældervægge mod jord. 0,30
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en
temperatur, der er 5 °C eller mere lavere end temperaturen i det aktuelle rum.

0,40

Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret
kryberum.

0,20

Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede. 0,50
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, fladetage og skråvægge direkte
mod tag.

0,20

Yderdøre uden glas. 1,40
Yderdøre med glas. 1,50
For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og
vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, der er 5 °C eller mere end 5 °C lavere
end temperaturen i det aktuelle rum.

1,80

Ovenlyskupler. 1,40
Isolerede partier i glasydervægge og vinduer. 0,60
Etageadskillelser og vægge mod fryserum. 0,15
Etageadskillelser og vægge mod kølerum. 0,25
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Bygningsdel Linjetab [W/mK]
Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 °C 0,40
Fundamenter omkring gulve med gulvvarme. 0,20
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme. 0,06
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler. 0,20

Stk. 2
For vinduer og glasydervægge må energitil-
skuddet ikke være mindre end -17 kWh/m² pr.
år.
Stk. 3
For ovenlysvinduer og glastage må energitil-
skuddet ikke være mindre end 0 kWh/m² pr. år.

(7.6, stk. 2-3)
Beregning af energitilskuddet for vinduer og ovenlys-
vinduer sker på grundlag af bilag 6. Kravet gælder for
et referencevindue på 1,23 m x 1,48 m forsynet med
producentens standardrude. For et vindue udformet
f.eks. som dannebrogsvindue eller forsynet med frisk-
luftsventil benyttes ligeledes kravet for referencevin-
duet, forudsat vinduet forsynes med producentens stan-
dardrude.

Stk. 4
Lydruder og andre funktionsglas kan anvendes
forudsat, at referencevinduet med producen-
tens standardrude opfylder kravet til energitil-
skud. Andre alternativer i form af f.eks. bevæ-
gelig udvendig solafskærmning bør overvejes
forud for anvendelse af solafskærmende glas.

(7.6, stk. 4)
I særlige situationer er der behov for anvendelse af sær-
lige glastyper, der kan medføre, at det pågældende vin-
due ikke opfylder kravet i stk. 2 og 3. Forudsat at vind-
uet med producentens standardrude opfylder bestem-
melserne, kan vinduet alligevel anvendes. Forskelle i
værdier for energimæssig ydeevne for vinduet skal
kunne tilskrives den nødvendige funktion af glasset.
For eksempel kan der benyttes lamineret glas, hvis det-
te er nødvendigt i forhold til sikkerhed. Der kan dog ik-
ke ændres på gasart eller energibelægninger.
Solafskærmende glas kan være en effektiv måde at hol-
de solvarme ude på. Disse solafskærmende glas inde-
bærer imidlertid, at solvarmen holdes ude på tidspunk-
ter af året, hvor den kunne være nyttiggjort. Derfor bør
alternativer som udvendig solafskærmning overvejes.
Der kan vælges glas med en lavere solvarmetransmit-
tans (g-værdi), hvis der kan påvises en energimæssig
gevinst ved det.

8. Installationer

8.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Installationer skal udføres, så de ikke er til fare
for personer eller medfører skader på bygnin-

(8.1, stk. 1)
Kap. 8 gælder for installationer i en bygning eller uden-
for på matriklen. Kapitlet omfatter bl.a. installationer til
el, gas, vand, opvarmning, køling, afløb og ventilation.
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gen. Generende rystelser må ikke overføres til
bygningen.

Installationer til renovationsanlæg, persontransport og
hjælpemidler med henblik på at gøre bygninger tilgæn-
gelige, er også omfattet af kapitlet.
Ved aftrækssystemer forstås i dette kapitel skorsten og
røgrør med tilhørende samlinger og andre systemer af
enhver art, der modtager forbrændingsprodukter fra et
eller flere fyringsanlæg.
Der henvises endvidere til bekendtgørelse om anven-
delse af trykbærende udstyr og bekendtgørelse om ind-
retning af trykbærende udstyr. Bekendtgørelserne fin-
der anvendelse på rørsystemer, beholdere, solfangere,
varmepumper, køleanlæg, kedler m.m., hvor der kan
udvikles luftarter eller dampe med et tryk på mere end
0,5 bar.
Med hensyn til udgravning for installationer henvises
til Ledningsejerregisteret, LER og DS/EN 1997-1 Geo-
teknik.
Der er udarbejdet EU-forordninger for en række kom-
ponenter i kapitel 8, som har erstattet de danske krav i
bygningsreglementet. EU-forordningerne omfatter bl.a.
krav til ventilationsaggregater, kraftvarmeapparater,
olie/gaskedler, varmepumper og cirkulationspumper.
Hvor der tidligere har været krav til de enkelte kompo-
nenter i bygningsreglementet er kravet erstattet af en
henvisning til den relevante EU-forordning. På sigt ud-
fases dette af bygningsreglementet. Det er ejers egen
pligt at holde sig opdateret på eksisterende og nye krav
i EU-forordninger.

Stk. 2
Installationer skal udføres, så de ikke medfører
brandfare eller eksplosionsfare. Ved rørgen-
nemføringer, kanaler og lignende skal der træf-
fes foranstaltninger, der hindrer gennemgang
af støj, fugt, ild, gas, røg og lugt.

Stk. 3
Overfladetemperaturen på brændbart materiale
skal holdes så lav, at der ikke er fare for antæn-
delse.

(8.1, stk. 3)
Kravet til brændbart materiale er normalt opfyldt, hvis
overfladetemperaturen ikke overstiger 85 °C. Når dette
ikke godtgøres, bør installationer med en temperatur på
mellem 85 °C og 100 °C holdes mindst 30 mm fra træ-
værk eller andet brændbart materiale. Med en tempera-
tur mellem 100 °C og 150 °C bør afstanden være
mindst 50 mm.
For ildsteder og aftrækssystemer er afstanden til
brændbart materiale ofte bestemt ved CE-mærkningen.
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Her er det den angivne afstand til brændbart materiale,
der skal overholdes.
Er afstanden til brændbart materiale ikke fastlagt, kan
kravet anses for opfyldt, når afstanden fra den udvendi-
ge side af ildstedet til brændbart materiale i væg og loft
er mindst 500 mm. Ved murede pejse og masseovne
måles afstanden fra ildstedets indvendige side. Op-
mærksomheden henledes på, at der i forbindelse med
indbyggede belysningsarmaturer kan optræde misfarv-
ninger af f.eks. lofter allerede ved temperaturer på 60
°C.

Stk. 4
Brændbart materiale skal mindst holdes i føl-
gende afstande fra murede skorstene, aftræks-
systemer og tilhørsdele, som ikke er omfattet
af CE-mærkning:
1) Skorstene 100 mm.
2) Vandrette røgrør 300 mm og lodrette røgrør
225 mm.
3) For røgrør med dimension Ø 80 -100 mm
fra pillebrændeovne dog 225 mm.
4) Renselemme i skorstene 200 mm.

(8.1, stk. 4)
Afstandene måles fra den udvendige side.
Tilhørsdele er trækstabilisatorer, renselemme, spjæld
og lignende.
For tagdækninger med utilstrækkelig brandmodstands-
evne, se 8.5.3.5, stk. 1.

Stk. 5
Afstanden til gulv for røgrør fra pillebræn-
deovne med dimension Ø 80-100 mm kan re-
duceres til 150 mm, forudsat gulvet er beklædt
med en ubrændbar plade.

(8.1, stk. 5)
På grund af varmestrålingen fra røgrøret er en glaspla-
de ikke egnet som beklædningsplade.

Stk. 6
Installationer skal udføres, så de medfører
sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold

(8.1, stk. 6)
Bestemmelsen skal bl.a. hindre røg fra fyringsanlæg i
at trænge ud i bygningen. Bestemmelsen omfatter også
sikring mod rotter og andre skadedyr.
Der henvises endvidere til kap. 6 om radon og om an-
den forurening fra undergrund.
Ved støj fra energiproducerende anlæg henvises ligele-
des til kap. 6.

Stk. 7
Installationer skal beskyttes mod frostspræng-
ning, hvor der kan være risiko for, at de udsæt-
tes for frost.

Stk. 8
Installationer skal udføres, så der ikke er unø-
dig risiko for korrosion.

(8.1, stk. 8)
Mht. korrosionsbeskyttelse henvises til SBi-anvisning
227 Korrosion i VVS-installationer.
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Stk. 9
Installationer skal udføres, så unødvendigt
energiforbrug undgås. De skal isoleres mod
varmetab og kondens i overensstemmelse med
DS 452 Termisk isolering af tekniske installa-
tioner.

(8.1, stk. 9)
Rør og beholdere bør så vidt muligt anbringes, så var-
meafgivelsen fra dem kommer bygningen til gode.

Stk. 10
Tekniske anlæg og installationer mv., der kræ-
ver betjening, hyppige ændringer, eftersyn el-
ler vedligeholdelse, skal anbringes, så dette
kan ske på en hensigtsmæssig og forsvarlig
måde.

(8.1, stk. 10)
Der henvises til Arbejdstilsynets regler og vejledninger
herom.
Mht. sikkerhedsudstyr og indretningen af rum til køle-
anlæg henvises til DS/EN 378 del 2 og 3 Kølesystemer
og varmepumper.
Rørinstallationer, som kræver betjening, hyppige æn-
dringer, eftersyn og vedligeholdelse, bør som hovedre-
gel anbringes enten i ingeniørgange med en fri passage-
højde på mindst 1,9 m og en fri bredde på mindst 0,7
m, i skakte eller kanaler med gode adgangsforhold,
f.eks. aftagelige dæk.
Der henvises til EN 50491-6-1 Generelle krav til elek-
troniske systemer til boliger og bygninger (HBES) og
systemer til bygningsautomation og bygningsstyring
(BACS) - Del 6-1: HBES-installationer - Installation
og planlægning og EN 50174-2 Informationsteknologi
- Kablingsinstallation - Del 2: Planlægning af installa-
tion og praksis i bygninger.

Stk. 11
Med henblik på at kunne gøre bygninger til-
gængelige for personer med funktionsnedsæt-
telser, skal installationer i bygninger, der inde-
holder forsamlingslokaler, under hensyntagen
til de tekniske muligheder, projekteres og for-
beredes, så der er mulighed for installation og
anvendelse af tekniske hjælpemidler for perso-
ner med handicap.

(8.1, stk. 11)
Bestemmelsen sikrer, at der allerede ved planlægning
og projektering af en bygnings installationer så vidt
muligt tages højde for, at tekniske hjælpemidler for
personer med handicap kan bruges i byggeriet uden at
dette nødvendiggør større ændringer i installationerne
og fremføringen af de tilhørende ledninger med videre.

Stk. 12
I forsamlingslokaler, herunder i rum, der er
indrettet til fællesaktiviteter såsom koncerter,
foredrag og anden underholdning, skal der væ-
re fast installation af teleslyngeanlæg eller lig-
nende installation målrettet hørehandicap på
minimum samme niveau som teleslyngeanlæg.

(8.1, stk. 12)
De nævnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshu-
se, kirker, biografer, biblioteker, aulaer og koncertsale,
som er offentligt tilgængelige for publikum. Almindeli-
ge undervisningslokaler i folkeskoler og f.eks. mødelo-
kaler i kontorbyggeri er ikke omfattet.
Alle installationer bør opfylde DS/EN 60118-4 Elektro-
akustik - Høreapparater - Del 4: Teleslyngesystemer til
høreapparater – Krav til ydeevne.
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Hvis der vælges en anden løsning end fast installation
af teleslyngeanlæg på minimum samme niveau, skal til-
hørende udstyr være tilpasset antallet af publikum.
For at sikre, at den valgte installation er funktionsdyg-
tig, når den anvendes, anbefales det at teste installatio-
nen regelmæssigt.

Stk. 13
Indrettes serverrum i en bygning, skal elfor-
bruget til servere måles. Tilsvarende skal elfor-
brug eller køleydelse til køling af serverrum-
met måles.

Stk. 14.
Målere, der anvendes til måling af elforbrug
eller køling, jf. stk. 13, skal have en tilfreds-
stillende nøjagtighed.

(8.1, stk. 14)
Kravet kan anses for opfyldt ved anvendelse af type-
godkendte målere eller målere med en tilsvarende nøj-
agtighed.

8.2 Fordelingsanlæg til varme, køling og
varmt brugsvand

VEJLEDNING
BESTEMMELSE

Stk. 1
Varme- og køleanlæg skal udføres forsvarligt
ud fra sikkerhedsmæssige, energimæssige og
indeklimamæssige hensyn.

Stk. 2
Varme- og køleanlæg skal dimensioneres, ud-
formes, styres, udføres og drives som anvist i
DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger.

(8.2, stk. 2)
DS 469 omfatter alle typer varme- og køleanlæg, der
har til formål at tilføre rum og bygninger samt tilknyt-
tede systemer varme eller køling. Opvarmningsmediet
henholdsvis kølemediet i anlægget kan f.eks. være
vand, luft eller el.

Stk. 3
Brugsvandsanlæg skal udføres, så risikoen for
vækst af legionellabakterier i det varme vand
minimeres.

(8.2, stk. 3)
En mulig foranstaltning kan være at sikre, at brugs-
vandstemperaturen kan hæves tilstrækkeligt, jf. DS 439
Norm for vandinstallationer. Der bør tages højde for, at
der kan opstå øget risiko for legionellavækst ved an-
vendelse af naturgummi og visse former for syntetisk
gummi.

Stk. 4
Cirkulationspumper i varme-, varmtvands-,
jordvarme- og køleanlæg skal opfylde kravene
i EU-forordning nr. 641/2009/EF.
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8.3 Ventilationssystemer

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Ventilationssystemer skal udføres forsvarligt
ud fra sikkerhedsmæssige, energimæssige og
indeklimamæssige hensyn.

(8.3, stk. 1)
De indeklimarelaterede ventilationsbestemmelser frem-
går af kap. 6.

Stk. 2
Ventilation skal ske så unødvendigt energifor-
brug undgås og på en sådan måde, at funktio-
nen ikke påvirkes uacceptabelt af andre luftfor-
brugende installationer.
Tilførsel af udeluft skal kunne begrænses i pe-
rioder, hvor behovet for ventilation af bygnin-
gen er reduceret. I rum med stærkt varierende
ventilationsbehov skal tilførsel af udeluft kun-
ne tilpasses belastningen.

(8.3, stk. 2)
Luftforbrugende installationer kan være gas- og oliefy-
ringsinstallationer, pejse, brændeovne, biobrændsels-
kedler, pillebrændeovne, tørretumblere, tørreskabe,
stinkskabe og lignende.

Stk. 3
Ventilationsanlæg skal projekteres, udføres,
indreguleres og afleveres som anvist i DS 447
Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige
og hybride ventilationssystemer.

Stk. 4
Ventilationsanlæg skal udføres som anvist i DS
428 Norm for brandtekniske foranstaltninger
ved ventilationsanlæg.

Stk. 5
Ventilationssystemer skal renses, drives og
vedligeholdes, så de holdes i en teknisk og hy-
giejnisk forsvarlig stand og som anvist i DS
447 Ventilation i bygninger – Mekaniske, na-
turlige og hybride ventilationssystemer.

Stk. 6
Ventilationsanlæg med indblæsning og udsug-
ning skal opfylde kravene til varmegenvinding
i EU-forordning nr. 1253/2014
Der kan kun benyttes væskekoblede batterier,
hvis adskillelse af luftstrømmene er afgørende
for opretholdelse af rummenes funktion.

(8.3, stk. 6-10)
For ventilationsanlæg i forbindelse med bygningsklasse
2020 gælder der skærpede krav, jf. kap 7.2.4.1, stk. 8-9.
(8.3, stk. 6)
Recirkulation anses ikke for et alternativ til et varme-
genvindingsanlæg. For ventilationsanlæg, der kun for-
syner én bolig gælder et skærpet krav, jf. kap. 8.3, stk.
7.
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Kravet til varmegenvinding kan dog fraviges,
når afkastningsluftens overskud af varme ikke
på rimelig måde kan udnyttes.
Varmegenvinderen kan kombineres med en
varmepumpe til varmegenvinding. Ved udsug-
ningsanlæg kan der ligeledes benyttes en var-
mepumpe. Varmepumper skal have en COP på
minimum 3,6 i opvarmningstilstand (heating
mode).
COP ved opvarmning dokumenteres i henhold
til DS/EN 14511 Airconditionanlæg, væskekø-
lere og varmepumper med eldrevne kompres-
sorer til rumopvarmning og rumkøling – Del
1-3.

Kravet til varmegenvinding kan f.eks. fraviges i rum,
hvor der alene er et kølebehov.
Kravet i EU-forordningen svarer til 67 pct. temperatur-
virkningsgrad.

Stk. 7
Ventilationsanlæg med indblæsning og udsug-
ning til forsyning af én bolig skal udføres med
varmegenvinding med en tør temperaturvirk-
ningsgrad på mindst 80 pct.

(8.3, stk. 7)
Bestemmelsen gælder også ved installation af et anlæg
i hver boligenhed i en etageejendom.

Stk. 8
Ved ventilationsanlæg, der betjener flere boli-
ger eller flere erhvervsenheder, og hvor der
kan forekomme dampe eller partikler, skal der
vælges løsninger, der sikrer en god luftkvalitet.

(8.3, stk. 8)
Overførsel af røg, madlugt etc. i etageejendomme skal
undgås, jf. kap. 8.1, stk. 2. Roterende varmevekslere og
varmevekslere med en intern lækage kan f.eks. overfø-
re røgpartikler til indeluften til gene for beboerne.

Stk. 9
For ventilationsanlæg med konstant luftydelse
må det specifikke elforbrug til lufttransport ik-
ke overstige 1.800 J/m³ udeluft.
For anlæg med variabel luftydelse må det spe-
cifikke elforbrug til lufttransport ikke overstige
2.100 J/m³ udeluft ved maksimalt tryktab.
For ventilationsanlæg til etageboliger må det
specifikke elforbrug til lufttransport ikke over-
stige 1.500 J/m³ udeluft ved grundluftsskiftet.
For udsugningsanlæg uden mekanisk udeluft-
tilførsel må det specifikke elforbrug til luft-
transport ikke overstige 800 J/m³ ved maksi-
malt tryktab.
Bestemmelsen gælder ikke for anlæg knyttet
til industrielle processer samt anlæg, hvor det
årlige elforbrug til lufttransport er mindre end
400 kWh.

(8.3, stk. 9)
Ved det specifikke elforbrug til lufttransport forstås her
det samlede elforbrug pr. m3 flyttet luft, regnet fra luft-
indtag til luftafkast.
Luften kan hermed flyttes af flere ventilatorer. Ved an-
læg med variabel luftydelse forstås anlæg, hvor lufty-
delsen, når anlægget er i drift, kan reguleres manuelt
eller automatisk på en sådan måde, at forbruget reduce-
res væsentligt.
Det specifikke elforbrug til lufttransport kan beregnes
for det enkelte anlæg for sig eller samlet for flere anlæg
i en bygning.
Det specifikke elforbrug til lufttransport opgøres som
angivet i DS 447 Ventilation i bygninger – Mekaniske,
naturlige og hybride ventilationssystemer. Opmærk-
somheden henledes på, at tryktabet til brandtekniske
komponenter som f.eks. brandspjæld ligeledes medreg-
nes ved beregning af elforbruget.

Stk.10
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For ventilationsanlæg med konstant eller
variabel luftydelse og varmegenvinding, der
forsyner én bolig, må det specifikke elforbrug
til lufttransport ikke overstige 1.000 J/m³ ved
maksimalt tryktab. Anlægget skal forsynes via
forbindelse, så elforbruget kan måles.

Stk. 11
Anlæg for befugtning af indblæsningsluft må
kun installeres, såfremt sikkerhedsmæssige,
produktionsmæssige, bevaringsmæssige eller
sundhedsmæssige grunde taler herfor.

Stk. 12
Aftrækskanaler fra naturlig ventilation skal fø-
res over tag og have en sådan højde og ud-
formning, at der sikres en tilfredsstillende
funktion uden gener for omgivelserne.

(8.3, stk. 12)
Aftrækskanal fra f.eks. køkken, bade- og WC-rum fø-
res helt op til tagkippen.

Stk. 13
Ventilationskanaler til naturlig ventilation skal
udføres med tilstrækkelig tæthed.

(8.3, stk. 13)
Kravet anses for opfyldt, når tæthedsklasse A i DS 447
Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hy-
bride ventilationssystemer, benyttes.

Stk. 14
Ventilationsanlæg, hvor elforbruget til ventila-
torer overstiger 3.000 kWh pr. år, skal forsynes
med målere til måling af elforbruget. Bestem-
melsen gælder ved nybyggeri og ved nyinstal-
lation i bestående byggeri.

(8.3, stk. 14 og 15)
Bestemmelsen gælder eksempelvis ikke, hvor et eksi-
sterende ventilationsanlæg udvides til at dække andre
lokaler i bygningen.

Stk. 15.
I ventilationsanlæg, hvor varmeforbruget til
varmeflader overstiger 10.000 kWh pr. år, skal
varmeforbruget måles. Elforbruget i elvarme-
flader, hvor det samlede forbrug overstiger
3.000 kWh pr. år, skal måles. Bestemmelserne
gælder ved nybyggeri og ved nyinstallation i
bestående byggeri.

Stk. 16.
Målere, der anvendes til måling af elforbrug
eller varme, jf. stk. 14-15, skal have en til-
fredsstillende nøjagtighed.

(8.3, stk. 16)
Kravet er opfyldt ved anvendelse af typegodkendte må-
lere eller målere med en tilsvarende nøjagtighed.

8.4 Vand- og afløbsinstallationer
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8.4.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Vand- og afløbsinstallationer skal udformes, så
de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-,
sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig
henseende.

(8.4.1, stk. 1)
Der henvises til DS 432 Norm for afløbsinstallationer,
DS 439 Norm for vandinstallationer og Rørcenter-an-
visning 011 Vacuumsystemer i bygninger.

Stk. 2
Vand- og afløbsinstallationer skal udføres af
materialer og komponenter, der er tilstrækkelig
holdbare over for de påvirkninger, som de ud-
sættes for.

(8.4.1, stk. 2)
Påvirkningerne kan være termiske eller mekaniske på-
virkninger, korrosion mv., og de kan være både indven-
dige og udvendige.

Stk. 3
Vand- og afløbsinstallationer skal være til-
strækkelig tætte, så utilsigtet ind- eller udsiv-
ning undgås.

Stk. 4
Vand- og afløbsinstallationers placering i for-
hold til bygningsdele, f.eks. fundamenter eller
fastgørelse til bygningsdele, skal være sådan,
at der ikke kan ske skader på installations- el-
ler bygningsdele.

Stk. 5
Fabriksfremstillede produkter, der indgår i el-
ler tilsluttes vand- eller afløbsinstallationer,
skal for så vidt angår de mekaniske/fysiske ka-
rakteristika enten:
1) være forsynet med CE-mærke, der viser, at
produkterne stemmer overens med en harmo-
niseret standard eller er omfattet af en europæ-
isk teknisk vurdering med de deklarerede
egenskaber, der er relevante for Danmark
2) have gennemgået en afprøvning for de
egenskaber, der er relevante for Danmark og
være underlagt en produktionskontrol hos fa-
brikanten, der sikrer, at den deklarerede ydeev-
ne opretholdes.

(8.4.1, stk. 5)
Der henvises til bilag 7 og til kap. 8.4.2.4, stk. 2.

Stk. 6
Regnvandsanlæg, hvor regnvand fra tage an-
vendes til WC og vaskemaskiner skal udfor-

(8.4.1, stk. 6)
Der henvises til Rørcenter-anvisning 003 Brug af regn-
vand til WC-skyl og vaskemaskiner i boliger.
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mes i overensstemmelse med bekendtgørelse
om vandkvalitet og tilsyn med vandforsynings-
anlæg.

Stk. 7
Vand- og afløbsinstallationer skal udformes, så
der ikke opstår risiko for sprængninger samt
skadelige tryk og trykstød.

Stk. 8
Vand- og afløbsinstallationer skal udformes, så
de kan renses i fornødent omfang. Rensead-
gange og komponenter, der kræver vedlige-
hold, skal være let tilgængelige.

Stk. 9
Vand- og afløbsinstallationer skal vedligehol-
des i fornødent omfang, så de holdes i en tek-
nisk og hygiejnisk forsvarlig stand.

(8.4.1, stk. 9)
Med hensyn til bakterievækst i varmtvandsinstallatio-
ner henvises til kap. 8.4.2.2.

Stk. 10
Der skal udarbejdes en drifts- og vedligehol-
delsesvejledning, der skal foreligge ved ibrug-
tagning. Vejledningen skal indeholde et sæt
hovedtegninger med oplysning om placering af
alle komponenter, der kræver vedligeholdelse
og kontrol. Vedligeholdelsen og kontrollen
skal beskrives.

8.4.2 Vandinstallationer

8.4.2.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Vandinstallationer skal dimensioneres og udfø-
res, så der opnås en tilfredsstillende vandforsy-
ning ved de enkelte tapsteder under hensynta-
gen til forsyningsforholdene og til installatio-
nens og bygningens anvendelse.

Stk. 2
Koldt vand skal ved samtlige tapsteder i fy-
sisk, kemisk og bakteriologisk henseende op-
fylde de krav, der fremgår af bekendtgørelse

(8.4.2.1, stk. 2)
Kravet kan bl.a. opfyldes ved, at der ikke er døde ender
i systemet.
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om vandkvalitet og tilsyn med vandforsynings-
anlæg.
Der skal være en passende koldtvandstempera-
tur uden besværende ventetid. Bestemmelsen
gælder ikke for anlæg, der er omfattet af kap.
8.4.1, stk. 8, eller for specielle installationer
for vand til teknisk brug.

Stk. 3
Til sikring af vandforsyningsanlægget imod
forurening, der strømmer tilbage i drikke-
vandsinstallationen, skal der monteres en tilba-
gestrømningssikring på fordelingsledningen
efter jordledningens indføring i ejendommen
og inden afgrening til anden ledning.

(8.4.2.1, stk. 3 og
4)
I drikkevandsinstallationer afpasses foranstaltninger til
sikring mod tilbagestrømning af behandlet vand efter
det behandlede vands sundhedsfarlighed og installatio-
nernes art og brug.
Der henvises til DS/EN 1717 Sikring mod forurening
af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav
til tilbagestrømningssikringer og til Rørcenter-anvis-
ning 015 Tilbagestrømningssikring af vandforsynings-
systemer.

Stk. 4
Vandinstallationer skal udformes, så behandlet
vand og vand, der er tappet ved et tapsted, ikke
kan strømme tilbage til drikkevandsinstallatio-
nen.

Stk. 5
Hvor installationer for drikkevand kan komme
i berøring med sundhedsskadelige stoffer, skal
installationerne udformes på en sådan måde, at
der opnås sikkerhed mod indtrængen af sådan-
ne stoffer i drikkevandsinstallationen ved kor-
rosion eller diffusion, så der ikke kan opstå
sundhedsfare.

Stk. 6
Vandinstallationer skal udformes, så unødven-
digt vandforbrug undgås.

(8.4.2.1, stk. 6)
Der henvises til Rørcenter-anvisning 002 Ressourcebe-
sparende vandinstallationer i boliger.

Stk. 7
Vandinstallationer skal udformes, så generende
overstrømninger fra varmtvands- til koldt-
vandsinstallationen ikke kan forekomme.

Stk. 8
Vandinstallationer skal udformes, så forbruget
af varmt og koldt vand kan måles.

(8.4.2.1, stk. 8)
Der henvises til bekendtgørelse om individuel måling
af el, gas, vand, varme og køling, samt bekendtgørelse
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om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af
el, gas, vand, varme og køling.

Stk. 9
Installationer for vand til teknisk brug og in-
stallationer, der af andre grunde medfører, at
kravene til drikkevandskvaliteten ikke er op-
fyldt, skal være mærket på en sådan måde, at
fejlagtig brug undgås.

8.4.2.2. Varmt vand

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Vandinstallationer skal udformes, så de kan
fungere med mindst mulig risiko for bakterie-
vækst.

(8.4.2.2, stk. 1)
Der henvises til Rørcenter-anvisning 017 Legionella -
Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder. Endvi-
dere gøres der opmærksom på, at anvendelsen af nogle
materialer som eksempelvis naturgummi og visse for-
mer for syntetisk gummi kan bidrage til legionella-
vækst. Der bør derfor ved installationen tages højde
for, om sådanne materialer anvendes.

Stk. 2
Anlæg til produktion af varmt brugsvand skal
under hensyntagen til varmtvandstapstedernes
antal og brug kunne yde en tilstrækkelig vand-
mængde og vandstrøm med en temperatur, der
passer til formålet.
En passende varmtvandstemperatur skal være
til stede uden besværende ventetid.

(8.4.2.2, stk. 2)
Behovet for varmt vand ved alle tapsteder bør overve-
jes. For tapsteder med et lille vandforbrug og lange for-
syningsledninger bør lokal opvarmning overvejes.

Stk. 3
Vandinstallationer skal udformes, så der ved
tapning af vand ikke opstår risiko for skold-
ning og således, at der ikke forekommer over-
fladetemperaturer, der kan medføre skader på
personer.

Stk. 4
Væsker, som er forskellige fra vand og som
benyttes i varmevekslere til brugsvand, skal
kunne spores i det varme brugsvand.

Stk. 5
Det samlede forbrug af varme til opvarmning
og cirkulation af varmt vand skal måles, hvis

(8.4.2.2, stk. 5)
Bestemmelsen gælder ikke såfremt en tilbygning eller
ændrede lokaler forsynes fra et eksisterende anlæg.
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varmeforbruget til opvarmning og cirkulation
af varmt vand overstiger 10.000 kWh pr. år.
Bestemmelsen gælder ved nybyggeri og ved
nyinstallation i bestående byggeri.

Stk. 6.
Målere, der anvendes til måling af varme, jf.
stk. 5, skal have en tilfredsstillende nøjagtig-
hed. Hvis måling af varme til opvarmning og
cirkulation af varmt vand danner grundlag for
fordeling af udgifter, skal varmeenergimåleren
være i overensstemmelse med bekendtgørelse
om måleteknisk kontrol med målere, der an-
vendes til måling af forbrug af varme i fjern-
varmeanlæg.

(8.4.2.2, stk. 6)
Kravet kan anses for opfyldt ved anvendelse af type-
godkendte målere eller målere med en tilsvarende nøj-
agtighed.

8.4.2.3 Oversvømmelse

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Vandinstallationer skal udformes, så der er be-
tryggende sikkerhed mod udstrømning eller
udsivning af vand, der kan medføre skader på
bygninger. Utætheder skal let kunne konstate-
res.

(8.4.2.3, stk. 1)
Bestemmelsen indebærer f.eks., at et brusearmatur be-
regnet til indbygning kan indmures i en betonvæg, når
der samtidig indbygges et tomrør, som sikrer, at ud-
strømmende vand fra en utæthed kan udledes uden at
skade bygningen, og så utætheden kan konstateres, in-
den der sker skade på bygningen.

Stk. 2
Tapsteder må kun udføres, hvor der er udført
afløbsinstallation med tilstrækkelig kapacitet,
eller hvor vandet på anden vis kan bortledes
eller opsamles på hensigtsmæssig måde.

Stk. 3
Apparater med automatisk vandpåfyldning, der
opstilles i rum uden gulvafløb, skal have på-
bygget eller indbygget betryggende sikkerhed
mod utilsigtet vandudstrømning og skal være
placeret således, at udsivning af vand kan kon-
stateres.

8.4.2.4 Materialer, produkter og udførelse

Stk. 1
Vandinstallationer skal udformes af materialer,
der ikke afgiver sundhedsfarlige stoffer til van-

(8.4.2.4, stk. 1)
Kravet vedrører alle materialer, der indgår i installatio-
nen, f.eks. rør, armaturer og pakninger.
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det eller giver generende lugt, smag, misfarv-
ning eller generende vækst af mikroorganis-
mer.

Stk. 2
Fabriksfremstillede produkter, der indgår i el-
ler tilsluttes de faste drikkevandinstallationer
til og med tapstedet, skal efterleve reglerne i
bekendtgørelse om markedsføring og salg af
byggevarer i kontakt med drikkevand.

Stk. 3
Installationsdele, der er anbragt sådan, at de ik-
ke er udskiftelige, skal være af en sådan kvali-
tet, at de kan holde lige så længe som den byg-
ningsdel, hvor de er anbragt.

8.4.3 Afløbsinstallationer

8.4.3.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Enhver lokalitet og installationsgenstand med
vandinstallation med aftapning skal forsynes
med passende afløbsmulighed.

(8.4.3.1, stk.1)
I rum, hvor alle installationsgenstande er forsynet med
overløb, er der ikke krav om gulvafløb, se dog kap. 4.5,
stk. 5. Der henvises til Rørcenter-anvisning 001 Res-
sourcebesparende afløbsinstallationer i boliger.

Stk. 2
Afløb fra regnvand skal udføres, så nedsivning
eller vandansamling ikke medfører risiko for
bygninger eller bygningsdele, eller andre
ulemper f.eks. gener for trafik.

(8.4.3.1, stk. 2)
Kommunalbestyrelsen/forsyningsselskabet kan i hen-
hold til miljølovgivningen stille krav om, at regnvandet
ikke må tilføres hovedafløbsledninger eller skal håndte-
res på grunden ved f.eks. grønne tage, søer, kanaler,
regnbede, nedsivning i grønne arealer eller faskiner (så-
kaldte LAR anlæg).
Når regnvandet håndteres på egen grund, kræver det
tilladelse efter miljølovgivningen. Der henvises til Rør-
center-anvisning 016 Anvisning for håndtering af regn-
vand på egen grund, og Rørcenter-anvisning 009 Ned-
sivning af regnvand i faskiner.
Der kan være fastsat regler om afledning af regnvand i
en lokalplan.

Stk. 3
Afløbsinstallationer skal dimensioneres og ud-
føres, så der opnås en tilfredsstillende bortled-

(8.4.3.1, stk. 3)
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ning af det tilførte afløbsvand under hensynta-
gen til tilslutningsforholdene og omgivelserne
samt til installationens, grundens og bygnin-
gens forudsatte anvendelse.

Spildevand afledes i forhold til tilløbet, så der ikke for-
årsages oversvømmelse ved normal benyttelse af instal-
lationerne.
Regnvand bortledes uden at forårsage oversvømmelse
ved den dimensionsgivende regnintensitet, der fastsæt-
tes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 4
Afløbsinstallationer skal dimensioneres og ud-
føres, så der er tilstrækkelig sikkerhed for, at
der ikke forekommer:
1) oversvømmelser,
2) lugtgener,
3) aflejringer, der kan forringe kapaciteten.

(8.4.3.1, stk. 4)
Der bør etableres afløb fra skorstene og røgaftræk fra
kondenserende kedler, små kraftvarmeanlæg og fra kø-
leflader i varmepumper og køleanlæg.
Der henvises til Rørcenter-anvisning 011 Vacuumsyste-
mer i bygninger Vejledning i projektering, udførelse og
drift.

Stk. 5
Installeres der højvandslukke til sikring mod
oversvømmelser, skal højvandslukket udføres i
overensstemmelse med DS 432 Norm for af-
løbsinstallationer, tabel 4.6.1. Bestemmelsen
gælder uanset om højvandslukket installeres i
bygningen eller i en brønd på egen grund uden
for bygningen.

(8.4.3.1, stk. 5)
Der henvises til Rørcenter-anvisning 021 Kælderover-
svømmelser – Sikring mod opstigende kloakvand.

Stk. 6
Afløbsinstallationer skal holdes på egen grund.

8.4.3.2 Materialer, produkter og udførelse

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Afløbsinstallationer og hovedafløbssystem må
ikke tilføres stoffer, der kan skade eller forrin-
ge funktionen af hovedafløbssystem, rensean-
læg eller recipient.

(8.4.3.2, stk. 1)
Kommunalbestyrelsen kan i henhold til miljøbeskyttel-
sesloven stille krav til det afløbsvand, der tilføres ho-
vedafløbsledninger.
Stoffer, der kan skade eller forringe funktionen af af-
løbssystemer, renseanlæg eller recipienter, tilbagehol-
des i udskillere eller neutraliseres

Stk. 2
Dæksler og afdækninger skal:
1) være udformet, placeret og fastholdt på en
sådan måde, at der er tilstrækkelig sikkerhed
mod ulykker,
2) have en styrke, så de kan modstå de påvirk-
ninger, som de udsættes for, og

(8.4.3.2, stk. 2)
Dæksler skal kunne håndteres forsvarligt efter Arbejds-
tilsynets regler herom.
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3) være monteret, så de belastninger der påfø-
res, ikke skader afløbsinstallationerne.

Stk. 3
Ved risiko for opstemning i hovedafløbssyste-
met skal afløbsinstallationer udformes, så op-
stemningen ikke kan medføre skadelig over-
svømmelse i bygningen.

(8.4.3.2, stk. 3)
Sikring mod opstemning kan ske ved:
- Betryggende højdeforskel mellem højeste opstem-
ningskote i hovedafløbsledningen og overkant af lavest
beliggende installationsgenstand
- Pumpning
- Højvandslukker

Stk. 4
Afløbsinstallationer skal udformes, så der ikke
sker overstrømning til vandforsyningsanlæg og
vandinstallationer, eller til et andet afløbssy-
stem eller en anden installationsgenstand.

Stk. 5
Hvis hovedafløbsledningerne er udført som se-
paratsystem, skal afløbsinstallationer udføres
som separatsystem.

Stk. 6
Hvis kommunalbestyrelsen forlanger det, skal
der etableres fornøden ventilation af hovedaf-
løbsledninger gennem en ejendoms afløbsin-
stallation.

8.5 Fyringsanlæg og aftrækssystemer

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Centralvarmekedler, små kraftvarmeanlæg, ge-
neratoranlæg, biobrændselsfyrede anlæg,
brændeovne, pejse og andre fyringsanlæg skal
udføres og installeres, så der ikke opstår fare
for brand, eksplosion, forgiftning og sundheds-
mæssige gener.

(8.5, stk. 1)
Centralvarmeanlæg med kedler indrettes efter At-vej-
ledning B. 4.8 Indretning og anvendelse af fyrede var-
meanlæg.
For fyringsanlæg med motoriserede bevægelige dele
henvises til bekendtgørelse om indretning af tekniske
hjælpemidler.
Desuden henvises til bekendtgørelser om indretning af
trykbærende udstyr og anvendelse af trykbærende ud-
styr samt bekendtgørelse om indretning, etablering og
drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
For gasfyrede anlæg henvises til Gasreglementet.
Ved emission fra fyringsanlæg henvises til Miljøstyrel-
sens krav herom.
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Stk. 2
Der skal anvendes materialer, der i relevant
omfang er modstandsdygtige overfor røggas-
ser, ild, varme og korrosion.

8.5.1 Fyringsanlæg

8.5.1.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Fyringsanlæg skal indrettes og opstilles, så de
uden hindringer kan renses.

(8.5.1.1, stk. 1)
Der henvises til bekendtgørelse om eftersyn af kedel-
og varmeanlæg i bygninger.

Stk. 2
Fyringsanlægget skal være tæt og indrettet, så
god forbrænding opnås.

Stk. 3
Fyringsanlægget skal kunne få tilstrækkelig til-
førsel af luft til forbrændingen.

(8.5.1.1, stk. 3)
Tilstrækkelig luft til forbrændingen opnås ved, at fy-
ringsanlægget installeres i et rum, der er forsynet med
regulerbar udeluftventil eller ved, at der tilføres for-
brændingskammeret luft gennem en kanal fra det fri.
Se også kapitel 8.3, stk. 2.

Stk. 4
Fyringsanlæg skal indrettes, så der under nor-
male driftsforhold hersker undertryk i fyrings-
anlæggets forbrændingsrum og aftræk i for-
hold til det rum, hvori fyringsanlægget er op-
stillet.
Kravet kan fraviges for særligt tætte kedler,
der er indrettet til overtryksforbrænding og
forsynet med tæt aftræk eller er opstillet ad-
skilt fra beboelses og arbejdsrum i særligt rum
med uafspærrelige ventilationsåbninger til det
fri.

(8.5.1.1, stk. 4)
Særlig tæt konstruktion af aftrækssystemet opnås ved
anvendelse af aftræk, der mindst opfylder tæthedsklas-
se P1, jf. kap. 8.5.3.2, stk. 1.
Ved overtryksfyring bør der benyttes dobbeltvæggede
aftrækssystemer.
Ved installation bør det sikres, at skorstenstrækket sva-
rer til mindstekravet angivet i kedlens installationsvej-
ledning. Er dette ikke tilfældet, bør aftrækket forbedres
eller forsynes med røgsuger.

Stk. 5
Fyringsanlæg må ikke opstilles i rum med let
antændeligt oplag uden tilfredsstillende brand-
mæssig adskillelse.

(8.5.1.1, stk. 5)
En brandmæssig adskillelse kan f.eks. udføres med
vægge og etageadskillelser mindst som bygningsdel
klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og med
branddøre mindst som dør klasse EI2 30-C [BD-dør
30].

8.5.1.2 Kraftvarmeapparater
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BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Kraftvarmeapparater skal opfylde kravene i
EU-forordning nr. 813/2013/EU.

(8.5.1.2, stk. 1)
For små gasfyrede kraftvarmeanlæg henvises til Gas-
reglementet.
Mht. elektricitet henvises til stærkstrømsbekendtgørel-
sens afsnit 6. Særligt kan henvises til kapitel 551.
Kraftvarmeapparater er kraftvarmeenheder med en
maksimal kapacitet på 50 kWe, og en maksimal indfy-
ret effekt på 70 kW.

Stk. 2
Aftrækssystemer fra små kraftvarmeanlæg må
ikke tilsluttes aftræk fra andre fyringsanlæg.
Aftrækket skal kunne renses.

Stk. 3
Anlæg med en varmeydelse på mere end 30
kW skal placeres i sin egen brandmæssige en-
hed.

(8.5.1.2, stk. 3)
Enheden kan f.eks. udformes med omgivende vægge
og etageadskillelser mindst som bygningsdel klasse EI
60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
Branddøre til den brandmæssige enhed kan udføres
mindst som dør EI2 30-C [BD-dør 30].

8.5.1.3 Brændeovne, pillebrændeovne, mas-
seovne og pejse

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Gulvet under og omkring brændeovne, pille-
brændeovne, masseovne og pejse skal være
ubrændbart eller dækket af et ubrændbart ma-
teriale for at hindre gnister i at antænde en
brand.

(8.5.1.3, stk. 1)
Med hensyn til afstand til brændbart materiale henvises
til kap. 8.1.
Bestemmelsen i stk. 1 kan f.eks. opfyldes ved, at det
ubrændbare materiale går mindst 300 mm frem foran
lukkede fyringsanlæg og mindst 500 mm foran åbne fy-
ringsanlæg (pejse).
Materialet bør desuden gå mindst 150 mm ud til hver
side af fyringsanlæggets åbning.

Stk. 2
Brændeovne, masseovne og pejse kan forsynes
med håndbetjente røgspjæld, der i lukket til-
stand sikrer et frit gennemstrømningsareal på
mindst 20 cm².

Stk. 3 (8.5.1.3, stk. 3)
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Vandbeholdere i pejse og brændeovne må ikke
sluttes til lukkede centralvarmeanlæg. Dette
gælder dog ikke, hvis hver kedel (varmeafgi-
vende enhed) forsynes med sikkerhedsventil.

Ved lukkede centralvarmeanlæg forstås anlæg med sik-
kerhedsventiler og tilsluttet trykekspansionsbeholder.
Forbuddet mod tilslutning til lukkede anlæg skyldes, at
fyringen i pejse og brændeovne ikke er automatisk sty-
ret som i olie- eller gasfyrede kedler. Der er derfor risi-
ko for periodevis overophedning og dermed fare for ek-
splosion i anlægget.
Mht. sikkerhedsventil på kedler henvises til At-vejled-
ning B. 4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmt-
vandsanlæg.

Stk. 4
Pejse og brændeovne må ikke tilsluttes aftræk
fra gasfyrede anlæg og aftræk fra oliefyrede
anlæg, der opfylder kravene i kap. 8.5.1.4, stk.
2, samt aftrækssystemer, hvortil der er tilsluttet
kedler, der er indrettet til overtryksforbræn-
ding.

8.5.1.4 Krav til centralvarmekedler, olie-
brændere mv.

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Ved installation af centralvarmekedler med
oliebrænder eller gasblæseluftbrænder skal
brænderen indreguleres.

(8.5.1.4, stk. 1)
Med hensyn til indregulering af gasblæseluftbrændere
henvises til Gasreglementet.
Forebyggelse af kulilteulykker i forbindelse med fyring
med olie eller fast brændsel kan ske ved etablering af
en allikerist eller en skorstenshætte over murede skor-
stene og ved etablering af en aftrækssikring, der afbry-
der fyringen i tilfælde af tilstopning af skorsten/aftræk.
For kedler med overtryksfyring kan aftrækssikringer
dog ikke anvendes.
En kuliltealarm kan supplere sikkerheden ved anlæg-
get.
Med hensyn til installation af allikerist, aftrækshætter
og aftrækssikringer kan servicefirmaet og skorstensfe-
jeren rådgive herom.

Stk. 2
Kedler til fyring med gas og olie skal opfylde
kravene i EU-forordning nr. 813/2013/EU.

Stk. 3
Bestemmelserne i stk. 2 gælder for kedler med
en nominel effekt på op til 400 kW.
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Stk. 4
Ved udskiftning af eksisterende kedler skal
virkningsgraden ved såvel fuldlast som dellast,
mindst svare til bestemmelser i stk. 2.

Stk. 5
Kedler til fyring med olie, der opfylder be-
stemmelserne i stk. 2 må ikke tilsluttes skor-
stene, hvortil der er tilsluttet andre ildsteder.

(8.5.1.4, stk. 5)
Flere oliefyr der opstilles i kaskade, kan dog tilsluttes
samme aftræk.

Stk. 6
Kedler til fyring med kul, koks, biobrændsel
og biomasse skal mindst opfylde kravene til
virkningsgrad for kedelklasse 5 i DS/EN
303-5.
Anlæg, som ikke er omfattet af krav til sikker-
hed, som følger af EU-lovgivning, skal opfyl-
de kravene til sikkerhed i DS/EN 303-5.

(8.5.1.4, stk. 6)
Det er en forudsætning, at kedel og brænder er afprøvet
sammen. Andre løst udskiftelige brændere kan således
ikke anvendes.
For så vidt angår krav til sikkerhed, der følger af EU-
lovgivning, henvises der primært til bekendtgørelse om
indretning m.v. af maskiner (maskindirektivet), be-
kendtgørelse om indretning mv. af trykbærende udstyr
(direktiv om trykbærende udstyr - 97/23/EF) og be-
kendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om tilnær-
melse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk ma-
teriel bestemt til anvendelse inden for visse spændings-
grænser, som ændret ved EF-direktiv om ændring af
bl.a. EF-direktiv om elektrisk materiel bestemt til an-
vendelse inden for visse spændingsgrænser (lavspæn-
dingsdirektivet).
Miljøministeriet har emissionskrav til en række bio-
brændselsfyrede anlæg.
Den fulde titel på standarden er DS/EN 303-5 Central-
varmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk
fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW,
Terminologi, krav, prøvning og mærkning.

Stk. 7
Krav til virkningsgrad i stk. 6 gælder ikke for
kedler til fyring med halm. Kedler til fyring
med halm på op til 300 kW skal mindst opfyl-
de kravene til virkningsgrad for kedelklasse 3 i
DS/EN 303-5.
Krav til virkningsgrad i stk. 6 og 7 gælder lige-
ledes ikke for kedler til fyring med halm med
en indfyret effekt på under 130 kW, der er be-
regnet til fyring med småballer.

Stk. 8 (8.5.1.4, stk. 8)
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Løst udskiftelige brændere til fast brændsel
skal opfylde DS/EN 15270 Pillebrændere til
små varmekedler - Definitioner, krav, prøv-
ning, mærkning.

DS/EN 15270 angiver bl.a. krav til forbrændingskam-
merets størrelse.

Stk. 9
Oliefyrede varmluftsaggregater til bygningsop-
varmning skal opfylde kravene til luftvarmere
i DS/EN 13842 Oliefyrede konvektionsluftvar-
mere – stationære eller transportable til rumop-
varmning.

Stk. 10
Oliebrændere skal opfylde kravene i DS/EN
298 Automatisk brændekontrolsystem til
brændere og apparater, der forbrænder gasfor-
mige eller flydende brændsler, og DS/EN 267
Automatiske blæseluftsoliebrændere til flyden-
de brændstof.

8.5.1.5 Store centralvarmekedler

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Store centralvarmekedler skal varmeisoleres,
så overfladetemperaturen på deres udvendige
flader bortset fra luger og lignende ikke over-
stiger 35 °C ved en rumtemperatur på 20 °C.

(8.5.1.5, stk. 1)
Store centralvarmekedler er kedler, hvis nominelle
ydelse overstiger 120 kW.
Den maksimale nytteeffekt vil for de fleste fyringsan-
læg kunne oplyses af fabrikanten. En række europæiske
standarder har andre afgrænsninger mht. kedelstørrel-
ser. Temperaturforholdene er vejledende egnet til røg-
gaskølere, hvis følgende gælder:
Returtemperatur ved – 12 °C ude:
Ved gasfyring højst 45 °C
Ved oliefyring højst 40 °C

Stk. 2
Store olie- og gasfyrede centralvarmekedler
med en nominel ydelse på mere end 400 kW,
må højst have et røggastab på 7 pct. ved fuld-
last og skal være forsynet med røggaskøler,
hvis temperaturforholdene i det tilsluttede var-
meanlæg er egnet til dette.

Stk. 3 (8.5.1.5 stk. 3)
Udstyret omfatter f.eks. røgtermometer og udtag til
røggasanalyse, timetæller og kedeltermometer.
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Store centralvarmekedler skal forsynes med
måleudtag og måleudstyr med overvågning af
den energiøkonomiske drift.

Stk. 4
Store centralvarmekedler skal opstilles i rum,
der udgør en selvstændig brandmæssig enhed.
Enheden må ikke have dør direkte til fælles
adgangsvej og må ikke benyttes som arbejds-
rum eller til formål, der kan medføre brandfa-
re.
Ved anlæg over 400 kW skal der være let og
uhindret adgang direkte til det fri.

(8.5.1.5, stk. 4)
Den brandmæssige enhed kan mod andre rum udføres
med vægge og etageadskillelser mindst som bygnings-
del klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
Branddøre til den brandmæssige enhed kan udføres
mindst som dør EI2 30-C [BD-dør 30] for anlæg indtil
400 kW og mindst som branddør EI2 60-C [BD-dør
60] for anlæg over 400 kW.

Stk. 5
Store centralvarmekedler, der er indrettet til
overtryksforbrænding, må kun installeres i
rum, som er forsynet med uafspærrelige venti-
lationsåbninger til det fri.

8.5.1.6 Fyringsanlæg til erhvervsmæssig
brug samt særlige biobrændselsfyrede an-
læg

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Kommunalbestyrelsen kan stille særlige krav
til fyringsanlæg m.m., der benyttes erhvervs-
mæssigt, samt til halmfyringsanlæg og særlige
biobrændselsfyrede centralvarmekedler.

(8.5.1.6, stk. 1)
Ved særlige biobrændselsfyrede anlæg forstås eksem-
pelvis tørringsanlæg for korn, frø og grøntafgrøder, rø-
geanlæg og varmolieanlæg.

Stk. 2
For olie- og gasfyrede varmluftaggregater med
en nominel ydelse på højst 400 kW, der anven-
des til opvarmning af arbejdsrum, og for fy-
ringsanlæg, der indgår i erhvervsmæssige pro-
duktionsanlæg, kan kap. 8.5.1.5, stk. 4 fravi-
ges.

Stk. 3
Fyringsanlæg til erhvervsmæssigt brug, samt
særlige biobrændselsfyrede anlæg skal tilslut-
tes eget aftrækssystem, der ikke modtager af-
træk fra andre anlæg.

8.5.2 Tilslutning til aftrækssystem
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BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Lysningsarealet i et aftrækssystem skal svare
til den indfyrede effekt. Tilsluttes der flere fy-
ringsanlæg til samme aftrækssystem, beregnes
lysningsarealet i forhold til fyringsanlæggenes
samlede effekt.

(8.5.2, stk. 1)
Den indfyrede effekt vil for de fleste fyringsanlæg kun-
ne oplyses af fabrikanten.
Det er vigtigt, at lysningsarealet er tilpasset den indfy-
rede effekt. Et forkert lysningsareal kan give en dårlig
forbrænding og dermed risiko for kulilteforgiftning.
Generelt bør lysningsarealet være mindst 50 cm² (80
mm diameter) for oliefyrede fyringsanlæg og mindst
175 cm² (150 mm diameter) for fyringsanlæg til fast
brændsel. Det gælder dog ikke automatisk fyrede fy-
ringsanlæg til biobrændsel.
Gasreglementet stiller visse betingelser for tilslutning
af gasfyrede fyringsanlæg til skorstene, hvortil der er
sluttet andre fyringsanlæg.

Stk. 2
Åbne fyringsanlæg (pejse) må kun tilsluttes
eget selvstændigt aftræk uden aftræk fra andre
fyringsanlæg.
Lysningsarealet i aftrækssystemet skal være
mindst 300 cm². Hvis pejsens frie åbning ikke
er større end 2.500 cm², kan lysningsarealet
nedsættes til 175 cm².

(8.5.2, stk. 2)
For gasfyrede pejse henvises til gasreglementet.

8.5.3 Aftrækssystemer

8.5.3.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Aftrækssystemer skal udføres og opsættes, så
der ikke opstår fare for brand, eksplosion, ska-
delig kondens, forgiftning og sundhedsmæssi-
ge gener.

(8.5.3.1, stk. 1)
Gennemføringer må ikke svække bygningsdelenes
brandmodstandsevne, da det medfører en øget risiko
for brandspredning i bygningen.
Gennembrydes en bygningsdel af et CE-mærket af-
trækssystem, skal dette være afprøvet til isolerede (ikke
ventilerede) gennemføringer i bygningsdele. Afprøv-
ningen skal fremgå af producentens dokumentation.
Gennembrydes en bygningsdel klasse REI 30 [BD-byg-
ningsdel 30] af en skakt med en skorsten i, kan skakten
således udføres som en bygningsdel klasse EI 30 [BD-
bygningsdel 30].
Røgrør bør kun monteres i opstillingsrummet.
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Der henvises til DS/EN 1443 Skorstene - generelle
krav samt de relevante produktstandarder.

Stk. 2
Aftrækssystemer skal udformes, så de kan
modstå fyringsanlæggets røggastemperatur.

(8.5.3.1, stk. 2)
Ved fyring med fast brændsel kan kravet normalt anses
for opfyldt uden yderligere tiltag såfremt der anvendes
aftrækssystemer med en temperaturklasse (jf. DS/EN
1443) på T 400.

Stk. 3
Aftrækssystemer fra olie og fast brændsel skal
udføres, så røggassen udledes lodret og skal
have en sådan højde, placering, udformning og
lysningsareal, at der tilvejebringes tilfredsstil-
lende trækforhold, og at røgudledningen ikke
er til gene for omgivelserne.

(8.5.3.1, stk. 3)
Aftrækssystemer fra anlæg til fyring med fast brændsel
bør altid være højere end bygningens højeste punkt.
For at leve op til miljøbeskyttelseslovens krav, bør der
ved fastlæggelse af aftrækshøjden, specielt for brænde-
ovne og andre anlæg til fyring med faste brændsler,
tages hensyn til spredningsforholdene, dvs. turbulens
fra bygning og beplantning, afstand til og højden af
omgivende huse samt den fremherskende vindretning i
forhold til naboerne. Hvis et fyringsanlæg medfører
væsentlige røgluftgener for omgivelserne, giver miljø-
beskyttelsesloven kommunalbestyrelsen mulighed for
at kræve, at fyringsanlæg og aftrækssystemet eller fy-
ringen ændres, så generne ophører. Hvis ulemperne ik-
ke kan afhjælpes, kan kommunalbestyrelsen forbyde
anvendelse af anlægget.

Stk. 4
Der skal være mulighed for rensning af af-
trækssystemet. Renselemmes størrelse skal
mindst svare til aftrækssystemets lysningsare-
al.

(8.5.3.1, stk. 4)
Aftrækssystemer til ildsteder, der fyres med olie eller
fast brændsel skal renses af skorstensfejeren, jf. be-
kendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skor-
stene og ildsteder.
Mulighed for rensning af røgrør kan f.eks. ske ved
montering af renselem på røret.

Stk. 5
Det skal være muligt at foretage eftersyn af af-
trækssystemets udvendige sider.

(8.5.3.1, stk. 5)
For at kunne undgå at kulilte kan trænge ud i bygnin-
gen, er det vigtigt, at eventuelle revner og utætheder i
aftrækssystemer kan opdages i tide.

Stk. 6
Hvis aftrækssystemet er indrettet til rensning
fra toppen, skal der være sikkerhedsmæssigt
forsvarlige adgangsmuligheder hertil.

8.5.3.2 Tæthed og modstandsevne

BESTEMMELSE VEJLEDNING
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Stk. 1
Aftrækssystemer skal være så tætte, at røggas-
ser og vanddamp ikke trænger ud og skader af-
trækssystem eller bygning.

(8.5.3.2, stk. 1)
Aftrækssystemer, der er beregnet til negativt tryk, bør
have en tæthed mindst som tæthedsklasse N1.
Skorstensforinger, der er beregnet til negativt tryk, bør
have en tæthed mindst som tæthedsklasse N2.
Aftrækssystemer, der er beregnet til positivt tryk, bør
have en tæthed mindst som tæthedsklasse P1.

Stk. 2
Aftrækssystemer, der anvendes til fyring med
olie eller fast brændsel, skal have modstands-
evne mod sodild. Bestemmelsen gælder ikke
for aftrækssystemer, der anvendes til kedler
som fyrer med ren mineralsk olie og er udsty-
ret med røggastemperatursikring. Sikringen
skal under alle forhold afbryde fyringen ved en
røggastemperatur svarende til aftrækssyste-
mets temperaturklassifikation, dog højst 200
°C. Sikringen skal manuelt indkobles ved fejl-
melding.

(8.5.3.2, stk. 2)
Aftrækssystemet har modstandsevne mod sodild, så-
fremt det er klassificeret G i henhold til den relevante
produktstandard.
Røggastemperatursikringen bør monteres i kedlens af-
gangsstuds og elektrisk kobles til brænderens sikker-
hedskreds.

Stk. 3
Der skal anvendes materialer, der er mod-
standsdygtige overfor røggasser, varme, korro-
sion og i relevant omfang sodild.

(8.5.3.2, stk. 3)
Bestemmelsen muliggør anvendelse af aftrækssystemer
af plast sammen med kedler med lav røggastemperatur,
typisk lavere end 120 °C, og som fyrer med ren mine-
ralsk olie.
Anvendes CE-mærkede aftrækssystemer af plast, skal
disse mindst have en bestandighed mod korrosion som
klasse 2 efter produktstandardens korrosionsdeklare-
ring. Aftrækket skal i relevant omfang have modstands-
evne over for miljømæssige påvirkninger som f.eks.
UV-stråling
Anvendes CE-mærkede aftrækssystemer af stål, skal
disse mindst være materiale type L40 eller bedre og
godstykkelse mindst 1,0 mm eller materiale type L50
eller bedre og godstykkelse mindst 0,40 mm.
Alternativt hertil kan bestandigheden mod korrosion ef-
tervises ved korrosionsprøvning og deklareres afhæn-
gig af brændselstype. Bestemmelsen gælder dog ikke
røgrør, der forbinder brændeovne, pillebrændeovne og
pejse med en skorsten, og hvor risikoen for kondens-
dannelse kan udelukkes.
Anvendes CE-mærkede aftrækssystemer af beton, skal
disse mindst have en bestandighed mod korrosion klas-
se 3, når de anvendes til fyringsanlæg fyret med olie el-
ler fast brændsel.

166



Stk. 4
Aftrækssystemer, der anvendes i forbindelse
med fyringsanlæg, med kondenserende drift
eller anlæg, hvor røggassen kondenserer i af-
trækket, skal have modstandsevne over for
kondens og diffusion af vanddamp. Aftrækssy-
stemet skal udformes, så kondens opsamles og
bortledes.

(8.5.3.2, stk.4)
Aftrækssystemer har modstandsevne mod kondens og
diffusion af vanddamp, hvis de er deklareret W.

8.5.3.3 Beskyttelse over for berøringsskade

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Aftrækssystemets overfladetemperatur må
under normal drift ikke overstige den i pro-
duktstandarden fastsatte maksimale tilladelige
temperatur.
Placeres aftrækssystemet i en skakt, på grund
af temperaturkravet, udføres skakten i overens-
stemmelse med CE-mærkningen og producen-
tens anvisninger.
Bestemmelsen gælder ikke den del af aftræks-
systemet, der er i rummet, hvor ildstedet er op-
stillet.

(8.5.3.3, stk.1)
For et aftrækssystem placeret i en skakt gælder, at
skakten bør være ventileret og omslutte aftrækssyste-
met de steder, hvor aftrækssystemet er placeret inde i
bygningen, eksempelvis også i et uudnytteligt tagrum.

8.5.3.4 Små aftrækssystemer

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Seriefremstillede små aftrækssystemer skal
være forsynet med CE-mærke, hvis der findes
en produktstandard herfor.

(8.5.3.4, stk. 1)
Det skal af CE-mærket fremgå, at aftrækssystemet er
egnet til den påtænkte anvendelse. Et aftrækssystem,
der er CE-mærket til brug i forbindelse med en gaske-
del er således ikke egnet til andre formål. Ved små af-
trækssystemer forstås aftrækssystemer af enhver art,
der modtager aftræk fra et eller flere fyringsanlæg, for
hvilke den samlede nominelle effekt er højst 120 kW.
For et aftrækssystem, der ikke er seriefremstillet, må
producenten gennem valg af materialer, godstykkelse,
dimensionering m.m. over for kommunalbestyrelsen
kunne redegøre for aftrækssystemets egnethed.

8.5.3.5 Aftrækssystemer ved tagdækning
med utilstrækkelig brandmodstandsevne
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BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
I forbindelse med tagdækninger, som ikke kan
klassificeres som tagdækning klasse BROOF
(t2) [klasse T tagdækning], skal aftrækssyste-
mer udføres og opsættes på en sådan måde, at
der opnås tilstrækkelig sikkerhed mod brand.

8.6 Solvarmeanlæg, solcelleanlæg, kølean-
læg og varmepumper

8.6.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Solvarmeanlæg, solcelleanlæg, køleanlæg og
varmepumper skal udføres og installeres, så
der ikke opstår fare for brand, eksplosion, for-
giftning og sundhedsmæssige gener f.eks. i
form af støj eller vibrationer.

(8.6.1, stk. 1)
Der henvises til bekendtgørelser om indretning af tryk-
bærende udstyr og anvendelse af trykbærende udstyr.
Desuden henvises til DS/EN 378-serien om kølesyste-
mer og varmepumper.
Ved etablering af jordvarmeanlæg henvises til bekendt-
gørelse om jordvarmeanlæg.
For gasfyrede anlæg henvises til Gasreglementet.

Stk. 2
Der skal anvendes materialer, der i relevant
omfang er modstandsdygtige overfor røggas-
ser, ild, varme og korrosion.

8.6.2 Solvarmeanlæg

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Solvarmeanlæg skal udføres, så de ikke giver
anledning til temperaturforårsagede skader på
personer eller bygninger.

(8.6.2, stk. 1)
Solvarmerør kan blive over 85 - 100 o C varme og bør
derfor ikke placeres i kontakt med brændbart materiale,
herunder trækonstruktioner. Der skal træffes foranstalt-
ninger mod skoldningsfare fra varmt brugsvand.

8.6.3 Solcelleanlæg

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1 (8.6.3, stk. 1)
Solcelleanlæg er lavspændingsgeneratoranlæg. Der
henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6. Elek-
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Solcelleanlæg skal udføres, så de ikke giver
anledning til temperaturforårsagede skader på
bygninger.

triske installationer. Desuden henvises til Stærkstrøms-
bekendtgørelsen afsnit 6A.

8.6.4 Varmepumper og køleanlæg

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Hvis der i anlægget anvendes farlige væsker
eller gasser, og rummet derfor klassificeres
som eksplosionsfarligt, skal anlægget placeres
hensigtsmæssigt og forsvarligt.

(8.6.4, stk. 1)
Der henvises til bekendtgørelse om klassifikation af ek-
plosionsfarlige områder og bekendtgørelse om indret-
ning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosi-
onsfarlig atmosfære.
Desuden henvises til At vejledning, tekniske hjælpe-
midler – B. 4.4 Køleanlæg og varmepumper og DS/EN
378-1 og 2 Kølesystemer og varmepumper – Sikker-
heds- og miljøkrav.
Der henvises yderligere til Gasreglementets krav til
rumventilation i afsnit B-4.

Stk. 2
Varmepumper skal opfylde kravene i EU-for-
ordninger nr. 813/2013/EU og 206/2012/EU.
Effektivitetskrav skal opfyldes i opvarmnings-
situationen.
Anlæg, som falder uden for anvendelsesområ-
derne i forordningerne nævnt ovenfor, skal li-
geledes opfylde kravene til energieffektivitet i
forordningerne.

(8.6.4, stk. 2)
Ved beregning af SCOP kan der ikke korrigeres for re-
versibel drift.

Stk. 3
Elforbruget i varmepumper og køleanlæg, der
har et årligt elforbrug på mere end 3.000 kWh,
skal måles. Eventuel elpatron forsynes med ti-
metæller eller elmåler. Bestemmelsen gælder
for nybyggeri og ved nyinstallation i eksister-
ende byggeri.

(8.6.4, stk. 3)
Bestemmelsen gælder ikke såfremt et eksisterende an-
læg udvides til at forsyne en tilbygning eller eksisteren-
de lokaler.

Stk. 4
Målere, der anvendes til måling af elforbrug,
jf. stk. 3, skal have en tilfredsstillende nøjag-
tighed. Hvis måling af elforbrug i varmepum-
per eller køleanlæg danner grundlag for forde-
ling af udgifter, skal elmåleren være i overens-
stemmelse med bekendtgørelse om måletek-
nisk kontrol med målere, der anvendes til må-
ling af forbrug af elforbrug.

8.6.4, stk. 4)
Kravet kan anses for opfyldt ved anvendelse af type-
godkendte målere eller målere med en tilsvarende nøj-
agtighed.

169



8.7 Renovationsanlæg

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Renovationsanlæg skal udføres sikkerheds- og
sundhedsmæssigt forsvarligt og med størst mu-
lig hensyntagen til genbrugsfremmende af-
faldssystemer.

Stk. 2
Ved enhver bebyggelse skal der sikres mulig-
hed for, at håndtering, sortering, opbevaring,
bortskaffelse og transport af affald kan ske for-
svarligt. Omfanget af beholdere, bokse mv. og
omfanget af nødvendig plads til affald sorteret
i flere fraktioner fastsættes af kommunalbesty-
relsen.

(8.7, stk. 2)
Der henvises til At-vejledning D. 2.24 Indretning og
brug af dagrenovationssystemer.

Stk. 3
Affaldsbeholdere, bokse mv. skal være place-
ret i samme niveau som tilkørsel for renovati-
onsafhentningen, eller så affaldet nemt kan af-
hentes ved hjælp af teknisk egnet hjælpemid-
del.

Stk. 4
Indrettes rum til opbevaring af affald i bygnin-
gen, skal gulv, vægge og loft udføres mindst
som en brandmæssig enhed.

(8.7, stk. 4)
Adgangsdør skal være til det fri. Rummet skal ventile-
res med et ventilationsanlæg, der enten skal være et ud-
sugningsanlæg kombineret med åbninger til det fri eller
et indblæsnings- og udsugningsanlæg. De bygningsde-
le, som afgrænser den brandmæssige enhed, bør udfø-
res som bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 [BS-byg-
ningsdel 60]. Ventilationskanaler bør udføres som ka-
nal klasse EI 30/E 60 (ve ho i <-> o) A2-s1,d0 [BS-ka-
nal 30 med integritet som F-kanal 60].

Stk. 5
Kravene til ventilationen i affaldsrum er:
1) Tilførsel af udeluft: Rist eller anden åbning
til det fri ved gulv. Åbningsarealet skal kunne
tilføre en volumenstrøm svarende til den udsu-
gede volumenstrøm. Ved benyttelse af indblæ-
sningsanlæg skal den indblæste volumenstrøm
svare til den udsugede volumenstrøm.
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2) Udsugning: Volumenstrøm 1 l/s pr. affalds-
beholder, dog mindst 15 l/s.

Stk. 6
I beboelsesbygninger med 3 etager og derover
over terræn skal der indrettes affaldsskakt for
hver opgang.

(8.7, stk. 6)
Kravet tager først og fremmest sigte på opførelse af
nye beboelsesbygninger. Når det drejer sig om eventuel
nedlæggelse af affaldsskakter i eksisterende beboelses-
bygninger, gør der sig en række særlige forhold gæl-
dende, som kan gøre det rimeligt ud fra en konkret vur-
dering at meddele dispensation fra kap. 8.7, stk. 6. Der
kan især være tale om, at de eksisterende affaldsskakter
ikke er tidssvarende ud fra en miljømæssig og økolo-
gisk vurdering, herunder med hensyn til kildesortering,
og at bortskaffelsen af affaldet ikke kan ske i overens-
stemmelse med de nugældende regler i lovgivningen
om arbejdsmiljø.
Såfremt det f.eks. ikke er muligt at modernisere af-
faldsskakterne inden for de eksisterende bygningsmæs-
sige rammer, eller en modernisering er forbundet med
meget høje omkostninger, kan det ud fra en konkret
vurdering være rimeligt at meddele dispensation fra be-
stemmelsen, eventuelt tidsbegrænset.
Disse spørgsmål er uddybet i Bygge- og Boligstyrel-
sens vejledning af 25. oktober 1996 om tilladelse til
lukning af affaldsskakter i eksisterende byggeri, som
der henvises til.

Stk. 7
Affaldsskakter og tilhørende ventilationskana-
ler skal udføres brandmæssigt forsvarligt. Ind-
kastningslåger skal være af ubrændbart materi-
ale og må ikke anbringes i beboelseslejlighe-
den. Affaldsskakter skal ventileres med et ud-
sugningsanlæg kombineret med åbninger til
det fri i skarnboksene.

(8.7, stk. 7)
Affaldsskakte bør udføres med vægge som bygningsdel
klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].
Ventilationskanaler bør udføres som kanal klasse EI
30/E 60 (ve ho i <-> o) A2-s1,d0 [BS-kanal 30 med in-
tegritet som F-kanal 60].

Stk. 8
Kravene til ventilationen i affaldsskakter er:
1) Tilførsel af udeluft: Åbning til det fri ved
gulv med et areal på 25 cm² pr. skarnboks.
2) Udsugning: Volumenstrøm 80 l/s, når en
indkastningslåge eller dør til skarnboks er
åben.

8.8. Elevatorer

BESTEMMELSE VEJLEDNING
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Stk. 1.
Elevatoranlæg skal udføres sikkerhedsmæssigt
forsvarligt

(8.8, stk. 1-7)
Der henvises til bekendtgørelse om anvendelse og op-
stilling af elevatorer mv.
Opmærksomheden henledes på kap. 3.2.2, stk. 6.
Bestemmelserne finder anvendelse ved nybyggeri og
nyinstallation i eksisterende bygninger.

Stk. 2.
Der skal være naturlig eller mekanisk ventila-
tion af elevatorskakte. Maskinrum skal ventile-
res.

Stk. 3.
Måling af det samlede specifikke elforbrug
foretages som angivet i VDI 4707 Aufzüge
Energieeffizienz, März 2009.

(8.8, stk. 3)
Det specifikke energiforbrug kan bestemmes på grund-
lag af måling af energiforbruget som angivet i VDI
4707. Det er installatørens ansvar, at elevatoren lever
op til bestemmelsen i stk. 5 og at kunne dokumentere
dette. Måling af energiforbrug kan med fordel ske i for-
bindelse med slutinspektion iht. Arbejdstilsynets regler.
Uanset dokumentation, skal måling kunne foretages
som angivet i VDI 4707.
Når den europæiske standard EN ISO 25745 Elevatorer
og rullende trappers energieffektivitet er færdig, er det
hensigten at benytte denne som grundlag for en revi-
sion af bestemmelserne.

Stk. 4.
Den forventede brugstid i timer pr. døgn eller
den forventede benyttelseskategori oplyses af
ejeren af bygningen. Elforbruget til elevatorer
baseret på den forventede brugstid i timer pr.
døgn skal oplyses. Standby forbruget skal lige-
ledes oplyses. Forbruget skal måles.

(8.8, stk. 4)
Elforbruget til elevatorer omfatter ikke energiforbrug
til opvarmning og eventuel køling af elevatorskakte
samt energiforbrug til ventilation af skakte. Energifor-
bruget hertil er omfattet af øvrige bestemmelser i kapi-
tel 7 og 8. Elforbruget omfatter heller ikke belysning
foran skaktdørene på etagerne.

Stk. 5.
Elevatorer opdeles i følgende fem benyttelses-
kategorier afhængig af, hvor mange timer i
døgnet elevatoren kører:

(8.8, stk. 5)
I Danmark vil benyttelseskategorierne 4 og 5 sjældent
blive anvendt. I tabel 5 i bilag 6 er der eksempler på
bygningers indplacering i de 5 kategorier.

Kategori 1 2 3 4 5
Hyppighed Lav Sjælden Lejligheds-

vis
Hyppig Meget hyppig

Brugs-tid i
timer

0,2 0,5 1,5 3 6
<t<0,3 0,3<t<1 1<t<2 2<t<4,5 4,5<t
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Stk. 6.
For elevatorer i nybyggeri og ved installation
af nye elevatorer i eksisterende bygninger må
det samlede specifikke energiforbrug uanset
benyttelseskategori ikke overstige klasse B i
tabel 8 i bilag 6.

(8.8, stk. 6)
Bestemmelsen indebærer, at elevatoren opfylder kravet
til det specifikke energiforbrug for energiklasse B efter
VDI 4707 Aufzüge Energieeffizienz, März 2009.
Det specifikke energiforbrug kan bestemmes på grund-
lag af måling med en referencetur, som beskrevet i bi-
lag 6. Det specifikke energiforbrug fremkommer ved at
dividere det målte forbrug med mærkelasten og rejse-
længden.

Stk. 7.
Bestemmelsen i stk. 5 gælder ikke for elevato-
rer med mærkelast af elevatorstol på over
1.600 kg.

(8.8, stk. 7)
Bestemmelsen indebærer, at f.eks. godselevatorer og
store sengeelevatorer er undtaget fra bestemmelserne.
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Bilag 1
Beregningsregler

B. 1.1 Beregningsregler

B. 1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent

Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etage-
arealets procentvise andel af grundens areal.

(B. 1.1.1, stk. 1) Der kan ikke dispenseres fra
bygningsreglementets beregningsregler, ligesom
en lokalplan eller en byplanvedtægt ikke må læg-
ge andre beregningsregler til grund.

B. 1.1.2 Beregning af grundens areal

Stk. 1. Grundens areal omfatter det areal, der er
angivet for det pågældende matrikelnummer.

(B. 1.1.2, stk. 1) Det fremgår af udstykningslo-
ven, hvad der forstås ved en samlet fast ejendom.

Stk. 2
Vejareal eller areal, der skal holdes ubebygget,
som følge af hjørneafskæring eller byggelinje-
pålæg til sikring af vejanlæg skal indgå i grun-
dens areal ved beregning af bebyggelsesprocen-
ten.

(B. 1.1.2, stk. 2)
Ved fastsættelse af grundens størrelse efter kap.
2.2.2, skal vejareal eller areal, der skal holdes
ubebygget som følge af hjørneafskæring eller
byggelinjepålæg til sikring af vejanlæg, ikke
medregnes.

Stk. 3.
Til grundens størrelse medregnes:
- Grundens andel i et selvstændigt matrikuleret
areal sikret som fælles friareal for flere ejen-
domme. Andelene i det selvstændigt matrikule-
rede friareal fordeles ligefremt proportionalt ef-
ter de enkelte grundes størrelse, medmindre
kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde be-
stemmer andet, herunder en anden delingsnorm,
eller at andele i det fælles friareal ikke kan med-
regnes.
- Arealer, der før 1. februar 1977 er afgivet til
vej, men uanset dette er tilladt medregnet til

(B. 1.1.2, stk. 3) Bestemmelsen om, at kommu-
nalbestyrelsen kan bestemme en anden delingsn-
orm eller at andele i fælles friareal ikke medreg-
nes, kan ske ved en konkret angivelse herom i lo-
kalplan.
Bestemmelsen sikrer, at tidligere givne rettighe-
der til at medregne vejareal til grundens areal op-
retholdes, uanset arealet er afgivet til vejformål.
De indgåede aftaler mellem kommune og grund-
ejer foreligger både som tinglyste deklarationer
på de enkelte ejendomme og som noteringer i ma-
trikelprotokollen, og antages mest at være an-
vendt i København og på Frederiksberg, typisk
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grundarealet. Sådanne arealer medregnes i over-
ensstemmelse med de vilkår, der er fastsat for
tilladelsen.
- Det samlede areal for flere matrikelnumre, når
de udgør en samlet fast ejendom og grænser op
til hinanden.

når der er tale om veje, som har en bredde over
20 m.

Stk. 4.
Til grundens størrelse medregnes ikke:
- arealer af grunden, der er beliggende i en an-
den zone end den, hvori der bygges, og
- Matrikelnumre, der er en del af en samlet fast
ejendom, men som ikke grænser op til hinan-
den.

(B. 1.1.2, stk. 4)
Areal, der er en del af en samlet fast ejendom, og
som ved vej er adskilt fra det areal, der ønskes be-
bygget, kan medregnes til grundens størrelse, når
adskillelsen alene skyldes gennemskæring af vej
eller sti. Mere fjerntliggende matrikler vil deri-
mod ikke kunne medregnes.
Vedrørende zoneinddelingen henvises til lov om
planlægning.

B. 1.1.3 Beregning af etageareal

Stk. 1. Etageareal beregnes ved sammenlægning
af bruttoarealerne af samtlige etager, herunder
kældre og udnyttelige tagetager samt altanluk-
ninger, udestuer, forbindelsesgange og lignende.

Stk. 2. Rum, der går gennem flere etager, med-
regnes kun til den etage, i hvilken gulvet er be-
liggende. Både udvendige og indvendige trap-
per, trapperum, altangange og elevatorskakter
medregnes dog for hver etage.

(B. 1.1.3, stk. 2) Installationsskakter medregnes
for hver etage.

Stk. 3. Til etageareal medregnes ikke:
- Den del af kælderen, hvor det omgivende ter-
ræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kæl-
deren.
- Åbne altaner.
- Småbygninger med en grundflade på indtil 10
m2.
- Affaldsrum i terrænniveau.
- Sikringsrum til sikringsrumspligtige bygninger
med forskriftsmæssig størrelse samt offentlige
beskyttelsesrum, der er myndighedsgodkendte.
- Hemse med et areal på indtil 4,5 m².
- Udvendige trappers og altanganges projektion
på terræn.
- Udvendige brandtrapper (flugtvejstrapper).

(B. 1.1.3, stk. 3) Om sikringsrum og offentlige
beskyttelsesrum henvises til lov om beskyttelses-
rum, reglement for indretning af sikringsrum og
murgennembrydninger samt reglement for pro-
jektering og opførelse af offentlige beskyttelses-
rum. Opførelse af flere end 2 småbygninger med
en grundflade på under 10 m2, skal medregnes til
etagearealet.
Til gulvet i hemse medregnes kun det areal, der i
vandret plan 1,5 m over færdigt gulv ligger inden
for planets skæring med tagbeklædningens ud-
vendige side. Der kan indrettes 2 eller flere hemse
med et areal på 4,5 m2, men hvis de ikke skal
medregnes i etagearealet, er det en betingelse, at
de ikke er internt forbundne herunder, at adgang
til hemsene foregår separat.
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Stk. 4. For garager, carporte, udhuse, drivhuse,
skure, åbne overdækninger, herunder åbne over-
dækkede terrasser og lignende bygninger med-
regnes kun den del af arealet, der overstiger:
- 20 m2 pr. bolig ved etageboligbebyggelser og
ved samlede boligbebyggelser med både lodret
og vandret lejlighedsskel samt ved rækkehuse,
kædehuse, gruppehuse og lignende former for
helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehu-
se.
- 35 m2 pr. bolig ved fritliggende enfamiliehuse,
dobbelthuse med lodret lejlighedsskel og som-
merhuse, og- 25 pct. af bebyggelsens øvrige eta-
geareal ved andre bebyggelser, dog medregnes
garage- og udhusarealer i kælder eller gårdkæl-
der ikke.

(B. 1.1.3, stk. 4) Overdækninger og overdækkede
terrasser anses for åbne, når mindst én væg er helt
eller delvist åben og ikke kan lukkes med vindue,
dør, port eller lignende. Teknikhuse til elektroni-
ske kommunikationsnet eller tjenester er ikke om-
fattet af bestemmelsen.
(B. 1.1.3, stk. 4). Dobbelthuse med lodret lejlig-
hedsskel skal behandles efter bestemmelsens nr.
2.
(B. 1.1.3, stk. 4) Fradragene beregnes uanset de
matrikulære forhold. (B. 1.1.3, stk. 4) Kældre de-
fineres ved at kælderloftet er mindre end 1,25 m
over terræn. Ved andre bebyggelser forstås er-
hverv eller institutioner.

Stk. 5. Etagearealet måles i et plan bestemt af
overside af færdigt gulv til ydersiden af de be-
grænsende ydervægge med følgende afvigelser:
- I udnyttelige tagetager medregnes det areal,
der i et vandret plan 1,5 m over færdigt gulv lig-
ger inden for planets skæring med tagbeklæd-
ningens udvendige side.
- Ved åbne etager, porte, luftsluser og lignende
medregnes til den linje, som bygningens yder-
vægge i øvrigt angiver.
- Ved fælles vægge mellem rum, der skal med-
regnes til hvert sit etageareal, måles til midten
af væggen, idet der dog ved fælles vægge place-
ret over skel måles til skellinjen.

(B. 1.1.3, stk. 5) En tagetage regnes for udnytte-
lig, når der uden væsentlige indgreb i tagkon-
struktionen kan indrettes opholdsrum.
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B. 1.1.4 Beregning af højdeforhold

Stk. 1.
Højder måles lodret fra naturligt terræn. For be-
byggelser på skrånende terræn eller terræn med
større niveauforskelle måles fra et eller flere ni-
veauplaner, der fastsættes af kommunalbestyrel-
sen. Niveauplanernes beliggenhed skal på enty-
dig måde fremgå af byggetilladelsen, f.eks. ved
angivelse af planernes koter. Der kan efter be-
hov fastlægges flere niveauplaner for samme
grund. Ved fastlæggelse af niveauplaner skal
kommunalbestyrelsen tage hensyn til:
- Terrænforholdene på de tilstødende grunde og
karakteren af den omliggende bebyggelse.
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- At der skal skabes rimelige bebyggelsesmulig-
heder og adgangsforhold for den pågældende
grund.

Stk. 2
Bebyggelse i skrånende terræn kan opføres
uden fastsættelse af niveauplaner, såfremt høj-
den målt lodret fra naturligt terræn, ikke oversti-
ger de i kapitel 2.2.3 fastsatte grænser for be-
byggelsens højde samt den angivne afstand til
skel.

(B. 1.1.4, stk. 2)
Formålet med bestemmelsen er at fritage kommu-
nalbestyrelsen for fastsættelse af niveauplaner i
forhold til en bebyggelse på skrånende terræn, der
utvivlsomt ligger inden for byggerettens vandrette
højdegrænseplan efter kapitel 2.2.3.

Stk. 3.
Antenner, hvis øverste punkt ikke er mere end
5,5 m over tagfladen, tagkviste, skorstenspiber,
ventilationshætter, gavltrekanter og tagudhæng,
medregnes ikke ved beregningen af en byg-
ningshøjde, såfremt de er af sædvanligt omfang.
Ved fastlæggelse af bebyggelsens højde kan
kommunalbestyrelsen endvidere beslutte at se
bort fra trappehuse, elevatorskakter, ventilati-
onsanlæg, skilte og lysreklamer.

B. 1.1.5 Beregning af afstandsforhold

Stk. 1. Afstande måles vandret uden hensyn til
terrænforskelle. Afstanden måles vinkelret på
den pågældende modstående linje (vejlinje, skel
mod nabo) eller bebyggelse, men kan af hensyn
til lysforholdene eller for at begrænse indbliks-
gener måles som den mindste fri afstand mellem
bygning eller bygningsdel og modstående vejl-
inje, skel mod nabo eller anden bebyggelse på
samme grund. Ved bygninger uden begrænsen-
de ydervægge måles fra tagfladen.

Stk. 2. Ved bestemmelse af bebyggelsens af-
stand til skel mod nabo, vej og sti ses bort fra:
- Kælder, kældertrapper, tanke, ledninger og lig-
nende under terræn, og
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- Tagudhæng, vindskeder, lætage over døre samt
gesimser og lignende mindre bygningsdele med
et fremspring på højst 50 cm.

Stk. 3. Ved beregning af bebyggelsens afstand
til vejskel ses bort fra bygningsfremspring an-
bragt ud over skel mod vej i det omfang, som er
angivet i lov om offentlige veje og i lov om pri-
vate fællesveje med nedennævnte lempelser og
begrænsninger:
- Mellem kørebane eller cykelsti og bygnings-
fremspring skal der altid være en fri passage på
mindst 1,3 m.
- Over 2,8 m over terræn kan bygningsfrem-
spring udføres indtil 30 cm ud over vejskel.
- Lyskasser, fundamenter og lignende, der pla-
ceres i eller under terrænhøjde, kan udføres ind-
til 80 cm ud over vejskel.
- Skilte samt markiser af lettere konstruktion,
hvis underside er hævet mindst 2,2 m over ter-
ræn, kan opsættes indtil 1,0 m fra kørebane eller
cykelsti.
- Trapper skal altid have en fri passage på
mindst 1,3 m mellem kørebane eller cykelsti og
trappe.

B. 1.1.6 Beregning af etageantal

Stk. 1. Hver af bygningens etager inklusiv stue-
etage medregnes i etageantallet sådan som det
fremgår af BBR- registret. Til etageantallet
medregnes desuden:
- Udnyttelige tagetager
- Kældre, hvor loftet ligger mere end 1,25 m
over terræn.

(B. 1.1.6, stk. 1) En tagetage regnes for udnytte-
lig, når der uden væsentlige indgreb i tagkon-
struktionen kan indrettes opholdsrum, jf. kap. B.
1.1.3, stk. 5.

Stk. 2. Ved bygninger med forskudte etager eller
indskudte etager og lignende skal kommunalbe-
styrelsen efter et konkret skøn fastlægge etage-
antallet. Ved opholdsarealer i bygningers tageta-
ge eller på bygningers tag kan kommunalbesty-
relsen i det enkelte tilfælde beslutte, at en hems
med et større areal end 4,5 m2 samt altaner, ude-
stuer, terrasser og lignende opholdsarealer skal
medregnes som en etage.

(B. 1.1.6, stk. 2) Ved opgørelse af etageantallet
kan bl.a. lægges vægt på de omtalte bygnings-
funktioners størrelse og anvendelsesmulighed i
forhold til byggeriets samlede størrelse og anven-
delse. Ligeledes kan lægges vægt på bebyggel-
sens ydre fremtræden, hvor for eksempel antal og
størrelse af vinduer til den pågældende bygnings-
funktion kan få byggeriet til at fremstå med en
ekstra etage i forhold til området, hvor byggeriet
er placeret, jf. helhedsvurderingen i kap. 2.3. Væ-
sentlige indbliksgener som følge af den pågæl-
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dende bygningsfunktion kan også vægtes i for-
hold til området, hvor byggeriet er placeret. Der
må f.eks. forventes en større tolerance overfor
indbliksgener i højere, tættere og mere bynær be-
byggelse end i lavere og mere fritliggende parcel-
husbebyggelser.
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Bilag 2
Transportable konstruktioner

Skema 1

Konstruktioner, der ikke må opstilles uden forudgående byggetilladelse eller certificering i henhold til be-
kendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. Skemaet omfatter også
modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de i
skemaet anførte grænser.

Transportable konstruktioner, der anvendes af mere end 150 personer, skal dog anmeldes til kommunalbe-
styrelsen, uanset om konstruktionen er certificeret, og der er derfor ikke krav om byggetilladelse.

Transportable telte
Alle telte i mere end 1 etage
Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal større end 50 m2

Transportable konstruktioner
Alle konstruktioner i mere end 1 etage
● Scener, herunder automobilscener og uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs
● Scener, som er mere end 1 m høje
Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m²
Tribuner, herunder automobiltribuner
● tribuner, som er mere end 1 m høje
● Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m²
Portaler (med og uden inddækning) der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et
svigt kan være risiko for væsentlig personskade
Gangbroer
● Over 1 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen uanset om gangbroen er med eller uden
overdækning
● Alle overdækninger over gangbroer
Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der
udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig per-
sonskade
Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko
for væsentlig personskade

Skema 2

Konstruktioner, der må opsættes uden forudgående byggetilladelse eller certificering, men som er omfat-
tet af byggelovens anvendelsesområde, og som derfor skal efterleve reglerne i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og
kap. 5.

Transportable konstruktioner, der anvendes af mere end 150 personer, skal dog anmeldes til kommunalbe-
styrelsen uanset, om der er krav om byggetilladelse eller certificering.

Transportable telte
Telte i 1 etage kun til privat brug
Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal mindre end 50 m2
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Transportable konstruktioner
Scener, herunder automobilscener (uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs), som er højst 1
m og uden overdækning
Tribuner, herunder automobiltribuner, som er mindre end 1 m og uden overdækning
Gangbroer som er højst 1 m over terræn og uden overdækning
Skurvogne, letvogne, containere og lign., konstruktioner med ydervægge af fast materiale (træ,
stål, mv.)
(Uanset om konstruktionen er på hjul eller ej, og uanset om konstruktionen anvendes til overnatning eller
ej)

182



Bilag 3
Anerkendelse af statikere

A. Anerkendelse af statikere

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere
inden for følgende rammer:

§ 1 Gyldighed

Stk.1. Dækning

Anerkendelse som anerkendt statiker sker til personer, der udøver erhverv i Danmark, og som opfylder de
i § 4 anførte krav.

Stk. 2. Definitioner

Der anvendes følgende betegnelser:

- ᾽anerkendt statiker᾽ om den person, der er fagligt bedømt og anerkendt i henhold til disse retningslinjer,

- ᾽andet land᾽ om et andet EU-land, et EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang
til udøvelsen af erhvervet som anerkendt statiker,

- ᾽kompetent myndighed᾽ om den myndighed, der administrerer erhvervet som anerkendt statiker i et
᾽andet land᾽.

§ 2 Anerkendelse

Stk. 1. Formål

Formålet med anerkendelse af statikere er, at
- sikre kvalitet ved projektering og udførelse af bærende konstruktioner i byggeriet.
- lette bygningsmyndighedernes arbejde uden, at byggeprojekters statiske dokumentation forringes.

Stk. 2. Titlen ᾽Anerkendt statiker᾽

Personer kan tildeles titlen ᾽Anerkendt statiker᾽ for en afgrænset gyldighedsperiode ved beslutning af det i
§ 3, stk. 1, nævnte anerkendelsesorgan.
Anerkendelsen er personlig og følger den anerkendte statiker uanset ansættelsesforhold.

Stk. 3. Rammer for anerkendte statikere

Det påhviler den anerkendte statiker alene at virke inden for de af anerkendelsesorganet fastsatte rammer,
jf. § 3, stk. 3, og ikke at anvende anerkendelsen uden for disse rammer.

§ 3 Anerkendelsesorgan
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Stk. 1. Anerkendelsesorgan

Anerkendelsesorganet er Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse, som etablerer en anerkendel-
sesordning og tilser, at denne er i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC 17024 Overensstemmelsesvur-
dering – Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer.

Stk. 2. Anerkendelsesudvalg

Til at varetage anerkendelsesordningens opgaver, nedsætter anerkendelsesorganet et udvalg på 9 medlem-
mer således:

- 3 medlemmer, fortrinsvis blandt ansatte ved relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner, indstilles
af Trafik- og Byggestyrelsen,

- 2 medlemmer indstilles af Foreningen af Rådgivende Ingeniører,

- 2 medlemmer indstilles af Kommunernes Landsforening,

- 1 medlem indstilles af Foreningen af Anerkendte Statikere og

- 1 medlem indstilles af Dansk Byggeri.

Medlemmer udpeges for 4 år og kan genudpeges to gange for i alt maksimalt 12 år.
Medlemmer skal have en passende kompetence inden for bærende konstruktioner, f.eks. som anerkendte
statikere.

Stk. 3. Håndbog

Anerkendelsesorganet fastsætter nærmere regler for ordningens praksis, som beskrives i en håndbog, der
skal

- være i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001:2015 Kvalitetssystemer og DS/EN ISO/IEC 17024, jf.
stk. 1,

- være offentlig tilgængelig,

- vejlede ansøgere og anmeldere om procedurer, rettigheder og pligter,

- give retningslinjer for anerkendte statikeres virke og

- vejlede anerkendte statikere om deres pligter ved byggesagsbehandling.

Stk. 4. Oplysninger om anerkendte statikere
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Anerkendelsesorganet skal offentliggøre oplysninger om den enkelte anerkendte statiker, herunder gyldig-
hedsperiode for anerkendelsen, anerkendelsens oprindelsesland, den anerkendte statikers uddannelse samt
den anerkendte statikers erhvervsmæssige titel.

Såfremt anerkendelsen er opnået i et andet land, skal der oplyses om den kompetente myndighed i det
andet land.

§ 4 Opnåelse af anerkendelse i Danmark

Stk. 1. Ansøgning

Tildeling af anerkendelse sker på basis af ansøgning efter beslutning i anerkendelsesudvalget.

Det påhviler anerkendelsesorganet at gennemgå og bedømme de i stk. 2 og 3 nævnte oplysninger og på
grundlag heraf at træffe beslutning om tildeling af anerkendelse.

Anerkendelsesorganet kan søge oplysninger til støtte for tildeling hos danske og udenlandske myndighe-
der, og ansøgere må være indforstået hermed.

Anerkendelsesudvalget skal meddele beslutning om anerkendelse senest 6 måneder efter modtagelse af
ansøgning og af alle nødvendige dokumenter.

Fristen kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Forlængelsen og varigheden af
forlængelsen skal meddeles ansøgeren inden udløbet af ovenstående frist.

Anerkendelsesudvalget skal ved modtagelse af ansøgning om anerkendelse sende kvittering til ansøger
med oplysninger om sagsbehandlingsfristen og klagemuligheder.

Stk. 2. Uddannelseskrav for tildeling
Anerkendelse kan tildeles personer uddannet som civil-, akademi-, teknikum- eller diplomingeniør ved en
dansk uddannelsesinstitution eller ved en uddannelsesinstitution i et andet land.

Anerkendelsesorganet skal give ansøgere, der ikke har en ingeniøruddannelse, jf. ovenstående, mulighed
for at underkaste sig en prøve, hvor der kan konstateres tilsvarende faglige kompetencer hos ansøgeren.

Stk. 3. Erhvervskrav for tildeling

Som erhvervskrav for tildeling af anerkendelse tjener oplysninger om ansøgerens virke i en periode op til
ansøgning.

Stk. 4. Afslag

Såfremt anerkendelsesorganet giver en ansøger afslag på anerkendelse, skal den pågældende have en be-
grundet skriftlig meddelelse herom.

§ 5 Anerkendte statikere fra andre lande
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Stk.1. Virke som anerkendt statiker

Personer, som er i besiddelse af et kursusbevis, uddannelsesbevis eller certifikat, som i et andet land, jf. §
1, stk. 2, giver adgang til dér at udøve erhvervet som anerkendt statiker, kan virke som anerkendt statiker
i Danmark, såfremt kursus-, uddannelsesbeviset eller certifikatet er udstedt af en kompetent myndighed i
det andet land. En anerkendt statiker fra et andet land skal virke inden for anerkendelsesorganets rammer
for anerkendte statikere i Danmark.

Stk. 2. Midlertidig og lejlighedsvis virke som anerkendt statiker

En anerkendt statiker fra et andet land, jf. § 1, stk. 2, har ret til midlertidigt og lejlighedsvist at virke som
anerkendt statiker i Danmark efter anerkendelsesorganets accept, jf. Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 2005/36/EF, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU om aner-
kendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i EU, art. 7, stk. 1, 2, 2a og 4. Meddelelse fra den anerkendte
statiker om midlertidigt og lejlighedsvist virke gives til anerkendelsesorganet. Anerkendelsesorganet kan
inden den anerkendte statiker første gang virker som sådan i Danmark kontrollere den anerkendte stati-
kers erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold til direktivets art 7, stk. 4. Meddelelsen skal fornyes en
gang om året.

Stk. 3. Fast etablering som anerkendt statiker

En anerkendt statiker fra et andet land, jf. § 1, stk. 2, kan gives tilladelse til at virke fast som anerkendt
statiker i Danmark efter anerkendelsesorganets beslutning, jf. Afsnit III, kap. 1, i Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2005/36/EF, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i EU, art. 10-14.

Ansøgning om tilladelse gives til anerkendelsesorganet. Anerkendelsesorganet skal senest 1 uge efter
modtagelse af ansøgningen bekræfte modtagelsen af ansøgningen og oplyse ansøgeren om eventuelle
manglende dokumenter. Senest 2 måneder efter fremsendelse af ansøgningen meddeler anerkendelsesor-
ganet en behørigt begrundet beslutning til ansøgeren om tilladelse til etablering eller om der skal pålæg-
ges ansøgeren udligningsforanstaltninger. Tidsfristen kan i særlige tilfælde forlænges med 2 uger, hvis der
foreligger særlige hensyn til den offentlige sundhed eller tjenestemodtagerens sikkerhed. Fristen kan ale-
ne forlænges én gang og ansøgeren skal orienteres om årsagen hertil.

Stk. 4. Kompetencer

Personer omfattet af stk. 2 og 3, og som udøver erhvervet som anerkendt statiker i Danmark, skal være i
besiddelse af

– erhvervsmæssige kvalifikationer svarende til kravene i dette bilag og

– tilstrækkelige sprogkundskaber, som er nødvendige for at kunne varetage erhvervet som anerkendt stati-
ker i Danmark i henhold til bygningsreglementet.

Anerkendelsesorganet kan kontrollere ansøgerens kvalifikationer. Anerkendelsesorganet kan endvidere
kontrollere ansøgerens sprogkundskaber, hvor der er alvorlig og konkret tvivl om tilstrækkeligheden af
erhvervsudøverens sprogkundskaber.
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Stk. 5. Prøvetid eller egnethedsprøve

Anerkendelsesorganet kan i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF,
som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU om anerkendelse af erhvervs-
mæssige kvalifikationer i EU, art. 14, stk. 1, 2, 4 og 5, selvom ansøger opfylder betingelserne i § 5, stk. 1,
kræve, at ansøgeren gennemgår en prøvetid, der ikke må overstige tre år eller går op til en egnethedsprø-
ve.

Hvis anerkendelsesorganet gør brug af adgangen til at kræve prøvetid eller egnethedsprøve, skal anerken-
delsesorganets beslutning være behørigt begrundet.

Ved vurderingen af om en ansøger skal gennemgå prøvetid eller egnethedsprøve, skal det indgå, hvorvidt
de kundskaber, som ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring eller gennem livslang læring i
et andet land, helt eller delvist opfylder kravet om fornødne kvalifikationer.

Ansøgeren skal have mulighed for at tage egnethedsprøven senest 6 måneder efter den oprindelige beslut-
ning om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2005/36/EF, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i EU, art. 14, stk. 6 og 7.

Stk. 6. Udveksling af oplysninger

Anerkendelsesorganet kan udveksle oplysninger med kompetente myndigheder i andre lande om:

- Personer fra andre lande, jf. § 1, stk. 2, der ønsker at virke midlertidigt, lejlighedsvist eller etablere sig
fast som anerkendt statiker i Danmark, jf. stk. 2 og 3,

- Anerkendte statikere i Danmark, som ønsker midlertidigt, lejlighedsvist eller fast etableret at virke i et
andet land som anerkendt statiker.

§ 6 Fornyelse af anerkendelse

En anerkendelse kan fornys ved udløbet af gyldighedsperioden efter ansøgning fra den anerkendte stati-
ker. Som grundlag for fornyelse af anerkendelse tjener oplysninger om ansøgerens virke i en periode op
til ansøgningen.

§ 7 Fratagelse af anerkendelse

Anerkendelsesorganet kan fratage en person betegnelsen ᾽Anerkendt statiker᾽ i henhold til § 2, stk. 3, ef-
ter nærmere fastsatte kriterier.

§ 8 Anke

Beslutning om afslag eller fratagelse af en anerkendelse kan af den berørte indankes skriftligt for aner-
kendelsesorganet, og vedkommende er berettiget til personligt at forelægge sin sag for anerkendelsesorga-
net.

187



§ 9 Betaling

Anerkendelsesorganet fastlægger anerkendelsesordningens økonomi, herunder betalinger i forbindelse
med anerkendelsesordningens drift, således at ordningen økonomisk hviler i sig selv set over tid.

B. Anerkendte statikere ved byggesagsbehandling

§ 10 Statikererklæring

Stk. 1. Udformning af statikererklæring

Ved ansøgning om byggetilladelse hos danske bygningsmyndigheder, hvor en anerkendt statiker kræves
at medvirke, udformer og underskriver den anerkendte statiker personligt en statikererklæring.

Stk. 2. Statikererklæringens formål

Med statikererklæringen dokumenterer den anerkendte statiker personligt at have:

virket inden for de af anerkendelsesorganet fastsatte rammer,

udarbejdet eller kontrolleret, at dokumentationen med tilhørende bilag for bygværkets bærende konstruk-
tioner er i overensstemmelse med Bygningsreglementets bilag 4,

fulgt anerkendelsesorganets krav og retningslinjer for anerkendte statikeres virke og ydet en for opgaven
tilstrækkelig indsats som statiker.

Stk. 3 Statikererklæringens indhold

Statikererklæringen skal:

- beskrive, hvad den anerkendte statiker har udarbejdet eller kontrolleret i henhold til SBi-anvisning 223,

- være i overensstemmelse med de af anerkendelsesorganet udformede krav til- og eksempler på en stati-
kererklæring og

- redegøre for, at den anerkendte statiker har fulgt bestemmelserne i stk. 2.

§ 11 Dokumentation fra den anerkendte statiker

Den anerkendte statiker skal over for bestiller af statikererklæringen:

- dokumentere gyldig statikeranerkendelse på tidspunktet for statikererklæringens underskrivelse, herun-
der på forespørgsel henvise til relevante retsregler for udførelsen af erhvervet,
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- oplyse om virksomhed, hvorfra den anerkendte statiker virker samt evt. medlemskab af relevante bran-
cheorganisationer og

- dokumentere fagligt og geografisk dækkende erhvervsansvarsforsikringer og garantier for sit virke på
projektet.

Dokumentationen skal desuden omfatte kontaktoplysninger på forsikringsselskabet og på den kompetente
myndighed.
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Bilag 4
Dokumentation af bærende konstruktioner

Formål og ansvar

Formålet med dokumentationen af de bærende konstruktioner - i det følgende kaldet ”statisk dokumenta-
tion” - er at vise, at et bygværks bærende konstruktioner opfylder definerede krav til bærende konstruktio-
ners styrke og anvendelighed. Endvidere er det formålet med en statisk dokumentation at dokumentere de
dele af projekteringen, som har betydning for bygværkets sikkerhed og anvendelighed; herunder byggeri-
ets organisering, opgavefordeling og kontrol under projektering samt tilsyn med udførelse.

Ansvaret for den statiske dokumentation er ansøgerens. Ansøgeren skal udpege en bygværksprojekteren-
de for de bærende konstruktioner, som det påhviler at samle og koordinere den statiske dokumentation,
således at denne udgør et hele. Ansøgeren kan selv fungere som bygværksprojekterende.

Den statiske dokumentation skal udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBi-
anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner.

Den statiske dokumentations indhold

Den statiske dokumentation består af følgende elementer:

A. Konstruktionsdokumentation:

- A1. Projektgrundlag

- A2. Statiske beregninger

- A3. Konstruktionstegninger og modeller

- A4. Konstruktionsændringer

B. Projektdokumentation:

- B1. Statisk projekteringsrapport

- B2. Statisk kontrolrapport

- B3. Statisk tilsynsrapport

Til hver af delene kan knytte sig bilag.

Omfang af den statiske dokumentation, samt hvilke dele heraf, der er relevant, afhænger af projektet samt
konstruktionernes kompleksitet og art, jf. dokumentationsklasser i SBi-anvisning 223.

Ad A1. Projektgrundlag
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A1. Projektgrundlag skal give en fuldstændig gennemgang af byggeprojektets grundlag i alle funktionel-
le, tekniske og udførelsesmæssige henseender; herunder bygværkets anvendelse, funktionskrav, brand,
normer, anvisninger, IT-værktøjer, forundersøgelser, konstruktioners hovedstatik, robusthed, fundering,
konstruktionsmaterialer og laster. Derved sikres, dels at alle bidrag til A2. Statiske beregninger hviler på
et fælles grundlag, dels en efterfølgende forståelse af bygværket. Dokumentet udarbejdes ved projektstart
og holdes løbende ajour.

Ad A2. Statiske beregninger

A2. Statiske beregninger skal dokumentere at sikkerheden og anvendelsen af bygværkets konstruktioner
er i overensstemmelse med normer og standarder samt krav fra ansøger og brugere baseret på
A1. Projektgrundlag. A2. Statiske beregninger er et eller flere tekniske dokumenter, der ved beregninger,
følgeslutninger, prøvningsrapporter og henvisninger redegør for kravenes opfyldelse. Til de statiske be-
regninger bilægges relevante skitser og modeller, inkl. samlingsdetaljer, der ikke indgår i
A3. Konstruktionstegninger og modeller, som er nødvendige for forståelse af A2. Statiske beregninger

Ad A3. Konstruktionstegninger og modeller

A3. Konstruktionstegninger og modeller skal fyldestgørende afbilde konstruktionernes udformning med
angivelse af placering og dimensioner på alle indgående konstruktionsdele. Konstruktionstegninger kan
omfatte planer, snit, opstalter, detaljer, mm. Endvidere kan det omfatte digitale modeller af konstruktio-
nerne, såvel plane som rumlige.

Ad A4. Konstruktionsændringer

A4. Konstruktionsændringer skal dokumentere, at konstruktionsændringer foretaget efter A1 Projekt-
grundlag og A2 Statiske beregninger er afsluttet, ikke giver anledning til uacceptable afvigelser af kon-
struktionernes sikkerhed, anvendelse, bygbarhed og holdbarhed.

Ad B1. Statisk projekteringsrapport

B1. Statisk projekteringsrapport skal give et overblik over byggeriets art, omfang, organisering, opgave-
fordeling og kontrol i projekteringen, for derigennem at sikre, at alle relevante emner bliver medtaget i
konstruktionsdokumentationen. Dokumentet udarbejdes ved projektstart og holdes løbende ajour. B1. Sta-
tisk projekteringsrapport indeholder som et særligt punkt en redegørelse for opgavefordelingen i forbin-
delse med udarbejdelse af den statiske dokumentation.

Ad B2. Statisk kontrolrapport

B2. Statisk kontrolrapport skal dokumentere, at konstruktionsdokumentationen er kontrolleret i henhold
til forskrifterne i den statiske projekteringsrapport. Såfremt der i B1. Statisk projekteringsrapport henvi-
ses til kvalitetsstyringssystemer i de organisationer, der deltager i projekteringen, skal det dokumenteres,
at disse er fulgt. Det påhviler den bygværksprojekterende at kontrollere at bidrag til konstruktionsdoku-
mentationen fra andre projekterende aktører i projektet, f.eks. leverandører af bygningsdele, entreprenører
og rådgivende ingeniører, svarer til forudsætningerne i A1. Projektgrundlag og B1. Statisk projekterings-
rapport.
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Ad B3. Statisk tilsynsrapport

B3. Statisk tilsynsrapport skal dokumentere, at det udførte byggeri svarer til det, der er forudsat i den øv-
rige statiske dokumentation. B3. Statisk tilsynsrapport omfatter beskrivelse af tilsynsomfang, tilsynsmeto-
de og registrering af afvigelser.

Den statiske dokumentations form og håndtering

Den statiske dokumentation skal være komplet, konsistent og dækkende for de relevante konstruktioner.
Endvidere skal den være tilgængelig, velstruktureret, læselig samt affattet på dansk. A2. Statiske bereg-
ninger, A3. Konstruktionstegninger og modeller samt B2. Kontrol af konstruktionsdokumentation kan dog
udformes på engelsk. Dokumenter skal fremgå af dokumentfortegnelser, og alle dokumenter skal være
entydigt identificerbare og daterede, ligesom alle sider skal være nummererede, henvisninger entydige
etc.

Hvis der i den statiske dokumentation indgår digitale modeller og/eller digitale dokumenter, skal disse
tillige opfylde ovenstående krav til dokumentationens udformning. Det skal af en særskilt dokumentation
fremgå hvilke teknologiske platforme og systemer, der er nødvendige for læsning og forståelse af de digi-
tale informationer. Hvis der er anvendt IKT-værktøjer til de statiske beregninger, skal udskrifter være læs-
bare og forståelige for en udenforstående statiker, og alle nødvendige informationer, definitioner og refe-
rencer til grundlag etc. skal fremgå af dokumentationen, f.eks. forudsætninger, inddata, algoritmer og an-
vendte normer.

Alle dele af den statiske dokumentation skal kontrolleres og kontrollen dokumenteres. Krav til kontrollen
skal fremgå af B1. Statisk projekteringsrapport.

Alle dele af den statiske dokumentation, inklusiv eventuelle bidrag fra andre projekterende parter, skal
underskrives af de personer, som har udført, kontrolleret og godkendt dem.

Ved byggeriets afslutning og senest ved ibrugtagning skal den statiske dokumentation modsvare det byg-
gede.

Den bygværksprojekterende koordinerer og samler den statiske dokumentation samt underskriver B1. Sta-
tisk projekteringsrapport.
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Bilag 5
Vejledning til ansøger vedr. byggeri omfattet af kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2

Ansøger er ansvarlig for, at bygningen opføres i overensstemmelse med byggelovens formål og byg-
ningsreglementets bestemmelser.

Ansøger skal i ansøgningen om byggetilladelse oplyse, at bygningen er omfattet af byggelovens § 16,
stk. 7.

Ansøger skal inden ibrugtagning af bygningen indsende den fornødne dokumentation vedrørende tek-
niske forhold til kommunen. Ansøger er ansvarlig for, at alt relevant materiale er indsendt til kommu-
nen. Kommunen har pligt til at opbevare dokumentationen, men foretager ingen kvalitetssikring eller
byggesagsbehandling af materialet.

Ansøger opfordres til i samarbejde med en rådgiver at klarlægge hvilken dokumentation, der er rele-
vant for den pågældende byggesag. Ansøger kan ligeledes gå i forhåndsdialog med kommunen i
tvivlsspørgsmål.

Ansøger skal ved ibrugtagning af bygningen vedlægge en erklæring, hvor der skrives under på, at
bygningen er opført i overensstemmelse med byggelovens og bygningsreglementets bestemmelser,
samt at den fornødne dokumentation vedr. tekniske forhold er vedlagt erklæringen.

Erklæringens side 2 er en liste med eksempler på dokumentation vedr. tekniske forhold, som kan væ-
re relevant at indsende til kommunen.

Erklæring vedrørende teknisk dokumentation

Undertegnede ansøger erklærer hermed:

At bygningen er opført i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets be-
stemmelser.

At den fornødne dokumentation vedr. tekniske forhold er vedlagt denne erklæring.

Dato:

Bebyggelsens beliggenhed:

Underskrift:

Eksempler på dokumentation vedr. tekniske forhold:

- Tegningsmateriale, som viser niveaufri adgang

- Tegningsmateriale der viser eventuel lydisolering mod nabo

- Tegningsmateriale der viser bygningens tæthed mod jord
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- Dokumentation for, at bygningens bærende konstruktioner opfylder bestemmelserne i bygningsreg-
lementets kap. 4, jf. bilag 4 om statisk dokumentation, og at konstruktioner er udført i overensstem-
melse med god byggeskik, f.eks. efter SBi-anvisning 258 etc.

- Dokumentation for, at spær er leveret fra spærfabrik

- Stabilitetsberegning

- Dokumentation for, at konstruktioner og materialer ikke har et fugtindhold, der ved indflytning
medfører risiko for skimmelsvamp (målingsrapport)

- Dokumentation for at brandkravene er opfyldt, således at der haves et tilstrækkeligt sikkerhedsni-
veau, eksempelvis efter eksempelsamlingen for brandsikring af byggeri 2010.

- Energirammeberegning

- Varmetabsberegning (ved ombygning)

- Dokumentation vedrørende kloakforhold

- Dokumentation vedrørende ventilation
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Bilag 6
Bygningers energiforbrug

Bilag 6 indeholder:

1.
2.
3.
4.
5.

Levetider der kan anvendes ved beregning af rentabiliteten
Beregning af energitilskud for vinduer
Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov
Forskellige vilkår for midlertidige flytbare pavilloner
Bestemmelse af det specifikke energiforbrug for elevatorer

1. Levetider, der kan anvendes ved beregning af rentabiliteten

Tabel 1. Levetider der kan anvendes ved beregning af rentabiliteten:

Energibesparende tiltag År
Efterisolering af bygningsdele 40
Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer 30
Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme samt ventilati-
onskanaler og armaturer inklusive isolering

30

Varmeproducerende anlæg mv., f.eks. kedler, varme-
pumper, solvarmeanlæg, ventilationsaggregater

20

Belysningsarmaturer 15
Automatik til varme og klimaanlæg 15
Fugetætningsarbejder 10

2. Beregning af energitilskud for vinduer

Ved udskiftning af vinduer er det rentabelt at anvende vinduer, der opfylder bestemmelserne i kap 7.6.

Facadevinduer
For facadevinduer jf. EN 14351 – 1, Vinduer og yderdøre uden brandmodstandsevne beregner vindues-
producenten energitilskuddet som:

Eref = I x gw – G x Uw = 196,4 x gw – 90,36 x Uw

hvor:
I: Solindfald korrigeret for g-værdiens afhængighed af indfaldsvinklen.

gw : Total solenergitransmittans for vinduet. G: Kilogradtimer i fyringssæsonen baseret på en indetempe-
ratur på 20 °C. Uw: Varmetransmissionskoefficient for vinduet.
Solindfaldet I og antallet af gradtimer G i løbet af fyringssæsonen er bestemt ud fra referenceåret DRY
(før revisionen i 2014). Solindfaldet gennem vinduer afhænger af vinduernes orientering og der er derfor
benyttet et enfamiliehus som reference med følgende vinduesfordeling:

195



Nord: 26 pct.
Syd: 41 pct.
Øst/vest: 33 pct.

Beregningen foretages for et enkeltfags oplukkeligt referencevindue på 1,23 m x 1,48 m. Energitilskuddet
E ref er et relevant udtryk til at sammenligne forskellige vinduers ydeevne i opvarmningssæsonen. Med
hensyn til gener af solindfald og eventuel overophedning om sommeren må der eventuelt foretages en
særskilt vurdering heraf.

Selvom Eref er baseret på nyttiggørelsen af solenergitransmissionen gennem vinduer i et enfamiliehus, an-
vendes Eref også til sammenligning mellem vinduer ved udskiftning i andre bygninger end boliger. Dette
gælder ikke sommerhuse, da de ifølge bestemmelser i planloven kun benyttes kort tid i opvarmningssæso-
nen.

Nye vinduer kan medføre problemer med overtemperaturer på solrige dage, derfor bør der i mange tilfæl-
de også foretages en vurdering af et evt. behov for solafskærmning.

Ovenlysvinduer

For ovenlysvinduer beregner vinduesproducenten energitilskuddet som:
Eref = I x gw – G x Uw = 345 x gw – 90,36 x Uw

hvor:
I: Solindfald korrigeret for g-værdiens afhængighed af indfaldsvinklen.

gw : Total solenergitransmittans for vinduet ved en taghældning på 45 °G: Kilogradtimer i fyringssæsonen
baseret på en indetemperatur på 20 °C. Uw: Varmetransmissionskoefficient for vinduet.

Beregningen foretages for et oplukkeligt referencevindue på 1,23 m x 1,48 m. Beregningen af Eref gælder
for et referencehus med 45° taghældning og vinduesorientering, som angivet for facadevinduer. På grund
af taghældningen kan solindfaldet både i opvarmningssæsonen og om sommeren blive ganske stort, hvor-
for behovet for afskærmning også bør overvejes.

Eref benyttes også som grundlag for udskiftning af ovenlysvinduer i andre bygninger end boliger. Dog be-
nyttes Eref ikke for sommerhuse, da de som følge af bestemmelserne i planloven kun benyttes kortvarigt i
opvarmningssæsonen.

Glasydervægge og glastage

For facader, jf. EN 13830, Curtain Walling, og glastage, beregner facadeproducenten energitilskuddet
som for vinduer. Dog beregnes E ref fra profilsystemets centerlinjer i et fast felt i størrelsen 1,230 x 1,480
m. Oplukkelige felter skal overholde kravene til facadevinduer eller ovenlys.

Ved beregning af U-værdi benyttes DS/EN ISO 12631.
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For glastage beregner producenten energitilskuddet som for ovenlysvinduer. Dog beregnes Eref fra profil-
systemets centerlinjer i et fast og et oplukkeligt felt (hvis et sådant findes) i størrelsen 1,230 x 1,480 m.
Store facadepartier af glas kan medføre problemer med overtemperaturer på solrige dage. Derfor bør der i
mange tilfælde også foretages en vurdering af et evt. behov for solafskærmning.

3. Beregning af bygningers energibehov
Energiforsyningen til ejendommen

Energirammen omfatter leveret energi til ejendommen til opvarmning, ventilation, varmt vand, køling og
eventuel belysning.
For fjernvarme tages der således ikke hensyn til distributionstab i fjernvarmeledninger, konverteringstab i
fjernvarmeværker, effektiviteten i kraftvarmeværker m.m., som den enkelte bygningsejer ikke har indfly-
delse på.

For en bebyggelse med fælles blokcentral eller varmecentral, hvorfra intern fordeling af varmen finder
sted, medregnes et eventuelt tab i varmecentralen samt distributionstab fra varmeledningerne i beregnin-
gerne.

For alle bygninger kan der dog højst medregnes elproduktion fra vedvarende energianlæg som solceller
og vindmøller, svarende til en reduktion af behovet for tilført energi på 25 kWh/m² pr år i energirammen.

Fjernkøling

Fjernkøling er ofte sammensat af forskellige køleprocesser. Det kan f.eks. være køling med havvand eller
grundvandskøling suppleret med et konventionelt køleanlæg til at dække kølebehovet i de perioder, hvor
temperaturniveauet i f.eks. havvand ikke er tilstrækkeligt koldt. Yderligere kan køling med havvand eller
grundvandskøling være erstattet eller suppleret med køling fra et fjernvarmesystem, hvor overskudsvarme
fra affaldsforbrænding eller industri via et absorptionskøleanlæg benyttes til at fremstille kølevand. Denne
køleproces er i energimæssig henseende ikke særlig effektiv, men giver mening i perioder af året, hvor
alternativet er at bortkøle overskudsvarmen.

Til brug for eftervisning af overholdelse af energirammen beregnes kølevirkningsgraden som et vægtet
gennemsnit af de forskellige køleprocesser i de respektive driftsperioder. For frikøling med havvand og
grundvandskøling er det elforbruget til pumper og hjælpeudstyr, der indgår. For absorptionskøleanlæg,
der er baseret på overskudsvarme, kan der i stedet for anlæggets energimæssige virkningsgrad indregnes
kølevirkningsgraden COP på 4,0 for et godt konventionelt køleanlæg. Herved er der et incitament til at
benytte køling på grundlag af overskudsvarme, men samtidig er der valgt en robust løsning, der også er
holdbar, når muligheden for overskudsvarmeproduktion ophører.

Fælles VE-anlæg

Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsæt-
ning af, at ejerne af bygningerne bidrager økonomisk til etablering heraf. VE-anlægget skal endvidere op-
føres i bebyggelsen eller i nærheden. Ved beregningen tages der hensyn til samtlige tab. For f.eks. et solv-
armeanlæg kan der være varmetab fra akkumuleringstank, ledningstab frem til den enkelte bygning, samt
elforbrug til pumper og automatik. For solvarmeanlæg gælder muligheden for indregning i energirammen
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for anlæg, der etableres som led i en ny bebyggelse udenfor et fjernvarmeområde. Denne begrænsning
gælder ikke f.eks. solcelleanlæg eller vindmøller.

Individuelle VE-anlæg

VE-anlæg på bygningen eller i forbindelse med bygningen indgår i energirammen for den pågældende
bygning.

Sammenvejning af energiformer

De fleste bygninger forsynes med mindst to forskellige energiformer. Ved sammenvejning af disse forsy-
ningsformer anvendes forskellige faktorer. For bygninger, der opføres efter mindstekravene i BR15, an-
vendes en faktor 2,5 for el ved sammenvejning med varme. For fjernvarme anvendes en faktor på 0,8. For
andre former for varme benyttes en faktor på 1,0 og den relevante nyttevirkning.

For bygninger, der opføres efter bygningsklasse 2020, anvendes en faktor for el på 1,8 og for fjernvarme
en faktor på 0,6. For andre former for varme anvendes en faktor på 1,0 og den relevante nyttevirkning.

Ved tilslutning af ny bygning til en eksisterende kedel, som også forsyner eksisterende bygninger, anven-
des en faktor på 1,0. Dette gælder også for udnyttelse af spildvarme fra produktionsanlæg elle lignende.

For bygninger, der overholder renoveringsklasserne, anvendes en faktor 2,5 for el. For fjernvarme anven-
des en faktor på 1,0. For andre former for varme benyttes en faktor på 1,0 og den relevante nyttevirkning.

Rumtemperatur

Alle opvarmede rum i boliger, kontorer, skoler, institutioner mm. antages at holde en månedlig gennem-
snitstemperatur på mindst 20 °C i alle årets måneder. Rum i bygninger hertil, der er opvarmet til mellem 5
°C og 15 °C, kan enten betragtes som uopvarmede eller som opvarmet til mindst 20 °C. Rum, der betrag-
tes som uopvarmede, indgår ikke i det opvarmede etageareal.

For bygninger til f.eks. industrihaller, der opvarmes til mellem 5 °C og 15 °C, beregnes energibehovet
med en månedlig gennemsnitstemperatur på 15 °C.

I rum med mekanisk køling antages en maksimal rumtemperatur på højst 25 °C.

I rum, hvor temperaturen i perioder overstiger 26 °C, antages varmeoverskuddet (i forhold til at holde en
rumtemperatur på maksimalt 26 °C) fjernet med elektrisk drevet mekanisk køling. Dette gælder også for
rum, hvor der ikke er mekanisk køling.

Overtemperaturer kan med fordel søges fjernet med f.eks. en mobil udvendig solafskærmning og om mu-
ligt forøget udluftning. I mange bygninger kan det ske med særlige ventilationsvinduer, der styres auto-
matisk efter rumtemperaturen.

Beregningsforudsætninger
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Ved beregning af bygningers energibehov benyttes beregningsmetoden i SBi-anvisning 213, Bygningers
energibehov. Med mindre andre beregningsforudsætninger kan begrundes med den aktuelle opgave, an-
vendes de forudsætninger, der er angivet i SBi-anvisning 213.

Bygninger med blandet brug

I bygninger med blandet brug, f.eks. hvor der indenfor samme bygning er både boliger og butikker, fore-
tages der en underopdeling af bygningens samlede opvarmede etageareal i bygningsafsnit med samme
brug. Ved fastlæggelse af energirammen for bygningen anvendes den samme opdeling i bygningsafsnit
med forskellig anvendelse.

For bygninger med blandet anvendelse, hvor hovedanvendelsen udgør mindst 80 pct. af det samlede eta-
geareal, regnes anvendelsen helt som hovedanvendelsen. Eksempelvis regnes en boligejendom med bu-
tikker, der udgør 15 pct. af etagearealet, som en boligejendom.

Tilbygninger

Benyttes energirammen for tilbygninger, gælder energirammen kun for tilbygningen. Den eksisterende
bygning skal således ikke opfylde energirammen. Størrelsen af energirammen for tilbygningen beregnes
på grundlag af arealet af den samlede bygning. Sker der en tilbygning på 20 m2 til et hus på 130 m2 bliver
energirammen 37,7 kWh/m2. Hvis energirammen derimod var blevet beregnet på grundlag af tilbygnin-
gen, ville den have været 80 kWh/m2, det ville have været en stor lempelse sammenlignet med de alterna-
tive krav i form af U-værdier.

Uanset om der er vandinstallationer i tilbygningen eller ikke, benyttes standardforudsætningerne om
brugsvandsforbrug for tilbygningen. Såfremt der ikke indgår en ny varmeforsyning i tilbygningen, kan
bygningsreglementets mindstekrav for varmeanlægget benyttes. Er der naturlig ventilation i tilbygningen,
indgår det i beregningen. Forsynes tilbygningen med balanceret mekanisk ventilation, indgår det i bereg-
ningerne.

Høje bygninger

For bygninger med høje rum, dvs. bygninger med en rumhøjde på mere end 4,0 m, kan energirammen
forøges med et tillæg. Tillægget gives til f.eks. industrihaller og sportshaller, såfremt arealet af bygnin-
gens klimaskærm divideret med etagearealet overstiger 3,0. Tillægget beregnes som forskellen mellem
energibehovet for bygningen med en fiktiv rumhøjde på 2,8 m, der overholder energirammen, og energi-
behovet for bygningen med den aktuelle rumhøjde.
Har den høje bygning vinduer og porte mv., der udgør mere end 22 pct. af gulvarealet, nedskaleres arealet
af vinduerne og portene i målestoksforholdet 2,8 m/aktuel højde.

Kældre
For opvarmede eller delvist opvarmede kældre, der ikke indgår i etagearealet, indregnes en procentdel af
kælderarealet i energirammen. Procentdelen afhænger af, om kælderen er opvarmet til mellem 5 ⁰C og 15
⁰C eller om den er opvarmet til mindst 15 ⁰C. Arealtillægget er uændret, uanset om bygningen opføres
efter BR 15 eller bygningsklasse 2020. For uopvarmede kældre er der ikke et arealtillæg.
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Tabel 2. Arealtillæg i pct. af kælderareal, der indregnes i energirammen:
Opvarmning Ingen 5 < temp. ≤ 15 °C 15 °C
Arealtillæg i pct. 0 35 50

Energibehovet i kælderen beregnes på samme måde som i bygningen, dog således at der kun regnes var-
metab fra kælderen ved 15 °C rumtemperatur i kælderen, hvis kælderen er opvarmet til mellem 5 °C og
15 °C. For uopvarmede kældre regnes alene med varmetab mod kælder. Bygningsdelene i kælderen skal
isoleres svarende til den valgte rumtemperatur.

Trykprøvning af bygninger
Trykprøvning af bygninger gennemføres i henhold til DS/EN ISO 9972. Kravene eftervises ved brug af
Metode 3 i DS/EN ISO 9972, hvor nedenstående tabel benyttes i forhold til hvordan åbninger i klima-
skærmen skal håndteres. Tabellen svarer til Tabel 1 i afsnit 5.2.3 i DS/EN ISO 9972.

Type af åbning i klimaskærm Hvordan åbningen håndteres i forbindelse med tryk-
prøvning

Åbninger for naturlig ventilation Lukkes
Åbninger for centrale ventilationsanlæg eller lignen-
de

Forsegles
Anlæg slukkes under måling

Åbninger til mekanisk ventilationsanlæg, der benyt-
tes kortvarigt

Forsegles
Anlæg slukkes under måling

Vinduer, døre, lemme og lignende i klimaskærmen Lukkes
Øvrige åbninger, der ikke er beregnet til ventilation Lukkes

Vakuumventiler eller afløb uden vandlås forsegles

Bygninger over 10 meter kan testes, hvis bygningshøjde gange temperaturforskel er op til 500 mK.

Præsentation af inddata og resultater

Ved beregning af energirammen skal de anvendte beregningsforudsætninger og inddata tydeligt fremgå af
beregningerne.

Specifikation af inddata

Her anføres beregnede inddata samt oplyste relevante inddata fra producenter.

For en række byggevarer findes oplysningerne i forbindelse med CE-mærkningen af byggevaren.

For vinduer er problemstillingen dog mere kompleks. De oplysninger, som indgår i beregningerne, er U-
værdien for det faktiske vindue. Det er således ikke tilstrækkeligt kun at få oplysninger om et vindue i
standardmål efter den europæiske standard for vinduer (efter standarden er det bl.a. vinduer på 1230 mm
x 1480 mm), herudover er der behov for oplysninger om solvarmetransmittansen gennem vinduet og evt.
dagslystransmittansen.
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For ovenlyskupler kan oplysninger om ovenlyskuplens korrekte U-værdi baseres på beregning efter DS
418. Der henvises desuden til DS/EN 1873.

Specifikation af resultater

Resultaterne fra beregningen skal, ud over den nødvendige tilførte energi til bygningen pr. m² opvarmet
etageareal, også indeholde tilstrækkelig med oplysninger, der kan dokumentere resultatet. Af resultaterne
skal, udover det behov for tilført energi, der indgår i energirammen, fremgå en specifikation af det bereg-
nede elforbrug og varmeforbrug samt forbruget af varmt brugsvand inklusive tab fra installationerne.

Herudover skal de forudsatte U-værdier og linjetab fremgå, således at overholdelse af kapitel 7.6 er doku-
menteret, ligesom det beregnede transmissionstab gennem klimaskærmen, eksklusive døre og vinduer,
skal fremgå af resultaterne.

4. Midlertidige, flytbare pavilloner

Midlertidige, flytbare pavilloner er pavilloner, der opstilles f.eks. som led i renovering af en skole, en bør-
neinstitution eller en kontorbygning eller for at løse et akut pladsbehov, herunder genhusning. Midlertidig
er her 0-5 år. Permanente pavilloner eller pavillonerne, der benyttes udover 5 år, skal opfylde de gældende
krav til nybyggeriet.

Midlertidige, flytbare pavilloner skal opfylde bygningsreglementets bestemmelser. For isolering af klima-
skærmen gælder bestemmelserne i tabel 3.

Frem til 2020 er det for midlertidige, flytbare pavilloner tilladt at anvende direkte elvarme for opstillinger
op til 2 år. For opstillinger mellem 2 og 5 år, skal direkte elvarme midlertidigt erstattes af anden varmefor-
syning, eller der skal kompenseres herfor ved etablering af tilsvarende produktion af vedvarende energi.
Efter 2020 forventes det, at direkte elvarme alene kan forekomme i forbindelse med etablering af tilsva-
rende produktion af vedvarende energi, uanset opstillingsperiodens længde.

Nybyggede pavillonmoduler skal være forberedt for anden varme end direkte elvarme. Det kan for ek-
sempel være ved at forberede for vandbåren varme.

Det er en betingelse for anvendelsen af U-værdierne og linjetabene i tabel 3, at det samlede areal af vind-
uer og døre ikke overstiger 22 pct. af det opvarmede etageareal.

U-værdier og linjetab kan ændres og vinduesareal mv. forøges, hvis pavillonens varmetab ikke derved bli-
ver større, end hvis kravene i tabel 3 var opfyldt.

Tabel 3. U-værdier og linjetab for midlertidige, flytbare pavilloner
Skema med U-værdier for pavilloner W/m²K
Ydervægge 0,20
Skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 5
°C lavere end temperaturen i det aktuelle rum.

0,40

Terrændæk og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum. 0,12
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag. 0,15
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Vinduer herunder glasvægge, yderdøre, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uop-
varmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end 5 °C lavere end temperaturen i det
aktuelle rum (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²).

1,50

Ovenlysvinduer og ovenlyskupler. 1,80
Linjetab W/mK
Fundamenter 0,20
Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme. 0,03
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10

Krav om efterisolering udløses ved udskiftning af tagdækning. Oversigten viser, hvor det er rentabelt at
efterisolere. Udskiftes bygningsdelen eller komponenten, er det bygningsreglementets krav til bygnings-
del eller komponent, der skal opfyldes.

5. Bestemmelse af det specifikke energiforbrug for elevatorer

Bestemmelserne om elevatorer i kapitel 8.8 er baseret på den tyske standard VDI 4707 Aufzüge Ener-
gieeffizienz, März 2009. Det er ikke et vilkår, at producenten har fået certificeret elevatorens energifor-
brug af tredjepart, men har producenten fået certificeret elevatoren, og opfylder den bestemmelserne i ka-
pitel 8.8 stk. 5, vil der normalt ikke være behov for dokumentation af elforbruget ved måling.

Det fremgår af bygningsreglementets kapitel 8.8, at energiforbrug under stilstand og under drift skal må-
les, således at det samlede specifikke elforbrug kan beregnes. Måling vil således være aktuelt for elevato-
rer, hvor mærkning ikke foreligger eller hvor forbruget er højere end forventet. Ved måling af energifor-
bruget skal den eventuelle genvundne energi også indgå, så energiforbruget korrigeres herfor.

ISO standarderne 25745-1 og 25745-2 Energy performance of lifts, escalators and moving walks er under
udarbejdelse. Det forventes, at energibestemmelserne i fremtiden vil henvise til disse standarder, når de er
vedtaget.

Benyttelsestid

Den anvendte tyske standard inddeler elevatorer i fem benyttelseskategorier afhængig af den daglige
brug.

Tabel 4. Benyttelseskategorier opdelt efter gennemsnitlig brugstid pr. dag bestemt som gennemsnit-
tet af ture og den gennemsnitlige varighed af en tur. (Uddrag)
Kategori 1 2 3 4 5
Hyppighed lav sjælden lejlighedsvis hyppig meget hyppig
Brugstid 0,2 0,5 1,5 3 6
Område 0< t<0,3 0,3< t<1 1< t<2 2< t<4,5 4,5< t
Standby tid
(timer)

23,8 23,5 22,5 21 18

Typiske
bygninger

Op til 6 boliger Op til 20 boliger. Op til 50 boliger. Mere end 50 boli-
ger.

Kontorer der er
over 100 m høje.
Store hospitaler.
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Små kontorer el-
ler administrati-
onsbygninger
med begrænset
trafik

Små kontorer fra
2 til 5 etager.

Små kontorer op
til 10 etager.

Store kontorer, me-
re end 10 etager.
Store hoteller. Små
og middelstore ho-
spitaler.

Små hoteller. Mellemstore ho-
teller.

Vareelevatorer
med begrænset
trafik

Vareelevatorer
med middel tra-
fik

Vareelevatorer, der
indgår i en produk-
tionsproces med
dagsproduktion

Vareelevatorer, der
indgår i en produk-
tionsproces med
døgnproduktion

Som det fremgår af tabel 4 vil benyttelseskategorierne 4 og 5 sjældent blive anvendt i Danmark.

Energibehov under kørsel

Standarden opererer med en referencetur, der består af følgende komplette cyklus:
1) Døren er åben
2) Døren lukkes
3) Tur op (eller ned) med fuld løftehøjde
4) Åbning og lukning af elevatordøren
5) Tur ned (eller op) med fuld løftehøjde
6) Åbning af dør
7) Slut på tur

Tabel 5. Lastspektrum
Last i pct. af mærkelast Rejse forhold i pct.
0 50
25 30
50 10
75 10
100 0

Tabel 6. Energiklasse for stilstand angivet som effekt P
Effekt[W] < 50 < 100 < 200 < 400 < 800 <1600 >1600
Klasse A B C D E F G
EStilstand er energibehovet under stilstand i Wh.
PStilstand er effektbehov stilstand i W.
TStilstand er tid i stilstand i timer h.

Energibehov under kørsel:
Det specifikke energiforbrug under kørsel er udtrykt i mWh/(kg m).

Tabel 7. Specifikt energiforbrug under kørsel og energiklasser
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Specifikt energifor-
brug
mWh/(kg m)

<0,56 <0,84 <1,26 <1,89 <2,80 <4,20 >4,20

Klasse A B C D E F G

Samlet mærkning

Samlet specifikt energiforbrug for elevatorer i den enkelte benyttelseskategori beregnet som:
Espec = Espec, kørsel max + (PStilstand x tStilstand x1000)/(Q x ν x tkørsel)

Hvor:
Espec er specifikt energiforbrug under kørsel i mWh/(kg m),

Q er mærkelasten i kg,

ν er den nominelle hastighed i m/s og

t er køretiden.

Eksempel på samlet mærkning.
Eksempelvis er grænsen for den samlede energiklasse A i anvendelseskategori 1:

E< 0,56 + (50 x 23,8 x 1000)/(Q x ν x 0,2 x 3600) = 0,56 + T1.

T1 = (50 x 23,8 x 1000)/(Q x ν x 0,2 x 3600).

T2 = (50 x 23,5 x 1000)/(Q x ν x 0,5 x 3600).

T3 = (50 x 22,5 x 1000)/(Q x ν x 1,5 x 3600).

T4 = (50 x 21 x 1000)/(Q x ν x 3 x 3600).

T5 = (50 x 18 x 1000)/(Q x ν x 6 x 3600).

Mærkningen er således baseret på den samlede mærkning under stilstand og kørsel ved at udregne de ne-
denstående grænser:

Tabel 8. samlet energimærkning baseret på VDI 4707
Kategori 1 2 3 4 5
A 0,56+T1 0,56+T2 0,56+T3 0,56+T4 0,56+T5
B 0,84+2T1 0,84+2T2 0,84+2T3 0,84+2T4 0,84+2T5
C 1,26+4T1 1,26+4T2
D 1,89+8T1 1,89+8T3
E 2,80+16T1 2,80+16T4
F 4,20+32T1 4,20+32T5
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G 4,20+32T1

Ved installation af elevatorer i eksisterende bygninger skal de nye elevatorer opfylde energiklasse B.
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Bilag 7
Beskrivelse af kontrolsystem for vand- og afløbsinstallationer, som ikke er omfattet af en harmoni-

seret standard eller en europæisk teknisk vurdering

Kravet om en national godkendelse af fabriksfremstillede produkter i kontakt med drikkevand gælder ale-
ne produkter, der har indflydelse på den sundhedsmæssige kvalitet af drikkevandet.

For de øvrige produkter, som indgår i vand- og afløbsinstallationer og som endnu ikke er blevet omfattet
af en teknisk specifikation under byggevareforordningen, samt for de mekaniske/fysiske egenskaber af fa-
briksfremstillede produkter i kontakt med drikkevand, kræves følgende:

- En førstegangsafprøvning der baserer sig på de egenskaber, der som følge af kravene i bygningsregle-
mentet, er relevante at deklarere i Danmark.

- Et produktionskontrolsystem der sikrer, at produkternes deklarerede ydeevne opretholdes. Der er ikke
krav om, at produktionskontrollen skal certificeres.

Fabrikkens egen produktionskontrol

Det kræves således, at fabrikanten har en egen produktionskontrolordning. Dette er en intern løbende
kontrol, der udføres af fabrikanten. Denne kontrol skal systematisk dokumentere, at produkterne oprethol-
der de deklarerede egenskaber.

Fabrikkens produktionskontrol kombinerer produktionsteknik med de midler, som er nødvendige for at
vedligeholde og kontrollere produktets overensstemmelse med de relevante tekniske specifikationer.

Produktionskontrollen omfatter både kontrol og test af måleudstyr, råmaterialer, indgående bestanddele,
processer, maskiner og produktionsudstyr samt de færdige produkter, herunder deres materialeegenskaber.
Endelig omfatter kontrollen anvendelsen af de opnåede resultater.

Krav til produktionskontrollen

Fabrikanten er ansvarlig for at tilrettelægge fabrikkens produktionskontrolordning. Opgaver og ansvar i
ordningen skal dokumenteres, og denne dokumentation skal holdes vedlige. Fabrikanten kan delegere
kompetencen til en person, der har den nødvendige myndighed til at:

- tilrettelægge de procedurer, der kan eftervise produktets overensstemmelse på relevante stadier i proces-
sen,

- finde frem til og registrere ethvert tilfælde af manglende overensstemmelse,

- finde metoder til at rette tilfælde af manglende overensstemmelse.

Fabrikanten bør beskrive kontrolordningen udførligt og holde denne dokumentation vedlige. Fabrikantens
dokumentation og fabrikkens kontrolsystem skal tilpasses produktet og fabrikationsprocessen.

Kontrolsystemernes pålidelighed bør fastsættes i forhold til produktets overensstemmelse, dvs.:
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- planlægning af procedurer og instrukser,

- effektiv igangsætning af procedurer og instrukser,

- beskrivelse af opgaver, ansvar og resultater,

- resultaterne skal bruges til at rette afvigelser, udbedre virkningen af afvigelser og revidere produktions-
kontrolsystemet for at fjerne grunden til manglende overensstemmelse med den tekniske specifikation,
hvis det viser sig nødvendigt.

Kontrolforanstaltningerne omfatter et eller flere af følgende tiltag:

- specifikation og kontrol med råmaterialer og indgående dele,

- kontrol og prøvninger under produktionen i et omfang, der er fastlagt på forhånd (kontrol og prøvning
omfatter både fremstilling af produktet og produktionsmaskinernes justering og udstyr etc. kontrol, prøv-
ning og hyppigheden heraf afhænger af produktets type og sammensætning, produktionsprocessens kom-
pleksitet, følsomheden af produktets egenskaber over for variationer i produktionsparametre etc.),

- kontrol og prøvning af de færdige produkter i et omfang, som kan være fastlagt i de tekniske specifikati-
oner, og som tilpasses produktet og produktionsvilkårene for dette.

Hvis de færdige produkter ikke kontrolleres på markedet, må fabrikanten sikre, at emballering, håndtering
og transport tilrettelægges på en sådan måde, at produktet ikke beskadiges.

Fabrikanten har ansvaret for, at der gennemføres de nødvendige kalibreringer på måle- og prøvningsud-
styret.

Verifikation

Fabrikanten må enten selv have eller have adgang til måleudstyr og personale, som gør det muligt at ud-
føre de nødvendige verifikationer og prøvninger. Fabrikanten kan efterleve dette krav ved at indgå en af-
tale med en eller flere virksomheder eller personer, der har den nødvendige viden og det nødvendige ud-
styr.

Fabrikanten må kalibrere eller verificere og vedligeholde kontrol-, måle- og prøvningsudstyret i god,
brugbar stand for at kunne eftervise produktets overensstemmelse med den fastlagte kvalitet.

Overvågning af overensstemmelse

Det kan for visse produkter være hensigtsmæssigt, at overvågning af overensstemmelse udføres både på
de indledende stadier i produktionen og på de vigtigste stadier i produktionsfasen. Det indebærer, at kun
produkter, der har passeret de indledende kontroller og prøvninger, sendes videre i produktionsprocessen.

Prøvning
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Prøvning skal finde sted efter en fastlagt plan og gennemføres i overensstemmelse med de metoder, der er
anført i den tekniske specifikation.

Prøvningsmetoderne skal i almindelighed være direkte metoder.

Fabrikanten skal oprette og vedligeholde registreringer, der viser, at prøvning af produktet har fundet sted.
Disse registreringer skal vise, at produktet har opfyldt de fastlagte acceptkriterier.

Sikring af overensstemmelse

Hvis kontrol eller prøvningsresultater viser, at produktet ikke lever op til kravene, må fabrikanten straks
gribe ind med de nødvendige foranstaltninger for at bringe produktionen i orden.

Det er f.eks. tilfældet, hvis den statistiske variation af testresultaterne overskrider de fastlagte grænser.

Produkter og serier af produkter, som ikke er i overensstemmelse med den fastlagte kvalitet, må holdes
adskilt, så de kan identificeres. Når fejlen er rettet, må prøvning og verifikation gentages.

Hvis produktet er leveret, før resultaterne kendes, må fabrikanten have tilrettelagt en procedure, der sik-
rer, at kunderne bliver underrettet på en sådan måde, at de nødvendige konsekvenser kan drages.

Fabrikantens register

Fabrikkens egen produktionskontrol skal være veldokumenteret hos fabrikanten. Beskrivelse af produktet,
dato for fabrikationen, anvendt prøvningsmetode, prøvningsresultater og acceptkriterier skal være regi-
streret med en påtegning af den person, der som kontrolansvarlig har forestået verifikationen.

Fabrikanten skal desuden registrere de korrektioner, der er foretaget for at bringe produktet i overens-
stemmelse med de fastlagte krav. Det drejer sig f.eks. om yderligere prøvninger, ændringer i produktions-
processen, kassation eller reparation af produktet.

Sporbarhed

Det er fabrikantens ansvar at opretholde en komplet fortegnelse over de enkelte produkter eller serier af
produkter med produktionsdetaljer og egenskaber. Fabrikanten skal også registrere, hvem produkterne
først er blevet solgt til.

Individuelle produkter eller serier af produkter skal fuldt ud kunne identificeres og spores i kraft af disse
oplysninger. I visse tilfælde, f.eks. for råvarer, er det ikke altid muligt.

Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation i ti år efter, at produktet er blevet bragt i omsæt-
ning.
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